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1.1 Agentes 
 
Objeto: 

 
Proyecto básico y de ejecución de la Ampliación y reforma de la Cocina del edificio de servicios en el 
embalse del Ferial. 
 
Propiedad: 
 
El encargo ha sido realizado por Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, con C.I.F. B 31 039674 y 
domicilio en  calle San Marcial 19, 31500 Tudela. 
 
 
Arquitectos: 
 
Margallo y Orgambide Arquitectos Urbanistas, S.L.L., con C.I.F. B-31/828858 compuesto por D. Fermín 
Margallo Lana y D. Andrés Orgambide Ibarlucea, con domicilio en la calle Luis Lacarra Munilla, 4 bajo de 
Tudela y nº de colegiado del COAVN 1302 y  1579 respectivamente 
 

 
1.2 Información previa 
 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del Proyecto 
básico y de ejecución de la Ampliación y reforma de la Cocina del edificio de 
servicios en el embalse del Ferial. 
 

  

Emplazamiento: 
 
Edificio de servicios en el embalse del Ferial. 
 

  
Entorno físico: El local esta situado en la planta baja del edificio, tiene una forma rectangular 
  
Normativa 
urbanística: 

Dadas las peculiaridades del régimen adminidtrativo que concurren en el territorio de las 
Bardenas Reales de Navarra, en el que todavía no existe planeamiento urbanístico en 
vigor, consideramos que el marco urbanístico en el que debe encuadrarse el conjunto de 
la actuación que se estudia, es el de la Ley Foral 6/1987, de Normas Urbanísticas 
Regionales para Protección y Uso del Territorio. 
Es por tanto en el marco de las Ordenanzas de la Comunidad de Bardenas y en el de las 
citadas NUR, en el que deben solicitarse los oportunos permisos  tramiterse el 
correspondiente expediente de construcción en suelo no urbanizable. 
 

  
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación urbanística 
Aprobación  

Ley Foral 6/1987 
 

  
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo   
Categoría Suelo no urbanizable 
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1.3 Descripción del proyecto 
 
1.3.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y 
superficies. 
 
 
Descripción 
general del 
edificio y 
Programa de 
necesidades : 

El local actualmente tiene uso de Bar, Restaurante, según  se cataloga en el Artículo 5 del 
Decreto Foral 202/2002, cumpliendo las siguientes condiciones: 
 

- Establecimiento especializado en servir de manera permanentes, infusiones, zumos, 
helados, bollería, pastelería, bebidas en general, así como tapas, bocadillos y 
comidas, según lo establecido en la normativa sectorial, aplicable, siempre que su 
consumo se realice en el interior del local o en terrazas previamente autorizadas 

- Podrá existir ambientación musical con un el nivel sonoro interior máximo de  75 dbA. 
 

El local, además  se cumplen con todas las exigencias del  Codigo Técnico de la Edificación. 
 
Según el Articulo 2 del Decreto Foral 201/2002, el horario de este establecimiento podrá ser de 
06:00 al las 1:30. El horario general de cierre contempla un período de tiempo complementario 
para el desalojo, conforme al artículo 4º del mencionado Decreto Foral. Los sábado y festivos 
no se permitirá la emisión de música hasta las 11:00 horas 
 
La propiedad se plantea la ampliación de la cocina con un espaciol anexo de su propiedad 
creando asi una nueva zona de trabajo. 
 
 
El nuevo solado interior será un pavimento cerámico antideslizante, las paredes irán alicatados 
con azulejos 
  

  
Uso 
característico 
del edificio: 

El local dispone de todos los servicios urbanísticos necesarios, como son: acceso 
pavimentado, encintado de aceras, acometida de agua, alcantarillado y 
electricidad 

 
 

 
 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

SUPERFICIES  
 

 
 
 
1.3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas 
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 
 

Cumplimiento del 
CTE: 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 
Se realizarán en los planos las comprobaciones precisas para garantizar el cumplimiento de 
las exigencias del CTE en todos sus extremos. 
En el proyecto de ejecución se justificará que la edificación proyectada alcanza los niveles 
mínimos exigibles para el uso previsto en el proyecto de las distintas dependencias. 

 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE: 
 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
Utilización La organización interna del local se ha dispuesto de tal manera que 

manteniendo el diseño y características particulares de este tipo de inmueble 
se reduzcan lo máximo posible los recorridos de circulación no útiles. En cuanto 
a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el 
Decreto de habitabilidad en vigor. 

Accesibilidad El proyecto cumple con el Decreto Foral 154/1989 de 29 de junio, por el que se 
aprueba el reglamento para el desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988, 
de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales y su posterior modificación Ley 
Foral 22/2003. 

Servicio de telecomunicación Cumple todos los requisitos establecidos en la normativa vigente 
Otros aspectos funcionales: No se han considerado otros aspectos. 

 
Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
Seguridad estructural Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 

sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 
constructiva, modulación y posibilidades de mercado 

Seguridad en caso de 
incendio: 

El edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios, y permite la dispersión 
de los ocupantes que abandonan el edificio en condiciones de seguridad. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior en el único sector de incendio.   

Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen, se 
han proyectado de tal manera que puedan ser usar para los fines previstos 
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 dentro de las limitaciones de uso de ésta. 
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
Higiene, salud y protección 
del medio ambiente: 
 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
Dispone de: 
• Medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, 
y dispone de medios para impedir su penetración y permiten su evacuación sin 
producción de daños. 
• Un espacio de almacenamiento inmediato para los residuos ordinarios 
generados en su interior. 
• Aperturas para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su 
uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
• Medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 
agua. 
• Medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

Protección contra el ruido: 
 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores y fachadas) 
cuentan con el aislamiento acústico exigidos para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el aislamiento 
acústico exigido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.  

Ahorro de energía y 
aislamiento térmico: 
 

LOCAL EXISTENTE se mejora la envolvente en la zona a ampliar adecuándola a 
la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la ciudad donde se ubica, del uso previsto y 
del régimen de verano y de invierno. 
Dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
No se modifica la demanda de agua caliente sanitaria  

 
Cumplimiento de otras normativas específicas: 

 
  Cumplimiento de la norma 
Estatales: EHE08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural.  

 RCA-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización 
de suelos 

 RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
 NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 

construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de 
estructuras del proyecto de ejecución. 

 ICT Se exime del cumplimiento del 27 de Febrero sobre 
infraestructuras Comunes de Telecomunicación  

 REBT Se cumple con el Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 RITE Se cumple el Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones técnicas complementarias. Real 
Decreto.1027/2007, de 20 de Julio.  

 CEE Se realiza el procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción según el 
Real Decreto 47/2007. 

 SEGURIDAD Y 
SALUD 

Se realiza estudio con las disposiciones mínimas en Seguridad y 
Salud en las obras de construcción según el Real Decreto 
1627/1997. 

Autonómicas Habitabilidad Se cumple con el Decreto Foral 5/2006 que modifica el DF 
142/2004 y con la Orden Foral 151/2006 

 Accesibilidad Decreto Foral 154/1989 de 29 de junio, por el que se aprueba el 
reglamento para el desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988, 
de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales y su posterior 
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modificación Ley Foral 22/2003. 
Locales Ordenanzas 

municipales 
Se cumple con el Normas Subsidiarias vigentes. 

 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. 
 
 
1.3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto. 
 
 
A. SISTEMA ESTRUCTURAL 
  
 No se actúa en el sistema estructural del local. Únicamente se realiza un cambio de uso y redistribución 
  
 
 
B. SISTEMA ENVOLVENTE 

Conforme a los apéndices de Terminología del CTE se establecen las siguientes definiciones: 
 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior. 
 
Cerramiento: elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios.  

 

Exterior EXT sobre rasante 
B.1. fachadas 
B.2. huecos de fachada 
B.3. Medianerias  

 
Exterior EXT 
 
B.1 Fachadas 
Los cerramientos del edificio existentes de 1/2 asta ladrillo macizo, lucido de yeso y pintura plástica 
 
B.2 Huecos de fachada 
Nueva carpintería exterior de aluminio lacado con vidrio Climalit 6.10.3+3 
 
B.3. Medianeria 
No existen medianeras 
 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
- Seguridad y estabilidad estructural propia de los elementos envolventes y elementos fijos previstos en el proyecto 

exclusivamente (marquesinas, cornisas, unidades exteriores de climatización, paneles solares, depósitos de 
agua,…….), así como sus acciones gravitatorias transmitidas a la estructura indicadas en  DB SE-AE y NCSE-02  

- Protección frente a la humedad  DB HS-1 
- Seguridad en caso de incendio en aplicación del DB SI 
- Seguridad de utilización en aplicación del DB SU 
- Protección frente al ruido  
- Limitación de la demanda energética en aplicación del DB HE-1 
- Diseño, composición e integración arquitectónica 
- Cumplimiento de ordenanzas municipales 
- Ubicación de paneles solares buscando el máximo rendimiento en aplicación del DB HE-4 
- Ubicación de tendederos 
- Previsión de espacio para alojamiento de instalaciones del edificio 
- Mantenimiento 
No se consideran parámetros en función de otros usos no previstos en proyecto. 
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C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores.  
Se entiende por partición interior, conforme al “Anejo III: Terminología” de la Parte 1 del CTE, el elemento constructivo 
del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
Las particiones que separan los recintos habitables de los no habitables se han descrito en el apartado anterior por 
pertenecer a la envolvente térmica del edificio. 
 
VERTICAL descripción del elemento 
   

PARV 1 Tabiquería en interior del local Nuevo Tabique perfilería prefabricada de acero 
   

PARV 3 Carpintería de acceso al local No se actúa 
 

PARV 4 Carpintería exterior del local Aluminio lacado  
 

PARV 4 Carpintería interior  del local madera de roble barnizada en su color natural 
 

  parámetros que determinan las previsiones técnicas   
   

  - Seguridad en caso de incendio en aplicación del DB-SI 
- Seguridad de utilización en aplicación del DB-SU 
- Protección frente al ruido DB- HR 

 

HORIZONTAL descripción del sistema de compartimentación horizontal 
   

PARH 1 Forjado local. Forjados metalico-hormigon.  Aislamiento acústico 
 

  parámetros que determinan las previsiones técnicas   
   

  - Seguridad en caso de incendio en aplicación del DB-SI 
- Seguridad estructural (peso propio + sobrecargas) 
- Protección frente al ruido según NBE CA-88 

 
 
D. SISTEMA DE ACABADOS 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES descripción del sistema 
 

Fachada Piedra  vista.  
  

Zócalo de fachada  
  

Otros  
 

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES descripción del sistema 
 

Interior de local Pintura plástica  
  

Baños y cocina Alicatado cerámico  
  

Techos Falsos techos y Pintura Plástica 
  

Otros  
 
SOLADOS descripción del sistema 

 

Interior de local Pavimento cerámico antideslizante 
  

Escaleras, zonas comunes, salón No se actúa 
  

Otros (p.ej. cubierta, garaje..) No se actúa 
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1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 
 
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto Procede 

     

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

DB-SE Seguridad estructural:  
DB-SE-AE Acciones en la edificación  
DB-SE-C Cimentaciones  
DB-SE-A Estructuras de acero  
DB-SE-F  Estructuras de fábrica  
DB-SE-M Estructuras de madera  

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

SI 1 – Propagación interior  
SI 2 – Propagación exterior  
SI 3 – Evacuación de ocupantes  
SI 4 – Detección, control y extinción del incendio  
SI 5 – Intervención de los bomberos  
SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura  

 DB-SU 
Seguridad de 
utilización y 

Accesibilidad 
DB-SUA 

SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas  
SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o 
atrapamiento  
SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento en recintos  
SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por  
iluminación inadecuada  
SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación  
SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
SUA 7 – Seguridad frente al riego causado por 
vehículos en movimiento  

SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo  

 SUA 9 – Accesibilidad  
 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

DB-HS 1 Protección frente a la humedad  
DB-HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
DB-HS 3 Calidad del aire  
DB-HS 4 Suministro de agua  
DB-HS 5 Evacuación de aguas  

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR 

Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

HE 1 – Limitación de demanda energética  
HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas 
(RITE)  
HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación  
HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria  
HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica  

  Habitabilidad 
 Se cumple con el Decreto Foral 5/2006 que 

modifica el DF 142/2004 y con la Orden Foral 
151/2006 

 

      

Funcionalidad  Utilización  

De tal forma que la disposición y las dimensiones 
de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

 

  Accesibilidad 
Ley Foral 
4/88 y 
22/2003 

De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y 
la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica.  

 

  Acceso a los 
servicios  

De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 

 

 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

 
LIMITACIONES 
 

Limitaciones de uso 
del edificio: 

Se ha diseñado para destinarlo al uso Comercial. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre 
y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.. 

Limitaciones de uso 
de las dependencias: 

Las dependencias solamente podrán usarse según lo grafiado en los planos de usos y 
superficies.  

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

Las instalaciones se han calculado según dispone la normativa vigente. 
 

 
 
 

En Tudela a abril de 2015 
LOS ARQUITECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Fermín Margallo Lana       Fdo. D. Andrés Orgambide Ibarlucea 
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2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas 

 
 
 
 

19 apartamentos, garaje y trasteros en 
Tudela,  
Capuchias, nº 22 
 
 

Ampliación y reforma de Cocina 
del edificio de servicios en el 

embalse del Ferial en Bardenas 
Reales de Navarra 
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2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
No es necesario realizar Estudio Geotécnico, se realiza  una ampliación. No tiene afección estructural, por 
lo que no se interviene. 
 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL (cimentación, estructura portante y estructura horizontal)  
 
 
La estructura del edificio ampliado es a base de pórticos de hormigón armado, vigas planas y forjados 
unidireccionales con viguetas metalicas y bloque aligerantes, con un capa de compresión de 5 cm. y 
mallazao de 20x20x10 con un canto total de 30 cm, 
 
 
2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Los elementos del sistema envolvente del bar se diseñaron para conseguir un óptimo comportamiento 
frente a las acciones de viento y lluvia, una correcta impermeabilización y evacuación de aguas, 
acondicionamiento acústico, aislamiento térmico cumpliendo la limitación de la demanda energética 
establecida en DB-HE-1 y las características necesarias en cuanto a la propagación exterior y 
accesibilidad por fachada a los edificios indicados en DB-SI. 
 
  

Definición constructiva del subsistema  

Ex
te

rio
r E

XT
 

Sobre 
rasante 

 

B.1. FACHADAS 

La fachada existente de bloque de hormigón, guarnecido de yeso, se coloca 
además aislamiento multicapa Acustidan, perfilaría de acero, lana de roca y 
sándwich acústico (2 placas de yeso laminar N13+membrana acústica) 

 

ACCIONES  (peso propio) 342,80kg/m² 
FRENTE AL FUEGO (resistencia) EI 240 
AISLAMIENTO ACÚSTICO  
(a ruido aéreo) 54 dBA 

AISLAMIENTO TÉRMICO 
(transmitancia) 0,58 W/m²K 

B.2. HUECOS DE 
FACHADA 

Carpintería exterior de aluminio lacado  
La carpintería será de Clase 1 conforme a la norma UNE 1026 

 

ACCIONES  (peso propio)  
FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 
AISLAMIENTO ACÚSTICO  
(a ruido aéreo) 30 dBA 

AISLAMIENTO TÉRMICO 
(transmitancia) 

 Vidrio 3.10 W/m²K 
Marco 1.86 W/m² 
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
Los elementos de compartimentación se han diseñado para conseguir un óptimo acondicionamiento acústico según 
DB HR, y cumpliendo lo especificado en DB-SI para los elementos de compartimentación de sectores de incendio. Los 
elementos de separación con el garaje, cumplirán EI120 y los de separación con los locales comerciales de planta baja 
EI 90. 
 

VERTICAL Definición constructiva del elemento 
 

PARV 1 

Tabiquería interior  Pintura, lucido, tabicón, lucido y pintura en cuartos no 
húmedos. Los cuartos  húmedos irán alicatados 

 FRENTE AL FUEGO R 180 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 37 dBA  

 

PARV 2 
Carpintería exterior Aluminio 

 FRENTE AL FUEGO s/ CTE DB-SI 
AISLAMIENTO ACÚSTICO s/ CTE DB HR 

 

PARV 3 

Carpintería interior  Puertas interiores molduradas de madera de roble barnizada 
en su color natural. Los herrajes de colgar y de seguridad 
serán de acero inoxidable. 

 FRENTE AL FUEGO --- 
AISLAMIENTO ACÚSTICO s/ CTE DB HR 

 
 

HORIZONTAL Definición constructiva del elemento 
 

PARH 1 

Forjado existente de separación    Forjado unidireccional con viguetas semirresistentes armadas 
y bloque aligerante, capa de compresión de 5 cm. y mallazo 
electrosoldado 20x30x5 de acero B500S canto total de 
forjado 25+5 (30 cm); guarnecido de yeso, aislamiento 
multicapa Acustidan 16/4, amortiguador, perfilería de acero, 
lana de roca Rocdan 231/40 y Sándwich acústico(2 placas 
de yeso Laminar N13 + membrana acústica) 

 FRENTE AL FUEGO Mirar Protección contra el 
Ruido AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
 
2.5 SISTEMA DE ACABADOS 
 
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad,  cumpliendo lo establecido en DB-SU en las 
zonas comunes del edificio. 
 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES Definición constructiva del sistema 
 

REXT 1 Fachada Ladrillo caravista 
 SEGURIDAD s/ CTE DB-SI  

 

REXT 2 Otros   
 SEGURIDAD s/ CTE DB-SI  

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES Definición constructiva del sistema 
 

RINT 1 Cocina Pintura plástica lisa de 1ª calidad, en blanco o pigmentada 
 SEGURIDAD s/ CTE DB-SI 

 

RINT 2 

Baño y Taquillas Alicatado con plaqueta de gres porcelánico rectificado en 
baldosas de 33 x 66 cm., recibido con adhesivo flexible, sobre 
enfoscado de mortero de cemento 1:4 (M-80). 

 SEGURIDAD s/ CTE DB-SI 
 

SOLADOS Definición constructiva del sistema 
 

SOL1 
Zona ampliada Pavimiento cerámcio antideslizante, sobre recrecido y capa 

de nivelación de mortero de cemento. 
 SEGURIDAD s/ CTE DB SI 
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  
 
 
2.6.1 SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (según DB SI-4) 
 

Datos de partida Uso principal previsto del local: Comercial 
Altura de evacuación del edificio: 0 m. 

Objetivos a cumplir Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios 
considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento 
del edificio. 

Bases de cálculo El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza 
en base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que 
aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del  requisito básico de seguridad en caso de incendio. 

Prestaciones Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la 
adecuada sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores 
y a otros edificios. 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma 
a los ocupantes. 
En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de 
protección contra incendios', se han dispuesto extintores portátiles adecuados a la 
clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 
Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que 
los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos 
de rescate y de extinción de incendios. 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario 
para que puedan cumplirse las anteriores prestaciones. 

 
 
2.6.2 SUBSISTEMA DE PARARRAYOS (según DB SU-8)  
 

Datos de partida Local comercial existente. Sin cambio de uso 

Objetivos a cumplir El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Bases de cálculo La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de  
instalación necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento 
Básico SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado 
B.1.1.1.3 del anejo B del Documento Básico SU Seguridad de utilización para el sistema 
externo, para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico 
para la red de tierra.  

Prestaciones No es de aplicación, ya que el local se encuentra en un edificio de viviendas existente 
 
 
2.6.3 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
 

Datos de partida LOCAL COMERCIAL EXISTENTE. 
Objetivos a cumplir El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el 

Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los 
correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 

Bases de cálculo El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, 
respectivamente, del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad.  

Prestaciones No se interviene en los elementos de la envolverte del edificio, se mejora el aislamiento 
acústico 

 
 
2.6.4 SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD (según REBT + Normas Particulares de IBERDROLA) 
 

Datos de partida Local comercial Existente. Se realizará una acometida eléctrica de la red General. La 
tensión nominal será de 230 voltios. 

Objetivos a cumplir El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las 
exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT05. 
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Bases de cálculo El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a la siguiente normativa: 
REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores 
aislados. 
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores 
automáticos. 
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual. 
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 

Prestaciones La instalación eléctrica del edificio  ya  está conectada a una fuente de suministro en 
los límites de baja tensión.  Se tendrá en cuenta el proyecto redactado por el 
Ingeniero Técnico. 

 
2.6.5 SUBSISTEMA DE FONTANERÍA 
 

Datos de partida Local comercial existente.  Posee la presión y caudal necesarios para este servicio. 
Objetivos a cumplir El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro 

de agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 
       Bases de cálculo El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, 

respectivamente, del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de 
presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo 
del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente.  

Prestaciones El edificio dispone ya de este servicio. 
 
2.6.6 SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
 

Datos de partida La red de alcantarillado público donde evacúan las aguas pluviales y residuales del 
edificio es separativa, utiliza dos redes independientes, una para aguas pluviales y otra 
para aguas residuales exclusivamente 

Bases de Calculo El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza 
en base a los apartados 3 y 4 del DB HS 5 Evacuación de aguas. 

Objetivos a cumplir El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación 
de aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha 
evacuación se realice con las debidas garantías de higiene, salud y protección del 
medio ambiente. 

Prestaciones El local comercial existente,  dispone ya  de los medios adecuados para extraer de 
forma segura y salubre las aguas residuales generadas en el edificio, junto con la 
evacuación de las aguas pluviales generadas por las precipitaciones atmosféricas y 
las escorrentías debidas a la situación del edificio. 

 
 
2.6.7 SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
 

Datos de partida El sistema de recogida es RECOGIDA EN CONTENEDORES DE CALLE EN SUPERFICIE 
Bases de Calculo El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento Básico 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
Objetivos a cumplir El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por los 

ocupantes del edificio cumplan con el Documento Básico HS 2 Recogida y 
evacuación de residuos, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho 
cumplimiento. 

Prestaciones El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados de forma acorde con el sistema público de recogida, con la adecuada 
separación de dichos residuos. 
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2.6.8 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN 
 

Datos de partida Ventilación de  local comercial 
Objetivos a cumplir El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 

Calidad del aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese 
cumplimiento. 

Bases de Calculo El diseño y el dimensionamiento se realizaran con base a los apartados 3 y 4, 
respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las 
pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach. 

Prestaciones En la zona de trabajo se instalará un sistema de ventilación forzada para 
evacuación de humos, con salida en la cubierta. 

 
 
2.6.9 SUBSISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 
 

Datos de partida Local comercial Existente. Ya dispone de la instalación de telecomunicaciones 
necesaria según su emplazamiento, la distribución de vivienda y el número de 
estancias. 

Objetivos a cumplir Dar cumplimiento al Real Decreto 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y 
establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de 
acuerdo con el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, relativo al Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden 
CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 14 de mayo, que desarrolla 
el citado Reglamento, y a la Orden ITC 1077/2006, de 6 de abril, por la que se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios, para garantizar a los 
usuarios la calidad óptima de los diferentes servicios de telecomunicación, mediante 
la adecuada distribución de las señales de televisión terrestre y de telefonía, así 
como la previsión para incorporar la televisión por satélite y los servicios de 
telecomunicaciones de banda ancha, adecuándose a las características 
particulares del  local. 

Base de calculo El diseño y el dimensionado de la instalación se realiza con base al Anexo I: Norma 
técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, 
adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, 
procedentes de emisiones terrenales y de satélite, Anexo II: Norma técnica de 
infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de 
telefonía disponible al público, Anexo III: Norma técnica de la infraestructura común 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
banda ancha, y Anexo IV: Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en 
materia de telecomunicaciones, del Real Decreto 401/2003 por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de ICT.  

 
 
2.6.11 SUBSISTEMA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO (según RITE) 
 

Datos de partida No se actúa. Local comercial existente.  
Producción de Agua Caliente Sanitaria y Calefacción.  

Objetivos a cumplir El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para 
garantizar el bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y 
seguridad. 

Bases de cálculo Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están 
descritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Prestaciones El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e 
higiene, eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. Inferior a 70 kw. No precisa 

 
En Tudela a abril de 2015 
LOS ARQUITECTOS 

 
 
 

 
Fermin Margallo Lana Andrés Orgambide Ibarlucea 
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3. Cumplimiento del CTE 
 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La 
justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE. 
 
También se justificarán las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

 
 
 

 
 

Ampliación y reforma de Cocina 
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embalse del Ferial en Bardenas 
Reales de Navarra 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

3.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DBs-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL  
 

 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
 apartado  Procede No procede 
     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 
 apartado  Procede No procede 
    
NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos 
prefabricados 

  

 
 
No se realiza ningún cambio en la estructura existente, únicamente se realiza la ampliación del local 
comercial 
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3.2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – SI (SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO) 
 
SI 1 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SI 1- Propagación interior. 
 
1 Compartimentación en sectores de incendio. 
 
El local de Publica Concurrencia constituye un sector de incendios diferenciado del uso principal del 
Edificio, la superficie construida es menor de 2.500 m², según  la tabla 1.1. Condiciones de 
compartimentación en sectores de incendio: 
 

Nombre del sector: Cafetería 
Uso previsto: Pública concurrencia 

Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 
15 m 

Superficie: 507 m² 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que 
delimitan el sector de incendio EI180 (según tabla 1.2 EI90) 

Condiciones según DB - SI Pública concurrencia 
 
La pared que delimita el sector de incendio y que lo separa del resto del edificio está resuelta con ½  asta 
de ladrillo macizo, con un espesor de 15cm, guarnecido de yeso la cara del portal, aislamiento multicapa 
Acustidan, perfileria de acero para yeso laminar, lana de roca rocdan 231/40 y membrana acustica. 
Incluso sin tener en cuenta el posible incremento de resistencia al fuego que pudiera proporcionar el 
trasdosado, obtenemos de la tabla anterior un valor de resistencia El 180 para la pared, mayor que la 
exigida. 
 
En el caso de los cerramientos de la cocina (que posteriormente veremos se considera zona de riesgo 
especial bajo), estarán resueltos con ladrillo cerámico hueco sencillo de espesor de 10 cm, enfoscados 
por las dos caras, por lo que la tabla anterior nos da una resistencia al fuego EI 90, igual a la exigida en la 
tabla de condiciones aplicable a este tipo de zonas 
 
 
2  Locales y zonas de riesgo especial. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial según la tabla 2.1 son los siguientes: 
 

Nombre del local: Cocina Existente 
Uso: Cocinas según potencia instalada P 
Potencia local 20 < P = 30 kW. La potencia instalada P es de 26 Kw 
Clasificación Riesgo Bajo, según tabla 2.1 sección SI 1 

Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo 
especial 

Si . Además se cumple con las condiciones indicas en 
la nota 2 de la tabla 2.1 correspondiente a los 
sistemas de extracción de humos de las cocinas 

 
La potencia instalada en la cocina, teniendo en los aparatos existentes así como la nota (1) de la anterior 
tabla  es:. 

- cocina:    8,20 kW 
- plancha:    7,80 kW 
- freidora: 10 litros →         10,00 kW 

 
Por tanto, la potencia total instalada P es de 26kW. En consecuencia, la cocina se considerará como zona 
de riesgo especial bajo, ya que la potencia está entre 20<P≤30 kW 
 
Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo especial  bajo integradas en los edificios, según se 
indica en la tabla 2.2:  
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Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios  (1) 

Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Resistencia al fuego de la estructura  Portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y que techos (3) 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio (5) EI245-C5 2 x EI230-C5 2 x EI230-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local (6) ≤25 m(6) ≤25 m(6) ≤25 m(6) 

 
 

Nombre del local: Cocina Nueva 
Uso: Cocinas según potencia instalada P 
Potencia local Sistema automático de extinción  
Clasificación No se considera local de riesgo 

Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo 
especial 

Si . Además se cumple con las condiciones indicas en 
la nota 2 de la tabla 2.1 correspondiente a los 
sistemas de extracción de humos de las cocinas 

 
En el caso en estudio, pasamos a calcular la potencia instalada en la cocina. Para ello tendremos en 
cuenta la potencia de los aparatos existentes, para las freidoras se computará la potencia a razón de 1 
kW por cada litro de capacidad. 

Cocina (existente):                            8,20 Kw 
plancha: = ( 7,80 kW ) x 2 =             15,6 Kw 
freidora: 10 litros →  ( 10 kW ) x 2 =  20 Kw 
 

Por tanto, la potencia total instalada P es de 43,8kW. En consecuencia, la cocina se considerará como 
zona de riesgo especial medio, ya que 30<P≤50 kW. 
 
En la tabla 2.2 de la SI.1 se recogen las condiciones exigibles a las zonas de riesgo especial. 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios  (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Resistencia al fuego de la estructura  Portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y que techos (3) 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio (5) EI245-C5 2 x EI230-C5 2 x EI230-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local (6) ≤25 m(6) ≤25 m(6) ≤25 m(6) 
 
Contará  con una instalación automática de extinción que cubrirá los aparatos destinados a la 
preparación de alimentos susceptibles de provocar ignición, como las freidores y las sartenes 
basculantes, y la eficacia del sistema quedará asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema de 
extracción de humos, conforme al artículo SI 4.1., tabla 1.1., por lo que no considerar Local de Riesgo 
Especia.  
 
En el caso de los cerramientos de toda la zona de cocina existente y cocina nueva, estarán resueltos con 
½  asta de ladrillo macizo, con un espesor de 15cm, guarnecido de yeso la cara del portal, aislamiento 
multicapa Acustidan, perfileria de acero para yeso laminar, lana de roca rocdan 231/40 y membrana 
acústica, obteneniendo un valor de resistencia  de  El 180  sin tener en cuenta el trasdosado. 
 
El sistema de extracción  de los humos de la cocina,  que conforme a lo establecido en este DB SI, cumple 
las  siguientes condiciones especiales: 
 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para 

cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección 
con ángulos mayores que 30º y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que 
discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de 
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distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos 
practicables tendrán una clasificación EI 30. 
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a 
través de elementos decompartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que 
se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y 
más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, 
tener una inclinación mayor que 45 y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca 
éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menorque 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones 
para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90. 

 
 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
 
En todo momento se tendrá en cuenta lo establecido por el DB-Sl a este respecto: 
 

- La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al 
fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 
- La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 

mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse 
por una de las siguientes alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso 
y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente 
de obturación. 
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego 
requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

 
En el caso en estudio, el paso del conducto de extracción de la campana de la cocina en sentido 
vertical hasta la cubierta a través de los elementos de compartimentación de sectores de incendio 
contará con la misma resistencia al fuego exigida a éstos, es decir, no inferior a El 90. 
 
 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.  
 
 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se 
indica en la tabla 4.1:  
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 
techos (excepto los existentes dentro de 
viviendas), suelos elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 
considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego serála que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no estéprotegida por una capa que sea EI 30 
como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se 
aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
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(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. 
En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado 
abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable. 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, los elementos como el de entrada de aire de la cocina, tendrán 
una reacción al fuego de B-s3,d0. En el caso del falso techo y el trasdosado de paramentos verticales, la 
reacción será al menos C-s2,d0. Finalmente, al solado se le exigirá al menos una reacción EFL. 
 
 

SI 2 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 2 - Propagación exterior 
 
1  Medianerías y fachadas. 
 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre 
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera 
protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 
deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como 
mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). 
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. 
 
Riesgo de propagación horizontal: 
 

RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL 
(Para valores intermedios del ángulo  á, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.) 

Situación Gráfico ángulo Distancia 
mínima 

¿Se cumplen 
los requisitos? 

Fachadas a 180º 

 

180º 0,50 Si  

 
 Se cumple los requisitos exigidos en la tabla anterior , la reparación entre sectores está compuesta 
de  ½  asta de ladrillo macizo, con un espesor de 15cm, guarnecido de yeso la cara del portal, aislamiento 
multicapa Acustidan, perfileria de acero para yeso laminar, lana de roca rocdan 231/40 y membrana 
acústica consiguiendo una resistente mayor de la exigida 
 
Riesgo de propagación vertical: 
 

Situación Gráfico Condiciones ¿Se cumplen las 
condiciones? 

Encuentro forjado 
- fachada 

 

La fachada 
debe ser al 

menos EI 60 en 
una franja de 1 

m de altura, 
como mínimo, 

medida sobre el 
plano de la 

fachada 

Si 

 
 
 Se cumplen las condiciones para controlar el riesgo de propagación vertical del incendio por 
fachada (apartado 1.3 de la sección  2 del DB-SI) pues en el caso del encuentro forjado-fachada con 
saliente la fachada es al menos EI 60 en una franja de  1 m de altura menos la dimensión del saliente, 
como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. 
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SI 3 Justificación de cumplimiento de la  Exigencia básica. SI 3 – Evacuación de ocupantes. 
 
1 Cálculo de la ocupación. 
 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, 
etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a 
los que sean más asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de 
las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
 
 

Recinto o planta Tipo de uso Zona, tipo de actividad Superficie (m²/persona) Número de 
personas 

Zona publico  Pública 
concurrencia 

Zonas de público pie 
en bares, cafeterías, 

restaurantes, etc. 
27 1 27 

Zona publico  Pública 
concurrencia 

Zonas de público 
sentado en bares, 

cafeterías, restaurantes, 
etc. 

66 1,5 44 

Zona barra  Pública 
concurrencia 

Zonas de servicio de 
bares, restaurantes, 

cafeterías, etc. 
18 10,0 2 

Zona cocina 
existente 

Pública 
concurrencia 

Zonas de servicio de 
bares, restaurantes, 

cafeterías, etc. 
25,40 10,0 3 

Zona de Aseos  Pública 
concurrencia Aseos Planta 20,25 3 7 

Zona cocina 
nueva y office 

Pública 
concurrencia 

Zonas de servicio de 
bares, restaurantes, 

cafeterías, etc. 
46,80 10,0 5 

 
La ocupación prevista para la actividad será de 88 personas 
 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
 

Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de salidas y la longitud 
de los recorridos de evacuación.  
 

En nuestro caso, la ocupación es inferior a 100 personas. Al mismo tiempo, la altura de 
evacuación de la planta considerada no excede de 28 m. Por otro lado, en cuanto a la longitud de los 
recorridos de evacuación el más desfavorable es de 17 m , no excediendo por tanto los 25 m. 
 

En consecuencia, por todo lo anterior, y según la tabla antes señalada, el recinto en estudio 
podrá tener una única salida. 
 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
 El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a lo que se indica en la 
siguiente tabla 4.1. 
 

De los elementos citados en la tabla 4.1, nos afectan los siguientes: 
 

- Puertas y pasos  A > P/200 > 0,80 m 
- Pasillos y rampas  A > P/200 > 1,00 m 
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 En ambos casos, A toma el valor 88/200 = 0,44m, por lo que deberá considerarse el valor mínimo 
exigido respectivamente, que es de 0,80m para puertas y pasos y 1,00 m para pasillos y rampas (en el 
local en estudio, sólo pasillos). 
 

En nuestro caso las medidas son superiores a las exigidas. 
 
 No es necesario justificar el cumplimento de la sección SI 3, apartado 5 y del DB-SI (protección de 
las escaleras) pues no existen escaleras de evacuación. 
 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación.  
 
Nombre puerta de evacuación:  Puerta zona publico 
 
Número de personas que evacua: 50 < P < 200  
La evacuación prevista está entre 50 y 200 personas. (Criterios  de asignación de los ocupantes 
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).  
Abre en el sentido de la evacuación:  Si  
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.  Puerta de una hoja de 
0,90 m. 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 
 
Nombre puerta de evacuación: Cocina existente 
 
Número de personas que evacua: P < 50  
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios  de asignación de los ocupantes establecidos 
en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).  
Abre en el sentido de la evacuación: No.  
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.  Puerta de una hoja de 
0,90 m. 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical, sin apertura automática.  
 
 
Nombre puerta de evacuación: Puerta Cocina nueva-office 
 
Número de personas que evacua: P < 50  
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios  de asignación de los ocupantes establecidos 
en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).  
Abre en el sentido de la evacuación: No.  
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.  Puerta de una hoja de 
0,90 m. 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical,  sin apertura automática.  
 
 
7 Señalización de los medios de evacuación.  
 
 Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988. En plano de protección de incendios se indican la disposición de las señales de evacuación a 
colocar. 
 
8 Control del humo de incendio.  
 

Puesto que el caso en estudio corresponde a uso Pública Concurrencia pero a ocupación no 
supera las 1.000 personas, no procede la instalación de sistema de control del humo de incendio. 
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
No dispone de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta 
accesible o bien de una zona de refugio ya que no tiene una altura de evacuación superior a 10 m, 
siendo su uso Comercial o Pública Concurrencia 
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SI 4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 4 - Detección, control y 
extinción del incendio.  

 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, 
así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación.  
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 
citado reglamento. 
 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 
de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 

La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican 
en las tablas siguientes: 
 
 

Dotaciones en General 
Uso previsto: General 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie úitl:  246 m² 

Dotacion Extintor portátil 

Condiciones: 

Uno de eficacia 21A -113B: 
- Cada 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 

- En las zonas de riesgo especial conforme 
al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB.  

Uno de CO2 junto a los cuadro electricos 

Notas: 

En zona de riego especial, un extintor en el 
exterior del local o de la zona y próximo a la 
puerta de acceso, el cual podrá servir 
simultáneamente a varios locales o zonas. 

Sistema de Existinción Automático Condiciones 

La protección aportada por la instalación 
automática cubrirá los aparatos directamente 
destinados a la preparación de alimentos y 
susceptibles de provocar ignición, y la eficacia 
del sistema debe quedar asegurada teniendo en 
cuenta la actuación del sistema de extracción de 
humos 

Notas Cocina nueva 
 
 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
 
 Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:  
 a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
 b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.  
 c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  
 
Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando 
son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 
23035 - 4:1999.  
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SI 5 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI - 5 Intervención de los 
bomberos. 

 
 No es necesario su cumplimiento, ya que la altura de evacuación descendente es menor de 9 m. 
y  no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m. de largo.  

SI 6 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica  SI-6 Resistencia al fuego de la 
estructura. 

 
Nombre del Sector: Cafetería  
 
Uso: Pública concurrencia  
Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m  
Resistencia al fuego: R90 
 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: Cocina Existente 
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo  
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 
 
 
La estructura existente es a base de vigas y soportes de hormigón armado de densidad normal y con 
áridos de naturaleza silícea. El forjado es unidireccional con entrevigado de hormigón. Los valores más 
desfavorables de resistencia al fuego (es decir, R 90) se justificarían, de acuerdo con el Anexo C del DB SI, 
cumpliendo con las siguientes condiciones: 
 
En nuestro caso se trata de un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigón, de 30 cm. de 
espesor, más un revestimiento en la parte inferior de 1 cm de yeso, la distancia de la armadura a la parte 
inferior es de 20 mm. Por otra parte, según C.2.4.(2), el revestimiento de yeso se puede considerar como 
un espesor adicional de hormigón de espesor 1,8 · 10 = 18 mm. En consecuencia, estaríamos hablando 
(tomando una corrección nula) de una distancia mínima equivalente al eje de 18+20 = 36 mm.  Podemos 
tomar el valor 35 mm de la columna “flexión en una dirección”. Como el forjado tiene función de 
compartimentación, tendremos una resistencia REI 120 si el espesor del forjado es al menos de 120 mm, lo 
cual ocurre en este caso, puesto que el espesor vemos que es de 300 mm. En consecuencia, se tiene una 
REI 120, igual a la exigida. 
 
En la cocina, que es local de riesgo especial bajo, las puertas de separación con el resto del local serán 
EI2 45-C5, de acuerdo con la Tabla 2.2 del DB SI 1. Sobre ella, y en cumplimiento del apartado 2 del DB SU 
4, se proyecta una lámpara de emergencia. Los revestimientos de techos y paredes, por un lado, y de 
suelos, por otro, son de la clase de reacción al fuego B-s1,d0 y BFL-s1, respectivamente, de acuerdo con la 
tabla 4.1 del DB SI 1. 
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3.3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DBs-SUA SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DBs-SUA 
  
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB SU, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de 
utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta 
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización".  
 

  Procede No procede 
    
DB-SUA 1 Riesgo de caídas   
DB-SUA 2 Riesgo de impacto o atrapamiento   
DB-SUA 3 Riesgo de aprisionamiento en recintos   
DB-SUA 4 Riesgo causado por iluminación  inadecuada   
DB-SUA 5 Riesgo causado por situaciones con alta ocupación   
DB-SUA 6 Riesgo de ahogamiento   
DB-SUA 7 Riesgo causado por vehículos en movimiento   
DB-SUA 8 Riesgo causado por la acción del rayo   
DB-SUA 9 Accesibilidad   

 
 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
 

1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, 
tendrán una clase adecuada conforme a la tabla 1.2 
 
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha 
clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento 

 
Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo  Clase  
Zonas interiores secas   
- superficies con pendiente menor que el 6%  1 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  2 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 
exterior (1),  terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.   

- superficies con pendiente menor que el 6%  2 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  3 
Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas.  3 
(1) 
(2)  

Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.  
En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.  

 
La zona ampliada se trata de una cocina por lo que se considera  zona interior húmerda seca con una 
pendiente menor del 6% por lo que la clase exigle es la 2. Lo suelos tendrán una resistencia al 
deslizamiento RD entre 35 <Rd < 45 
 
En el resto no se realiza ningún cambio, teniendo una clasifiación de suelos 1 
 

2. Discontinuidades en el pavimento 
 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 
traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no 
deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 
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enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45º. 

 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. 
 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 

los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
 
 

3. Desniveles 
 
Por tipología constructiva del caso en estudio no existen desniveles, huecos o aberturas con diferencia de 
cota mayor que 550 m., por lo que no existirá riesgo en este aspecto para los usuarios, y, en 
consecuencia, entendemos no procede la justificación del presente apartado 
 
 

4. Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 
 No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningún sistema 
de limpieza especial  
 
 
Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
Impacto  
 
Impacto con elementos fijos     
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.10 m en zonas de uso restringido y 
2.20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m., como mínimo.   
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15cm y 2,20m medida a partir del suelo y 
que presenten riesgo de impacto.       
 
Impacto con elementos practicables     
 
Las puertas de los recintos situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura es menor  que 2,50 m,  están 
dispuestas de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). conforme al apartado 
4 de la Sección SI 3 del DB SI. 
 
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que 
permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 
m, como mínimo 
 
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de 
mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su 
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se 
excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda 
de 6,25 m² cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que 
no exceda de 2,50 m.       
 
Impacto con elementos frágiles      
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la 
sección 2 del DB SUA.  
Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin 
rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles     
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.      
No existen puertas de vidrio.   
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Atrapamiento   
 
Las puertas correderas existentes va empotradas en los tabique por lo que no existe riesgo de  
atrapamiento.     
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.   
 
Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
 
Existen puertas con dispositivo para su bloqueo desde el interior y donde las personas pueden quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, por lo cual, existe un sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior del recinto. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
Se cumple así, la sección 3 del DB SUA 
 
Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada   
 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación   
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en 
donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
  

2. Alumbrado de emergencia 
 
2.1 Dotación 
 
Se cumple con el apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU, “Los edificios dispondrán de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar 
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes” 
 
2.2 Posición y características de las luminarias 
 
Se cumple con el apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU. Las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán 
en los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
- en cualquier otro cambio de nivel; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
 

2.3 Características de instalación 
 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija, estará provista 
de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal.  
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2.4 Iluminación de las señales de seguridad  
 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra 
incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m² 
en todas las direcciones de visión importantes. 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 
 
Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación a la necesidad de 
justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las 
condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto.  
 
 
Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
1 Piscinas  
 
  No existen piscinas.  
2 Pozos y depósitos 
 
  No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento.  
 
 
Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 
              No existe Aparcamiento. 
 
 
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
 
Dado que el ámbito de este proyecto es el de una zona existente en una edificación ya construida, 
entendemos que la valoración sobre la necesidad o no de contar con pararrayos fue convenientemente 
justificada en su momento en el correspondiente proyecto, por lo que entendemos que no es necesario 
proceder a la justificación de esta Sección en el caso que nos ocupa. 
 
 
Sección SUA 9 Accesibilidad 
 
Se cumple las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen el la 
Sección SUA9 del CTE., facilitando así el acceso y la utilización no discriminatorio, independiente y seguro 
del edificio a personas con discapacidad. 
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3.4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DBs-HE AHORRO DE ENERGIA  
 
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de 
cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía"  
 
 

  Procede No procede 
    
DB-HE 1 Limitación de demanda energética   
DB-HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas   
DB-HE 3 Eficacia energética de las instalaciones de iluminación   
DB-HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   
DB-HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica   

 
 
Sección HE 1. Limitación de demanda energética 
 
Según el ámbito de aplicación de la Sección HE 1, ésta es aplicable en: 
 a) edificios de nueva construcción; 
 b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie 
útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 
  
En nuestro caso el local está includio en un edificio de viviendas, ya esta en funcionamiento, y no se 
realiza ningún reforma que afecto a los cerramientos del mismo, por ello, no se procederá a realizar 
valoración al respecto en el caso que nos ocupa. 
 
 
Sección HE 2.Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.  
 
El local ya dispone de instalaciones térmicas adecuadas para la actividad. Teniendo en cuenta la 
ampliación del local, optamos por  añadir un sistema multi-split 1x1 mediante casette, instalando éstos 
mediante paneles de forma modular en el falso techo de escayola, éste se conectara a una unidad 
exterior, ubicada en el falso techo del local.  
 
Además del acondicionamiento higrotérmico del local, debe tenerse en cuenta la ventilación del mismo, 
dando cumplimiento así a la ITE 02.4.5. Debemos entender ventilación como sinónimo de renovación o 
reposición de aire sucio o contaminado, esto es, un sistema de climatización con una recirculación al 
100% no podría conseguir la ventilación o renovación ambiental reglamentariamente exigida. 
 
El aseo dispondrá de aberturas de extracción, las cuales se conectarán al correspondiente conducto de 
extracción. La abertura debe disponerse a una distancia del techo menor que 100 mm y a una distancia 
de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. Para lograr lo anterior se instalará un extractor 
axial mural modelo EDM-80, de la marca S&P, que proporciona un caudal de 80 m3/h (22,23 l/s), mayor 
que el requerido que es 15 l/s. Este extractor se accionará mediante el interruptor de encendido de la luz 
del aseo y llevará incorporado un temporizador que permita que continúe funcionando unos minutos 
después del apagado de ésta.  
 
La abertura de admisión para conseguir la entrada de aire se resolverá mediante  las correspondientes 
rejillas con que contará la puerta de cada aseo en su parte inferior. 
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Sección HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación  
 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a 
la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido 
a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento 
de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior que se amplia, por lo que 
adecuaremos la parte de la instalación ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia 
energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las 
cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas 
 
Por otro lado, en cumplimiento del apartado “Sistemas de control y regulación” de esta Sección, la 
instalación de iluminación poseerá elementos para apagado y encendido manuales.  
 
Productos de construcción. 
  
Los equipos empleados cumplirán en todo momento las directrices de eficiencia  que marca este 
apartado; particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real 
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 
 
Mantenimiento y conservación. 
 
El plan de mantenimiento que se aplicará a la instalación de iluminación, sin perjuicio de futuras mejoras 
en función de necesidades, etc. contempla: 
 

- reposición de lámparas 
- limpieza de luminarias 
 
Se tendrá en cuenta el proyecto de la instalación de baja tensión redactado por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. Sergio Betore Muro 

 
 
Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 4, del DB HE (“ámbito de aplicación”), 
“Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y Rehabilitación-Ampliación de edificios 
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización 
de piscina cubierta”, en nuestro caso la demanda de agua caliente sanitaria existente no se amplia por lo 
que  no será la aplicación.  
 
 
Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), 
la sección no será la aplicación. 
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3.5. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DBs-HS SALUBRIDAD 
 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de salubridad. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente" 
 
El DB-HS constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
  Procede No procede 
    
DB-HS 1 Protección frente a la humedad   
DB-HS 2 Recogida y evacuación de residuos   
DB-HS 3 Calidad del aire   
DB-HS 4 Suministro de agua   
DB-HS 5 Evacuación de aguas   

 
 
En el proyecto no es de aplicación lo establecido en los documentos básicos DB-HS: 

- No se modifican los muros y suelos que están en contacto con el terreno, ni los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior 

- No se amplía el número o la  capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación de 
evacuación de aguas residuales y pluviales 

 
 
 
 3.6. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DBs-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO  
 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 
2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 

Las obras de ampliación, modificación, reforma o Rehabilitación-Ampliación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de Rehabilitación-Ampliación integral. Asimismo quedan 
excluidas las obras de Rehabilitación-Ampliación integral de los edificios protegidos oficialmente 
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las 
exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, 
de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 
En nuestro caso, no es de aplicación, no se realiza Rehabilitación-Ampliación integral y además no se 
altera la configuración de la fachada del edificio. 
 
Según el Articulo 2 del Decreto Foral 201/2002, el horario de este establecimiento podrá ser de 6:00 al las 
1:30. El horario general de cierre contempla un período de tiempo complementario para el desalojo, 
conforme al artículo 4º del mencionado Decreto Foral.  
 
Según el Decreto Foral 202/2002, el nivel sonoro interior que se fija como máximo, siendo la fuente emisora 
las actuaciones en directo o la ambientación musical, no será mayor de 75 dBA. 
 
Según el Decreto Foral 135/1989 y las ordenanzas municipales, las instalaciones de bares y otros 
establecimientos hosteleros cuyo nivel sonoro interior no sea superior a 80 dBA, por provenir 
fundamentalmente de los usuarios y tengas el nivel sonoro de los equipos de música a 80 dBA, deberán 
tener un aislamiento acústico bruto, como mínimo,  entre la actividad y la vivienda más afectada  
 

Zona Día  
8,00 a 22,00 

Noche 
22,00 a 8,00 

Vivienda y actividad 50 dBA 55 dBA 
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La normativa de aplicación establece el límite de inmisión sonora para el espacio de tiempo 
comprendido entre las 8 y las 22 horas, medida en la vivienda más afectada, de 35 dBA y de las 22 a las 8 
horas de 30 dBA  
 
El local dispondrá de ventilación y de climatización, la maquinaría se colocará en el techo entre el 
aislamiento y el falso techo y todo la maquinaría dispondrá de amortiguadores u otro sistema 
antivibratorio, cumpliéndose las condiciones de las instalaciones  en los locales según el Art. 19 de las 
Ordenanzas Municipales. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO – Descripción de las Soluciones 
 
Suelo 
Aislamiento a ruido de impacto y ruido aéreo 
 
Aislamiento acústico sobre forjado, formado por: panel de lana de roca de densidad 100 kg/m3 y 3 mm 
de espesor, Rocdan 233/30, totalmente instalado; lámina acústica de polietileno reticulado y espumado 
de célula cerrada, de 10 mm de espesor, Impactodan 10, según DIT nº 439; solapada con Cinta de solape 
70 autoadhesiva. Lista para verter la solera de mortero. 
 

Designación Suelo flotante bajas frecuencias 
Forjado Capa compresión 5 cm. 
Producto ROCDAN 233 / IMPACTODAN 10 
Fijación Bandas autoadhesivas 
Mortero flotante >> 6 cm..con mallazo 30 x 30 ø6 
Peso >400 Kg/m² + Pavimento 
Espesor acabado 10-12 cm. + Pavimento 
Resistencia al fuego RF > 120 
Aislamiento térmico U=0,52 W/m²K 
Aislamiento acústico DnT,A > 63 dBA 
Aislamiento acústico  
NOTA: Para los cálculos se considera un forjado típico de bovedilla cerámica con capa de compresión de 5 cm. La variación 
con otros forjados en los resultados es de ±5%, salvo aislamiento térmico con forjados de poliestireno expandido, consultar al 
dpto. técnico.  

 

 

1.-  Soporte 
2.-  Lana de roca Rocdan 233/30 
3.-  Aislamiento a ruido de impacto Impactodan 10 
4.-  Cinta de solape 70 
5.-  Capa de mortero armado de protección 
6.-  Pavimento de terminación 

 
Trasdosado 
Aislamiento a ruido aéreo 
 
Tabique de yeso laminar, aislado acústicamente, constituido por: panel multicapa de 20 mm de espesor, 
Acustidan 16/4, fijado mecánicamente al soporte mediante Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40, 
totalmente instalado; perfilería de acero para tabiques de yeso laminar, a base de canal perimetral de 48 
mm y montantes de 46 mm; panel de lana de roca de densidad 70 kg/m3 y 4 mm de espesor, Rocdan 
231/40, totalmente instalado; sándwich compuesto por doble placa de yeso laminar N13 con Membrana 
Acústica Danosa M.A.D.4 en su interior, fijado mecánicamente sobre la perfilería en U. Listo para pintar. 
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Designación Trasdosado sándwich acústico con Acustidan 
Albañilería Placa de yeso laminar N13 
Aislamiento ACUSTIDAN / ROCDAN / M.A.D. 
Fijación Espiga de PVC / Grapa. 
Acabado Placa de yeso laminar N13 
Peso 274 Kg/m² 
Espesor trasdós 10 cm. 
Resistencia al fuego RF > 60 
Aislamiento térmico(1) U=0,46 W/m²K 
Aislamiento acústico  DnT,A = 60 dBA 
(1) El aislamiento térmico hemos tomado el ejemplo más común, variando según la hoja principal y el espesor del aislante.(2) Se 
da valor en laboratorio ya que el aislamiento en las fachadas depende tanto del valor de la parte ciega como de la 
acristalada. El C.T.E. nos pedirá un aislamiento D2m,nTA no disponiendo en este momento datos in situ significativos. 

 
 

 

1.-  Muro de cerramiento de medio pie de ladrillo macizo 
2.-  Guarnecido de yeso 
3.-  Aislamiento multicapa Acustidan 
4.-  Perfilería de acero (canal y montante) para yeso laminar 
5.-  Lana de roca Rocdan 231/40 
6.-  Sándwich acústico. 2 placas de yeso laminar N13 + Membrana 

Acústica Danosa M.A.D.4 

 
 
Techo 
Aislamiento a ruido aéreo 
 
Falso techo flotante de yeso laminar, aislado acústicamente a bajas, medias y altas frecuencias, 
constituido por:panel multicapa de 20 mm de espesor, Acustidan 16/4, fijado mecánicamente al soporte 
mediante Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40, totalmente instalado; amortiguador de caucho 
marrón Shore 45º ATC-25, para fijación de falso techo a forjado, incluso parte proporcional de elementos 
de remate, totalmente instalado; perfilería de acero galvanizado oculta, compuesta por perfiles primario y 
secundario; panel de lana de roca de densidad 70 kg/m3 y 4 mm de espesor, Rocdan 231/40, totalmente 
instalado; sándwich compuesto por doble placa de yeso laminar N13 con Membrana Acústica Danosa 
M.A.D.4 en su interior, fijado mecánicamente sobre la perfilería en U. Listo para pintar. 
 

Designación Techo masa flotante Acustidan 
Albañilería Yeso laminar N13 
Aislamiento ACUSTIDAN / ROCDAN / M.A.D. 
Fijación Espiga de PVC 
Acabado Techo decorativo 
Peso 40Kg/m² + techo decorativo 
Espesor trasdós 21.5 cm. 
Resistencia al fuego RF = 120  
Aislamiento térmico(1) U=0,41 W/m²K 
Aislamiento acústico  DnT,A > 65 dBA 
NOTA: Para los cálculos se considera un forjado de bovedilla cerámica con capa de compresión de 5 cm. La variación con 
otros forjados en los resultados es de ±5%, salvo aislamiento térmico con forjados de poliestireno expandido, consultar al dpto. 
técnico. 
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1.-  Soporte 
2.-  Guarnecido de yeso 
3.-  Aislamiento multicapa Acustidan 16/4 
4.-  Amortiguador de caucho marrón Shore 45º ATC-25 
5.-  Perfilería techo (primario-secundario) 
6.-  Lana de roca Rocdan 231/40 
7.-  Sándwich acústico. 2 placas de yeso laminar N13 + Membrana 

Acústica Danosa M.A.D.4 

 
Bajante 
Aislamiento a ruido aéreo 
 
Aislamiento acústico en bajantes, formado por: panel multicapa de 20 mm de espesor, Acustidan 16/4, 
fijado toda la instalación con bridas, totalmente instalado. Listo para trasdosar. 
 

 

1.-  Bajante de PVC 
2.-  Guarnecido de yeso 
3.-  Aislamiento multicapa Acustidan 
4.-  Tabicón de ladrillo hueco doble 

 
Encuentro Pared-Techo 
 
Desolidarizador para tabiques de yeso laminar, SEB-40, fijado al forjado mediante tacos.  
 

 

1.-  Solución de muro exterior 
2.-  Base elástica SEB-40 
3.-  Solución de techo 

 
 
Encuentro Pared-Suelo 
 
Panel multicapa de 20 mm de espesor, Acustidan 16/4, fijado mecánicamente al soporte mediante 
Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40, totalmente instalado.  
 

 

1.-  Solución de suelo 
2.-  Solución de muro exterior 
3.-  Aislamiento multicapa Acustidan 
4.-  Rodapié 

 
 
 
Los materiales empleados en la construcción así como el diseño de los distintos elementos 
integrantes de la misma, aseguran la no superación de los niveles de emisión de ruidos permisibles 
por la legislación vigente. 
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3.7. OTRAS NORMATIVAS 
 
El presente proyecto cumple con todas aquellas normativas que lo afectan de modo parcial o total. 
 
En el presente Proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas Normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los Diarios Oficiales. 
 
No se ha comunicado al equipo redactor de la existencia de servidumbres o afecciones que puedan 
afectar al diseño previsto en el proyecto. 
 
 

En Tudela a abril de 2015 
LOS ARQUITECTOS 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Fermín Margallo Lana       Fdo. D. Andrés Orgambide Ibarlucea 
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4. Normativa de Obligado Cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ampliación y reforma de Cocina 
del edificio de servicios en el 

embalse del Ferial en Bardenas 
Reales de Navarra 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA y VERTIDO 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Ríos. 
Características básicas de calidad que deben mantenerse en las 
corrientes superficiales destinadas a la producción de agua potable. 
B.O.E.24 MAY. 88 
B.O.E. 23 OCT. 90 
B.O.E.14 DIC. 94 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. Normativa para 
el uso provisional de las conducciones de aguas del 
Estado. 
Define las condiciones que han de regir en las autorizaciones que se 
otorguen para la utilización provisional de aguas potables, residuales 
y de cualquier otra calidad, incluidos depósitos de dominio público o 
de propiedad del Estado y que se mantengan bajo la administración 
del Mº de Obras Públicas. 
B.O.E. 30 SEP. 75 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Abastecimiento de Aguas. 
Obligatorio en el proyecto y ejecución de todas las obras de 
competencia del MOP. Regula la colocación de tubos, uniones, 
juntas, llaves y demás piezas especiales de las conducciones de 
aguas potables a presión. 
BOE 2 y 3 OCT.74 30 OCT. 74 
 
DECRETO 2508/1975 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. 
Policía de aguas: Previsión de daños por avenidas. 
Establece la determinación de la zona delimitada por la línea que 
alcancen las avenidas cuyo periodo de recurrencia sea de 500 años. 
BOE 25 OCT. 75 
 
R.D. LEGISLATIVO 1/2001 DEL Mº DE MEDIO 
AMBIENTE. Aguas. 
Regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y el ejercicio de 
las competencias del Estado. Se refiere a las aguas continentales 
(superficiales y subterráneas), a los cauces de corrientes naturales 
(continuas o discontinuas), a los lechos de lagos y lagunas, a los 
embalses superficiales en cauces públicos, acuíferos subterráneos y 
a las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. Se 
excluyen las aguas minerales y termales que tendrán regulación 
específica. 
Modificada por Ley 16/2002 de prevención y control de la 
contaminación 
Modificada por Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de 
O. P. 
Modificada por Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 
B.O.E. 24 Julio 01. 30 Nov. 01.  
B.O.E. 24 Mayo 03. 31 Dic. 03. 
B.O.E.14 Abr.07, 14 Dic. 07 
B.O.E. 23 dic. 09 
 
R.D. 140/2003, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Establece los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de 
consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro 
desde la captación hasta el grifo del consumidor y el control de 
éstas. Afecta, por tanto, a las instalaciones interiores de los edificios. 
Establece un plazo (antes del 1-Enero-2012) para realizar las 
reformas y adaptaciones necesarias derivadas de las nuevas 
exigencias. 
Adapta la normativa a la nueva Directiva 98/83/CE, de 3 de 
noviembre de 1998. 
B.O.E. 21 feb. 2003, 4 marzo 2003 
B.O.E. 31 marzo 2009, 17 julio 2009 
 
R.D. 865/2003, DEL Mº DE SANIDAD Y CONSUMO. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. 
Ver Instalaciones de Climatización, Calefacción y A.C.S. 
B.O.E. 4 julio 2003 
 
R.D. LEY 11/1995 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 
Complementa el régimen jurídico de la normativa vigente de Aguas y 
Costas, con el fin de proteger la calidad de las aguas continentales y 
marítimas de los efectos negativos de los vertidos de las aguas 
residuales urbanas. 
Directiva 91/271 CEE 
B.O.E. 30 diciembre 1995 
 
R.D. 509/1996 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. Desarrollo del 
Real Decreto Ley 11/95. 
Se establecen normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

Regula el tratamiento de los vertidos de las aguas residuales 
urbanas, antes de su vertido a las aguas continentales continentales 
o marítimas. 
B.O.E. 29 marzo de 1996 
 
R.D. 849/1986 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 
El título III Capítulo II regula el procedimiento para la obtención de 
autorizaciones administrativas de vertido, empresas colaboradoras, 
sustancias contaminantes, establecimiento de instalaciones 
industriales y constitución de empresas de vertido. 
B.O.E. 30 abril 1986, 2 julio 1986 
B.O.E. Diciembre de 1992 
B.O.E. Abril de 1993 
B.O.E. junio 2000 
B.O.E. 6 junio 2003 
B.O.E. 18 junio y 12 agosto de 2004 
B.O.E. 4 abril 2005 
B.O.E. 4 diciembre 2006 
B.O.E. 16 enero 2008 
B.O.E. 27 marzo  y 23 noviembre 2010 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Instrucción para el Proyecto, Construcción y 
Explotación de Grandes Presas. 
B.O.E. 27 octubre 1967 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE. Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses. 
B.O.E. 30 marzo 1996 
 
R.D. 927/1988 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica. 
B.O.E. 31 agosto de 1988 y 28 de julio 1994 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE MEDIO AMBIENTE. Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración de aguas 
residuales 1995-2005. 
B.O.E. 12 mayo de 1995 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE MEDIO AMBIENTE. Plan 
Nacional de Lodos de Depuradoras de aguas residuales 
2001-2006. 
B.O.E. 12 julio 2001 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos 
de medición o referencia relativos a determinadas 
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos. 
Desarrolla el Reglamento para el Dominio Público Hidráulico y 
adopta las directrices Europeas. Define normas de emisión, objetivos 
de calidad y las condiciones especiales de control correspondientes 
al mercurio, cadmio, hexaclorociclohexano, tetracloruro de carbono 
DDT y pentaclorofenol. 
Modificada por Ley 16/2002 de prevención y control de la 
contaminación 
B.O.E. 29 mayo 1992 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Normas para la fijación en ciertos supuestos de valores 
intermedios y reducidos del coeficiente K que determina 
la carga contaminante del canon de vertido. 
B.O.E. 23 diciembre 1989 
 
R.D. 258/1989 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Normativa general sobre vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra. 
Se definen normas de emisión y las condiciones especiales de 
control correspondientes al vertido efectuado desde tierra en las 
aguas interiores y en el mar territorial, de afluentes que contengan o 
puedan contener sustancias peligrosas. 
Directiva del Consejo 76/464/CEE, 86/280/CEE. 
Modificado por Ley 16/2002 de prevención y control de la 
contaminación 
B.O.E. 16 marzo 1989 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de 
medida de referencia y procedimiento de control relativo 
a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los 
vertidos desde tierra. 
Adopta las directrices Europeas no incorporadas en la Normativa 
General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 
B.O.E. 6 noviembre 1992 
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ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. Instrucción para 
el vertido al mar desde tierra, de aguas residuales a 
través de conducciones de vertido. 
Dicta las condiciones técnicas mínimas para el proyecto y cálculo de 
las condiciones y dispositivos para el vertido de aguas residuales 
desde tierra al mar. 
B.O.E. 27 julio, 13 agosto 1993 
 
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Prohibición de verter al mar productos petrolíferos o 
residuos contaminados. 
Se refiere a fábricas o industrias de todas clases, entendiéndose por 
tales productos: el petróleo crudo, fuel-oil, diesel-oil y los aceites 
lubrificantes tales como el dies-oil ligero, keroseno y gasolina. 
B.O.E. 1 junio 1967 
 
DECRETO 93/1968 DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO. Detergentes. Prohibición de los no 
biodegradables. 
B.O.E. 29 enero , 30 diciembre 1968 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Policía de aguas: Medidas para corregir la 
Contaminación. 
Define un programa de actuación exigible a los causantes de los 
vertidos, con exigencia de un estudio técnico para su corrección. 
B.O.E. 23/4/80 
 
R.D. 261/1996 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Protección 
de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
B.O.E. 11/3/96 
 
ORDEN MAM/85/2008 DEL Mº DE MEDIO AMBIENTE. 
Criterios técnicos para la valoración de daños al 
dominio público hidráulico y las normas sobre tomas de 
muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 
B.O.E. 29/1/08 – 25/2/08 
 
ORDEN FORAL 28/2004, DE DEPARTAMENTO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Estable el 
procedimiento para la tramitación administrativa de 
puesta en servicio de instalaciones sometidas a control 
reglamentario.  
Regula la documentación a presentar para la tramitación de las 
siguientes instalaciones:  
- Frigoríficas.  
- Interiores de suministro de agua.  
- De almacenamiento petrolífero para su consumo en la propia 
instalación.  
- Térmicas.  
- De gases combustibles.  
- Grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
 
LEY FORAL 10/1988, DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
Saneamiento de aguas residuales.  
 
DECRETO FORAL 82/1990, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento de desarrollo de la Ley de 
saneamiento de aguas residuales.  
 
DECRETO FORAL 191/2000, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Modificación parcial del reglamento de 
desarrollo de la Ley de saneamiento de aguas 
residuales.  
 
DECRETO FORAL 54/2006, DE 31 DE JULIO, por el que 
se establecen medidas para la prevención y control de 
la legionelosis.  
 
 
ACCESIBILIDAD. BARRERAS 
ARQUITECTONICAS 
 
LEY 13/1982, DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Integración social de los minusválidos. 
Título IX artículos 54 a 61 sobre movilidad y barreras arquitectónicas 
B.O.E. 30/4/82 - 31/12/03 
 
R.D. 505/2007 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos y 
edificaciones. 
Las condiciones básicas se incorporaran a la Parte I del CTE en el 
plazo de un año, y a la Parte II un DB que se aprobará, relativo al 
cumplimiento de las condiciones básicas. (Ver: Edificación en 
General). 

B.O.E. 11/5/07 – 11/3/10  
 
R.D. 366/2007 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Condiciones de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado. 
Establece condiciones de ubicación, acceso a las zonas de atención 
señalización entre otras. 
Se complementa con condiciones técnicas de los puestos de 
atención, aseos, pavimentos y de los sistemas de seguridad contra 
incendios. 
B.O.E. 23/4/80 
 
R.D. 173/2010 DEL Mº DE VIVIENDA. Modifica el Código 
Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
ORDEN VIV. 561/2010 DEL Mº DE VIVIENDA. Desarrolla 
el Documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
 
LEY 3/1990, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para 
facilitar la adopción de acuerdos que tengan por 
finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en 
el edificio de su vivienda. 
Declara suficiente el voto de las 3/5 partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las 3/5 partes de la cuota de 
participación. 
 
LEY 51/2003, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
Además modifica los artículos 10, 11 y 17 de la Ley sobre Propiedad 
Horizontal, referidos a la realización de obras en los edificios en 
régimen de comunidad. B.O.E. 27.12.07 Establece el régimen 
sancionador. 
 
LEY 15/1995 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Limites de 
dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
 
LEY 29/1994 DE LA JEFATURA DEL 
ESTADO.Arrendamientos urbanos. 
El art. 24 faculta a los arrendatarios con minusvalía para realizar 
reformas en el interior de la vivienda, para mejorar su habitabilidad. 
 
LEY 10/1990 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Deportes. 
Disposiciones generales a cumplir en las instalaciones destinadas a 
espectáculos públicos, referentes a seguridad y accesibilidad de 
minusvalidos en art. 70 y 71. 
 
RESOLUCION DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.Normas de 
supresión de barreras arquitectónicas en edificaciones 
de la Seguridad Social. 
Normas sobre aparcamientos, accesos, puertas, ascensores, rampas 
y pasillos. 
 
LEY 27/2007 DE LA JEFATURA DEL ESTADO.Se 
reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 
las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas. 
 
R.D. 1544/2007 DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos 
de transporte para personas con discapacidad. 
 
LEY FORAL 4/1988, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Barreras físicas y sensoriales.  
Derogada por la ley foral 5/2010 
 
LEY FORAL 5/2010 de 6 de abril, Accesibilidad universal 
y diseño para todas las personas  
 
LEY FORAL 22/2003, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Modifica la ley foral sobre barreras físicas y sensoriales.  
Modifica los artículos 10, 12 y 14  
 
DECRETO FORAL 154/1989, DE LA DIPUTACIÓN FORAL 
Reglamento para el desarrollo de la ley de Barreras 
físicas y sensoriales.  
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Anexo I: Normas técnicas sobre tipos de recorridos y niveles de 
exigencias, parámetros normalizados, simbología, aparcamiento y 
servicios higiénicos de uso público.  
Anexo II: Figuras y símbolos.  
 
DECRETO FORAL 57/1990, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento para la eliminación de barreras 
físicas y sensoriales en los transportes.  
Condiciones de las estaciones de servicios públicos de 
viajeros de nueva construcción.  
 
DECRETO FORAL 250/1988, DE LA DIPUTACIÓN FORAL 
Comisión interdepartamental de barreras físicas y 
sensoriales.  
Crea la comisión y regula su composición y funcionamiento.  
 
DECRETO FORAL 404/1995, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Modificación de la Comisión 
interdepartamental de barreras físicas y sensoriales.  
 
DECRETO FORAL 57/1990, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento para la eliminación de barreras 
físicas y sensoriales en los transportes.  
Condiciones de las estaciones de servicios públicos de viajeros de 
nueva construcción. 
  
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
R.D. 997/2002 DEL Mº DE FOMENTO. Norma de 
Construcción Sismorresistente Parte general y 
Edificación (NCSE-02). 
Establece las acciones sísmicas que han de considerarse en el 
proyecto, construcción de todo tipo de obras. Deroga la anterior y 
establece un periodo de 2 años para adaptación voluntaria de los 
proyectos y construcciones en curso. 
 
R.D. 1370/1988 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Norma Básica de la Edificación NBE-
AE/88 “Acciones en la Edificación”. 
DEROGADA por CTE. De aplicación solo a obras con licencia e 
iniciadas con anterioridad al 29-Jun-07, a cuyos proyectos no se les 
aplicó el CTE. 
 
ACEROS 
 
R.D. 1829/1995, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE.Norma Básica de 
la Edificación NBE EA-95 “Estructuras de Acero en la 
Edificación” 
DEROGADA por CTE. De aplicación solo a obras con licencia e 
iniciadas con anterioridad al 29-Jun-07, a cuyos proyectos no se les 
aplicó el CTE. 
R.D. 2365/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento para su 
homologación, como trámite preceptivo para su venta, importación o 
instalación en territorio nacional. 
 
R.D. 2531/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y 
ENERGIA.Recubrimientos galvanizados en caliente 
sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales 
férreos. 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento para su 
homologación, como trámite preceptivo para su venta, importación o 
instalación en territorio nacional. 
 
R.D. 2702/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Alambres trefilados, lisos y corrugados para mallas 
electrosoldadas y viguetas semirresistentes de 
hormigón armado (viguetas en celosía). 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento para su 
homologación, como trámite preceptivo para su venta, importación o 
instalación en territorio nacional. 
 
R.D. 2605/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y 
ENERGIA.Tubos de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente. 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento para su 
homologación como trámite preceptivo para su venta, importación o 
instalación en territorio nacional. 
 
ORDEN DEL MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA.Comisión Interministerial Permanente de 
Estructuras de Acero. 
Creación, ámbito de actuación, funciones, composición y 
funcionamiento. 
 

DECRETO 3.291/1974 DEL Mº DE INDUSTRIA. ORDEN 
DEL Mº. DE INDUSTRIA.Industrias. 
Condiciones que han de reunir las empresas de la construcción de 
estructuras metálicas para su instalación, ampliación y traslado. Las 
clasifica en grupos según las actividades que realicen. 
Condiciones técnicas por razones de seguridad en las industrias 
dedicadas a la fabricación de barras corrugadas de acero. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
R.D. 1909/1981 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Norma Básica de la Edificación NBE CA-
81 “Condiciones Acústicas en los edificios”. 
DEROGADA por CTE. De aplicación solo a obras con licencia 
anterior al 24 de Oct-07 o de aplicación optativa hasta el 24 de Oct-
08, en obras que comiencen antes de 3 meses de la concesión de la 
licencia. 
Ampliada la aplicación optativa al 24 de Abril-09. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Norma Básica de la Edificación NBE CA-88 
“Condiciones Acústicas en los edificios”. 
DEROGADA por CTE. Idem anterior. 
 
LEY 37/2003 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley del 
Ruido. 
Tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, 
estando sujetas a ella las edificaciones en su calidad de receptores 
acústicos. Establece criterios de calidad acústica, creando tipologías 
de sectores, zonas de servidumbres y de protección, y criterios para 
la prevención y corrección de la contaminación acústica. 
Establece que el Código Técnico de la Edificación deberá incluir un 
sistema de verificación acústica de las edificaciones. 
 
R.D. 1513/2005, DE LA VICEPRESIDENCIA 1ª DEL 
GOBIERNO. Desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Incorpora la Directiva 2002/49/CE y establece el marco normativo 
para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de la exposición al 
ruido ambiental. 
 
R.D. 1367/2007, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Desarrolla 
la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Modifica el R.D. 1513/2005 anterior. 
 
Decreto Foral 135/1989, del Gobierno de Navarra  
Condiciones técnicas a cumplir por las actividades que 
puedan causar molestias a las personas, por ser 
emisoras de ruidos y vibraciones.  
Corrección de errores.  
Dispone que en el proyecto técnico se deberá incluir un 
proyecto acústico.  
Fija los niveles sonoros interiores y exteriores y los niveles 
mínimos de vibracion es de actividades, máquinas e 
instalaciones.  
Decreto Foral 193/1991, del Gobierno de Navarra  
Modificación del Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, 
sobre condiciones técnicas a cumplir por las 
actividades que puedan causar molestias a las 
personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones.  
Afecta al artículo 12.3, sobre instalaciones en discotecas y 
salas de fiesta.  
 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
R.D. 2429/1979 DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 
“Condiciones Térmicas de los edificios”. 
DEROGADA por CTE. De aplicación solo a obras con licencia e 
iniciadas con anterioridad al 29-Dic-06, a cuyos proyectos no se les 
aplicó el CTE. 
 
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Normas 
para utilización de las espumas de urea-formol usadas 
como aislantes en edificación. 
Anulada la Disposición 6ª por Sentencia del Tribunal Supremo de 9-
Marzo-87. 
 
ORDEN FORAL 28/2004, DEL DEPARTAMENTO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  Establece el 
procedimiento para la tramitación administración de 
puesta en servicio de instalaciones sometidas a control 
reglamentario.  
Regula la documentación a presentar para la tramitación de las 
siguientes instalaciones.  
- Frigoríficas.  
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- Interiores de suministro de agua.  
- De almacenamiento petrolífero para su consumo en la propia 
instalación.  
- Térmicas.  
- De gases combustibles.  
- Grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
 
 
APARATOS (DOMÉSTICOS, A PRESIÓN Y LOS QUE 
UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE) 
CONTENIDO 
R.D. 1428/1992 DEL Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO.Aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre 
aparatos de gas. 
Se aplica a aparatos de cocción, calefacción, producción de agua 
caliente, refrigeración, iluminación o lavado en los que la temperatura 
del agua no supere los 205º C, incluyendo los quemadores de aire 
forzado y los generadores de calor equipados con dichos 
quemadores y de regulación y componentes que no sean 
quemadores de aire forzado ni generadores de calor equipados con 
dichos quemadores, comercializados por separado y destinados a 
ser incorporados a un aparato de gas. 
 
R.D. 1244/1979 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento de Aparatos de Presión. 
Establece las condiciones de seguridad (prescripciones, 
inspecciones técnicas y ensayos) de los aparatos destinados a la 
producción, almacenamiento, transporte y utilización de los fluidos a 
presión, en los términos que resulten de las correspondientes 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
R.D. 473/1988 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CEE 
sobre aparatos a presión. 
 
R.D. 222/2001 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA Disposiciones de aplicación de la 
Directiva 1999/36/CE sobre equipos a presión 
transportables. 
 
R.D. 1495/1991 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE 
sobre aparatos a presión simple. 
Exigencias a los recipientes soldados sometidos a una presión 
interna relativa superior a 0,5 bar. Se excluye extintores de incendio. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP1. Calderas, 
economizadores, sobrecalentadores y calentadores. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP2. Tuberías para 
fluidos relativos a calderas. 
 
R.D. 2549/1994 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP3. 
Generadores de aerosoles. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP4. Cartuchos de 
GLP. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5. Extintores de 
incendios. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP6. Refinerías de 
petróleos y plantas petroquímicas. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP7. Botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos 
a presión. 
Nota.- Modificada en parte por la ITC-MIE APQ-005 del Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos (Apdº. 
COMBUSTIBLES). 
 
ORDEN DEL Mº. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
Procedimiento para la verificación de los requisitos 
complementarios establecidos en la ITC-MIE-AP7 para 
verificar marcas e inscripciones. 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GENERAL DE 
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Establece 
exigencias de seguridad para el cálculo, construcción y 

recepción de botellas soldadas de acero inoxidable 
destinadas a contener gas butano comercial. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITE-MIE-AP8. Calderas de 
recuperación de lejías negras. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP9. Recipientes 
frigoríficos. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP10. Depósitos 
criogénicos. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP11. Aparatos 
destinados a calentar o acumular agua caliente 
fabricados en serie. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP12. Calderas de 
agua caliente. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP13. 
Intercambiadores de calor de placas. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP14. Aparatos para 
la preparación rápida de café. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP15. Instalaciones 
de gas natural licuado en depósitos criogénicos. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP16. Centrales 
térmicas generadoras de energía eléctrica. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AP17. Instalaciones 
de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. 
 
R.D. 366/2005 DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-AP18. Instalaciones de carga e inspección de 
botellas de equipos respiratorios autónomos. 
 
R.D. 213/1992, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y DE LA SECRET. DEL GOBIERNO. 
Especificaciones sobre el ruido en el etiquetado de los 
aparatos de uso doméstico. 
Regula la información referente al ruido aéreo que puede figurar en 
el etiquetado, los métodos de medición y las modalidades de control. 
Adapta la Directiva 86/594/CEE, 1 Nov. 86. 
 
R.D. 124/1994 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Etiquetado 
e información referente al consumo de Energía y otros 
recursos de los aparatos de uso doméstico. 
Regula la publicación, por medio de etiquetado y la información 
sobre los productos, de datos sobre el consumo de energía y otros 
recursos esenciales de manera que los consumidores puedan 
comparar el rendimiento energético de los aparatos. 
Nota.- Existen otros R.D. específicos de etiquetado y de la 
información de los productos (ver índice estatal). 
 
R.D. 1062/1998 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Requisitos 
de rendimiento energético de los frigoríficos, 
congeladores y aparatos combinados eléctricos de uso 
domestico. 
Regula los procedimientos de cálculo de consumo, verificación, 
evaluación de la conformidad y marcado CE. 
 
APARATOS ELEVADORES 
 
REAL DECRETO 1314/ 1997, DEL Mº DE INDUSTRIA Y 
ENERGIA. Disposiciones de Aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores. 
De aplicación a los ascensores en funcionamiento permanente en 
edificios ya construidos o en construcción. 
Deroga parte del R.D. 2.291/85 y de la ITC-MIE-AEM1. 
 
REAL DECRETO 57/2005, DEL Mº DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO. Prescripciones para el 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existente. 
De aplicación a los ascensores puestos en servicio con anterioridad 
a la exigencia de los requisitos del R.D. 1314/1997. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA.Condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica. 
Derogado por O. del 12 Sep. 91 (B.O.E. 17 Sep. 91), quedando 
valida solo para ascensores anteriores al 26 Mar. 92. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los 
ascensores y normas para efectuar las revisiones 
periódicas de los aparatos elevadores. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Entidades 
colaboradoras para aplicación de la Reglamentación de 
aparatos elevadores. 
Regula las funciones, requisitos en cuanto a personal e 
instalaciones. 
 
R.D. 2291/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de 
los mismos. 
Derogado en parte por R.D. 1314/97, excepto arts. 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 19 y 23. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM1. Ascensores 
movidos eléctrica, hidráulica u oleoléctricamente. 
Derogado por el R.D. 1314/1997, excepto los preceptos a los que le 
remiten los arts. del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención que siguen vigentes. 
 
R.D. 836/2003 DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM2. 
Grúas torre para obras y otras aplicaciones. 
 
R.D. 837/2003 DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4. 
Grúas Móviles autopropulsadas. 
 
R.D. 474/1988, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Disposiciones de Aplicación de la Directiva 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y su manejo mecánico. 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GRAL. DE TEC. Y SEG. 
IND., DEL Mº DE IND. Y ENERGIA. Resolución por la que 
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de 
máquinas. 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GRAL. DE TEC. Y SEG. 
IND., DEL Mº DE IND. Y ENERGIA. Resolución por la que 
se autoriza la instalación de ascensores con máquinas 
en foso. 
 
Orden Foral del Dpto. de Industria, Comercio y Turismo 
Obligatoriedad de instalar puertas y elementos de 
seguridad en los aparatos elevadores.  
 
Orden Foral del Dpto. de industria, Comercio y Turismo 
Regulación de la actuación de las entidades de 
Inspección y Control Reglamentario en el campo de los 
aparatos elevadores.  
 
Orden Foral 28/2004, del Dpto. de Industria, Comercio y 
Turismo Establece el procedimiento para la tramitación 
administrativa de puesta en servicio de instalaciones 
sometidas a control reglamentario.  
Regula la documentación a presentar para la tramitación de las 
siguientes instalaciones.  
- Frigoríficas  
- Interiores de suministro de agua.  
- De almacenamiento petrolífero para su consumo en la propia 
instalación.  
- Térmicas.  
- De gases combustibles.  
- grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
 
BASURAS, RESIDUOS Y DEMOLICIONES 
CONTENIDO 
LEY 10/1998, DE LAS CORTES GENERALES. Residuos. 
Previene la producción y establece el régimen jurídico de su 
producción y gestión y fomenta su reducción, reciclado y otras 
formas de valoración, así como regula los suelos contaminados, con 
la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 
Nota.- Véanse otras disposiciones en Medio Ambiente. 

Modificada por Ley 16/2002 de prevención y control de la 
contaminación 
Modificada por Ley 34/2007 de Calidad del aire y protección de la 
Atmósfera 
 
R.D. 833/1988, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Residuos tóxicos y peligrosos. 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 May. 
Nota.- Esta Ley está derogada por la Ley 10/1998 de 21 de abril de 
Residuos. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Residuos tóxicos y peligrosos. 
Prevención de la contaminación producida por los residuos 
procedentes de la industria del dióxido de titanio. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Residuos tóxicos y peligrosos. 
Métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 
 
ORDEN DEL Mº. DE MEDIO AMBIENTE. Publica las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos (CER), aprobado mediante 
la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo. 
 
R.D. 1481/2001 DEL Mº DE MEDIO AMBIENTE. Regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 
 
R.D. 105/2008 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Establece la obligación de incluir en los proyectos un Estudio de 
Gestión de Residuos de construcción y demolición, así como la 
elaboración por el constructor de un Plan de Gestión de los mismos, 
que aprobará la Dirección Facultativa y aceptará la propiedad. 
 
R.D. 9/2005 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE MEDIO AMBIENTE. Plan 
Nacional de Residuos Urbanos. 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE MEDIO AMBIENTE. Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006. 
 
R.D. 863/1985, DEL Mº DE IND. Y ENERGIA. Reglamento 
General de Normas Básicas de seguridad minera. 
El cap. X regula la demolición de edificios. 
 
ORDEN DEL Mº DE IND. Y ENERGIA.Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC del capítulo X del 
Reglamento General de Normas Básicas de seguridad 
minera. 
Regula la demolición de edificios, estructuras en general y 
cimentaciones. 
 
R.D. 230/1998, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Reglamento de explosivos. 
 
CARPINTERÍA 
CONTENIDO 
R.D. 2699/1985 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones. 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento para su 
homologación como trámite preceptivo para su venta, importación o 
instalación en territorio nacional. 
 
CARRETERAS 
CONTENIDO 
LEY 25/1988, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Carreteras. 
Regula la planificación, proyección, construcción, conservación, 
financiación, uso y explotación de las carreteras estatales. 
Actualiza las definiciones de las carreteras y formula una nueva 
clasificación y denominación de las mismas. Establece la necesaria 
coordinación con los instrumentos del planeamiento urbanístico y 
con las actividades de esta clase que realizan otras administraciones 
públicas. Define y establece las zonas de dominio público, de 
servidumbre y de afección de las carreteras estatales. 
 
R.D. 1812/1994, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. Reglamento 
general de carreteras. 
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LEY 8/1972, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Autopistas de peaje. 
Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen 
de concesión. 
Modificada por Ley 25/1988 de Carreteras y por Ley 13/2003 
reguladora del contrato de concesión de O. P. 
 
DECRETO 215/1973 DEL Mº. DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Pliego de cláusulas generales para 
construcción, conservación y explotación de autopistas 
de peaje en régimen de concesión. 
 
ORDEN DEL Mº DE FOMENTO Acceso a las carreteras 
del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios. 
Regula el régimen jurídico y las condiciones técnicas para el 
otorgamiento y modificación de las autorizaciones de accesos, vías 
de servicio y construcción de instalaciones de servicio en las 
carreteras gestionadas por la Administración General del Estado 
 
DECRETO 928/1977 DEL Mº. DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Ejecución de obras estatales de 
infraestructura vial en medio urbano. 
Establece que la actuación deberá formar parte del plan general de 
ordenación vigente y fija los porcentajes de aportación de las 
Corporaciones Locales. 
 
LEY 3/1995 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Vías 
Pecuarias. 
Establece una normativa básica aplicable a las vías pecuarias 
(cañadas, cordeles y veredas). 
 
ORDEN DEL Mº. DE OBRAS PUBLICAS. Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3/75). 
 
ORDEN FOM/3818/2007 DEL Mº DE FOMENTO 
Instrucciones complementarias para la utilización de 
elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera. 
Establece la obligatoriedad de un proyecto específico completo 
visado, para la utilización de cualquier tipo de medio auxiliar que se 
utilice. 
 
ORDEN DEL Mº. DE OBRAS PUBLICAS. Instrucción de 
carreteras 5.1-IC "Drenaje". 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Instrucción de 
carreteras 3.1-IC "Trazado". 
 
ORDEN FOM/3459/2003 DEL Mº. DE FOMENTO. 
Instrucción de carreteras 6.3-IC “Rehabilitación-
Ampliación de firmes”. 
 
ORDEN FOM/3460/2003 DEL Mº. DE FOMENTO. 
Instrucción de carreteras 6.1-IC “Secciones de firme”. 
 
ORDEN FOM/3459/2003 DEL Mº. DE FOMENTO. 
Instrucción sobre acciones a considerar en los 
proyectos de puentes de carretera. 
 
R.D. 637/2007 DEL Mº DE FOMENTO. Norma de 
construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07). 
 
R.D. 635/2006 DEL Mº DE FOMENTO. Requisitos 
mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 
estado. 
Incorpora la Directiva europea 2004/54/CE. 
 
ORDEN FOM/3317/2010 DEL Mº. DE FOMENTO. 
Instrucción sobre medidas específicas para la mejora de 
la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos 
del Mº de Fomento. 
 
LEY FORAL 5/2007, de 23 de marzo, Carreteras de 
Navarra 
 
DECRETO FORAL 154/1999, de 10 de mayo, por el que 
se regulan las travesías pertenecientes a la Red de 
Carreteras de Navarra y el procedimiento para sus obras 
de reforma.  
 
DECRETO FORAL 130/1995, de 5 de junio, por el que se 
regula la instalación de Estaciones de Servicio en las 

vías de comunicación de la Comunidad Foral de 
Navarra.  
  
ORDEN FORAL 787/2001, de 10 de septiembre, del 
Consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, por la que se aprueba la “Normativa 
Técnica para la instalación de Pasos Peatonales 
Sobreelevados (Ralentizadores de Velocidad) en las 
travesías de la Red de Carreteras de Navarra” y las 
condiciones de su autorización.  
 
CASILLEROS POSTALES 
 
DECRETO 1829/1999 DEL Mº DE FOMENTO. Reglamento 
que regula la prestación de servicios postales. 
Desarrollo de la Ley 24/1998 de 13 de julio del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, de acuerdo 
con la Directiva 97/67/CE. 
El art 34 regula las características que deben reunir los casilleros 
postales en cuanto a: dimensiones, número y situación, así como los 
requisitos para su instalación. 
 
CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS. 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
(B. O. Correos de 5 Jun. 72.) 
 
CEMENTOS 
 
R.D. 956/2008 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA.Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 
Define las prescripciones técnicas generales que deben satisfacer 
los cementos y los métodos de ensayo para comprobarlas, para su 
recepción en las obras de construcción, en las centrales de 
fabricación de hormigón y en las fábricas de productos de 
construcción en cuya composición se incluya el cemento. 
 
R.D. 1313/1988 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Se 
declara obligatoria la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigón y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Especificaciones técnicas, toma de muestras y métodos de ensayo. 
 
R.D. 605/2006 DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Procedimiento para la aplicación de la 
norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al 
marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 
tipo de cemento. 
 
COMBUSTIBLE 
 
R.D. 379/2001 DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ-1/2/3/4/5/6 y 7. 
Condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, 
carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos, como 
los inflamables, combustibles, carburantes, tóxicos, explosivos y 
corrosivos. Incluye como novedad la ITC nº. 7, sobre líquidos tóxicos 
Nota.- Deroga las anteriores ITC, que solo son válidas para la 
revisión de las instalaciones realizadas con anterioridad al 11-
Agosto-2001. 
* Modifica el Reglamento y las ITC y además aprueba la ITC MIE 
APQ-9 de almacenamiento de peróxidos orgánicos. 
 
R.D. 2016/2004 DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Instrucción Técnica Complementaria ITC-
MIE-APQ-8. 
Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico de alto 
contenido en nitrógeno. 
 
R.D. 888/2006 DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido 
en nitrógeno igual o inferior al 28% en masa 
 
LEY 34/1998 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Ordenación del sector de hidrocarburos. 
Regula el régimen jurídico de las actividades relativas a los 
hidrocarburos líquidos y gaseosos (Ver Electricidad Ley 54/97) 
Modificada por R.D.Ley 13/03 y 5/05 reguladores de la contratación 
pública. 
 
ORDEN ITC/3126/2005 DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO. Normas de gestión técnica del sistema 
gasista. 
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R.D. 2085/1994, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas e 
Instrucciones IP. 
Se reglamentan las instalaciones petrolíferas en sus aspectos de 
refino, almacenamiento y distribución excluyendo los productos de la 
clase A. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MI-IP-01. Refinerías. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MI-IP-02. Parques de 
almacenamiento de líquidos petrolíferos. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MI.IP-03. Instalaciones 
petrolíferas para uso propio. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MI-IP-04. Instalaciones fijas 
para distribución al por menor de carburantes y combustibles en 
instalaciones de venta al público. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MI-IP-05. Instaladores o 
reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos 
petrolíferos líquidos. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MI-IP-06. Procedimiento 
para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de 
productos petrolíferos líquidos. 
 
R.D. 1905/1995, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento para la distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos. 
Establece condiciones de ubicación e instalación. 
Nota.- Art. 15.15 y 18.7 derogados por Sentencia del T. Sup. de 12-
Feb.-99. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Normas 
sobre centros de almacenamientos y suministro de 
botellas de G.L.P. para vehículos a motor, ajenos a las 
estaciones de servicio. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA. Normas de seguridad 
para depósitos de almacenamiento de gases licuados 
del petróleo en fábricas y talleres. 
Normas obligatorias para su construcción, montaje y funcionamiento 
y normas de seguridad que deberán cumplir las edificaciones en las 
que exista G.L.P. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA. Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
MIG. 
Compendio de carácter técnico de obligado cumplimiento para 
instalaciones de nueva construcción, así como para la ampliación y 
reforma de las existentes. Contempla los requisitos a los que deben 
ajustarse los proyectos, su ejecución y recepción; la construcción de 
redes, acometidas, estaciones de regulación de compresión; la 
puesta en servicio, su explotación y su mantenimiento. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITE-MIG-5.1. “Canalizaciones 
de transporte y distribución de gas en alta presión B”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-5.2. “Canalizaciones 
de transporte y distribución de gas en alta presión A”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-5.3. “Canalizaciones 
de gas en media presión B”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-5.4. “Canalizaciones 
de gas en media presión A”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-5.5. “Canalizaciones 
de gas en baja presión”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-6.1. “Acometidas de 
gas en alta presión”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-6.2. “Acometidas de 
gas en media y baja presión”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-7.1. “Estaciones de 
regulación y/o medida para presiones de entrada superiores a 12 
bares”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-7.2. “Estaciones de 
regulación y/o medida para presiones de entrada hasta 12 bares”. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG-8. “Estaciones de 
compresión”. 
NOTA.- DEROGADA en todo lo que no se oponga al Real Decreto 
919/2006 que aprobó el Reglamento técnico de combustibles 
gaseosos y sus ITC. 
Ver INSTALACIONES DE GAS. 
 
R.D. 1434/2002 VICEPRESIDENCIA 2ª y DEL Mº DE 
ECONOMIA. Regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural. 
Deroga el D. 2913/1973 en todo lo que no esté contemplado en él. 
Referenciado en Inst. de Gas ya que regula las acometidas y 
también en Urbanismo y Servidumbres al dedicar el cap. V a las 
expropiación forzosa, servidumbres, etc…. 
Modificado por R.D.Ley 5/2005 reguladora de la contratación pública. 
 
DECRETO 2204/1975 DEL Mº DE INDUSTRIA. 
Características, calidades y condiciones de empleo de 
los carburantes y combustibles. 
Se refiere a los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y a los 
carburantes que puedan ser utilizados en determinadas aplicaciones 

industriales, domésticas y en vehículos a motor, modificado y 
adaptado en función de diversas Directivas de la CE. 
 
R.D. 2403/1982, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Especificaciones para diversos tipos de fuel-oil. 
Actualiza algunas especificaciones y condiciones de empleo. 
Suprime el fuel-oil 1-8IA especial y define un nuevo tipo. 
 
R.D. 667/1987, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Características, calidades y condiciones de empleo del 
coque del petróleo. 
Regula entre otros el contenido de azufre del coque del petróleo 
utilizado como combustible de calefacción o para la obtención de 
agua caliente sanitaria en los sectores doméstico y terciario. 
 
R.D. 1755/1979, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Limitación en las cantidades anuales de combustibles 
líquidos que se permite consumir para calefacción. 
Limita los suministros de fuel-oil y gasóleo tipo C para calefacción, 
en edificios tanto públicos como privados, al 80% de las cantidades 
suministradas a cada consumidor en los doce meses anteriores. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Desarrollo 
del Real Decreto 1755/1979 sobre limitación de las 
cantidades anuales de combustibles líquidos que se 
permiten consumir para calefacción. 
Delimita las zonas climáticas que se emplearán para deducir los 
límites de consumo de carburantes. 
 
CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN 
ONTENIDO 
LEY 30/2007, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
R.D. 1098/2001 DEL Mº DE HACIENDA. Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
* Modifica el Reglamento y actualiza los Anexos I y II de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público 
 
DECRETO 3854/1970, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado. 
 
DECRETO 3650/1970, DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO. Fórmulas-tipo de revisión de precios de los 
contratos de obras del Estado y de sus Organismos 
Autónomos. 
Cuadro de fórmulas-tipo, (vigente actualmente) 
 
DECRETO FORAL 161/1991, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Se regulan los contratos de asistencia que 
celebre la Administración de la Comunidad foral de 
Navarra y sus Organismos Autónomos.  
Corrección de errores.  
Requisitos que deben cumplir las empresas consultoras o de 
servicios para poder contratar, forma de adjudicación y formalización 
de los contratos.  
 
ORDEN FORAL 3591/1996, DEL DPTO. DE OBRAS 
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Regula el Registro Voluntario de Licitaciones de la 
Comunidad Foral.  
 
LEY FORAL 6/1990, DE 2 DE JULIO, DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA.  
 
ORDEN FORAL 11/1996, DE 19 DE FEBRERO, DEL 
CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, por la que 
se aprueban las normas para la presentación de 
proyectos de obras con cargo a las partidas 
presupuestarias consignadas en el fondo de 
participación de las entidades locales en los impuestos 
de navarra en su parte de transferencias de capital.  
 
LEY FORAL 10/1998, DEL PALAMENTO DE NAVARRA 
Regulación de los Contratos de las Administraciones 
Públicas de Navarra.  
 
LEY FORAL 5/1999, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Modificación de la ley de regulación de los Contratos de 
las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
LEY FORAL 6/2006, DE 9 DE JUNIO, DE CONTRATOS 
PÚBLICOS  
(Texto publicado en BON N.º 72 de 16 de junio de 2006) 
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LEY FORAL 16/2008, DE 24 DE OCTUBRE, del plan de 
inversiones locales para el periodo 2009-2012 (navarra).  
  
DECRETO FORAL 5/2009, DE 19 DE ENERO, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley foral 
16/2008, de 24 de octubre, del plan de inversiones 
locales para el período 2009-2012 (navarra).  
 
 
CUBIERTAS 
CONTENIDO 
R.D. 1572/1990, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Norma Básica de la Edificación NBE-QB-
90 “Cubiertas con materiales Bituminosos”. 
DEROGADA por CTE. De aplicación solo a obras con licencia e 
iniciadas con anterioridad al 29-Jun-07, a cuyos proyectos no se les 
aplicó el CTE. 
 
EDIFICACIÓN (EN GENERAL) 
 
LEY 38/1999, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
Ordenación de la Edificación. 
Regula los aspectos esenciales del proceso de la edificación, 
establece las obligaciones y responsabilidades de los agentes 
intervinientes, así como las garantías para su desarrollo. 
La Ley 24/01 de 27 de Dic. sobre Medidas Fiscales añade una nueva 
circunstancia al apartado 1 del art. 3º, la 4.a), referente a las 
instalaciones para entrega de envíos postales. 
La Ley 53/02 de 30 de Dic. sobre Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, de acompañamiento de los Presupuestos 
Generales del Estado, modifica la disposición adicional segunda, en 
lo referente a las garantías en el caso de autopromotor individual. 
 
RESOLUCION DE LA DIRECCION GRAL. DE 
REGISTROS Y DEL NOTARIO. Garantías y declaración 
de obra nueva. 
Se formulan indicaciones a los Notarios y Registradores de la 
Propiedad en cuanto a la exigencia de acreditación de la constitución 
de las garantías y se distingue, a tal fin, entre las escrituras de 
declaración de obra nueva terminada y en construcción, y se dan 
instrucciones sobre la entrega del Libro del Edificio. 
 
LEY 49/1960, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley 
sobre Propiedad Horizontal. 
Modificados art. 16 (Ley 3/1990) y arts. 10, 11 y 17 (Ley 51/2003) por 
cuestiones de accesibilidad. 
Modificados art. 17 (Ley 19/2009) por cuestiones de eficiencia 
energética de los edificios. 
 
R.D. 314/2006 DEL Mº DE VIVIENDA. 
Código Técnico de la Edificación CTE. 
Tiene carácter básico y consta de la parte I general y de 5 
Documentos Básicos: 
SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
SU - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
HS – SALUBRIDAD. 
HE – AHORRO DE ENERGÍA. 
HR - PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
* Ver ACCESIBILIDAD R.D. 505/07. 
 
R.D. 173/2010 DEL Mº DE VIVIENDA. Modifica el Código 
Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
ORDEN VIV. 561/2010 DEL Mº DE VIVIENDA. Desarrolla 
el Documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
ORDEN VIV/1744/2008 DEL Mº DE VIVIENDA Regula el 
Registro General del CTE 
Estructura el registro General en distintas secciones, para 
Documentos Reconocidos, Distintivos de Calidad, Certificaciones, 
Organismos Autorizados y Organismos Acreditados y regula su 
funcionamiento 
 
R.D. 315/2006 DEL Mº DE VIVIENDA. Crea el Consejo 
para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la 
Edificación. 
Crea en su seno 3 comisiones técnicas de trabajo: 
- La Comisión del Código Técnico de la Edificación CTE. 
- La Comisión para la Calidad en la Edificación. 
- La Comisión de Innovación y Sostenibilidad. 
* Crea la Subcomisión Administrativa para la Calidad de la 
Edificación SACE 

 
R.D. 3565/1972 DEL Mº DE LA VIVIENDA.  
Establecimiento de la Normas Tecnológicas de la 
Edificación. 
 
R.D. 47/2007 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de los edificios de nueva construcción. 
Determina la metodología de cálculo para la calificación energética 
de los proyectos y de los edificios terminados, así como un distintivo 
común de eficiencia energética de los edificios de nueva 
construcción y de los que se modifiquen, reformen o rehabiliten de > 
1000 m2 y afecte a > 25% de los cerramientos. 
 
DECRETO FORAL 322/2000, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Libro del Edificio.  
En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la 
Edificación LOE regula el contenido del Libro del Edificio, que estará 
a cargo de las comunidades de propietarios como archivo completo 
de la documentación relativa a la edificación, tanto la relativa al 
proceso de su construcción como la que se derive de uso, 
mantenimiento o modificaciones que puedan derivarse de su vida 
útil.  
 
ORDEN FORAL 1217/2000, DEL DPTO. DE MEDIO 
AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA Modelos de documentos que deben incluirse 
en el Libro del Edificio.  
 
ORDEN FORAL DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
Modificación de la orden Foral 1217/2000, que aprueba 
los modelos de documentos que debe incluirse en el 
Libro del Edificio.  
 
ORDEN FORAL 1106/2001, DE LA CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA Modificación de la Orden Foral 1217/2000, 
sobre documentos que deben incluirse en el Libro del 
Edificio.  
Aprueba el modelo de documento que sustituirá a las fichas 
a las fichas-resumen del Libro del Edificio en la tramitación 
de la cédula de habitabilidad.  
 
EDIFICACIONES DE USO SINGULAR: 
CEMENTERIOS, EDIFICACIONES 
AERONAUTICAS, EDIFICIOS DOCENTES, 
EDIFICACIONES PÚBLICAS, EDIFICIOS 
RELIGIOSOS, ESTABLECIMIENTOS 
SANITARIOS, ESTACIONES DE SERVICIO, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
INSTALACIONES MILITARES, MATADEROS Y 
PRISIONES 
CONTENIDO 
DECRETO 2263/1974, DEL Mº. DE LA GOBERNACION. 
CEMENTERIOS. Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 
Planificación urbanística de cementerios y su construcción, así como 
la de depósitos funerarios, crematorios, sepulcros y panteones. 
 
LEY 49/1978, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
CEMENTERIOS. Enterramiento en los cementerios 
municipales. 
 
R.D. 2591/1998 DEL Mº DE FOMENTO.  EDIFICACIONES 
AERONAUTICAS. Ordenación de los Aeropuertos de 
Interés General y su Zona de Servicio. 
Dicta normas para la aprobación de los planes directores. 
 
ORDEN 1957/1966, DEL Mº. DEL AIRE. EDIFICACIONES 
AERONAUTICAS. Condiciones y normas para el 
establecimiento de aeródromos privados. 
Dicta normas, condiciones para su instalación y requisitos necesarios 
para la solicitud y concesión del establecimiento de aeródromos 
privados. 
 
DECRETO 584/1972, DEL Mº. DEL AIRE. 
EDIFICACIONES AERONAUTICAS. Navegación aérea. 
Servidumbres aeronáuticas. 
Regula todo lo referente a las servidumbres aeronáuticas en territorio 
nacional. 
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DECRETO 1844/1975, DEL Mº. DEL AIRE. 
EDIFICACIONES AERONAUTICAS. Helipuertos. 
Servidumbres aeronáuticas. 
 
ORDEN DEL Mº. DE RELACIONES CON LAS CORTES Y 
SECRETARIA DEL GOBIERNO.EDIFICACIONES 
AERONAUTICAS. Aeropuertos. 
Normas para las instalaciones de suministro de combustibles en los 
aeropuertos nacionales. 
 
R.D. 557/1991, DEL Mº. DE EDUCACION Y CIENCIA. 
EDIFICIOS DOCENTES. 
Creación y reconocimiento de Universidades y Centros 
Universitarios. 
 
R.D. 132/2010, DEL Mº. DE EDUCACION. EDIFICIOS 
DOCENTES. Centros escolares de régimen general. 
Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas del 2º 
ciclo de la educación: infantil, primaria y secundaria. 
 
ORDEN DEL Mº. DE EDUCACION Y CIENCIA. EDIFICIOS 
DOCENTES. Centros no universitarios. 
Programa de necesidades para la redacción de proyectos de 
construcción en los Centros de Educación Infantil y Primaria. 
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria 
Completa. 
 
INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA DE JUNTAS DE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES. Redacción de 
proyectos de construcción de Centros Públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. 
EDIFICIOS DOCENTES. Enseñanza en general. 
 
R.D. 113/2004 DEL Mº DE EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE. EDIFICIOS DOCENTES. Educación 
Preescolar 
Se determinan las condiciones que habrán de reunir los centros de 
esta etapa. 
 
ORDEN DEL Mº DE EDUCACION Y CIENCIA. EDIFICIOS 
DOCENTES. 
Programa de necesidades para la redacción de los proyectos de 
construcción y adaptación de centros de educación especial. 
 
ORDEN DEL Mº. DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
EDIFICIOS DOCENTES. Juntas de Construcción, 
Instalaciones y Equipo escolar. Normas sobre 
convenios con Corporaciones Locales para 
construcción de centros. 
Dispone que las Corporaciones Provinciales y en su caso, las 
Municipales, podrán acordar con la Junta de Construcción, 
Instalaciones y Equipo escolar, la ejecución de las obras de 
construcción de determinados centros estatales en funcionamiento. 
Señala las condiciones de dichos convenios. 
 
RESOLUCION DEL Mº DE EDUCACION. EDIFICIOS 
DOCENTES. Pliego de prescripciones técnicas para 
contratación de trabajos topográficos y estudios 
geotécnicos de terrenos destinados a centros docentes, 
culturales o administrativos. 
Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación de trabajos topográficos y estudios geotécnicos de 
cuantía inferior a 3 millones. 
 
DECRETO 635/1968, DEL Mº DE EDUCACION Y CIENCIA. 
EDIFICIOS DOCENTES. Escuelas Nacionales, Normas 
técnicas sobre instalaciones deportivas. 
 
ORDEN DEL Mº DE EDUCACION Y CIENCIA. EDIFICIOS 
DOCENTES. Ejercicios prácticos de evacuación de 
centros docentes de E.G.B., Bachillerato y Form. Prof. 
 
R.D. 303/2010 DEL Mº. DE EDUCACION. EDIFICIOS 
DOCENTES. Requisitos mínimos de los centros que 
imparten enseñanzas artísticas. 
 
R.D. 1295/2003 DEL Mº. DE INTERIOR. Reglamento 
regulador de las escuelas particulares de conductores. 
Establece composición y dimensiones de los locales. 
 
DECRETO 1716/1962, DEL Mº DE HACIENDA. 
EDIFICACIONES PUBLICAS. Obras Públicas. 
Elaboración de obras del Estado y de sus Organismos 
Autónomos. 
Principios fundamentales que deben regir en la elaboración de los 
proyectos. Delimita el objeto de los mismos bajo el criterio de la 
unidad de obra, exigiendo su supervisión por oficinas especiales. 
Prevé la financiación de los gastos de estudios así como la 

posibilidad de afectar porcentajes de provisión que permitan una 
mayor agilidad administrativa a los Departamentos gestores de 
obras. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA GOBERNACION. EDIFICACIONES 
PUBLICAS. Instrucción para la elaboración de proyectos 
de obras en el Mº de la Gobernación. 
Normas técnicas a las que deben sujetarse los proyectos de obras 
de los Organismos Públicos de la Administración directa del Estado 
dependientes del Mº de la Gobernación, estableciendo las obras que 
precisan de proyecto o anteproyecto, las clases, requisitos y 
condiciones de los proyectos, así como su contenido, formato y 
forma de aprobación. 
Regula expresamente los proyectos relativos a edificios de 
Gobiernos Civiles, Casas Cuarteles y de acuartelamiento de fuerzas 
de Orden Público, así como sus garajes, talleres y servicios 
análogos. 
 
ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. 
EDIFICACIONES PUBLICAS. Instrucción de proyectos 
que sean supervisados por la Dirección Gral. de 
Arquitectura. 
Relaciona los documentos que compondrán los proyectos, así como 
el contenido y alcance de cada uno de ellos y su forma de 
presentación. 
 
CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 
EDIFICACIONES PUBLICAS. Correos-Telégrafos. 
Construcción de edificios. 
Sobre la construcción o reforma importante de edificios destinados a 
Servicios de Correos y Telecomunicaciones. Dicta normas generales 
y programa de necesidades y regula las características del proyecto, 
anteproyecto y su supervisión. 
 
DECRETO 2256/1970 DEL Mº. DE HACIENDA. 
EDIFICACIONES PUBLICAS. Construcción. Edificios 
administrativos de servicio múltiple. 
Regula la construcción, administración y conservación de edificios 
administrativos de servicio múltiple, para la Administración Civil del 
Estado y de sus Organismos Autónomos. La redacción de los 
proyectos corresponde a la Dirección General de Arquitectura. 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GRAL DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
EDIFICACIONES PUBLICAS. Seguridad Social. Normas 
sobre supresión de barreras arquitectónicas en sus 
edificaciones. 
De obligada observancia en los proyectos de construcción de los 
Servicios comunes de la Seguridad Social. Dicta normas sobre 
aparcamientos, accesos, ascensores, rampas, pasillos, aseos, 
teléfonos y comunicación con edificios o instalaciones 
complementarias, con el fin de permitir el acceso a minusválidos. 
 
DECRETO 736/1962, DEL Mº. DE LA 
VIVIENDA.EDIFICIOS RELIGIOSOS. Construcción de 
edificios religiosos. 
Condiciones para la construcción de edificios religiosos financiados 
por el Instituto Nacional de la Vivienda, en núcleos de población 
formados en su totalidad o al menos en un 50 por 100 de las 
edificaciones incluidas por viviendas acogidas a cualquier régimen 
de protección estatal. 
 
R.D. 1277/2003, DEL Mº. DE SANIDAD Y CONSUMO. 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. Bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 
Regula las bases de autorización por las C.C.A.A. y establece su 
clasificación. 
 
ORDEN DEL Mº DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL. 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. Protección anti-
incendios en establecimientos sanitarios. 
Regula la aplicación de los principios técnicos generales de la Norma 
Tecnológica de la Edificación NTE-IPF “Instalaciones de Protección 
contra el Fuego” a los proyectos de edificios sanitarios de nueva 
construcción y dicta normas de carácter mínimo que deberán cumplir 
en cuanto a la elaboración de un plan de emergencia. 
 
R.D. 1891/1991, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y SECRETª. DE GOBIERNO. 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. Instalación de 
aparatos de rayos X. 
Regula la instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines 
de diagnóstico médico. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. ESTACIONES 
DE SERVICIO. Normas para instalación de Estaciones 
de Servicio. 
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Normas sobre autorizaciones para su instalación, proyectos, 
capacidad, iluminación, accesos, situación y disposición de los 
surtidores, tanto  
en carreteras como en autopistas, autovías y carreteras de acceso 
controlado. 
 
R.D. 2102/1996 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
ESTACIONES DE SERVICIO. Control de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.) resultantes del 
almacenamiento y distribución de gasolina desde las 
terminales a las estaciones de servicio. 
 
LEY 15/1992, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
ESTACIONES DE SERVICIO. Medidas urgentes para la 
progresiva adaptación del sector petrolero al marco 
comunitario. 
 
R.D. 224/2008 DEL Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO. ESTACIONES I.T.V. Inspección Técnica de 
Vehículos 
Normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones 
de inspección técnica de vehículos. 
 
LEY 4/1964, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. Teleféricos. 
Regulación de los medios de transporte que utilicen cables tractor y 
portador y que no tengan camino terrestre de rodadura (telecabinas, 
telesillas y telesquís). 
 
R.D. 596/2002 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. Transporte por cable. 
Requisitos que deben cumplirse para la proyección, puesta en 
servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas 
por cable. 
Excluye entre otros los ascensores definidos en el R.D. 1314/97 de 1 
de agosto 
 
DECRETO 673/1966, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. Teleféricos. 
Reglamento para aplicación de la Ley 4/1964. 
Desarrolla la Ley de Teleféricos, regulando su régimen 
administrativo, requisitos de los proyectos, concesiones y 
condiciones para su explotación. 
 
ORDEN DEL Mº DE FOMENTO. TELEFÉRICOS Y 
FUNICULARES: Pliego de condiciones técnicas para su 
construcción y explotación, para transporte de viajeros. 
Condiciones técnicas que deben regir para todo tipo de instalaciones 
de transporte por cable dedicadas al transporte de personas. 
Se excluyen los telesquís y otros sistemas en los que el viajero 
calzado con esquís o equipado con aparatos especiales apropiados, 
no pierde el contacto con el medio sobre el que se desliza. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS.INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. Pliego de condiciones técnicas para la 
construcción y explotación de instalaciones de 
remontapendientes. 
Desarrolla las condiciones técnicas que han de regir en la 
construcción, explotación y servicio de todas las instalaciones 
clasificadas como remontapendientes (sistemas de transporte de 
personas que utilizan generalmente pistas naturales, terrestres o de 
nieve). 
 
DECRETO 735/1966, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. Puertos Deportivos. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA GOBERNACION. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. Piscinas. Régimen de 
las públicas. 
Licencias de construcción y apertura. Condiciones técnicas para su 
construcción. Piscinas cubiertas e infantiles. Instalaciones de 
dependencias e inspecciones. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA GOBERNACION INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. Piscinas. Normas para las privadas. 
Quedan sujetas a la Orden de 13 de mayo del 60 aquellas que no 
sean de carácter estrictamente familiar. 
 
ORDEN DEL Mº DE EDUCACION Y CIENCIA. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. Laboratorios no 
estatales de control de dopaje en el deporte. 
 
DECRETO 3263/1976, DE LA PRESIDENCIA DE 
GOBIERNO. MATADEROS. Reglamentación técnico-
sanitaria de mataderos, salas de despiece, centros de 
contratación, almacenamiento y distribución de carnes 
y despojos. 
Condiciones mínimas de los Mataderos Municipales. 

 
ORDEN DEL Mº. DE DEFENSA. OBRAS MILITARES. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las 
obras que se realicen en el ámbito del Mº. de Defensa y 
sus Organismos Autónomos. 
La fecha de publicación corresponde al Boletín Oficial del Mº de 
Defensa. 
 
ORDEN 118/2002 DEL Mº DE DEFENSA. OBRAS 
MILITARES. Instrucción para la elaboración de 
proyectos en el ámbito del Mº de Defensa. 
La fecha de publicación corresponde al Boletín Oficial del Mº de 
Defensa. 
 
ORDEN DEL Mº. DEL AIRE. OBRAS MILITARES. 
Instrucción para la elaboración de proyectos en el 
Ejército del Aire. 
La fecha de publicación corresponde al Boletín Oficial del Aire. 
 
DECRETO Mº DE JUSTICIA Y GOBERNACION. 
PRISIONES. Construcción, reparación, etc., de edificios 
carcelarios. 
 
ORDEN DE LA DIRECCION GENERAL DE PRISIONES. 
PRISIONES. Obras en prisiones. 
 
DECRETO FORAL 209/1991, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Desarrollo de la Ley Foral 9/1990, de 13 de 
noviembre (BONA 19/11/1990), sobre régimen de 
autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de 
Servicios Sociales.  
El Anexo contiene las condiciones que deben reunir los edificios.  
 
DECRETO FORAL 4/1991, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Acreditación de centros residenciales de 
atención a drogodependientes.  
El artículo 12 regula el equipamiento infraestructural y material que 
deben poseer dichos centros.  
 
DECRETO FORAL 130/1995 DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Regulación de la instalación de las 
estaciones de servicio en las vías de comunicación de 
la Comunidad Foral.  
Corrección de errores.  
Establece, entre otras condiciones, las carácterísticas de los 
accesos, la visibilidad de las mismas y la situación de las estaciones 
con respecto a diversos tramos de las vías de comunicación.  
 
DECRETO FORAL 128/1997 DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Modificación del Decreto Foral 130/1995, de 5 
Junio, de regulación de la instalación de estaciones de 
servicio en vías de comunicación.  
 
DECRETO FORAL 38/2009, DE 20 DE ABRIL. Por el que 
se regulan los requisitos y medidas de seguridad de la 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos en Navarra 
 
DECRETO FORAL 107/2005, de 22 de agosto, por el que 
se regulan las actividades de jóvenes al aire libre en la 
Comunidad Foral de Navarra 
 
DOCENTE 
ORDEN FORAL 88/2006, DE 18 DE JULIO, DEL 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, por la que se desarrolla 
la disposición adicional tercera del real decreto 
1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los centros que impartan 
enseñanzas de régimen general no universitarias 
(Texto publicado en BON N.º 93 de 4 de agosto de 2006) 

 
SANIDAD 
Centros, establecimientos y servicios sanitarios  
ORDEN FORAL 71/2009, DE 22 DE MAYO, DE LA 
CONSEJERA DE SALUD, por la que se establecen los 
requisitos para las autorizaciones de creación, 
modificación y funcionamiento de los establecimientos 
de audioprótesis (Navarra).  
  
ORDEN FORAL 37/1999, DE 12 DE FEBRERO, DEL 
CONSEJERO DE SALUD, por la que se establecen los 
requisitos técnico-sanitarios mínimos para las 
autorizaciones de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios sin internamiento.  
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ORDEN FORAL 39/2003, DE 9 DE ABRIL, DEL 
CONSEJERO DE SALUD, por la que se establecen los 
requisitos para las autorizaciones de creación, 
modificación y funcionamiento de los establecimientos 
de óptica.  
 
Farmacias  
DECRETO FORAL 197/2001, DE 16 DE JULIO, por el que 
se dictan normas de desarrollo de la Ley Foral 12/2000, 
de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica, en 
materia de oficinas de farmacia.  
 
Salud pública general  
LEY FORAL 6/2003, DE 14 DE FEBRERO, de prevención 
del consumo de tabaco, de protección del aire 
respirable y de la promoción de la salud en relación al 
tabaco (Navarra).  
 
DECRETO FORAL 132/2002, DE 17 DE JUNIO, por el que 
se establecen las condiciones higiénico-sanitarias que 
han de cumplir los establecimientos no sanitarios en los 
que se realicen prácticas de tatuaje y/o piercing.  
  
DECRETO FORAL 297/2001, DE 15 DE OCTUBRE, por el 
que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria 
(Navarra).  
 
DECRETO FORAL 54/2006, DE 31 DE JULIO, por el que 
se establecen medidas para la prevención y control de 
la legionelosis.  
 
PISCINAS  
DECRETO FORAL 123/2003 DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA. Condiciones técnico-sanitarias de las 
piscinas de uso colectivo.  
Corrección de errores.  
Establece las condiciones técnicas de las instalaciones y servicios 
anexos. Excluye: instalaciones de aguas termales, centros de 
hridroterapia y otras destinadas a usos exclusivamente médicos.  
 
DECRETO FORAL 101/1999, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones técnicas que deben cumpir las 
piscinas y las instalaciones de tratamiento de agua para 
potabilización, para evitar las afecciones negativas que 
puedan producir sus vertidos de aguas residuales.  
Condiciones de los depósitos y cubetas y de evacuación de las 
aguas residuales a la red de saneamiento municipal.  
 
CAMPOS DE GOLF  
DECRETO FORAL 128/1992, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones territoriales y urbanísticas para 
la implantación de campos de golf.  
- El artículo 7 contiene las condiciones de emplazamiento de 
instalaciones industriales autorizadas en suelo no urbanizable.  
- El artículo 13 determina el acceso rodado y vado máximo a vía 
pública.  
- Regula, además, todas las instalaciones, los aparcamientos, las 
condiciones estéticas y las cubiertas y la altura de las edificaciones.  
 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
CONTENIDO 
LEY 54/1997 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Ordenación del Sector Eléctrico. 
Regula las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, 
consistentes en su generación, transporte, distribución, 
comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, 
así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. 
Modificada por R.D.Ley 13/03 y 5/05 reguladores de la contratación 
pública. 
 
R.D. 2019/1997, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Organiza y regula el mercado de producción de energía 
eléctrica. 
* R.D. 436/2004 sobre ENERGIA (DEROGADO). 
 
R.D. 661/2007, DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
 
R.D. 2819/1998, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Regula las actividades de transporte y distribución de 
energía eléctrica 
 
R.D. 1955/2000, DEL Mº DE ECONOMIA. Regula las 
actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
* Ver ENERGIA R.D. 616/2007 
** Ver R.D. 661/2007 anterior. 
 
R.D. 1028/2007, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Procedimiento administrativo para la tramitación de las 
solicitudes de autorización de instalación de generación 
eléctrica en el mar territorial. 
 
RESOLUCION DE LA SECRET. GRAL DE ENERGIA 
Procedimientos de carácter técnico e instrumental 
necesarios para la adecuada gestión técnica del 
Sistema Eléctrico. 
 
R.D. 3275/1982, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. 
ITC-MIE-RAT 01 “Terminología”. 
ITC-MIE-RAT 02 “Normas de obligado cumplimiento y hojas 
interpretativas”. 
ITC-MIE-RAT 03 “Homologación en materiales y aparatos para 
instalaciones de Alta Tensión” 
ITC-MIE-RAT 04 “Tensiones nominales”. 
ITC-MIE-RAT 05 “Circuitos eléctricos”. 
ITC-MIE-RAT 06 “Aparatos de maniobra de circuitos”. 
ITC-MIE-RAT 07 “Transformadores y autotransformadores de 
potencia”. 
ITC-MIE-RAT 08 “Transformadores de medida y protección”. 
ITC-MIE-RAT 09 “Protecciones”. 
ITC-MIE-RAT 10 “Cuadros y puertas de control”. 
ITC-MIE-RAT 11 “Instalaciones de acumuladores”. 
ITC-MIE-RAT 12 “Aislamiento”. 
ITC-MIE-RAT 13 “Instalaciones de puesta a tierra”. 
ITC-MIE-RAT 14 “Instalaciones eléctricas de interior”. 
ITC-MIE-RAT 15 “Instalaciones eléctricas de exterior”. 
ITC-MIE-RAT 16 “Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 
KV: Conjuntos Prefabricados”. 
ITC-MIE-RAT 17 “Instalaciones bajo envolvente aislante hasta 36 
KV: Conjuntos Prefabricados”. 
ITC-MIE-RAT 18 “Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 
KV o superiores, aisladas con hexafloruro de azufre (SF6)”. 
ITC-MIE-RAT 19 “Instalaciones privadas conectadas a redes de 
servicio público”. 
ITC-MIE-RAT 20 “Anteproyectos y proyectos”. 
 
DECRETO 223/2008, DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas aéreas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 
01 a 09. 
 
RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE 
INDUSTRIA Y ENERGIA. Servicio complementario de 
control de tensión de la red de transporte. 
Procedimiento de operación del sistema (P.O. - 7.4) 
 
R.D. 842/2002, DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones técnicas complementarias ITC - BT01 a 
BT51. 
Establece condiciones técnicas y garantías que deben reunir las 
instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los 
límites de baja tensión. 
NOTA.- Las antiguas ITC están derogadas, quedando solo como 
criterios técnicos aplicables en las inspecciones para las 
instalaciones que fueron aprobadas con el antiguo reglamento. 
Anulado inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03. 
 
R.D. 1890/2008, DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 
 
R.D. 7/1988, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado 
a ser utilizado en determinados límites de Tensión. 
De aplicación al material destinado a utilizarse con una tensión 
nominal entre 50 y 1000 voltios en corriente alterna y entre 75 y 1500 
en corriente continua según la Directiva del Consejo 73/23/CEE. 
Excluye el destinado a utilizarse en atmósfera explosiva, uso médico, 
enchufes y clavijas (de uso domestico), contadores, dispositivos de 
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alimentación de cercas, perturbaciones radioeléctricas, partes 
eléctricas de ascensores y montacargas y el destinado a utilizarse en 
buques, aeronaves y ferrocarriles que se ajuste a los dispositivos de 
seguridad establecidos por Organismos Internacionales de la CE. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Se 
desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 
ene. de 1988, sobre exigencias de seguridad del material 
eléctrico. 
El anexo I relaciona las normas españolas que cumplen las 
exigencias de seguridad de la CE. Este anexo se va actualizando 
periódicamente mediante resolución (7ª revisión). 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GENERAL DE POLITICA 
ENERGETICA Y MINAS. Aprueba el nuevo sistema de 
comunicación, ejecución y control de la 
interrumpibilidad. 
 
ORDEN ITC/3022/2007 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO. Regula el control metrológico 
del Estado sobre los contadores estáticos combinados 
de P<15 Kw con discriminación horaria. 
 
RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA 
ENERGIA. Baremos para la determinación del factor de 
potencia en instalaciones de potencia contratada no 
superior a 50 kw. 
 
R.D. 1110/2007, DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Reglamento unificado de Puntos de Medida 
del sistema eléctrico. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA. Instrucciones Técnicas 
Complementarias al Reglamento de Puntos de Medida 
de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA. Suministro de energía 
eléctrica a polígonos promovidos por el Mº de la 
Vivienda. 
Obliga a las entidades suministradoras de energía eléctrica, a 
construir en sus respectivas zonas de suministro, las instalaciones 
de conexión necesarias para dar suministro a dichos polígonos. 
Establece las condiciones de las instalaciones y los plazos de 
ejecución. 
 
REAL DECRETO 560/2010, DE 7 DE MAYO, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE 
INNOVACION INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA. Autoriza 
el empleo del sistema de instalación con conductores 
aislados, bajo canales protectores de plástico. 
Regula las condiciones de autorización de uso. 
 
LEY 10/1966, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Expropiación forzosa y servidumbres de paso para las 
instalaciones de energía eléctrica. 
 
R.D. 2642/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
Especificaciones técnicas y homologación obligatoria de candelabros 
metálicos. 
DEROGADO parcialmente en lo coincidente con la Directiva 
89/106/CEE. 
 
R.D. 284/1999, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Etiquetado 
energético de las lámparas de uso doméstico. 
Incorpora la Directiva 98/11/CE de 27 de Enero y afecta a las de 
filamento y fluorescentes, incluso cuando se comercialicen para uso 
no doméstico. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA. Pliego de condiciones 
constructivas de lámparas eléctricas. 
Modificado por el Reglamento de verificaciones eléctricas (art. 49 y 
siguientes). 
 
R.D. 838/2002, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Requisitos 
de eficacia energética de los balastos de lámparas 
fluorescentes. 

Están excluidos los integrados en lámparas, los que han de 
instalarse en muebles y los destinados a la exportación fuera de la 
C.E. 
 
Orden Foral 181/2003, del Dpto. de Industria, 
Tecnología, Comercio y Trabajo Procedimiento para la 
tramitación administrativa de puesta en servicio de 
instalaciones de baja tensión.  
Establece el procedimiento para:  
- Acreditar que se cumplen las condiciones de seguridad de las 

instalaciones eléctricas de baja tensión en todo tipo de edificios 
para:  

- Establecer el sistema de puesta en funcionamiento.  
- Establecer el procedimiento de control de las instalaciones y de los 

agentes que intervienen en su diseño, ejecución y control.  
Anexo. Documentos necesarios para la puesta en funcionamiento de 
una instalación eléctrica.  
 
Orden Foral del Dpto. de Industria, Comercio, Turismo y 
Transportes Normas complementarias sobre 
instalaciones eléctricas en locales con riesgo de 
explosión por existencia de gas combustible.  
Complementa la Instrucción Técnica Complementaria ITC MI BT 026 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
Orden Foral 2897/1985, del Dpto. de Interior y 
Administración Local Condiciones y documentación 
necesaria para la redacción de proyectos y ejecución de 
obras de electrificación, alumbrado público y ahorro 
energético, para los que soliciten ayudas económicas 
del Gobierno de Navarra.  
Prescripciones técnicas para la redacción de proyectos y ejecución 
de obras de instalaciones eléctricas de líneas de alta tensión, 
centrales eléctricas, subestaciones, centros de transformación y 
redes de baja tensión.  
 
Orden Foral del Dpto. de Industria, Comercio, Turismo y 
Trabajo Regula las instalaciones eléctricas de alta 
tensión para el suministro a consumidores diseminados 
en el medio rural.  
Dispone que cuando un nuevo usuario precise suministro de energía 
eléctrica en un lugar aislado en el medio rural, en donde ya existe 
instalación eléctrica de alta tensión de propiedad particular, y su 
propietario no quiera cederla para posibilitar el suministro a nuevos 
usuarios, la empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona 
podrá cambiar el punto de conexión existente, de forma que se 
posibilite el suministro al nuevo usuario..  
 
Decreto Foral 344/1990, del Gobierno de Navarra 
Aspectos ambientales de proyectos de instalación de 
pequeñas centrales hidroeléctricas y el establecimiento 
de los caudales mínimos a respetar en os cauces 
fluviales afectados.  
Regula el contenido del proyecto de las “pequeñas centrales 
hidroeléctricas”, las zonas en que deberán ubicarse y prescripciones 
de funcionamiento.  
 
Decreto Foral 129/1991, del Gobierno de Navarra 
Normas de carácter técnico para las instalaciones 
eléctricas con objeto de proteger la avifauna.  
Medidas a tomar en las líneas eléctricas para evitar la electrocución 
de especies protegidas.  
 
Orden Foral 27/2004, del Dpto. de Industria y tecnología, 
Comercio y Trabajo Requisitos que deben cumplir las 
entidades de formación en instalaciones eléctricas de 
baja tensión, así como las condiciones para la 
obtención del certificado de calificación individual por 
parte de los profesionales.  
 
ENERGÍA 
CONTENIDO 
LEY 25/1964, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley 
reguladora sobre Energía Nuclear. 
Tiene por objeto fomentar el desarrollo de las aplicaciones pacíficas 
de la energía nuclear y regular su puesta en práctica dentro del 
territorio nacional así como proteger vidas, salud y haciendas contra 
los peligros derivados de la energía nuclear y de los efectos nocivos 
de las radiaciones ionizantes. 
Modificada por Ley 54/1997 de Ordenación del Sector Eléctrico. 
 
DECRETO 2177/1967, DEL Mº DE HACIENDA 
Reglamento sobre cobertura de riesgos de daños 
nucleares. 
Regula la responsabilidad civil por daños nucleares. Garantiza esta 
responsabilidad a través del seguro y garantías financieras. 
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DECRETO 1836/1999, DEL Mº DE INDUSTRIA Y 
ENERGIA. Reglamento sobre instalaciones nucleares 
radiactivas. 
Somete al régimen de autorización administrativa previsto en la Ley 
reguladora de Energía Nuclear del 29 de abril de 1964, el proyecto, 
montaje y explotación de centrales nucleares radiactivas. 
 
R.D. 783/2001, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes. 
Aplicable a todas las prácticas que impliquen un riesgo derivado de 
las radiaciones ionizantes incluyendo las explotaciones de minerales 
radiactivos, la producción, tratamiento, manipulación, utilización, 
almacenamiento, transporte, movimiento intracomunitario y la 
eliminación de tales sustancias, la operación de todo equipo eléctrico 
que emita radiaciones ionizantes, la comercialización de fuentes 
radioactivas y otras prácticas, con el objeto de impedir efectos 
biológicos para el personal de las instalaciones y el público en 
general. 
 
R.D. 2967/1979, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Ordenación de las actividades en el Ciclo del 
Combustible Nuclear. 
Regula las fases del ciclo de combustible nuclear con destino a 
reactores productores de energía, los fines de la “Empresa Nacional 
del Uranio” y las actividades competencia de la Junta de Energía 
Nuclear. 
 
LEY 82/1980, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Conservación de la Energía. 
Establece incentivos para potenciar acciones encaminadas a 
fomentar: 
- El perfeccionamiento de las condiciones de aislamiento térmico de 
las viviendas, edificios e instalaciones. 
- El acondicionamiento o renovación de los equipos de agua caliente 
o climatización de viviendas, edificios e instalaciones. 
- La instalación de equipos de uso doméstico que utilicen energías 
renovables y especialmente la solar. 
Regula un régimen de subvenciones para propietarios de 
instalaciones de aprovechamiento de energía solar para la obtención 
de agua caliente sanitaria y climatización, en función de la superficie 
de los paneles solares planos de fabricación nacional homologados 
por la Administración Pública. 
 
R.D. 872/1982, DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Tramitación de expedientes de solicitud de beneficios 
creados por la Ley 82/1980, 30 dic. 80. 
Regula la tramitación de beneficios fiscales, financieros, 
subvenciones y la expropiación forzosa de bienes y derechos 
necesarios para el establecimiento o ampliación de instalaciones. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
los proyectos relativos a la utilización de las energías 
renovables. 
Comprende las siguientes actuaciones: 
- Conversión de la energía solar en térmica por métodos activos o 
pasivos en los edificios (excepto piscinas). 
- Conversión de la energía solar en eléctrica mediante sistemas 
fotovoltaicos para el abastecimiento de electricidad, preferentemente 
en grupos de más de cinco viviendas. 
- Producción de energía eléctrica para cualquier uso, a partir de 
parques eólicos. 
- Empleo de tecnologías para producción y utilización de la biomasa 
con fines energéticos. 
- Energía geotécnica: calefacción de viviendas y locales públicos. 
- Cualquier otra energía que permita mayor aprovechamiento de 
recursos energéticos. 
Podrán acogerse a estas ayudas: 
- Empresas públicas y privadas y agrupaciones de empresas. 
- Comunidades de vecinos, personas físicas e Instituciones sin 
ánimo de lucro. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
los proyectos relativos a la conservación y el uso 
racional de la energía. 
Establece las bases para la concesión de ayudas a proyectos 
encaminados a mejorar la eficacia energética de edificios existentes 
mediante métodos o técnicas en alguno de los siguientes sistemas: 
- Calefacción o acondicionamiento de aire de locales. 
- Producción de agua caliente sanitaria. 
- Regulación, control y medición del calor. 
- Recuperación del calor del aire extraído. 
- Utilización del calor producido por grupos cogeneradores. 
- Uso más eficaz del alumbrado. 
Podrán acogerse a estas ayudas: 
- Empresas públicas o privadas y agrupaciones de empresas. 
- Comunidades de vecinos, personas físicas e Instituciones sin 
ánimo de lucro. 
 

R.D. 616/2007, DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Sobre fomento de la cogeneración. 
 
ORDEN ITC/1522/2007 DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO. Regula la garantía de origen de la 
electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables y de cogeneración de alta eficacia. 
 
R.D. 1663/2000, DEL Mº DE ECONOMIA. Conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
La resolución de 31-May-01 establece modelo de contrato y 
esquema unificar. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Energía 
Solar. 
Condiciones técnicas exigibles para la obtención de subvenciones 
por propietarios de sistemas de agua caliente y climatización. 
 
Decreto Foral 68/2003, del Gobierno de Navarra Normas 
para la implantación y utilización de instalaciones de 
generación de energía eólica para autoconsumo.  
Artículo 6. Documentación del proyecto..  
 
Orden Foral 125/1999, del dpto. de Industria, Comercio, 
Turismo y Trabajo Regula la concesión de 
subvenciones para inversiones en instalaciones 
destinadas al ahorro energético, la diversificación 
energética realizada por empresas industriales y el 
aprovechamiento de energías renovables.  
 
 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
CONTENIDO 
R.D. 2816/1982, DEL Mº DE INTERIOR. Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 
Regula: 
Locales Cubiertos: Requisitos y condiciones exigibles para la 
construcción o transformación de edificios y locales destinados a 
espectáculos públicos. 
- Alumbrado, ventilación y calefacción de toda clase de edificios 
cubiertos. 
- Medidas contra incendios. 
Auto protección. 
Locales abiertos y recintos para espectáculos o recreos al aire libre, 
ya sean campos de deporte, recintos o instalaciones eventuales, 
portátiles y desmontables. Requisitos para la obtención de Licencias. 
Derogados varios artículos por el Real Decreto 314/06 del C.T.E. 
* Derogada la Sección IV, Cap. I, Título 1º por el R.D. 393/2007 
Norma Básica de Autoprotección (Ver SEGURIDAD Y SALUD). 
 
ORDEN DEL Mº DE INTERIOR. Reglamento del Juego 
del Bingo. 
El art. 21 regula las condiciones de los locales, en lo que no 
contradiga el Reglamento General. 
 
R.D. 145/1996 DEL Mº DE JUSTICIA E INTERIOR. 
Espectáculos Taurinos. Reglamento. 
El título III de este Reglamento regula el diseño de las plazas de 
toros y otros recintos aptos para la celebración de espectáculos 
taurinos. 
 
R.D. 1649/1997 DEL Mº. DE LA PRESIDENCIA. 
Regulación de las instalaciones sanitarias y los 
servicios médico-quirúrgicos en los espectáculos 
taurinos. 
 
LEY 10/1990 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Deportes. 
Los art. 70 y 71 dictan disposiciones generales a cumplir en las 
instalaciones destinadas a espectáculos públicos, referentes a 
seguridad y accesibilidad de minusvalidos. 
 
LEY FORAL 2/1989, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Espectáculos públicos y actividades recreativas.  
El capítulo II regula las condiciones generales de los locales 
e instalaciones.  
 
DECRETO FORAL 135/1989, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones técnicas a cumplir por las 
actividades que puedan ser causa de molestias a las 
personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones.  
Corrección de errores.  
Fija niveles sonoros mínimos, interiores y exteriores.  
 
DECRETO FORAL 193/1991, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Modificación del Decreto Foral 135/1989, de 8 
de junio, sobre condiciones técnicas a cumplir por las 
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actividades que puedan causar molestias a las 
personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones.  
Afecta al artículo 12.3, sobre instalaciones en discotecas y salas de 
fiestas.  
 
LEY FORAL 26/2001, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Modifica la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo.  
Modifica los artículos 1, 2 y 3.  
 
DECRETO FORAL 202/2002, DEL PARLAMENTO DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA Aprueba el catálogo de 
establecimientos, espectáculos públicos y actividades 
recreativas y regula los registros de empresas y locales.  
 
ORDEN FORAL 15/2004, DE 20 DE FEBRERO, DEL 
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR, 
por la que se desarrolla el procedimiento para la 
redefinición de las licencias de bar o cafetería en bar 
especial o café-espectáculo, previsto en la disposición 
adicional tercera del decreto foral 202/2002, de 23 de 
septiembre, por el que se aprueba el catálogo de 
establecimientos, espectáculos públicos y actividades 
recreativas y se regulan los registros de empresas y 
locales 
(Texto publicado en BON N.º 35 de 22 de marzo de 2004) 
 
PLAZAS DE TOROS  
DECRETO FORAL 249/1992, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento de espectáculos taurinos.  
Corrección de errores.  
El capítulo II establece:  
- Las condiciones de las plazas de toros permanentes: 

documentos necesarios para la autorización de 
emplazamiento y de evacuación, de acceso y estancia 
de público, del ruedo y de las barreras, del callejón y de 
las restantes dependencias.  

- Las condiciones específicas de las plazas de toros no 
permanentes.  

- Las condiciones de celebración de los espectáculos fuera 
de las plazas de toros.  

DECRETO FORAL 183/1997, de 4 de julio, por el que se 
establece el régimen de autorización de las plazas de 
toros portátiles 
(Texto publicado en BON N.º 88 de 23 de julio de 1997) 
 
BINGOS  
DECRETO FORAL 44/2002, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento del juego del bingo.  
El Título II establece las condiciones técnicas que habrán de 
reunir los locales y sus instalaciones.  
 
SALAS DE JUEGO  
DECRETO FORAL 7/1990, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento de las máquinas recreativas.  
El Anexo contiene las condiciones técnicas que deberán reunir los 
establecimientos recreativos.  
 
DECRETO FORAL 96/1993, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Modificación del Reglamento de las 
máquinas recreativas.  
Corrección de errores.  
Modifica todo el Anexo.  
 
DECRETO FORAL 270/1999, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento de los Salones de Juego.  
Requisitos de los salones: accesibilidad, dimensiones, 
ventilación, aseos, ubicación e instalaciones de seguridad y 
protección contra incendios.  
 
DECRETO FORAL 7/1990, DE 25 DE ENERO, 
Reglamento de Máquinas Recreativas 
(Texto publicado en BON N.º 22 de 19 de febrero de 1990) 

 
ORDEN FORAL 55/2000, DE 13 DE ABRIL DE 2000, del 
consejero de presidencia, justicia e interior, por la que 
se aprueba el plan marco de autoprotección para 
salones de juego y recreativos 
(Texto publicado en BON N.º 66 de 31 de mayo de 2000) 

 
FORJADOS 
 

R.D. 1630/1980, DE LA PRESIDENCIA DE GOBIERNO. 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas. 
Obliga a los fabricantes de sistemas de forjados o estructuras para 
pisos y cubiertas que pretendan industrializarlos para su empleo en 
edificación, a obtener autorización del Ministerio de Obras Publicas y 
Urbanismo. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Modelos de fichas técnicas a que se refiere el Real 
Decreto 1630/1980 de 18 de julio sobre fabricación y 
empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Actualiza los modelos de fichas resistentes. 
 
R.D. 642/2002, DEL Mº DE FOMENTO.Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados EFHE. 
DEROGADA.- De aplicación solo a los proyectos con orden de 
redacción anterior al 1-Dic-2008 y a las obras de edificación iniciadas 
antes de 1-Dic-2009 o de ingeniería civil iniciadas antes de 1-Dic-
2011. 
 
HORMIGÓN 
 
R.D. 1247/2008, DEL Mº DE FOMENTO. Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Aplicable a las estructuras y elementos de hormigón estructural, 
incluyendo en esta definición el hormigón en masa, armado o 
pretensado, cuando la acción del pretensado se introduce mediante 
el empleo de armaduras activas de acero dentro del canto del 
elemento. 
 
R.D. 2661/1998, DEL Mº DE FOMENTO. Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
DEROGADA.- De aplicación solo a los proyectos con orden de 
redacción anterior al 1-Dic-2008 y a las obras de edificación iniciadas 
antes de 1-Dic-2009 o de ingeniería civil iniciadas antes de 1-Dic-
2011. 
 
ORDEN DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. Criterios 
para la realización de control de producción de los 
hormigones fabricados en central. 
 
INSTALACIONES DE AGUA FRÍA 
CONTENIDO 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA. Normas Básicas para 
las Instalaciones Interiores de Suministro de Aguas. 
DEROGADA por CTE. De aplicación solo a obras con licencia e 
iniciadas con anterioridad al 29-Jun-07, a cuyos proyectos no se les 
aplicó el CTE. 
 
R.D. 358/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias 
para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas, 
lavaderos y su homologación por el Mº de Industria y 
Energía. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Normas 
técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de 
ensayo para homologación de la grifería sanitaria a 
utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Aparatos 
sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene 
corporal, cocinas y lavaderos. 
* Deroga parcialmente la Orden, para inodoros cerámicos. 
 
R.D. 2704/1985, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Tubos de acero soldado con diámetros nominales 
comprendidos entre 8 mm. 220 mm. y sus perfiles 
derivados correspondientes, destinados a 
conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas, 
estructuras y otros usos, tanto en negro como 
galvanizado. 
 
INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
LEY 32/2003 DE LA JEFATURA DE ESTADO.  Ley 
General de Telecomunicaciones. 
Establece servidumbres y limitaciones a la propiedad y criterios 
normativos para las redes de comunicaciones electrónicas en el 
interior de los edificios. 
 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

R.D. 1066/2001, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
 
R.D.-LEY 1/1998 DE LA JEFATURA DEL ESTADO 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso 
de los servicios de comunicación. 
Establece el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y reconocer el derecho de sus copropietarios en régimen de 
propiedad horizontal y, en su caso, de arrendatarios de todo o parte 
de aquellos, a instalar las referidas infraestructuras, conectarse a 
ellas o adaptarse a las existentes. 
Deroga la Ley 49/ 1966, sobre antenas colectivas 
 
R.D. 401/2003 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA. Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicación. 
 
GUIA BT-51 DEL Mº. DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Guía Técnica de aplicación a las 
instalaciones de sistemas de automatización, gestión 
técnica de la energía y seguridad para viviendas y 
edificios. Sistemas “domóticos”. 
Guía de carácter no vinculante, aunque sí de aplicación práctica para 
el cumplimiento del reglamento de infraestructuras de 
telecomunicación y de baja tensión, de estas instalaciones. 
 
R.D. 138/1989, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y DE LA SECRETª. DE GOBIERNO. 
Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e 
Interferencias. 
Definición de las especificaciones Técnicas de los equipos, aparatos, 
dispositivos y sistemas de cualquier naturaleza que puedan perturbar 
el normal funcionamiento de un servicio de Telecomunicación. 
Nota.- Derogados Anexos II (para aparatos industriales y científicos), 
III, IV y V por R.D. 444/1994 de 11 de Marzo (BOE 1/Abril/ 1994). 
 
R.D. 136/1997, DEL Mº DE FOMENTO. Reglamento 
Técnico y de la Prestación del Servicio de 
Telecomunicación por Satélite. 
Anulado art. 2º. 
 
R.D. 1912/1997, DEL Mº DE FOMENTO. Reglamento 
Técnico y de prestación del servicio final telefónico 
básico y de los servicios portadores. 
 
R.D. 2304/1994, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. Punto de 
terminación de red, de la red telefónica conmutada. 
Especificaciones técnicas y requisitos mínimos de conexión de las 
instalaciones privadas del abonado. 
 
R.D. 1647/1994, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. Delimita el 
servicio telefónico básico. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Televisión y 
Radiodifusión. Antenas colectivas. 
Requisitos de instalación. Cédula de habitabilidad. Condiciona la 
obtención de la licencia municipal de obras y la cédula de 
habitabilidad al cumplimiento en los proyectos y en la construcción 
de viviendas respectivamente, de los requisitos establecidos en la 
Ley de Antenas Colectivas. 
 
ORDEN DEL Mº DE INFORMACION Y 
TURISMO.Televisión. Distribución de la señal por cable 
y circuito cerrado. 
 
DECRETO 1306/1974, DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO. Televisión. Instalación en inmuebles de 
sistemas de distribución de la señal de televisión por 
cable. 
Autoriza a los usuarios de un inmueble a instalar en los mismos el 
sistema de televisión por cable. 
 
R.D. 2066/1996, DEL Mº DE FOMENTO.Reglamento 
Técnico y de Prestación del Servicio de 
Telecomunicaciones por Cable. 
 
LEY 19/1983, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Estaciones radioeléctricas de aficionados. Antenas. 

Regula el derecho a instalar en el exterior de los inmuebles, las 
antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. 
 
R.D. 2623/1986, DEL Mº DE TRANSPORTES, TURISMO Y 
COMUNICACIONES. Reglamento de instalación en el 
exterior de inmuebles, de antenas de estaciones 
radioeléctricas de aficionados. 
Desarrolla la Ley, regulando la primera instalación, los traslados y 
variaciones. 
Prescripciones técnicas de las antenas y sus elementos, así como su 
explotación y mantenimiento. 
 
ORDEN ITC/1791/2006 DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO. Reglamento de uso del dominio público 
radioeléctrico por aficionados. 
 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA 
CONTENIDO 
R.D. 1751/1998 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Nota.- Derogado desde el 29 de Feb-08, quedando de aplicación 
solo para los edificios en construcción y a los proyectos con licencia 
solicitada. 
 
R.D. 1027/2007 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
Establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que 
deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios, destinadas 
a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. 
Nota.- Entró en vigor el 29-Feb.-08, excepto para los edificios en 
construcción o con licencia solicitada, que se podrán ejecutar 
conforme a la normativa anterior 
 
R.D. 865/2003 DEL Mº. DE SANIDAD Y CONSUMO 
Establece los criterios higiénico sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Es de aplicación a las instalaciones que utilicen agua en su 
funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el 
interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones 
industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de 
convertirse en focos para la propagación de la enfermedad. 
 
R.D. 275/1995 DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 92/42/CEE 
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 
líquidos o gaseosos. 
Establece los requisitos de rendimiento aplicables a las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 
gaseosos, de una potencia nominal igual o superior a 4 kw e igual o 
inferior a 400 kw 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Normas 
técnicas sobre ensayos de los tipos de radiadores y  
Convectores de calefacción por medio de fluidos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
Orden Foral del Dpto. e Industria, Comercio, Turismo y 
Trabajo Autoriza la utilización de depósitos de 
polietileno de alta densidad para el almacenamiento de 
productos petrolíferos de clase C en instalaciones de 
calefacción y otros usos no industriales.  
 
Orden Foral 28/2004, del Dpto. de Industria, Comercio y 
Turismo Establece el procedimiento para la tramitación 
administrativa de puesta en servicio de instalaciones 
sometidas a control reglamentario.  
Regula la documentación a presentar para la tramitación de las 
siguientes instalaciones.  
- Frigoríficas.  
- Interiores de suministro de agua.  
- De almacenamiento petrolífero para su consumo en la propia 
instalación.  
- Térmicas.  
- De gases combustibles.  
- Grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
 
DECRETO FORAL 54/2006, DE 31 DE JULIO, por el que 
se establecen medidas para la prevención y control de 
la legionelosis.  
 
INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL 
TENIDO 
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R.D. 3099/1977, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 
frigoríficas. 
Define las condiciones básicas de seguridad que deben cumplirse en 
todo tipo de instalaciones frigoríficas, quedando excluidas las 
correspondientes a transportes marítimos, aéreos y terrestres que se 
regirán por sus disposiciones especiales, así como las siguientes: 
a) Instalaciones frigoríficas con potencia absorbida máxima de 1 kw 
que utilicen refrigerantes del primer grupo. 
b) Instalaciones de acondicionamiento de aire hasta un máximo de 
potencia absorbida de 6 kw que utilicen refrigerante del primer grupo. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Instrucciones Técnicas Complementarias del 
Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones 
frigoríficas. 
Normativa Técnica aplicable a las plantas e instalaciones frigoríficas. 
Comprende las siguientes instrucciones: 
MI-IF-001 Terminología. 
MI-IF-002 Clasificación de los refrigerantes. 
MI-IF-003 Clasificación de los sistemas de refrigeración. 
MI-IF-004 Utilización de los diferentes refrigerantes. 
MI-IF-005 Materiales empleados en la construcción de equipos 
frigoríficos. 
MI-IF-006 Maquinaria frigorífica y accesorios. 
MI-IF-007 Sala de máquinas. 
MI-IF-008 Focos de calor. 
MI-IF-009 Protección de las instalaciones contra sobre presiones. 
MI-IF-010 Estanqueidad de los elementos de un equipo frigorífico. 
MI-IF-011 Cámara de atmósfera artificial. 
MI-IF-012 Instalaciones eléctricas. 
MI-IF-013 Instaladores y conservadores frigoríficos autorizados. 
MI-IF-014 Dictamen sobre la seguridad de plantas e instalaciones 
frigoríficas. 
MI-IF-015 Inspecciones periódicas. 
MI-IF-016 Medidas de protección personal y contra incendios. 
MI-IF-017 Símbolos a utilizar en esquemas de elementos de equipos 
frigoríficos. 
 
Orden Foral 28/2004 del Dpto. de Industria, Comercio y 
Turismo Establece el procedimiento para la tramitación 
administrativa de puesta en servicio de instalaciones 
sometidas a control reglamentario.  
Regula la documentación a presentar para la tramitación de las 
siguientes instalaciones:  
- Frigoríficas.  
- Interiores de suministro de agua.  
- De almacenamiento petrolífero para su consumo en la propia 
instalación.  
- Térmicas.  
- De gases combustibles.  
- Grúas torre para obras y otras aplicaciones.  
 
Orden Foral 80/1999, del Dpto. de Industria, Comercio, 
Turismo y Trabajo Procedimiento para la tramitación 
administrativa y puesta en servicio de instalaciones 
frigoríficas en edificios no industriales.  
Condiciones para la acreditación del cumplimiento de las condiciones 
de seguridad y puesta en funcionamiento.  
Anexo, documento necesarios para la puesta en servicio de 
instalación frigorífica en edificios no industriales.  
 
INSTALACIONES DE GAS 
CONTENIDO 
R.D. 919/2006, DEL Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
Se aplicará a : 
- Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por 
canalización. 
- Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP. 
- Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. 
- Plantas satélite de GNL (hasta 1000 m3 y presión máxima 1 bar). 
- Estaciones de servicio para vehículos a gas. 
- Instalaciones de envases de GLP. 
- Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y 
autocaravanas. 
- Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. 
- Aparatos que utilizan los combustibles gaseosos. 
Entró en vigor el 5-Mar-07, excepto para las obras con 
documentación técnica presentada antes de la entrada en vigor, que 
cuentan con dos años de plazo para su ejecución (5-Mar-09), que se 
podrán ejecutar conforma a la normativa anterior. 
 
DECRETO 1092/1975, DEL Mº DE INDUSTRIA. 
Modificaciones en las instalaciones de gas en edificios 
habitados. 
 
R.D. 1434/2002 VICEPRESIDENCIA 2ª y DEL Mº DE 
ECONOMIA. Regula las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural. 
Referenciado también en Combustibles y en Urbanismo y 
Servidumbres. Modificado por R.D.Ley 5/05 regulador de la 
contratación pública. 
 
Orden Foral 28/2004, del Dpto. de Industria, Comercio y 
Turismo Establece el procedimiento para la tramitación 
administrativa de puesta en servicio de instalaciones 
sometidas a control reglamentario.  
Regula la documentación a presentar para la tramitación de las 
siguientes instalaciones:  
- Frigoríficas.  
- Interiores de suministro de agua.  
- De almacenamiento petrolífero para su consumo en la propia 
instalación.  
- Térmicas.  
- De gases combustibles.  
- Grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
 
Orden Foral del Dpto. de Industria, Comercio Turismo y 
Transportes Normas complementarias sobre 
instalaciones eléctricas en locales con riesgo de 
explosión por existencia de gas combustible.  
Complementa la Instrucción Técnica Complementaria ITC 
MI BT 026 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
Orden Foral del Dpto. de Industria, Comercio, Turismo y 
Trabajo  
Prohíbe la realización de trabajos de montaje, 
modificación, ampliación, mantenimiento y reparación, 
así como de manipulación, sustitución o reforma de 
instalaciones receptoras de gas, por empresas no 
autorizadas.  
 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Obligatorio en las obras del M.O.P.U., para suministros, explotación 
de servicios o ejecución de obras y colocación de tubos, uniones y 
demás piezas para conducciones de saneamiento. 
Contempla únicamente los tubos de sección circular. Regula las 
condiciones de los tubos, elementos complementarios de la red de 
saneamiento y materiales. 
 
ORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios 
cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, 
cocinas y lavaderos. 
Especificaciones técnicas, métodos y condiciones de ensayo para su 
homologación. 
 
LABORATORIOS 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GRAL. DE CALIDAD Y 
SEG. INDUSTRIAL. Se reconoce a ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) para ejercer funciones de 
acreditación de laboratorios de ensayo. 
Se modifica a nombre de ENAC el reconocimiento que disponía 
RELE (Red Española de Laboratorios de Ensayo). 
 
REAL DECRETO 410/2010 DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA Requisitos exigibles a las entidades del 
control de la calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad.  
Normas para sus declaraciones responsables y registro en el CTE. 
Crea la Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación 
SACE, que sustituye a la Comisión Técnica para la Calidad de la 
Edificación CTCE. 
 
DECRETO FORAL 157/1990, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Disposiciones reguladoras de la acreditación 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación.  
Dispone que el procedimiento de acreditación se realizará conforme 
al Real Decreto 1230/1989, 13/10/1989 (BOE 18/10/1989).  
 
 
LADRILLOS Y FÁBRICAS 
 
R.D. 1723/1990, DEL Mº DE MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO. Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90 “Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo”. 
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DEROGADA por CTE. De aplicación solo a obras con licencia e 
iniciadas con anterioridad al 29-Jun-07, a cuyos proyectos no se les 
aplicó el CTE 
 
MEDIO AMBIENTE 
CONTENIDO 
LEY 42/2007 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Regula el régimen jurídico del deber de conservar y del derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado. 
 
LEY 26/2007 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
Responsabilidad Medioambiental. 
 
R.D. 2090/2008, DEL Mº DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO. Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. 
 
LEY 16/2002 DE LAS CORTES GENERALES Prevención 
y control integrados de la contaminación 
Tiene por objeto evitar o reducir y controlar la contaminación de la 
atmósfera, del agua y del suelo. 
El R.D. Ley 5/2004 de 27 de Agosto incorpora el Protocolo de Kyoto 
a nuestro régimen legislativo. 
 
R.D. 509/2007 DEL Mº DE MEDIO AMBIENTE. 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
16/2002 de prevención y control integrado de la 
contaminación. 
 
LEY 34/2007, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 
DECRETO 833/1975, DEL Mº DE PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO. Desarrollo de la Ley de Protección del 
medio ambiente atmosférico. 
Regula las competencias administrativas, vigilancia de calidad del 
aire, régimen especial del aire en las zonas de atmósfera 
contaminada, situación de emergencia, control de las emisiones y 
régimen especial de las actividades potencialmente contaminadoras. 
Contiene anexos de normas prácticas sobre niveles de emisión, 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras y relación 
de los principales contaminantes de la atmósfera. 
Nota.- El RD 1073/2002 de 18 de Oct. deroga parte de la anterior 
normativa, de forma paulatina hasta el año 2010. 
La Ley 34/2007 deroga los Anexos II y III del D. 833/75. 
 
R.D. 430/2004, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Contaminación atmosférica. Limitación de emisiones. 
Normas sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión y se fijan ciertas condiciones para el 
control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo. 
 
R.D. 1370/2007, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Plan 
Nacional de asignación de derechos de emisión 2008-12 
de gases efecto invernadero. 
 
R.D. 653/2003, DEL Mº DE MEDIO AMBIENTE. 
Incineración de residuos. 
Establece condiciones y requisitos para el funcionamiento de las 
instalaciones de incineración y coincineración de residuos. 
Nota.- Ver excepciones en art. 2. 
 
DECRETO 2107/1968 DEL Mº DE LA GOBERNACION  
Régimen de poblaciones con alto nivel de 
contaminación atmosférica o perturbaciones por ruido o 
vibraciones. 
Obliga a los Ayuntamientos a adoptar medidas de prevención en las 
diferentes instalaciones. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA. Prevención y corrección 
de la contaminación atmosférica industrial. 
Regula la instalación y funcionamiento de las actividades industriales 
dependientes del Mº de Industria, dentro de las cuales se considera 
incluido además del proceso de fabricación, los servicios auxiliares y 
complementarios, tales como generadores de vapor para usos 
industriales, incineradores de desperdicios, parques de 
almacenamiento u otras actividades similares. 
 
R.D. 117/2003, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Limitación 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. 
 
RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Programa nacional de reducción progresiva de 

emisiones de SO2, NOx, compuestos orgánicos 
volátiles y amoniaco. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA GOBERNACION. Contaminación 
atmosférica de naturaleza química. 
Normas Técnicas para análisis y valoración de contaminantes de 
naturaleza química presentes en la atmósfera. 
 
R.D. 1796/2003 DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Relativo al ozono en el aire ambiente. 
Adapta la normativa a las nuevas Directivas de la U.E. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
Procedimientos de determinación de las emisiones de 
los contaminantes atmosféricos SO2, NOx y partículas 
procedentes de las grandes instalaciones de 
combustión, el control de los aparatos de medida y el 
tratamiento y remisisón de la información relativa a 
dichas emisiones. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Instalación 
en centrales térmicas de equipos de medida y registro 
de la emisión de contaminantes a la atmósfera. 
Obliga a todas las centrales termoeléctricas de potencia superior a 
50 megawatios que quemen carbón y a las de fuel-oil y gas natural 
de 200 o más megawatios. Regula las obligaciones de las Empresas 
explotadoras. 
 
R.D. 1406/1989, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y SECRTª. DEL GOBIERNO. Productos 
Químicos. 
Impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos. 
También ref. en Seguridad y Salud 
 
R.D. 108/1991, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y SECRTª. DEL GOBIERNO. Amianto. 
Contaminación. 
Prevención y reducción de la contaminación del Medio Ambiente 
producida por el amianto 
. 
R.D. 873/1990, DEL Mº DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION. Espacios Naturales Protegidos. 
Protección de Animales y Plantas. 
Desarrolla la Ley 4/1989 de 27 de Marzo-89 de Conservación de 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, no referenciada. 
 
DECRETO 2414/1961, DE LA PRESIDENCIA DE 
GOBIERNO. Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 
DEROGADO, por Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera, quedando de aplicación subsidiaria a falta de normativa 
autonómica propia. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA GOBERNACION. Instrucciones 
Complementarias para la aplicación del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
DEROGADO ídem anterior. 
 
LEY 9/2006, DE LA JEFATURA DEL ESTADO.Evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en 
el Medio Ambiente. 
Obliga a realizar una evaluación ambiental de los planes y 
programas, previa a los proyectos que los desarrolle. 
 
R.D. LEGISLATIVO 1/2008 DEL Mº DE MEDIO 
AMBIENTE. Texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. 
En base a la Directiva 85/377/CEE, de 27 de junio, obliga a someter 
a una evaluación del impacto ambiental a determinados proyectos de 
obras e instalaciones, relacionados con refinerías de petróleo, 
centrales térmicas, residuos radioactivos, plantas siderúrgicas, 
autopistas, autovías, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos 
comerciales, eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, grandes 
presas y extracciones minerales. 
 
R.D. 1131/1988, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reglamento para la evaluación del 
impacto ambiental. 
Regula el contenido del estudio de impacto ambiental, la descripción 
del proyecto y del inventario ambiental, identificación y valoración de 
impactos, documentos de síntesis y procedimiento para la 
declaración. 
 
LEY FORAL 4/2005, DE 22 DE MARZO, de intervención 
para la protección ambiental (Navarra).  
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DECRETO FORAL 224/1998, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Modificación del Reglamento de la Ley de 
Control de la protección del Medio Ambiente.  
Se amplía el articulo 23 sobre concesión de autorización 
provisionales de enganche o ampliación de suministro de energía 
eléctrica, utilización de combustibles líquidos y gaseosos, 
abastecimiento de agua potable y demás autorizaciones preceptivas.  
 
DECRETO FORAL 276/1990, DEL DPTO. DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO 
AMBIENTE Se determina el contenido del proyecto 
técnico para instalación o ampliación de actividades 
clasificadas.  
Desarrolla el artículo cinco del Reglamento.  
 
DECRETO 304/2001, DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
Modifica determinados arts. del Decreto 3281990, 
15/02/1990.  
 
DECRETO FORAL 6/2002, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones aplicables a la implantación y 
funcionamiento de las actividades susceptibles de 
emitir contaminantes a la atmósfera.  
Regula los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones y 
los niveles de emisión a la atmósfera..  
 
LEY FORAL 10/2005, DE 9 DE NOVIEMBRE, Ordenación 
del alumbrado para la protección del medio nocturno 
(Navarra).  
 
DECRETO FORAL 199/2007, DE 17 DE SEPTIEMBRE, 
Reglamento de desarrollo de la ley foral 10/2005, de 9 de 
noviembre, de ordenación del alumbrado para la 
protección del medio nocturno.  
 
DECRETO FORAL 93/2006, DE 28 DE DICIEMBRE, 
Reglamento de desarrollo de la ley foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental.  
 
DECRETO FORAL 12/2006, DE 20 DE FEBRERO, 
Condiciones técnicas aplicables a la implantación y 
funcionamiento de las actividades susceptibles de 
realizar vertidos de aguas a colectores públicos de 
saneamiento.  
 
DECRETO FORAL 148/2003, DE 23 DE JUNIO, 
Condiciones técnicas ambientales de las instalaciones 
ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra.  
 
DECRETO FORAL 261/2007, DE 27 DE DICIEMBRE, 
nuevo plazo a efectos de adaptación de determinadas 
explotaciones ganaderas al decreto foral 148/2003, de 23 
de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en 
el ámbito de la Comunidad Foral De Navarra.  
 
RUIDO  
DECRETO FORAL 135/1989, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones técnicas a cumplir por las 
actividades que puedan causar molestias a las 
personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones.  
Correcciones de errores.  
Dispone que en el proyecto técnico se deberá incluir un proyecto 
acústico.  
Fija los niveles sonoros interiores y exteriores y los niveles mínimos 
de vibraciones de actividades, máquinas e instalaciones.  
 
Decreto Foral 193/1991, del Gobierno de Navarra 
Modificación del Decreto 135/1989, de 9 de junio, sobre 
condiciones técnicas a cumplir por las actividades que 
puedan causar molestias a las personas, por ser 
emisoras de ruidos y vibraciones.  
Afecta el artículo 12.3, sobre instalaciones en discotecas y salas de 
fiesta.  
 
PROYECTOS DE OBRAS EN SUELO NO URBANIZABLE  
LEY FORAL 4/2005, DE 22 DE MARZO, de intervención 
para la protección ambiental (Navarra).  
 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  
Decreto Foral 344/1990, del Gobierno de Navarra Se 
determinan los aspectos ambientales de proyectos de 
implantación de pequeñas centrales hidroeléctricas y el 
establecimiento de caudales mínimos a respetar en los 
cauces fluviales afectados.  

Regula zonas donde deberán ubicarse y prescripciones de 
funcionamiento.  
 
DECRETO FORAL 6/2002, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones aplicables a la implantación y 
funcionamiento de las actividades susceptiblñles de 
emitir contaminantes a la atmósfera.  
Regula los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones y 
los niveles de emisión a la atmósfera..  
 
OTRAS DISPOSICIONES  
DECRETO FORAL 237/1999, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Evaluación del impacto ambiental en los 
procesos de concentración parcelaria.  
Regula el proceso de integración de las variables ambientales en la 
redacción de los proyectos.  
 
ORDEN FORAL 64/2006, DE 24 DE FEBRERO, DEL 
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA, Regula los criterios y las 
condiciones ambientales y urbanísticas para la 
implantación de instalaciones para aprovechar la 
energía solar en suelo no urbanizable.  
 
PARARRAYOS 
CONTENIDO 
R.D. 1428/1986, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA  
Pararrayos radiactivos. 
Prohibe el empleo de radioelementos en la fabricación de pararrayos 
y la importación e instalación de los que incorporen fuentes 
radioactivas. 
 
edificacion.com 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
CONTENIDO 
LEY 16/1985, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Patrimonio Histórico Español. 
Comprende bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como yacimientos 
y zonas arqueológicas y sitios naturales (jardines y parques) que 
tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
 
R.D. 111/1986, DE LA PRESIDENCIA DE GOBIERNO. 
Desarrollo parcial de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español. 
 
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Procedimiento para poner a disposición del Mº. de 
Cultura los fondos para conservación o enriquecimiento 
del Patrimonio Histórico Español (1% cultural). 
 
DECRETO DEL Mº DE EDUCACION. Monumentos 
Provinciales y locales. 
Crea esta nueva categoría de monumentos y atribuye la protección y 
conservación de los mismos a las Diputaciones y Ayuntamientos. 
 
ORDEN DEL Mº DE EDUCACION NACIONAL. 
Instrucciones para la aprobación de proyectos de obras 
en poblaciones declaradas “Conjunto Histórico-
Artístico”. 
 
DECRETO 798/1971 DEL Mº. DE EDUCACION Y CIENCIA. 
Uso de materiales y técnicas tradicionales en las obras 
de restauración. 
Obliga a utilizar en la medida de lo posible, materiales tradicionales 
en las obras de restauración y a atender a las instrucciones de la 
Dirección Gral. de Bellas Artes en cuanto a proporciones de huecos 
y detalles de fachada. 
 
LEY 33/2003 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
* Ver Ley del Suelo 8/2007. 
 
DECRETO 3588/1964 DEL Mº. DE HACIENDA. 
Reglamento de la Ley Patrimonio del Estado. 
 
R.D. 1372/1986, DEL Mº. DE ADMON. TERRITORIAL. 
Reglamento de bienes de las Entidades Locales. 
 
DECRETO 917/1967, DE PRESIDENCIA. Publicidad. 
Normas para la publicidad exterior. 
 
DECRETO FORAL 48/1983, DE LA DIPUTACIÓN FORAL  
Aprobación de proyectos de obras de monumentos y 
conjuntos histórico.artísticos.  
Requisitos para la realización de las obras. 
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DECRETO FORAL 217/1986, de 3 de octubre.  
Declaración de bienes de interés cultural  
 
DECRETO FORAL 290/1988, de 14 de diciembre.  
Delimitación definitiva y régimen de protección  del 
Camino de Santiago a su paso por Navarra y su régimen 
de protección. 
 
DECRETO FORAL 324/1993, de 25 de octubre..  Fija y 
delimita definitivamente el ámbito territorial del Camino 
de Santiago, a su paso por Navarra, al efecto de 
complementar la declaración como conjunto histórico 
artístico efectuado por Decreto 2224/1932 de 5 de 
septiembre. 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCIÓN: CEE, 
AENOR, INCE, … 
 
R.D. 1630/1992 DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y DE LA SECRET. DE GOBIERNO. 
Disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Regula las condiciones que deben cumplir los productos de 
construcción para poder importarse, comercializarse y utilizarse en el 
Territorio Español. 
Establece los requisitos esenciales que deben satisfacer los edificios 
y las obras de ingeniería civil, a los que se incorporen y las 
características que deben cumplir para obtener la Marca CE. 
Instrumenta sistemas de certificación de conformidad a actuaciones 
a seguir por los fabricantes o sus representantes legales. 
 
LEY 21/1992 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
Industria. 
Tiene por objeto establecer las bases de ordenación del sector 
industrial, así como los criterios de coordinación entre las 
Administraciones Públicas. 
Son sus fines 
1 Garantía y protección del ejercicio de la libertad de empresa 
industrial. 
2 Modernización, promoción industrial y tecnológica, innovación y 
mejora de la competitividad. 
3 Seguridad y calidad industriales. 
4 Responsabilidad industrial. 
 
R.D. 697/1995 DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento del Registro de Establecimientos 
Industriales de ámbito estatal. 
Este Registro actuará sin perjuicio de las competencias de las 
C.C.A.A. para establecer sus registros propios. 
 
R.D. 2200/1995 DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial. 
Desarrolla la Ley de Industria en aspectos de la calidad y seguridad 
industrial. 
Se reconoce y designa a la Entidad Nacional de Acreditación ENAC, 
como entidad de acreditación de los organismos de normalización y 
certificación. 
Se reconoce a AENOR como organismo de normalización. 
 
R.D. 1801/2003 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Seguridad 
General de los Productos. 
Incorpora la Directiva 2001/95/CEE, de 3/12/01. Para los productos 
que dispongan de normativa específica, solo será de aplicación 
supletoria. 
 
ORDEN DEL Mº. DE LA PRESIDENCIA.Reglamento y 
normas de régimen interior de la Comisión 
Interministerial para los productos de construcción. 
 
DECRETO 3652/1963 DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO. Documentos de Idoneidad Técnica de 
materiales no tradicionales D.I.T. 
Faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja a 
su apreciación y expedición. 
 
ORDEN DEL Mº DE RELACIONES CON LAS CORTES Y 
DE LA SECR. DE GOBIERNO. Reglamento para la 
concesión del D.I.T. de materiales no tradicionales 
utilizados en la construcción. 
 
ORDEN CTE/2276/2002 DEL Mº DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA Establece la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a determinados productos de construcción 
conforme al D.I.T.E. 

Establece como organismos autorizados para su concesión al IETcc 
y al ITeC. 
Relaciona las guías del DITE aprobadas, incluyendo las ya 
existentes: 
Nº 1. Anclajes metálicos y químicos para uso en hormigón. 
Nº 2. Acristalamiento con sellante estructural y perfiles rotura de 
puente térmico. 
Nº 3. Kits de tabiquería interior. 
Nº 4. Sistemas y kits compuestos para aislamiento térmico exterior 
con revoco. 
Nº 5. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en 
forma liquida. 
Nº.6.Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
flexibles fijadas mecánicamente. 
Nº 7. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
madera y de troncos. 
Nº 8. Escaleras prefabricadas (kits). 
Nº 9. Encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o de hormigón. 
Nº 10. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante. 
Nº 11. Vigas y pilares compuestos a base de madera. 
Nº 12. Kits de construcción de edificios pref. de estruc. de madera y 
de troncos. 
Nº 13. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. 
Nº 14. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. 
Nº 15. Conectores y placas dentadas, clavadas y resistentes a 
esfuerzos cortantes. 
Nº 16. Paneles compuestos ligeros autoportantes. 
Nº 17. Kits de elementos prefabricados para aislamiento térmico ext. 
en muros. 
Nº 18. Productos de protección contra el fuego. 
Nº 19. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 
tensionadas. 
Nº 20. Anclajes de plastico para fijación múltiple en elementos de 
hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. 
Nº 21. Kits de construcción de almacenes frigiríficos. 
Nº 22. Kits de revest. imperm. para suelos y/o paredes de piezas 
húmedas. 
Nº 23. Unidades prefabricadas de construcción de edificios. 
Nº 24. Kits de construcción de edificios prefab. de estructura de 
hormigón. 
Nº 25. Kits de construcción de edificios prefab. de estructura 
metálica. 
Nº 26. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. 
Nº 27. Kits de protección contra caida de rocas. 
 
ORDEN DEL Mº. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. Publica 
las referencias a las normas UNE que son trasposición 
de normas armonizadas, para el marcado CE relativo a 
varias familias de productos de construcción. 
 
ORDEN DEL Mº. DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Creación del Sello INCE y disposiciones reguladoras. 
Derogado el art. 8 en cumplimiento de la normativa Comunitaria. 
NOTA.- No están derogadas explicitamente, aunque se podrían 
considerar derogadas por la Orden VIV/1744/2008, de 9-JUN-08 
(BOE 19-JUN-08) que Regula el Registro General del CTE. 
Marca AENOR (Homologación y certificado 
conformidad): 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para perfiles y chapas de acero laminado 
en caliente para aplicaciones estructurales. 
 
RESOLUCIÓN DEL Mº DE FOMENTO Reconocimiento de 
la marca AENOR para determinados perfiles y chapas 
de acero laminado en caliente, para su utilización en 
estructuras metálicas en obras de carreteras. 
 
ORDEN DEL MOPU. Homologación para productos de 
acero para hormigón. 
Se reconoce que cumple las especificaciones obligatorias de la EHE. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para perfiles huecos de acero. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación del 
certificado de conformidad de transformados de acero 
para la fabricación de armaduras para hormigón armado 
(ferrallas). 
 
RESOLUCION DE LA SECRETARIA GRAL. TEC. DEL Mº. 
DE FOMENTO. Reconoce la marca AENOR para 
hormigón preparado a los efectos de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
Se reconoce a los efectos de las consideraciones especiales de la 
EHE por un periodo de dos años. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación de la 
marca AENOR para cementos. 
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Se reconoce que cumple las especificaciones obligatorias de la EHE. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Establece 
la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de cementos. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para productos de cemento reforzado 
con fibras. 
Homologación para áridos para hormigones y morteros 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación para 
arena normalizada. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación para 
aparatos domésticos. 
 
ORDEN DEL MOPU. Homologación para aparatos de gas 
no domésticos. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación para 
baldosas cerámicas. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para productos prefabricados derivados 
del cemento. 
Incluye: Tejas de hormigón, bloques, bordillos, baldosas de terrazo, 
tubos para conducciones, losetas, baldosas y adoquines. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para materiales cerámicos de arcilla 
cocida utilizados en construcción. 
Incluye: Ladrillos, bloques, paneles prefabricados de cerámica y 
yeso, bovedillas, tableros para cubiertas y tejas. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para yesos escayolas y productos afines. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA.  
Homologación para productos bituminosos. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para aislantes térmicos. 
Incluye: Lana mineral, poliestireno expandido, poliestireno 
extrusionado, sistemas y aplicación de espuma rígida de poliuretano 
in-situ por proyección, bovedillas de poliestireno expandido, 
casetones o elementos para forjados reticulares y espuma 
elastomérica. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para paneles de poliuretano con capas 
metálicas y no metálicas. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para ventanas y sus componentes. 
Incluye barras antipánico y dispositivos de emergencia para salidas 
de socorro. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para extruidos de aleaciones de 
aluminio. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para unidades de vidrio aislante. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para transformados industriales de la 
madera y corcho. 
Incluye: Tableros, muebles de madera, muebles de cocina, madera 
maciza, carpintería de huecos y recubrimientos, productos 
protectores de la madera, hojas de puertas de paso y hojas para 
frentes de armario. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para radiadores y convectores de calor. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación para 
aparamenta y pequeño material eléctrico para 
instalaciones de baja tensión 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación para 
cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para 
electrobobinas. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación para 
luminarias 

 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación para 
equipos asociados para lámparas. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO.  Homologación para 
componentes inductivos. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Establece 
la certificación de conformidad a normas como 
alternativa a la homologación de candelabros metálicos. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Establece 
la certificación de conformidad a normas como 
alternativa a la homologación de aparatos que utilizan 
energía eléctrica. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación del certificado de conformidad para 
soportes de alumbrado. 
Columnas y báculos conforme R.D. 2642/1985 de 18 de Diciembre. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para chimeneas modulares metálicas. 
 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO. Homologación del 
certificado de conformidad para chimeneas modulares 
metálicas. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Incluye: Tuberías (de diferentes tipos) para agua y saneamiento, 
accesorios, mangueras, láminas de 
impermeabilización, canalones y perfiles para ventanas. 
Homologación para plásticos. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación del certificado de conformidad para 
plásticos. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para tubos de cobre para uso 
termohidrosanitario. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para tubos de acero soldadas de 
conducción y del accesorio roscado para tuberías. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Establece 
la certificación de conformidad a normas como 
alternativa a la homologación de tubos de acero 
soldado. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para accesorios roscados de fundición 
maleable para tuberías 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para grifería sanitaria y valvulería. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para aparatos sanitarios cerámicos. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Establece 
la certificación de conformidad a normas como 
alternativa a la homologación para los aparatos 
sanitarios cerámicos a utilizar en locales de higiene 
corporal, cocinas y lavaderos. 
 
ORDEN VIV/2785/2004 DEL Mº. DE VIVIENDA. 
Homologación para pinturas y barnices. 
 
ORDEN 2544/2002 DEL Mº. Homologación para 
productos para la seguridad contra incendios. 
Incluye: Mangueras, BIEs, extintores, hidrantes, detectores, racores 
y puertas. 
Marca de calidad ECA (BUREAU VERITAS): 
 
RESOLUCIÓN DEL DTº DE TRABAJO E INDUSTRIA 
(GENERALIDAD DE CATALUÑA). Reconoce la marca 
ECA para hormigón preparado y aceros para armaduras 
de hormigón a los efectos de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
Se autoriza a la Entidad de Certificación y Aseguramiento, S.A. como 
entidad de certificación y se reconoce a los efectos de las 
consideraciones especiales de la EHE, mientras mantenga la 
acreditación ENAC. 
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* CAMBIO de titularidad a favor de BUREAU VERITAS, Certificación 
S.A.U. 
 
Marca de calidad CV (certificado por AIDICO): 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE FOMENTO. Reconoce la 
marca CV para procesos de elaboración de ferralla a los 
efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
Se reconoce a los efectos de las consideraciones especiales del art 
95.2 de la EHE por un periodo de dos años. 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE FOMENTO. Reconoce la 
marca CV para hormigón preparado a los efectos de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Se reconoce a los efectos de las consideraciones especiales de la 
EHE por un periodo de dos años. 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE FOMENTO. Reconocimiento 
de la marca CV para cementos. 
Se reconoce que los cementos que posean la marca CV cumplen las 
especificaciones obligatorias que se les exige por la EHE y el RC-97, 
por lo que les podrán ser aplicadas las consideraciones especiales 
que establecen. 
 
Marca de calidad Q-LGAI (APPLUS): 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE FOMENTO. Reconocimiento 
de la marca Q-LGAI (APPLUS) para cementos. 
Se reconoce que los cementos que posean la marca Q-LGAI 
cumplen las especificaciones obligatorias que se les exige por la 
EHE y el RC-97, por lo que les podrán ser aplicadas las 
consideraciones especiales que establecen. 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE FOMENTO. Reconoce la 
marca Applus (A+) para uds de vidrio aislante. 
 
RESOLUCION DEL Mº. DE FOMENTO. 
Reconoce la marca Applus (A+) para bloques de 
hormigón. 
 
Sello de conformidad CIETAN: 
 
ORDEN DEL MOPU. Homologación del sello de 
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón 
pretensado. 
Se refiere a viguetas armadas, pretensadas, losas pretensadas y 
armadura básica. 
 
Marca de calidad EWAA/EURAS: 
 
ORDEN DEL MOPU. Homologación de la marca de 
calidad EWAA/EURAS para película anódica sobre 
aluminio destinado a la arquitectura. 
 
Marca de calidad QUALICOAT: 
 
ORDEN DEL MOPT. Homologación de la marca de 
calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio 
destinado a la arquitectura. 
 
Otras marcas de calidad UNE, AEE, etc…: 
 
R.D. 1848/1979 DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Establecimiento de la marca de calidad para tableros 
contrachapados s/ norma UNE 56-700. 
 
ORDEN DEL MOPU. Homologación de la marca UNE y 
AEE para materiales eléctricos. 
Otras disposiciones sobre productos: 
 
ORDEN DEL Mº. DE LA VIVIENDA. Tratamientos 
protectores de la madera (en rollo recién aserrada), 
contra autopatologías y plagas del campo. 
 
R.D. 1580/2006 DEL Mº. DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO Regula la compatibilidad electromagnética 
de los equipos eléctricos y electrónicos. 
Afecta a todos los aparatos eléctricos y /o electrónicos, así 
como a los equipos, sistemas e instalaciones que contengan 
componentes eléctricos y/o electrónicos. 
 
R.D. 1890/2000 DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA. Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones. 

Condiciones que deben cumplir los aparatos de 
telecomunicación. 
 
R.D. 2313/1985 DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento 
para la homologación de células y módulos 
fotovoltaicos. 
 
R.D. 891/1980, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Homologación de paneles solares. 
Requisitos mínimos para la solicitud de homologación por el 
Mº de Industria y Energía; requisitos que deben reunir los 
paneles y condiciones de ensayo a que deben someterse. 
 
ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Normas e 
Instrucciones Técnicas Complementarias para la 
homologación de paneles solares. 
Regula las pruebas técnicas para colectores de acuerdo con 
la INTA 61.001 y la prueba de durabilidad a las que deberán 
someterse los paneles solares para su aceptación o 
rechazo. 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GRAL. DE INNOVACION 
INDUS. Y TECNOLOGIA. Se autoriza al Laboratorio de 
Energía Solar INTA para realizar ensayos para la 
homologación de los paneles solares. 
 
R.D. 400/1996 DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 94/9/CE, 
relativa a los aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
 
R.D. 2367/1985 DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento de 
los equipos detectores de concentración de monóxido 
de carbono s/ norma UNE 23-300-84. 
 
R.D. 889/2006 DEL Mº. DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida. 
Afecta a contadores de gas, agua y electricidad, así como a 
cualquier otro instrumento de medida. 
 
ORDEN ITC/279/2008 DEL Mº. DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO. Regula el control metrológico del Estado 
de los contadores de agua fría, tipos A y B. 
 
Orden Foral del Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo Se regula la actuación de 
las entidades de Inspección y Control 
Reglamentario en el campo de los aparatos 
elevadores.  
Requisitos que deben cumplir para actuar en este 
campo.  
 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
CONTENIDO 
R.D. 2177/1996, DEL Mº DE FOMENTO. Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI-96 “Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios”. 
DEROGADA. De aplicación solo a obras con licencia e iniciadas con 
anterioridad al 29-Dic-06, a cuyos 
proyectos no se les aplicó el CTE. 
 
R.D. 312/2005, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
R.D. 1942/1993, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 
Establece y define las condiciones que deben cumplir los aparatos, 
equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento 
empleados en la protección contra incendios. 
 
ORDEN DEL Mº. DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Normas de 
procedimiento y desarrollo del Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios 
 
R.D. 2267/2004, DEL Mº. INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. Reglamento de Seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. 
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Establece los requisitos que deben cumplir los establecimientos e 
instalaciones de uso industrial para 
su seguridad en caso de incendio. 
 
R.D. 824/1982, DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Determinación de los diámetros de las mangueras 
contra incendios y sus racores de conexión. 
Dispone que los racores de las mangueras de impulsión de agua 
contra incendios deberán cumplir la Norma UNE 23.400/82. 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GRAL. DE LA VIVIENDA, 
LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO. Procedimiento 
para reconocer las acreditaciones a los laboratorios a 
efectos de la NBE-CPI/96. 
Resoluciones posteriores publican las acreditaciones 
concedidas. 
 
PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA 
 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL INTERIOR 
Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Navarra.  
 
DECRETO 462/1971, DEL Mº DE LA VIVIENDA. Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
Establece la obligación de hacer constar expresamente las 
características que deben reunir los proyectos de obras de 
edificación de cualquier tipo, así como la obligación de los Órganos 
encargados de su visado de constatarlo; la obligatoriedad del Libro 
de Ordenes y Asistencias en toda obra de edificación, y de la 
expedición del certificado final de obra para la ocupación de 
cualquier inmueble de promoción privada. Regula la intervención de 
Colegios profesionales y Oficinas de supervisión de proyectos. 
 
REAL DECRETO 1000/2010 DEL Mº DE ECONOMIA Y 
HACIEDA. Sobre visado colegial obligatorio.  
Establece los trabajos profesionales que deben de someterse a 
visado colegial obligatorio, por afectar a la integridad física y 
seguridad de las personas. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Normas sobre el Libro 
de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. 
Determina su formato y características, así como su facilitación y 
diligenciación por el Colegio Oficial de Arquitectos que haya 
extendido el visado del proyecto técnico correspondiente. Regula los 
trámites de cumplimentación y gestión una vez rellenados por el 
Arquitecto Director y el Arquitecto Técnico o Aparejador de las obras. 
La modificación señala que las normas de la Orden son de aplicación 
únicamente a los proyectos cuya redacción sea competencia de 
Arquitectos Superiores. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Libro de Ordenes y 
Visitas en viviendas de protección oficial. 
Obligatorio en todas las obras de construcción de viviendas de 
protección oficial, diligenciado por el organismo competente. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Certificado final de 
Dirección de obras. 
Modelo normalizado UNE-A4 de los Certificados finales de Dirección 
de obra, estableciendo también que se recabará en primer lugar el 
visado preceptivo del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos y posteriormente el del Colegio de Arquitectos. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
Obligatorio en las direcciones de obras de edificación dependientes 
del MOPU o de sus Organismos Autónomos. 
 
LEY 7/1997 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Medidas 
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios 
profesionales. 
Elimina la potestad de los Colegios Profesionales para fijar 
honorarios mínimos, si bien podrán establecer baremos de 
honorarios orientativos. 
 
R.D. 2512/1977, DEL Mº DE LA VIVIENDA. 
Se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo por la que se declara la 
competencia de los Arquitectos Superiores a proyectar 
y dirigir los trabajos de instalaciones eléctricas de la 
edificación proyectada y dirigida por Arquitecto con 
destino a vivienda. 
Tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos de 
su profesión. 
Normativa sobre honorarios a aplicar según los distintos tipos de 
trabajos profesionales, incluyendo el contenido y la documentación 
mínimos de cada fase del proyecto: estudios previos, anteproyecto, 
proyecto básico y proyecto de ejecución. 

Pasan a tener carácter orientativo según Ley 7/1997. 
 
DECRETO DEL Mº. DE GOBERNACION. Funciones de 
los Arquitectos y Aparejadores. 
Establece las obligaciones de los Aparejadores en toda clase de 
construcciones, así como su campo de acción y responsabilidades. 
 
DECRETO 265/1971, DEL Mº DE LA VIVIENDA. 
Arquitectos Técnicos. Facultades y competencias. 
 
LEY 12/1986, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Atribuciones profesionales de Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos. 
Atribuye a los Arquitectos Técnicos la facultad de elaborar proyectos 
en toda clase de obras y construcciones que con arreglo a su 
Legislación no precisan proyecto arquitectónico, las de 
intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su 
configuración arquitectónica y las de demolición, organización, 
seguridad y economía de obras de edificación de cualquier 
naturaleza. 
 
R.D. 314/1979, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Tarifas de honorarios de los Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos en trabajos de su profesión. 
Normativa sobre honorarios a aplicar según los distintos trabajos 
profesionales. 
Pasan a tener carácter orientativo según Ley 7/1997. 
 
LIBRO DEL EDIFICIO  
DECRETO FORAL 322/2000, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Libro del Edificio.  
En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la 
Edificación POE regula el contenido del Libro de Edificio, que estará 
a cargo de las comunidades de propietarios como archivo completo 
de la documentación relativa a la edificación, tanto la relativa al 
proceso de su construcción como la que se derive de uso, 
mantenimiento o modificaciones que puedan derivarse de su vida 
útil.  
 
ORDEN FORAL 1217/2000, DEL DPTO. DE MEDIO 
AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA Modelos de documentos que deben incluirse 
en el Libro del Edificio.  
 
ORDEN FORAL DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
Modificación de la Orden Foral 1217/2000, que aprueba 
los modelos de documentos que deben incluirse en el 
Libro del Edificio.  
 
ORDEN FORAL 1106/2001, DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA  
Modificación de la Orden 1217/2000, sobre documentos 
que deben incluirse en el Libro del Edificio.  
Aprueba el modelo de documento que sustituirá a las fichas resumen 
del Libro del Edificio en la tramitación de la cédula de habitabilidad.  
 
PROYECTOS EN SUELO NO URBANIZABLE  
ORDEN FORAL 229/1993, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones técnicas a cumplir por las 
actividades que puedan causar molestias a las 
personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones.  
Dispone que todos los planes y proyectos de obras que se realicen 
sobre el suelo no urbanizable deben ser sometidos por el promotor a 
informe o autorización medio ambiental del Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.  
No afecta a los planes o proyectos de obras que se realicen en suelo 
urbano o urbanizable, ni a los sujetos a evaluación de impacto 
ambiental.  
 
PROYECTO ACÚSTICO  
DECRETO FORAL 135/1989, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones técnicas a cumplir por las 
actividades que puedan causar molestias a las 
personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones.  
Corrección de errores.  
Dispone que en ele proyecto técnico se deberá incluir un proyecto 
acústico.  
Fija los niveles sonoros interiores y exteriores y los niveles mínimos 
de vibraciones de actividades, máquinas e instalaciones. 
DECRETO FORAL 193/1991, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Modificación del Decreto Foral 135/1989, de 8 
de junio, sobre Condiciones Técnicas a cumplir por las 
actividades que puedan causar molestias a las 
personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones.  
Fecta al artículo 12.3, sobre instalaciones en discotecas y salas de 
fiesta.  
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SEGURIDAD Y SALUD 
CONTENIDO 
LEY 31/ 1995 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
prevención de riesgos laborales. 
Transpone al Derecho español la Directiva 89/391/CEE, básica en 
esta materia y establece el marco legal, a partir del cual se fijarán y 
concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 
* Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995. 
 
R.D. LEGISLATIVO 5/2000 DEL Mº. DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES. Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (texto refundido). 
El Capítulo II tipifica las infracciones laborales, y en concreto la 
Sección 2ª se refiere a las infracciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
LEY 32/2006 DE LAS CORTES GENERALES. * R.D. 
1109/07 Desarrolla la Ley y establece normas para su aplicación 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
LEY 20/2007 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Estatuto 
del trabajador autónomo 
El art. 8º regula cuestiones sobre prevención de riesgos laborales 
 
R.D. 39/1997 DEL Mº. DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Regula los procedimientos de evaluación de riesgos y la 
organización de los servicios de prevención, su capacidad, aptitudes 
y designación de trabajadores. 
 
R.D. 1488/ 1998, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Adaptación de la legislación de prevención de riesgos 
laborables a la Admón. Gral. del Estado. 
 
R.D. 393/2007 DEL Mº DEL INTERIOR. Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 
Tiene el carácter de norma mínima y será supletoria cuando las 
instalaciones o actividades no tengan reglamentación específica. 
 
R.D. 707/2002 DEL Mº DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de 
Trabajo y S.S. y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Admón Gral. del Estado. 
 
R.D.1932/ 1998, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Adaptación de la Ley de prevención de Riesgos 
Laborables al ámbito de los centros y establecimientos 
militares. 
 
R.D. 1627/ 1997, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
Desarrolla la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales y 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
aplicables en las obras. 
* Ver R.D. 1.215/1997 y su modificación. ** Ver RD 1109/07 de 
subcontratación en e 
 
ORDEN DEL Mº DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
Modelo del Libro de Incidencias correspondientes a las 
obras en las que sea obligatorio el estudio de Seguridad 
e Higiene. 
 
RESOLUCIÓN DEL Mº DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. Modelo del Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad y Salud. 
 
ORDEN DEL Mº DE TRABAJO. Ordenanza general de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Regula las condiciones generales que deben reunir los centros de 
trabajo, así como los mecanismos y medidas de carácter preventivo 
que a efectos de la seguridad, higiene y bienestar de los 
trabajadores hayan de adoptarse. 
Derogados los Cap. 1 a 13 Título II y art. 31.9, 138 y 139 por otras 
disposiciones de Seguridad y Salud. 
 
ORDEN DEL Mº DE TRABAJO. Reglamento de seguridad 
e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
De aplicación para obras de edificación, construcción en general y 
Obras Públicas. Sustituye a la Sección 1ª del Cap. XI del Regla. de 
11 de Abril-46. 

NOTA.- El antiguo Reglamento de 11-Abril-46 fue derogado por la 
Ordenanza de 28 de Ago-70, también derogada, por lo que existen 
dudas sobre su vigencia. 
 
RESOLUCION DE LA DIREC. GENERAL DE TRABAJO. 
IV Convenio Colectivo Gral. del Sector de la 
Construcción. 
El libro II (art. 113 en adelante) desarrolla aspectos sobre la 
seguridad y la salud en las obras de 
construcción. Considera derogada por completo la Ordenanza 
Laboral de la construcción de 28 de 
 
R.D. 485/1997 DEL Mº. DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES. Normas sobre señalización de seguridad en 
los centros y locales de trabajo. 
Características y significado de la señalización de seguridad en 
obras, centros y lugares de trabajo, definiendo formas, colores, 
esquemas y dimensiones. Transpone la Directiva 92/58/CEE. 
 
R.D. 486/1997 DEL Mº. DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Transpone la Directiva 89/654/CEE. 
* Ver R.D. 1.215/1997 y su modificación. 
 
R.D. 487/1997 DEL Mº. DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES. Manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares. 
Transpone la Directiva 90/269/CEE. 
 
R.D. 1311/2005 DEL Mº. DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES. Protección de los trabajadores frente a 
vibraciones. 
Transpone la Directiva 2002/44/CE. 
 
R.D. 488/1997 DEL Mº. DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES. Protección de la salud y la seguridad de 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
 
R.D. 1.254/1999, DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Medidas de control de riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
 
R.D. 374/2001, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con agentes químicos durante el 
trabajo. 
 
R.D. 1406/1989, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y DE LA SECRETª. DEL GOBIERNO. 
Limitaciones a la comercialización y usos de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos. 
Denominación de sustancias y limitaciones de utilización. 
Disposiciones especiales referentes a productos que contengan 
amianto. 
Nota.- Ver Medio Ambiente. Referenciado con todas sus 
actualizaciones. 
 
R.D. 665/1997, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Riesgos 
relacionados con la exposición de agentes 
cancerígenos. 
 
R.D. 413/1997 DEL Mº. DE LA PRESIDENCIA. Protección 
operacional de los trabajadores externos con riesgo de 
exposición a radiaciones ionizantes por intervención en 
zona controlada. 
 
R.D. 614/2001, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
 
R.D. 286/2006, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
R.D. 212/2002, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Regula las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
De acuerdo con lo estipulado en la Directiva 2000/14/CE, teniendo el 
carácter de básica 
 
R.D. 71/1992, DEL Mº DE INDUSTRIA. * Nota.- El R.D. 
245/1989 está derogado por el R.D. 212/2002, por lo que hay dudas 
sobre su vigencia. 
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Incluye las Directivas 86/295/CEE y 86/296/CEE sobre 
determinadas máquinas para la construcción, en el 
ámbito del R.D. 245/1989 de 29 de Feb. sobre potencia 
acústica *. 
Las Directivas que incluye son las relativas a protección en caso de 
vuelco y protección contra la caída de objetos, respectivamente. 
 
R.D. 396/2006, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Incorpora la Directiva 2003/18/CE. 
 
CONVENIO DE LA O.I.T. nº 162 Utilización de asbestos 
en condiciones de seguridad. 
Medidas de prevención y protección que deberán cumplir las 
autoridades y empleadores de conformidad con la legislación 
vigente. 
 
R.D. 1644/2008, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
Tiene como fín el garantizar la seguridad de las mismas y su libre 
circulación de acuerdo a la Directiva 2006/42/CE. 
 
R.D. 773/1997, DEL Mº. DE LA PRESIDENCIA. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
R.D. 1407/1992, DEL Mº DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. Condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual - EPI. 
Establece las disposiciones precisas para el cumplimiento de la 
Directiva del Consejo 89/686/CEE relativa a los equipos de 
protección individual, fijando las condiciones de comercialización y 
de libre circulación intracomunitaria, así como las exigencias 
esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar 
la salud y garantizar la seguridad de los usuarios. 
 
R.D. 1215/1997, DEL Mº. DE LA PRESIDENCIA. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
ORDEN DEL Mº. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 
previa o reanudación de actividades de empresas y 
centros de trabajo. 
 
R.D. 681/2003, DEL Mº. DE LA PRESIDENCIA. Protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos 
a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. 
Define atmósfera explosiva la que tras una ignición, la combustión se 
propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. 
 
DECRETO FORAL 38/2009, DE 20 DE ABRIL. Por el que 
se regulan los requisitos y medidas de seguridad de la 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos en Navarra 
 
 
TRANSPORTES 
CONTENIDO 
LEY 16/ 1987 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
Ordenación de los transportes terrestres. 
El título VI trata del transporte ferroviario. 
Artículos 168 a 170. Servidumbres de ferrocarriles. Modif. por Ley 
10/2003 de liberalización del sector inmobiliario y transporte. 
 
R.D. 1211/1990 DEL Mº. DE TRANSPORTES, TURISMO Y 
COMUNICACIONES. Transportes terrestres. Reglamento 
de la ley 16/1987. 
El Título VIII relativo a la Policía de ferrocarriles, se establecen las 
reglas de conceptuación y de limitación de las zonas de dominio 
público, servidumbres y afección. En los artículos 183 a 192 se 
establece las condiciones que han de re 
 
R.D. 1480/1989, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y DE SECRETª. DEL GOBIERNO. Realización 
del inventario y clasificación jurídica de los bienes 
adscritos a los servicios gestionados por RENFE. 
 
R.D. 719/1990, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y DE SECRETARIA DEL GOBIERNO. 
Realización del inventario y clasificación jurídica de los 
bienes adscritos a los servicios gestionados por FEVE. 

 
ORDEN DEL Mº. DE FOMENTO Desarrollo del art. 235 
del Reglamento de la L.O.T.T. en materia de supresión y 
protección de pasos a nivel. 
 
ORDEN FOM/1951/2005 DEL Mº. DE FOMENTO. 
Instrucción sobre las Inspecciones Técnicas en los 
Puentes de Ferrocarril (ITPF-05). 
De aplicación a los puentes de luz ≥ 6 m. 
 
TURISMO 
CONTENIDO 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Condiciones de 
habitabilidad de apartamentos, bungalows, y otros 
alojamientos. 
Condiciones administrativas para poder ser explotados con fines 
turísticos, estableciendo los modelos de la célula de habitabilidad. 
 
REAL DECRETO 2545/1982, DEL Mº DE TRANSPORTES, 
TURISMO Y COMUNICACION. Planificación de 
campamentos de turismo. 
Regula su planificación a través de planes sectoriales cuya ejecución 
se articula con el planeamiento territorial. 
 
REAL DECRETO 2877/1982, DEL Mº DE TRANSPORTES, 
TURISMO Y COMUNICACION. Ordenación de 
apartamentos y viviendas vacacionales. 
 
ORDEN DEL Mº DE INFORMACION Y TURISMO. 
Ciudades vacacionales. Ordenación turística. 
Clasificación y condiciones generales (situación, cerramientos, 
acceso y circulación interior, densidad de edificación y zonas verdes) 
y particulares (dependencias e instalaciones de uso colectivo, 
servicios sanitarios, zonas de servicio) que deben reunir las ciudades 
de vacaciones según su categoría. 
 
DECRETO 3787/1970, DEL Mº DE INFORMACION Y 
TURISMO.  Requisitos mínimos de infraestructura en los 
alojamientos. 
Señala las dotaciones de agua potable, tratamiento y evacuación de 
aguas residuales, electricidad, accesos, aparcamiento y tratamiento 
y eliminación de basuras que deben tener los alojamientos hoteleros 
y establecimientos similares. 
 
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Informes 
sobre requisitos de infraestructura de alojamientos 
turísticos. 
Requisitos que deben incluirse en los informes elaborados por las 
Delegaciones Prov. de O. Públicas, Industria, Jef. Prov. de Sanidad y 
Aytos. 
 
ORDEN DEL Mº DE COMERCIO Y TURISMO. Prevención 
de incendios en establecimientos turísticos. 
Obliga a adoptar un conjunto de medidas y realizar una serie de 
instalaciones para la protección contra incendios, estableciendo 
plazos para su cumplimiento. 
 
REAL DECRETO 2817/1983.  Reglamentación técnico-
sanitaria de comedores colectivos. 
Afecta a establecimientos públicos, privados y turísticos. Establece 
condiciones de los locales y de los materiales y condiciones de los 
establecimientos de temporada. 
 
LEY FORAL 7/2003, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Ley Foral de Turismo.  
Regula las clases y categorías de alojamientos, condiciones de 
calidad de los establecimientos: hoteleros, campamentos, albergues 
y casas rurales 
 
DECRETO FORAL 146/2005, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento de Ordenación de los 
establecimiento hoteleros de Navarra.  
Establece y define cuatro modalidades así como los requisitos 
técnicos comunes y los específicos de cada modalidad.  
Excluye los apartamentos, los campamentos y los alojamientos en 
casas rurales.  
  
DECRETO FORAL 24/2009, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA. Reglamento de Ordenación de los 
Campamentos de Turismo.  
Regula la:  
- Ordenación de los campamentos de turismo en uso público, así 

como la regulación de las condiciones urbanísticas para su 
implantación en suelo no urbanizable.  

- Clasificación y requisitos técnicos generales y por categorías.  
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DECRETO FORAL 140/2005, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA. Reglamento de ordenación de los albergues 
turísticos.  
 
DECRETO FORAL 243/1999, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Alojamiento en Casa Rurales.  
Artículo 2: Carácterísticas de los inmuebles destinados a Casa Rural.  
Capítulo 2: requisitos técnicos: instalaciones y servicios mínimos.  
 
URBANISMO Y SERVIDUMBRES 
CONTENIDO 
R.D. LEGISLATIVO 2/2008, DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA. Texto refundido de Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. Texto refundido. 
Regula condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 
relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. 
 
LEY 45/2007 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley para 
el desarrollo sostenible del medio rural. 
 
R.D. 2159/1978, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reglamento de Planeamiento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 
Desarrolla los preceptos de la ley del Suelo en materia de 
planeamiento, estableciendo los tipos de planes y sus 
determinaciones, así como los trámites de su formación y su 
aprobación. 
Derogados los artículos 8, 30-b, 31, 90-f, 92-g, 93.1-f, 104, 107 a 
114, 119, 141.3, 142.2 y 3, 147.4, 155.1 y 2 párrafo segundo, 161.3, 
y 166 párrafo tercero. 
 
R.D. 2187/1978 DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reglamento de Disciplina Urbanística 
para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 
Desarrolla la Ley del Suelo en lo referente a la intervención de la 
edificación y uso del suelo, protección de la legalidad urbanística e 
infracciones urbanísticas y su sanción. 
Derogados los artículos 12 a 16, 34.3, 36.2 y 3, 37, 42, 43, 53, 54.2, 
56, 64, 65.2, 92.1 y 94. 
 
DECRETO 1753/1964, DEL Mº DE LA VIVIENDA. Normas 
para evitar las construcciones clandestinas. 
Sustituido en parte por la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
 
R.D. 3288/1978, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reglamento de Gestión Urbanística para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 
Desarrolla los preceptos de la Ley del Suelo en lo referente a la 
gestión urbanística, incluyendo el tema de valoración, regulando los 
sujetos y modalidades de gestión, los derechos, obligaciones y 
cargas de los propietarios y los sistemas de actuación. 
Derogados los artículos 3.2, 6.2 inciso final, 10.3, 11.3,c, 18.1 y 2, 
21.3, 36.3, 37, 38.3, 39.2, 46.3,c y 4, 48 a 51, 56, 57, 74, 75.2, 82.2, 
86.2, 88.2, a 5, 94.3 y 4, 101.1,b, 105, 108.2, 112, 114, 121.3, 123.2, 
133, 134, 138, 140 a 151, 152.2, 159, 160, 215.2 y 3, 220.2 y 3 
222.2, y 227.2. 
 
DECRETO 635/1964, DEL Mº DE LA VIVIENDA. 
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares. 
Véase: R.D. 304/1993 del M.O.P.U.T. de 26 FEB. 93 (B.O.E. 18 
MAR. 93) sobre vigencia de los Reglamentos. 
 
DECRETO 1006/1966, DEL Mº DE LA VIVIENDA. 
Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por 
Planes de Ordenación. 
Véase: R.D. 304/1993 del M.O.P.U.T. de 26 FEB. 93 (B.O.E. 18 
MAR. 93) sobre vigencia de los Reglamentos. 
 
R.D. 1374/1977, DEL Mº DE LA VIVIENDA.Agilización en 
la formación y ejecución de planes. 
Regula las delegaciones de competencias en las Comisiones 
Provinciales de Urbanismo y los plazos y otras medidas para la 
ejecución de los planes de ordenación. 
 
ORDEN DEL Mº. DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Adaptación de planes generales a la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
R.D. 1673/1981, DE LA PRESIDENCIA DE GOBIERNO. 
Régimen de los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios. 

Afectan a Municipios de más de 20.000 habitantes. Se elaborarán 
anualmente por las Diputaciones en colaboración con los Municipios 
y afectarán principalmente a las siguientes Obras y Servicios: 
alumbrado público, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
pavimentación de vías públicas y otros equipamientos comunitarios 
considerados de carácter básico y fundamental. 
 
LEY 8/1975, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Zonas e 
instalaciones de interés para la Defensa Nacional. 
Regula las limitaciones que afectan a la propiedad privada por 
imperativos de Defensa Nacional. 
 
RESOLUCION 23/1999 DE LA SECRETARIA DE ESTADO 
DE DEFENSA. Instrucción para la redacción de planes 
directores urbanísticos de defensa. 
 
R.D. 689/1978, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reglamento para la ejecución de la Ley 
8/1975, sobre zonas e instalaciones de interés para la 
Defensa Nacional. 
 
LEY 43/2003, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Montes. 
 
DECRETO 485/1962, DEL Mº DE AGRICULTURA. 
Reglamento de montes.  
 
DECRETO 2661/1967, DEL Mº DE AGRICULTURA. 
Arboles. 
Distancias entre plantaciones y fincas colindantes. 
 
LEY 22/1988, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Costas. 
Regula la determinación, protección, utilización y policía del dominio 
público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. 
Limita la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar 
por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre, 
estableciendo la zona de servidumbre de protección, de tránsito y la 
de acceso al mar y la zona de influencia, en la que se marcan 
determinadas pautas dirigidas al planificador. 
Regula asimismo, la situación de las edificaciones existentes que 
resulten incompatibles con lo dispuesto en la Ley. 
Modificada por Ley 54/1997 de Ordenación del Sector Eléctrico. 
Modificada por Ley 16/2002 de prevención y control de la 
contaminación 
Modificada por Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de 
O. P. 
Modificada por Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 
 
R.D. 1471/1989, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO Costas. Reglamento para desarrollo y 
ejecución de la ley 22/1988 de Costas. 
 
LEY 27/1992, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
Modif. por Ley 10/2003 de liberalización del sector inmobiliario y 
transporte. 
 
DECRETO 2495/1966, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Ordenación de las zonas limítrofes a los 
embalses. 
 
R.D. LEGISLATIVO 781/1986 DEL Mº DE 
ADMINISTRACION TERRITORIAL. Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. 
* La Ley 30/07 de Contratos del Sector Público deroga varios 
artículos. 
 
R.D. 2568/1986, DEL Mº DE ADMON. TERRITORIAL. 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
R.D. 1690/1986, DEL Mº DE ADMON. TERRITORIAL. 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales. 
Normativa sobre alteración y deslinde de Términos Municipales, 
nombre y capitalidad de los Municipios, Mancomunidades y otras 
organizaciones interministeriales y Entidades de ámbito inferior. 
 
LEY 86/1965, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Delimitación, adquisición, ordenación y urbanización de 
los polígonos residenciales e industriales, que se sitúen 
en los polos de promoción y desarrollo industrial y de 
descongestión. 
 
LEYES DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Código Civil. 
Regula las servidumbres legales en los art. 530 a 604. 
Nota.- La fecha de B.O.E. es la de la última modificación. 
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LEY 3/1976, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Radiodifusión y telecomunicación. Expropiación forzosa 
e imposición de servidumbres de paso de líneas, cables 
y haces hertzianos para servicios de sonidos e 
imágenes del Estado. 
 
LEY 153/1964, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Investigación espacial: Servidumbres de estaciones. 
 
LEY 11/1975, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Geodesia 
y Geofísica. Régimen Jurídico de señales. 
 
R.D. 1545/2007 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA Regula el 
Sistema Cartográfico Nacional. 
 
R.D. 1434/2002 VICEPRESIDENCIA 2ª y DEL Mº DE 
ECONOMIA. Regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural. 
Regula servidumbres. Referenciado también en Combustibles e Inst. 
de Gas. Modificado por R.D.Ley 5/05 regulador de la contratación 
pública. 
 
LEY FORAL 5/2010 de 6 de abril, Accesibilidad universal 
y diseño para todas las personas 
Normas técnicas para el diseño y la ejecución de obras renueva 
planta, adaptación y mejora.  
 
LEY FORAL 35/2002, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  
Establece el régimen urbanismo del suelo, regula los instrumentos 
de ordenación del territorio, unifica en el Plan Municipal las 
anteriores Planes Generales y Normas Subsidiarias, describiendo su 
formación; regula la ejecución del planeamiento; contempla la 
intervención administrativa en los edificio y uso del suelo y la 
disciplina urbanística; recoge todos los instrumentos de intervención 
en el mercado del suelo y aborda las relaciones interadministrativas.  
 
LEY FORAL 2/2004, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Modificación de la disposición adicional quinta de la Ley 
35/2002, de Ordenación del territorio y Urbanismo.  
 
LEY FORAL 6/2009 de 5 de junio, Medidas urgentes en 
materia de urbanismo y vivienda 
 
DECRETO FORAL 145/2002 de 2 de julio,, DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA Se regula la cooperación 
interadministrativa en la elaboración y aplicación del 
planeamiento urbanístico 
 
DECRETO FORAL 80/1999, de 22 de marzo, DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA Normas Urbanísticas 
Comarcales de la Comarca de Pamplona  
 
DECRETO FORAL 85/1995, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  
Desarrolla los aspectos de la Ley Foral referidos al régimen 
urbanístico del suelo, a la ejecución del planeamiento y sistemas de 
actuación y a la protección de la legalidad urbanística.  
  
DECRETO FORAL 84/1990, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Implantación territorial de polígonos 
industriales.  
- El artículo 7 contiene las condiciones de emplazamiento de 

instalaciones industriales autorizadas en suelo no urbanizable.  
- En artículo 13 determina el acceso rodado y vado máximo a vía 

pública.  
- Regula, además, todas las instalaciones, los aparcamientos, las 

condiciones estéticas y las cubiertas y la altura de las 
edificaciones.  

DECRETO FORAL 290/1988, de 14 de diciembre.  
Delimitación definitiva y régimen de protección  del 
Camino de Santiago a su paso por Navarra y su régimen 
de protección 
 
LEY FORAL 4/2005, DE 22 DE MARZO, de intervención 
para la protección ambiental (Navarra).  
 
VALORACIONES Y EXPROPIACIONES 
CONTENIDO 
R.D. LEGISLATIVO 1/2004 DEL Mº DE HACIENDA. Texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
Regula el Catastro Inmobiliario, como un registro administrativo, 
independiente del Registro de la Propiedad, en el que se describen 

los bienes inmuebles (rústicos, urbanos y especiales), además de 
con sus características físicas, con las económicas y las jurídicas. 
El R. Decreto 417/2006, de 7 de Abril, es el Reglamento que lo 
desarrolla. 
 
LEY DE JEFATURA DEL ESTADO. Expropiación 
Forzosa. 
El Título III regula las expropiaciones por razón de urbanismo. 
* Ver Ley de suelo 8/2007 
 
DECRETO DEL Mº DE JUSTICIA. Reglamento de la ley 
de Expropiación Forzosa. 
Desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Circunstancias y 
requisitos de las actas de expropiaciones urbanísticas. 
 
DECRETO 458/1972, DEL Mº DE LA VIVIENDA. 
Liberación de expropiaciones en los expedientes 
promovidos por razones urbanísticas. 
 
DECRETO 2854/1964 DE LA PRESIDENDIA DEL 
GOBIERNO. Tramitación de la expropiación forzosa en 
los polos de promoción y de desarrollo industrial. 
 
R.D. 1020/1993 DEL Mº. DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
Normas Técnicas de valoración y cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones, para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 
Se refiere a edificios, instalaciones comerciales o industriales 
(asimilables a edificios) y obras de urbanización, según sus usos. 
Periódicamente se actualiza el Módulo de valor M. 
 
R.D. 1464/2007 DEL Mº. DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
Normas Técnicas de valoración catastral de los bienes 
inmuebles de características especiales. 
Estos inmuebles se definen en el art. 8 de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 
 
ORDEN 805/2003 DEL Mº. DE ECONOMIA Normas de 
valoración de bienes inmuebles y determinados 
derechos para ciertas finalidades financieras. 
Garantías hipotecarias, provisiones de seguros y determinación del 
patrimonio en inversiones colectivas y fondos de pensiones. 
 
ORDEN 3521/2003 DEL Mº. DE ECONOMIA Fija el 
coeficiente de referencia al mercado (RM) para los 
bienes inmuebles de características especiales 
 
VIDRIO 
CONTENIDO 
R.D. 168/1988, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS 
CORTES Y DE SECRETª. DEL GOBIERNO. Se 
establecen determinadas condiciones técnicas del 
vidrio-cristal. 
Adapta a la legislación española la Directiva 69/493/CEE. 
 
VIVIENDA 
TENIDO 
ORDEN DEL Mº DE LA GOBERNACION. Condiciones 
mínimas de higiene en las viviendas. 
  
DECRETO 469/1972 DEL Mº DE LA VIVIENDA.  Cédula 
de Habitabilidad. 
Procedimiento de expedición. Incluye normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación. 
 
R.D. 1829/1978, DEL Mº DE LA VIVIENDA. Obligaciones 
en la solicitud de la Cédula de Habitabilidad. 
Exige la presentación de declaración de alta en la contribución 
territorial urbana, para la obtención de la Cédula de Habitabilidad en 
los edificios de nueva planta. 
 
R.D. LEGISLATIVO 1/2007 DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. 
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 
 
R.D. 1507/2000, DEL Mº DE LA PRESIDENCIA. Catálogo 
de productos, servicios y bienes de naturaleza duradera 
a efectos de la Ley de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 
 
R.D. 515/1989, DEL Mº DE SANIDAD Y CONSUMO. 
Protección a los consumidores en cuanto a la 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

información a suministrar en la compraventa y 
arrendamiento de viviendas. 
En cumplimiento de la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios obliga a incluir en la oferta de promoción y 
publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de viviendas y a tener 
a disposición del público, los datos, características y condiciones 
relativas a su construcción, ubicación, servicios e instalaciones, 
utilización y precio. 
 
LEY 34/1988, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley 
General de Publicidad. 
Los Títulos I y II articulan las diferentes modalidades de intervención 
administrativa en los casos de productos, bienes, actividades o 
servicios susceptibles de generar riesgos para la seguridad de las 
personas. 
En el Título IV se establecen las normas sancionadoras y de 
represión de la publicidad ilícita atribuyendo a los Tribunales 
Ordinarios la competencia para dirimir las controversias derivadas de 
ellas, incluyendo un procedimiento sumario encaminado a obtener su 
cese. 
 
LEY 57/1968, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Regula la 
percepción de cantidades anticipadas en la 
construcción y venta de viviendas. 
Ver la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999 de 5 de 
Noviembre. 
 
LEY 27/1999, DE LA JEFATURA DEL ESTADO. Ley 
General de Cooperativas. 
Se regulan las Cooperativas de Viviendas en los artículos 89, 90 y 
91. 
Deroga la Ley 3/1987, excepto el Cap. III Título I, hasta que se 
apruebe el reglamento de desarrollo. 
 
ORDEN DEL Mº DE RELACIONES CON LAS CORTES Y 
DE LA SECRET. DEL GOBIERNO. Estadística de 
edificación y vivienda. 
Regula el procedimiento de elaboración por el MOPU y el INE en 
colaboración con las Comunidades Autónomas en función de los 
datos contenidos en el cuestionario que se adjunta y en 
cumplimiento de la Directiva 78/166/CEE que impone a los Estados 
miembros la obligación de facilitar información uniforme sobre esta 
materia. 
 
ORDEN DEL Mº DE RELACIONES CON LAS CORTES Y 
DE LA SECRET. DEL GOBIERNO. Instrucciones para la 
formación de censos locales. 
El Anexo I da definiciones sobre edificios y complejos de edificios; 
vivienda unifamiliar; local y estado del edificio (ruinoso, malo y 
deficiente). 
 
R.D. 2683/1980, DE LA PRESIDENCIA DE GOBIERNO. Se 
fijan los fines, composición y régimen económico de los 
Patronatos Provinciales para la mejora de la vivienda 
rural. 
 
R.D. 2329/1983, DE LA PRESIDENCIA DE GOBIERNO. 
Protección a la Rehabilitación-Ampliación de viviendas 
y su equipamiento, incluidas o no en áreas integradas 
así como el régimen y funcionamiento de dichas áreas. 
Requisitos urbanísticos y funciones de seguimiento y coordinación 
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Areas de Rehabilitación-Ampliación integrada reguladas 
en el Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, de 
protección a la Rehabilitación-Ampliación del 
Patrimonio Residencial Urbano. 
Desarrolla el Real Decreto, estableciendo que, en necesaria 
concordancia con la legislación urbanística, el área se encuentra 
ordenada por un planeamiento urbanístico aprobado y vigente, en el 
que de incidir el estudio de Rehabilitación-Ampliación para que a la 
vista de ambos se declare el área de Rehabilitación-Ampliación 
integrada; además, regula la gestión, programas anuales y 
coordinación de actuaciones. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Condiciones de tramitación para la protección a las 
viviendas reguladas en el Real Decreto 2329/1983, de 28 
de julio. 
Desarrolla parcialmente el Real Decreto 2329/1983, regulando el 
procedimiento para la tramitación, gestión y seguimiento de las 
actuaciones de Rehabilitación-Ampliación, para la consecución de 
beneficios económicos, y el seguimiento del buen uso de los 
mismos. 
 
R.D. 297/1996, DEL Mº DE JUSTICIA E INTERIOR. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de los 
Contratos de Arrendamiento Urbanos. 
 

LEY FORAL 7/1989, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Medidas de intervención en materia de vivienda y suelo.  
Medidas tendentes a que el suelo y la vivienda cumplan la función 
social que les corresponde y a evitar actuaciones favorecedoras de 
la especulación.  
En materia de suelo:  
- Atribuye a la Administración un derecho de adquisición preferente 

en forma de tanteo y retracto.  
- Configura un régimen general de expropiación por razones 

urbanísticas.  
- Complementa y desarrolla las disposiciones de la Ley del Suelo 

sobre régimen de valoración del suelo.  
En materia de vivienda:  
- Establece un derecho de adquisición preferente a favor de la 

Administración en forma de tanteo y retracto en las 
transmisiones de viviendas de protección oficial.  

- Establece la obligatoriedad de prever en los planes urbanísticos 
suelo para viviendas de protección oficial en las localidad de 
más de 2.000 habitantes.  

Derogada parcialmente por le Ley Foral 10/1994, 27/06/1994.  
 
LEY FORAL 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la 
Vivienda en Navarra.  
  
DECRETO FORAL 4/2006, de 9 de enero, por el que se 
regulan las actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y el fomento de la edificación residencial  
  
DECRETO FORAL 129/2005, de 17 de octubre, por el que 
se regula la acreditación de laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificación.  
 
DECRETO FORAL 142/2004, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas en la Comunidad Foral de Navarra.  
Aplicable a todas las viviendas, libres y de protección oficial.  
Anexo I. Condiciones de las viviendas existentes.  
Anexo II. Condiciones de habitabilidad mínimas en viviendas.  
Anexo III. Nrmas particulares de las viviendas protegidas.  
 
ORDEN FORAL 151/2006, DEL 11 DE MAYO, DEL 
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTO, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDAS Expresiones Gráficas del 
determinados contenidos de los anejos del Decreto 
Foral 142/2004, de 22 de marzo 
 
ORDEN FORAL 7/2010, DE 21 DE ENERO, DEL 
CONSEJERO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO, 
por la que regula el Registro administrativo de 
certificados de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción (Navarra).  
 
ORDEN FORAL 383/2008, DE 22 DE DICIEMBRE, DEL 
CONSEJERO DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, por la que se establecen los requisitos 
para considerar que una obra de Rehabilitación-
Ampliación incluye mejora de la eficiencia energética  
 
LIBRO DEL EDIFICIO  
DECRETO FORAL 322/2000, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Libro del Edificio.  
En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la 
Edificación LOE regula el contenido del Libro del Edificio, que estará 
a cargo de las comunidades de propietarios como archivo completo 
de la documentación relativa a la edificación, tanto la relativa al 
proceso de su construcción como la que se derive de uso, 
mantenimiento o modificaciones que puedan derivarse de su vida 
útil.  
 
ORDEN FORAL DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
Modificación de la Orden Foral 1217/2000, que aprueba 
los modelos de documentos que deben incluirse en el 
Libro del Edificio.  
 
ORDEN FORAL 1217/2000, DEL DPTO. DE MEDIO 
AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA Modelos de documentos que deben incluirse 
en el Libro del Edificio.  
 
ORDEN FORAL 1106/2001, DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
Modificación de la Orden Foral 1217/2000, sobre 
documentos que deben incluirse en el Libro de Edificio.  
Aprueba el modelo de docuemnto que sustituirá a las fichas-resumen 
del Libro del Edificio en la tramitación de la cédula de habitabilidad.  
 
CÉDULA DE HABITABILIDAD  
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ORDEN FORAL 268/1990, DEL DPTO. DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE 
Regulación de la expedición de cédulas de habitabilidad 
a las viviendas libres cuya construcción se inició como 
de protección oficial.  
 
OTRAS DISPOSICIONES  
DECRETO FORAL 119/1992, DEL DPTO. DE MEDIO 
AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA Medidas de apoyo al sector de la vivienda de 
Navarra.  
 
DECRETO FORAL 188/1992, DEL DPTO. DE MEDIO 
AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA Modificación del Decreto Foral 119/1992, de 
23 de marzo, de medidas de apoyo al sector de la 
vivienda.  
Modifica los artículos 6, 15, 16, 28, 35, 49 y 68.  
 
ORDEN FORAL 579/1989, DEL DPTO. DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA Se encomienda la estadística de edificación 
y vivienda a la Sección de Estadística del Dpto. de 
Economía y Hacienda. 
 
LEY FORAL 12/1996, DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Cooperativas.  
El artículo 65 trata de las cooperativas de viviendas.  
 
DECRETO FORAL 322/1998, EL GOBIERNO DE 
NAVARRA Procedimiento sancionador de las 
infracciones en materia de vivienda y control de la 
edificación.  
Regula la tramitación de los expedientes sancionadores 
aplicables por las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
CONTENIDO 
R.D. LEY 31/1978, DE LA JEFATURA DEL ESTADO.  
Política de Viviendas de Protección Oficial. Normas 
sobre construcción, financiación, uso, conservación y 
aprovechamiento. 
Establece categoría única y dispone quiénes podrán ser promotores, 
propietarios y entidades financieras para la promoción y adquisición 
de estas viviendas y la ayuda económica personal para posibilitar el 
acceso a las mismas, así como subvenciones y bonificaciones 
tributarias a promotores y adquirientes de V. P. O. Dicta normas 
sobre su disfrute y sanciones por infracciones al régimen de estas 
viviendas. 
 
R.D. 3148/1978, DEL M.O.P.U. Desarrolla el Real Decreto-
Ley 31/1978 sobre Política de Viviendas de Protección 
Oficial. 
 
R.D. 2076/1979, DEL M.O.P.U. Condiciones a cumplir por 
las viviendas terminadas o en construcción para 
acogerse al régimen de V.P.O. 
Se refiere a medidas de financiación y tramitación. 
 
R.D. 2960/1976 Texto Refundido de las V. P. O. 
Aplicable a las materias no reguladas por R.D.L. 31/1978 de 31 de 
Octubre. 
Los art. 22, 23 y 24 se refieren a la expropiación forzosa. 
 
DECRETO 2114/1968, DEL Mº DE LA VIVIENDA. 
Reglamento para la aplicación de la Ley de V.P.O. 
Aplicable a las materias no reguladas en el Real Decreto-Ley 
31/1978 y Real Decreto 3148/1978. Los arts. 66 a 74 se refieren a la 
expropiación forzosa para la construcción de viviendas de V.P.O. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA.  Características y cometido 
del Libro de Órdenes y Visitas. Libro de Órdenes y Visitas. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Ordenanzas 
Provisionales de V. P. O. 
De aplicación a las V.P.O. que se construyan al amparo del texto 
refundido y revisado de la Legislación de V.P.O. y su reglamento y 
son: 
1. Justificación urbanística de los terrenos.  
2. Proyectos de viviendas. 
3. Proyectos de urbanización. 
4. Presentación de documentos. 
5. Aptitud de los terrenos en el medio urbano. 
6. Aptitud de los terrenos en el medio rural. 
7. Terrenos situados en zonas de interés artístico o arqueológico. 
8. Valoración de los terrenos. 
9. Composición, programa y habitaciones de las viviendas. 
10. Dependencias artesanas y agrarias. 

11. Altura de la edificación. 
12. Ascensor. 
13. Dimensiones de los patios interiores. 14. Chimeneas de 
ventilación. 
15. Orientaciones. 
16. Superficies de ventilación. 
17. Superficies mínimas de las habitaciones. 
18. Retretes y aseos. 
19. Escaleras. 
20. Disposición de las edificaciones. 
21. Utilización de los terrenos. 
22. Servicios comunitarios. 
23. Dimensiones de las calles. 
24. Pavimentación, arbolado, alumbrado y canalizaciones. 
25. Normas constructivas. 
26. Instalaciones mínimas. 
27. Programa mínimo sanitario. 
28. Saneamiento. 
29. Saneamiento de aguas pluviales. Medio urbano. 
30. Saneamiento de aguas pluviales. Medio rural. 31. Fosas 
sépticas. 
32. Aislamiento térmico. 
33. Instalaciones y dependencias especiales. 
34. Garajes. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Viviendas Sociales: 
Normas Técnicas de Diseño y Calidad. 
Aplicable a las V. P. O. Solo en lo referente a Calidad, s/ Dis. Trans. 
6ª del R.D. 3148/78 de 10 de Noviembre. 
 
R.D. 355/1980, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. Reserva y situación de las Viviendas de 
Protección Oficial destinadas a minusválidos. 
Dispone la obligatoriedad de reservar un porcentaje determinado de 
viviendas destinadas a minusválidos en las promociones de 
viviendas de Protección Oficial de 30 viviendas en adelante, así 
como su situación en las mismas. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
Características de los accesos, aparatos elevadores y 
condiciones interiores de las viviendas para 
minusválidos en edificios de protección oficial. 
 
R.D. 248/1981, DE LA PRESIDENCIA DE GOBIERNO. 
Medidas de distribución de la reserva de viviendas 
destinadas a minusválidos establecidos en el Real 
Decreto 355/1980. 
Requisitos para el acceso y procedimiento de adjudicación. 
 
ORDEN DEL Mº DE LA VIVIENDA. Instalación de antenas 
colectivas en Viviendas de Protección Oficial. 
Se exige a los promotores de las mismas, la inclusión de la 
instalación de antenas colectivas de TV y FM, en los proyectos de 
edificación que presenten. 
 
ORDEN DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO.  
Modelos de placas de Viviendas de Protección Oficial. 
 
R.D. 727/1993, DEL Mº DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES. Precio de las Viviendas de Protección 
Oficial de Promoción Privada. 
De aplicación supletoria en las C.C.A.A. 
 
LEY 24/1977 DE LA JEFATURA DEL ESTADO. 
Expropiación forzosa por incumplimiento de la función 
social de las V. P. O. 
 
R.D. 2066/2008, DEL Mº DE LA VIVIENDA  Plan Estatal 
de Vivienda y Rehabilitación-Ampliación 2009-12 
(No afecta al País Vasco) 
 
ORDEN VIV/3149/2006 DEL Mº DE VIVIENDA. Crea y 
regula el registro de Viviendas Protegidas. 
 
ORDEN VIV/2668/2006 DEL Mº DE VIVIENDA. Establece 
la composición y funcionamiento del Consejo del Plan 
Estatal de Vivienda. 
 
DECRETO FORAL 142/2004, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas en la Comunidad Foral de Navarra  
Aplicable a todas las viviendas, libres y de protección oficial.  
Anexo I. Condiciones de las viviendas existentes.  
Anexo II. Condiciones de habitabilidad mínimas en viviendas.  
Anexo III. Normas particulares de las viviendas protegidas.  
 
YESOS Y ESCAYOLAS 
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R.D. 1312/1986, DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. RD 3 
ABR.07 les prefabricados y derogado por RD 442/2007 de 3 de abril, 
para aljez, yeso y placas de cartón yeso.  Yesos y escayolas 
para la construcción y especificaciones técnicas de los 
prefabricados y productos afines de yesos y escayolas. 
NOTA.- No es de aplicación práctica y se puede considerar derogado 
por el CTE aunque no se cite expresamente. Derogado para pane 
 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
ORDEN FORAL 28/2004 DEL DPTO. DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO Establece el procedimiento para 
la tramitación administrativa de puesta en servicio de 
instalaciones sometidas a control reglamentario.  
Regula la documentación a presentar para la tramitación de las 
siguientes instalaciones:  
- Frigoríficas.  
- Interiores de suministro de agua.  
- De almacenamiento petrolífero para su consumo en la propia 
instalación.  
- Térmicas.  
- De gases combustibles.  
- Grúas torre para obras y otras aplicaciones.  
 
DECRETO FORAL 84/1990, DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA Implantación territorial de polígonos 
industriales.  

El artículo 7 contiene las condiciones de emplazamiento de 
instalaciones industriales autorizadas en suelo no urbanizable.  
El artículo 13 determina el acceso rodado y vado máximo a vía 
pública.  
 
Orden Foral 27/2004, del Dpto. de Industria y 
Tecnología, Comercio y Trabajo Requisitos que deben 
cumplir las entidades de formación en instalaciones 
eléctricas de baja tensión, así como las condiciones 
para la obtención del certificado de calificación 
individual por parte de los profesionales.  
 
METROLOGÍA  
 
ORDEN FORAL 128/1999, DEL DPTO. DE 
INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO   
Ordenación del control petrológico en el ámbito 
de la Comunidad Foral.  
Ordena las funciones que corresponden al Departamento de 
Industria en ejecución de la Normativa del estado: Ley de Metrología.  
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5.  Estudio de Gestión de Residuos y de construcción 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Se va a realizar la ampliación de Cocina en el Bar “El Rincón de Paco” en la Plza. Alfonso I el Batallador de 
Tudela 
 
 
Se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 
dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 
 

1. Identificación de los residuos  
2. Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
3. Medidas de segregación “in situ” 
4. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 

cuales) 
5. Operaciones de valorización “in situ” 
6. Destino previsto para los residuos. 
7. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 
 
 
1. Identificación de Residuos  

1.1 Descripción. 
Son los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biolágicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubres ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. Se comtemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos inertes procederán de: 
• Escombros de construcción.  
Requisitos legales: 
• Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos. 
• Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 
• RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 de julio de 2001. 
• Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 
• Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 
 
Se garantizará en todo momento:  
• Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas, que 

provocan la caducidad de los productos, convirtiendolos en residuos. 
• Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 
• Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 
• Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

- Cauces. 
- Vaguadas. 
- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 
- Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado. 
- Espacios públicos. 

• Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya que es la solución 
ecologicamente más ecónomica. 

• Antes de evacuar los escombros se verificará que no esten mezclados con otros residuos. 
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1.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
01 01 Hormigón. 
01 02 Ladrillos. 
01 03 Tejas y materiales cerámicos. 
01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 
01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificada   en el 
cógigo  

02. Madera Vidrio y Plástico. 
02 01 Madera. 
02 02 Vidrio. 
02 03 Plástico. 
02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminados por 
ellas. 

03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

04. Metales (incluidas sus aleaciones). 
04 01 Cobre, bronce, latón. 
04 02 Aluminio. 
04 03 Plomo. 
04 04 Zinc. 
04 05 Hierro y acero. 
04 06 Estaño. 
04 07 Metales mezclados. 
04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 
04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**) 

07. Materiales de construcción a partir de yeso. 
07 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
07 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 170801. 

08. Otros residuos de construcción y demolición. 
08 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
08 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 
08 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 
08 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
 
(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos. 
(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación mediante 
depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que se 
establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que 
contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán 
eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real 
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Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

 
1.3 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION. 

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generarán durante el 
transcurso de esta obra serán los siguientes: 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificadas   en el cógigo  

Madera Vidrio y Plástico. 
Madera.: Restos procedentes de encofrados, y recortes de carpintería. 
Vidrio. Restos. 
Plástico. Restos de láminas de polietileno. 

Materiales de construcción a partir de yeso y cementosos. 
Materiales de construcción a partir de yeso restos de enlucidos, y morteros. 
 

2. Estimación de la cantidad que se generará. 
Durante la obra se generará escombro de construcción de cuantía moderada, al no existir 
demoliciones previstas. Se puede calcular en la cantidad de 2 contenedores de 6m3, siento un total 
durante la obra de 12 m3, que sólo podrían verse incrementados en el supuesto de tener que realizar 
alguna demolición, en principio no prevista. 

 
Producción total de residuos inertes en la obra:  12,00 m³ 

 
3. Medidas de segregación “in situ” 

Los residuos se disgregarán convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para su 
traslado a vertedero. 
 

4. Operaciones de valorización “in situ” 
Se seleccionarán los materiales aprovechables o reciblables, enviando a vertedero únicamente 
escombro limpio, de materiales procedentes de la obra. 

 
5. Destino previsto para los residuos. 

Todos los residuos serán transportados a la escombrera municipal   
 

6. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
En el proceso de redacción del proyecto se desconocen la ubicación de las instalaciones y la 
empresa que lo gestionará. 

 
7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 
Procedencia:   Destino:   Volumen m3   Presupuesto: 
Residuos inertes en la obra: Vertedero autorizado.  12,00 m³ (2 contenedores)   315,00 € 
TOTAL:                          315,00 € 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Datos del Proyecto de Obra. 
Tipo de Obra : Ampliación y reforma de la cocina del edificio de servicios  
Situación : Paraje de Embalse del Ferial 
Población : Bardenas Reales 
Promotor : Comunidad de Bardenas Reales de Navarra 
Proyectista : Fermín Margallo Lana y Andrés Orgambide Ibarlucea 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Fermín Margallo Lana y Andrés Orgambide 
Ibarlucea 
 
 
1.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los 
Proyectos de Obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor 
estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€ PEC  
 
b) La duración estimada de la obra es superior a 30 días pero no se emplea en ningún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto = 50 Días laborales 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4 

 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, es inferior a 500 trabajadores-día. En nuestro caso 200 trabja-día 
 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.3 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá 
en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 
Decreto.) 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
− Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
− Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
− Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
− Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
− Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
− Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
− Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
− Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
− Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-

83, en los títulos no derogados). 
 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
Topografía y entorno. 
 
El Nivel de riesgo es muy bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, 
como para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar. 
 
Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su 
composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, 
no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 
 
3.1.  Demoliciones  

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1. Generación de polvo 
2. Caída a distinto nivel del personal 

que interviene en los trabajos 
3. Caída a distinto nivel de 

escombros 
4. Hundimientos, desplomes, 

basculamientos de los elementos 
que se están demoliendo o bien 
de los edificios colindantes 
existentes 

5. Atropellos, colisiones, vuelcos y 
falsas maniobras de la 
maquinaría. 

6. Interferencias con conducciones 
de energía eléctrica. 

 

 
1. Viseras o plataformas 
2. Delimitación de la zona de 

demolición 
3. Riego de zonas a demoler y 

empleo de lonas como medio de 
protección contra la 
propagación del polvo 

4. Correcto anclaje de las tolvas de 
evacuación de escombros 

5. Protección de los huecos de 
planta, donde se actúe. 

6. La demolición de muros de 
fachada se realizará desde un 
andamio paralelo a ésta 

 

 
1. Casco 
2. Cinturón de seguridad unido a un 

punto sólido 
3. Gafas de seguridad 
4. Guantes de cuero 
5. Calzado de seguridad 
6. Mono de trabajo 
7. Mascarilla buconasal 
 

 
 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

 
3.2.  Albañilería y Cerramientos. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales 

transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos, aplastamientos 

en medios de elevación y 
transporte. 

8.- Lesiones y/o cortes en manos. 
9.- Lesiones y/o cortes en pies. 
10.- Sobreesfuerzos 
11.- Ruidos, contaminación acústica 
12.- Vibraciones 
13.- Ambiente pulvígeno 
14.- Cuerpos extraños en los ojos 
15.- Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
16.- Contactos eléctricos directos. 
17.- Contactos eléctricos indirectos. 
18.- Derivados medios auxiliares 

usados. 
19.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
11.- Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

12.- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

13.- Plataformas de descarga de 
material. 

14.- Evacuación de escombros. 
15.- Iluminación natural o artificial 

adecuada 
16.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
17.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad . 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Mascarillas con filtro mecánico 
7.- Protectores auditivos. 
8.- Cinturón de seguridad. 
9.- Ropa de trabajo. 
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3.3.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, 
vidriería). 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caídas de objetos sobre 

operarios 
5.- Caídas de materiales 

transportados 
6.- Choques o golpes contra objetos 
7.- Atrapamientos y aplastamientos 
8.- Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
9.- Lesiones y/o cortes en manos 
10.- Lesiones y/o cortes en  pies 
11.- Sobreesfuerzos 
12.- Ruido, contaminación acústica 
13.- Vibraciones 
14.- Ambiente pulvígeno 
15.- Cuerpos extraños en los ojos 
16.- Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
17.- Contactos eléctricos directos 
18.- Contactos eléctricos indirectos 
19.- Ambientes pobres en oxigeno 
20.- Inhalación de vapores y gases 
21.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
22.-  Explosiones e incendios 
23.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
24.- Radiaciones y derivados de 

soldadura 
25.- Quemaduras 
26.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
27.- Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

12.- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

13.- Plataformas de descarga de 
material. 

14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
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3.4.  Instalaciones    

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caídas de objetos sobre 

operarios 
5.- Choques o golpes contra objetos 
6.- Atrapamientos y aplastamientos 
7.- Lesiones y/o cortes en manos 
8.- Lesiones y/o cortes en  pies 
9.- Sobreesfuerzos 
10.- Ruido, contaminación acústica 
11.- Cuerpos extraños en los ojos 
12.- Afecciones en la piel 
13.- Contactos eléctricos directos 
14.- Contactos eléctricos indirectos 
15.- Ambientes pobres en oxigeno 
16.- Inhalación de vapores y gases 
17.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
18.-  Explosiones e incendios 
19.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
20.- Radiaciones y derivados de 

soldadura 
21.- Quemaduras 
22.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
23.- Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada 

y protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

12.- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

13.- Plataformas de descarga de 
material. 

14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo 

y de tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
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4.  BOTIQUÍN 

 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada  con conocimientos en 
primeros auxilios designada por la empresa constructora. 
Será necesario considerar los sistemas de evacuación y traslado de los accidentados al centro 
hospitalario. Además, en lugar visible, se indicarán los teléfonos de los Centro Médicos a donde deben ser 
trasladados los accidentados. En nuestro caso los centros médicos de urgencias próximos a la obra son los 
siguientes: 
 
CENTRO SALUD SANTA ANA.  c/Juan Antonio Fernández, 12  situado a 1,5 km. Tfno. 948848200. 
HOSPITAL REINA SOFIA. Crtra de Tudela-Tarazona. Tudela situado a 2 km. Tfno. 9848434000 
 
 El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoníaco, gasas estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua 
y hielo, guantes esterilizados, jeringuillas deshechables, apósitos auto adhesivos,, agujas para inyectables, 
termómetro clínico y los medicamentos más frecuentes como Tantún (golpes), Aspirina (dolor cabeza), 
Efortil (desmayos, lipotimias), Biodramina (mareos), Epistaxol (hemorragias nasales), Limitul (quemaduras), 
Neobacitrín (heridas, ampollas) y Tónicos cardiacos de emergencia. Se revisará mensualmente y se 
repondrá inmediatamente lo usado. 
 
- Medicina Preventiva. 
 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata la 
Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial. 
 
Todo ello se resolverá de acuerdo con los Servicios de Prevención de la empresa, quienes ejercerán la 
dirección y control de las enfermedades, tanto en la decisión de utilización de los medios preventivos 
como sobre la observación médica de los trabajadores. 
 
- Primeros auxilios. 
 
Se entenderá como primeros auxilios todos aquellos cuidados que se dan en un accidentado en la fase 
inicial, en la primera etapa de evolución y deberá comprender: 
- Los socorros practicados en el lugar del accidente. 
- La evacuación del lesionado a un Centro médico 
- Los cuidados que se deben prestar durante el traslado. 
 
 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida 
alzada para Seguridad y Salud. 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 

De acuerdo con el apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores. 

 
Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas al mismo nivel en 

suelos 
2.- Caídas de altura por huecos 

horizontales 
3.- Caídas por huecos en 

cerramientos 
4.- Caídas por resbalones 
5.- Reacciones químicas por 

productos de limpieza y 
líquidos de maquinaria 

6.- Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

7.- Explosión de combustibles mal 
almacenados 

8.- Fuego por combustibles, 
modificación de elementos 
de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

9.- Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por 
roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por 
exceso de carga  

10.- Contactos eléctricos directos 
e indirectos 

11.- Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

12.- Vibraciones de origen interno 
y externo 

13.- Contaminación por ruido 
 

 
1.- Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

2.- Anclajes de cinturones fijados 
a la  pared para la limpieza 
de ventanas no accesibles. 

3.- Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

4.- Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Ropa de trabajo 
3.- Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 
resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

4.- Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

 
 

 
 
7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 
contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la 
existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución.) 
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La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en 
las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
 
9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su 
propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que 
elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y 
más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de 
ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 
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10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular: 
− El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
− La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
− El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

− La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

 
11.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional 
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
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13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 

 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
En Tudela,abril de  2015 
 
 
 
 
 
 
Fermin Margallo Lana, Arqto.   Andrés Orgambide Ibarlucea, Arqto. 
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7. Presupuesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ampliación y reforma de Cocina 
del edificio de servicios en el 

embalse del Ferial en Bardenas 
Reales de Navarra 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.    

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS. .............................................................................  4.548,00 5,51 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. .........................................................................................................  283,63 0,34 
3 SANEAMIENTO. ............................................................................................................................  6.031,74 7,31 
4 CIMENTACIÓN ..............................................................................................................................  816,30 0,99 
5 ESTRUCTURA...............................................................................................................................  3.311,76 4,01 
6 ALBAÑILERÍA. ...............................................................................................................................  6.926,70 8,39 
7 CUBIERTA. ....................................................................................................................................  1.010,54 1,22 
8 SOLADOS Y ALICATADOS. ..........................................................................................................  10.746,02 13,02 
9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. ............................................................................  224,83 0,27 
10 CARPINTERÍA DE MADERA. ........................................................................................................  6.192,35 7,50 
11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA. ............................................................................  6.934,75 8,40 
12 VIDRIERIA. ....................................................................................................................................  1.059,84 1,28 
13 PINTURA. ......................................................................................................................................  1.201,93 1,46 
14 VARIOS. ........................................................................................................................................  2.113,80 2,56 
15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y EVACUACIÓN. .....................................................................  4.430,03 5,37 
16 INSTALACIÓN DE GAS. ................................................................................................................  1.516,80 1,84 
17 INSTALACION ELECTRICA ..........................................................................................................  8.762,51 10,61 
18 SECTORIZACION ..........................................................................................................................  5.890,21 7,13 
19 INSTALACIÓN RENOVACION AMBIENTAL - VENTILACION. ......................................................  7.508,77 9,09 
20 EXTINCION / DETECCION INCENDIOS .......................................................................................  1.215,80 1,47 
21 SISTEMA  AUTOEXTINCION CAMPANA ....................................................................................  1.120,40 1,36 
22 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................................................................  315,00 0,38 
23 SEGURIDAD Y SALUD. (ESTUDIO BÁSICO) ...............................................................................  400,00 0,48 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 82.561,71 
 5,00 % Gastos generales ................  4.128,09 

 5,00 % Beneficio industrial ..............  4.128,09 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.256,18 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  19.071,76 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 109.889,65 

  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 109.889,65 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 

 SESENTA  Y CINCO CÉNTIMOS. 
                                                 Tudela, a 2 de mayo de 2015.  

 Fdo. Fermín Margallo Lana                        Fdo. Andrés Orgambide Ibarlucea                                
 Arquitecto                                         Arquitecto 

                                                                 
                                                                 
                                                                                                                                  
  

 ____________________________________________________________________________________________  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.                             

01.02 Ud. RETIRADA MOBILIARIO.                                            

Ud. Retirada de mobiliario, y  demás enseres ex istentes, por medios manuales, incluso traslado a pie
de carga, con carga y  transporte a lugar de acopio para su almacenaje, incluso p.p. de costes indi-
rectos para el total del edificio (Zona de Cocina y  Barra de Bar en Planta Baja)

Edificio completo 1 1,00

1,00 210,00 210,00

01.03 Ud. DESMONTAJE DE BANCO.                                            

Ud. Desmontaje de banco, por medios manuales, con recuperación y almacenaje para su posterior
colocación una vez finalizada la obra, con p.p. de medios aux iliares.

Bancos 2 2,00

2,00 15,00 30,00

01.05 Ud. DESMONTAJE DE BAJANTE.                                          

Ud. Desmontaje de bajante de aluminio adosada a pilar, por medios manuales, con recuperación y
almacenaje para su posterior colocación una vez finalizada la obra, con p.p. de medios aux iliares.

Bajante 1 1,00

1,00 12,75 12,75

01.06 Ud. DESMONTAJE DE REMATE DE CHIMENEA.                               

Ud. Desmontaje de remate de chimenea, por medios manuales, con recuperación y  almacenaje para
su posterior colocación una vez finalizada la obra, con p.p. de medios aux iliares.

Chimenea 1 1,00

1,00 17,00 17,00

01.08 Ud. DESMONTAJE DE REJA VENTANA 2,45x0,60 m.                         

Ud. Desmontaje de reja de ventana de dimensiones aprox imadas 2,45 x  0,60 m., construida con ba-
rrotes de hierro, por medios manuales, con recuperación y  almacenaje para su posterior colocación
una vez finalizada la obra, con p.p. de medios aux iliares.

Rejas 2 2,00

2,00 14,00 28,00

01.09 Ud. DESMONTAJE DE REJA PUERTA 1,00x2,10 m.                          

Ud. Desmontaje de reja de puerta de dimensiones aprox imadas 1,00 x  2,10 m., construida con ba-
rrotes de hierro, por medios manuales, con recuperación y  almacenaje para su posterior colocación
una vez finalizada la obra, con p.p. de medios aux iliares.

Vestíbulo Baños 1 1,00

Cocina 1 1,00

2,00 16,00 32,00

01.10 M.  DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS DE VENTANA.                           

M. Desmontaje v ierteaguas de ventana, por medios manuales, con recuperación y  almacenaje para
su posterior reutilización, con p.p. de medios auxiliares.

1 5,75 5,75

5,75 2,90 16,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11 M². DEMOLICIÓN DE FACHADA POR MEDIOS MANUALES.                      

M². Demolición de cerramiento de fachada compuesto por bloque de hormigón de hasta 20 cm., de
espesor, incluso revestimiento exterior formado por aplacado de piedra y  revestimientos interiores
como los empanelados de madera, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.
- El aplacado de piedra se recuperará por lo que se desmontará con cuidado, se limpiaran las piezas
dejándolas listas para su posterior utilización y  se almacenarán hasta el momento de su colocación.
- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar los elementos a conservar del
edificio, se realizarán con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo
angosto de los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de
golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

Fachada Ampliación 1 8,45 3,00 25,35

-2 2,45 0,60 -2,94

Fachada Puerta 1 1,25 2,00 2,50

-1 0,90 2,10 -1,89

23,02 15,50 356,81

01.13 M.  MARCAJE Y CORTE DE SOLERA CON DISCO DE DIAMANTE.                

M. Marcaje y  corte de solera de hormigón a demoler, mediante cortadora de agua y  disco de dia-
mante, incluso costes indirectos y  medios aux iliares necesarios.

1 8,50 8,50

2 2,85 5,70

14,20 2,95 41,89

01.14 M³. DEMOL. SOLERA HORM. 15/20 CM. C/COM.                            

M². Demolición de solera de hormigón en masa o ligeramente armado, de 15/20 cm. de espesor,
con martillo compresor de 2.000 l/min., incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar los elementos a conservar del
edificio, se realizarán con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo
angosto de los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de
golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

Solera ex terior 1 8,50 2,80 23,80

23,80 8,15 193,97

01.16 M². DEMOL.TABIQUE DE BLOQUE DE HORMIGÓN 40x20x15 cm.                

M². Demolición de tabiquería formada por bloque de hormigón de formato 40x20x15 cm., por medios
manuales, incluso revestimientos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar los elementos a conservar del
edificio, se realizarán con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo
angosto de los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de
golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

PLANTA BAJA

Baño-Lav aderos 1 2,45 2,70 6,62

Cocinas 1 3,95 2,70 10,67

1 1,80 2,70 4,86

2 1,20 2,70 6,48

-2 0,90 2,10 -3,78

Cocina-Barra Bar 1 5,20 2,70 14,04

-1 0,80 2,70 -2,16

Barra Bar 1 4,20 1,15 4,83

1 0,75 1,15 0,86

Baños 1 5,20 2,70 14,04

-2 0,90 2,10 -3,78

1 4,60 2,70 12,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

65,10 8,30 540,33

01.17 M². DEMOL.TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO.                             

M². Demolición de tabiquería formada por ladrillo cerámico (1/2 asta Perforado, tabicón de LHD, ma-
chetón, etc.), por medios manuales, incluso revestimientos, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar los elementos a conservar del
edificio, se realizarán con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo
angosto de los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de
golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

PLANTA BAJA

Baño-1 1 2,45 2,70 6,62

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,50 2,70 8,10

1 2,00 2,70 5,40

-2 0,90 2,10 -3,78

Baño-2 1 2,60 2,70 7,02

2 1,65 2,70 8,91

1 2,00 2,70 5,40

-2 0,90 2,10 -3,78

32,00 6,05 193,60

01.18 Ud. APERTURA DE HUECO PARA PUERTA EN TABIQUE DE BLOQUE DE HORMIGÓN. 

Ud. Apertura de hueco para puerta en tabique, formado por bloque de hormigón de 40x20x15 cm.,
hueco de medidas aprox imadas 1000x210 cm.,  por medios manuales, prev io marcaje y  corte con
radial, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
- La apertura se realizará con especial atención para no dañar los elementos a conservar del edificio,
se realizará con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo angosto de
los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de golpeo de fa-
chadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

Puerta Cocina-Almacén 1 1,00

Puerta Cocina-Vestuario 1 1,00

2,00 29,75 59,50

01.20 M². DESMONTAJE DE ZOCALO MADERA.                                    

M². Desmontaje de zócalo formado por empanelado de madera, por medios manuales con recupera-
ción y  almacenaje para su posterior colocación una vez finalizada la obra, con p.p. de medios aux i-
liares.

Pared Bar 2 2,45 1,25 6,13

Barra Bar 1 4,20 1,15 4,83

10,96 4,30 47,13

01.21 M². DEMOL. FALSO TECHO ESCAYOLA/PLADUR.                             

M². Demolición de falso techo continuo de plancha de escayola o placas de pladur, por medios ma-
nuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.
- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar los elementos a conservar del
edificio, se realizarán con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo
angosto de los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de
golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

Cocina 1 3,95 2,50 9,88

1 1,20 1,75 2,10

11,98 4,05 48,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.22 M². DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

M². Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso presolera, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar los elementos a conservar del
edificio, se realizarán con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo
angosto de los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de
golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

Zona Barra Bar 1 5,30 5,20 27,56

1 1,50 1,10 1,65

Baño-1 1 4,60 2,45 11,27

Baño-2 1 4,60 2,56 11,78

Vestíbulo Baños 1 5,15 1,15 5,92

58,18 7,35 427,62

01.23 M². DEMOL.ALICATADO C/MED. MANUALES.                                

M². Demolición de alicatado por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.
- Las demoliciones se realizarán con especial atención para no dañar los elementos a conservar del
edificio, se realizarán con maquinaria de media potencia y  volumen reducido teniendo en cuenta lo
angosto de los espacios de trabajo y  la necesidad de reducir al máximo v ibraciones y  riesgos de
golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.

PLANTA BAJA

Cocina-1 2 5,15 2,60 26,78

-1 0,95 2,10 -2,00

2 2,50 2,60 13,00

-1 0,95 2,10 -2,00

Baño-1 1 4,60 2,60 11,96

-1 2,45 0,60 -1,47

-1 1,85 0,60 -1,11

1 2,45 2,60 6,37

Baño-2 1 4,60 2,60 11,96

1 2,60 2,60 6,76

70,25 6,10 428,53

01.25 M.  DEM. TUB. SANEAMIENTO EXISTENTE                                 

Ml. Levantado de colector de saneamiento enterrado, realizado con tubería de fibrocemento o PVC,
de hasta 250 mm. de diámetro, por medios manuales, i/ retirada de escombros a pie de carga, carga
y transporte a vertedero autorizado con p.p. de costes indirectos.

instalacion ex istente 1 30,00 30,00

30,00 3,89 116,70

01.26 Ud. LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA ZONA AFECTADA.                        

Ud.  Levantado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía de un local de 300 m² aprox., por medios
manuales, incluso desmontaje prev io de líneas y  mecanismos, (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y
parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y  material aprovechable, limpieza y reti-
rada de los escombros y  material sobrante a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

01.27 Ud. LEVANT.INST.FONT./DESAG. ZONA AFECTADA.                         

Ud. Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües, de un edificio de 300 m2, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

1 1,00

4 de may o de 2015 Página 4

05
/0

5/
20

15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 130,00 130,00

01.28 Ud. LEVANTADO INST.CLIMATIZACIÓN ZONA AFECTADA.                     

Ud. Levantado de tuberías de calefacción y  fijaciones, de un edificio de 300 m2, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

1 1,00

1,00 85,00 85,00

01.29 Ud. DEMOL. INSTAL. GAS / EXISTENTE                                  

Ud. Demolición de instalación de gas ex istente, i/traslado y acopio de material aprovechable, trans-
porte de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

instalacion cocina 1 1,00

1,00 112,51 112,51

01.31 Ud. LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

Ud. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
- El arrancado se realizará con especial atención para no dañar los elementos a conservar del edifi-
cio, se realizará por medios manuales teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y  la
necesidad de reducir al máximo vibraciones y  riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes.

Baño-1 3 3,00

Baño-2 3 3,00

6,00 17,00 102,00

01.32 Ud. LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Ud. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
- El arrancado se realizará con especial atención para no dañar los elementos a conservar del edifi-
cio, se realizará por medios manuales teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y  la
necesidad de reducir al máximo vibraciones y  riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes.

Vestíbulo Baños 3 3,00

Cocina-1 1 1,00

Cocina-2 2 2,00

2 2,00

8,00 21,00 168,00

01.34 M³. CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                  

M³. Carga y  transporte de escombros a vertedero autorizado, a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, car-
gados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Fachada 1 23,02 0,35 8,06

Solera 1 23,80 0,22 5,24

Tabiquería 1 65,10 0,15 9,77

1 32,00 0,12 3,84

Apertura huecos 2 2,00 0,15 0,60

Falso Techo 1 11,98 0,05 0,60

Pav imento 1 58,18 0,10 5,82

Alicatado 1 70,25 0,03 2,11

Cercos Tabiques 6 2,00 0,10 1,20

Cercos Muros 6 2,00 0,10 1,20

2 1,50 0,10 0,30

38,74 3,60 139,46
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AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.35 Ud  CAMBIO CONTENEDOR DE 5 M3.                                      

Ud. Cambio de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/serv icio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de v ía pública y  p.p. de costes indirectos, incluidos los medios
auxiliares de señalización.

8 8,00

8,00 105,00 840,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS................................................................ 4.548,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.                                          

02.01 M². EXCAVACIÓN EN REBAJE DE TERRENO 20 cm.                          

M³. Excavación en rebaje de terreno de unos 20 cm., aprox imadamente, a cielo abierto, en terrenos
de consistencia media, mediante maquinaria pequeña, con carga y  transporte a vertedero autorizado,
incluso canon de gestión de residuos y  p.p. de medios aux iliares.

Ampliación 1 9,50 3,80 36,10

36,10 6,75 243,68

02.02 M³. EXCAV.MECANICA ZANJAS T.FLOJO                                   

M³. Excavación a cielo abierto en zanjas de cimentacion,  en terrenos de consistencia media, me-
diante maquinaria pequeña, con carga y  transporte a vertedero autorizado, incluso canon de gestión
de residuos y  p.p. de medios aux iliares.

Cimentación Ampliación 5 2,50 0,30 0,50 1,88

1,88 21,25 39,95

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................. 283,63
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.                                                    

03.01 Ud  FOSA SEPTICA PREF. 15 USUARIOS                                  

Ud. Fosa séptica prefabricada para 15 usuaríos de 3.500 l. con filtro, colocada sobre solera de hormi-
gón H.A.-25, de 20 cm., de espesor (incluida esta), incluida la excavación y  el relleno posterior con
medios aux iliares incluidos, totalmente colocada, instalada y  puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00 3.415,74 3.415,74

03.02 M.  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

M. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, con p.p. de
piezas expeciales necesarias, colocada enterrada sobre cama de arena, con una pendiente mínima
del 2 % , apertura y  tapado de la zanja, con reposición del pav imento (solera de hormigón o superfi-
cie verde con césped), asentada y  recubierta con arena hasta 15 cm., por encima de la generatrz de
la tuberia, excavación,  nivelación, relleno compactado de zanja y  limpieza final de la tubería, según
UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

conex ion instalacion con fosa septica 1 30,00 30,00

30,00 23,50 705,00

03.03 Ml  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/SOLERA 125                              

M. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, con p.p. de
piezas expeciales necesarias, colocada enterrada sobre cama de arena, con una pendiente mínima
del 2 % , apertura y  tapado de la zanja, con reposición del pav imento (solera de hormigón o superfi-
cie verde con césped), asentada y  recubierta con arena hasta 15 cm., por encima de la generatrz de
la tuberia, excavación,  nivelación, relleno compactado de zanja y  limpieza final de la tubería, según
UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

1 15,00 15,00

15,00 21,60 324,00

03.04 Ml  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/SOLERA 110                              

M. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, con p.p. de
piezas expeciales necesarias, colocada enterrada sobre cama de arena, con una pendiente mínima
del 2 % , apertura y  tapado de la zanja, con reposición del pav imento (solera de hormigón o superfi-
cie verde con césped), asentada y  recubierta con arena hasta 15 cm., por encima de la generatrz de
la tuberia, excavación,  nivelación, relleno compactado de zanja y  limpieza final de la tubería, según
UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

1 20,00 20,00

20,00 20,10 402,00

03.05 Ud  SEPARADOR GRASAS 100x80x150                                     

Ud. Separador de grasas de 100x80x150 cm. realizado con muros de ladrillo macizo de 1 pie de es-
pesor, enfoscado y bruñido en su interíor, sobre solera de hormigón HM-25/P/40/ I  N/mm2, según
CTE/DB-HS 5. incluida la excavación y  el relleno posterior con medios aux iliares incluidos, total-
mente terminada.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

03.06 Ud. ARQUETA REGISTRO PVC 50x40 + TAPA ESTANCA.                      

Ud. Arqueta de 40x40, (medidas interiores), de PVC, asentada sobre solera de hormigon de 10 cm.,
tapa y  marco de acero galvanizado, estanca y  preparada para rellenar con pav imento, terminada,
según CTE/DB-HS 5.

***A Justificar*** 3 3,00

3,00 165,00 495,00

03.07 Ud. SUMIDERO SIFONICO d-100.                                        

Ud. Sumidero sifonico de acero inox idable, d-100, pp de piezas especciales. colocado.

Cocina 2 2,00
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2,00 110,00 220,00

03.08 Ud. ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                        

Ud. Conexion de nueva red de saneamiento interior a red ex istente de local, acoplamiento y  recibido
del tubo de acometida, con retirada de escombros a borde de excavación y  medidas de seguridad ,
según CTE/DB-HS 5. Terminado.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 6.031,74
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     

04.01 M³. HORMIGÓN ARMADO H.A.-25/B/30/lla  ENCOF. Y DESENCOF. EN ZUNCHOS.

M³. de hormigón armado H.A.-25/B/30/IIa, dosificado con cemento CEM-II/A-M 42,5 SR y con ári-
do silíceo rodado, elaborado en planta, vertido con grúa torre o directamente desde el camión, v ibra-
do, nivelado y  curado, en zunchos de cimentación
Armaduras con acero B-500 SD, de diámetros comprendidos entre 10 y  25 mm., cortado, doblado,
armado y montaje en obra en una cuantía según planos. Incluso separadores para garantizar los re-
cubrimientos ex igidos por la Norma.
Encofrado y  desencofrado con madera de pino construcción, incluso elementos de arriostramiento y
clavazón.
- Según detalles de documentación gráfica y  normas NTE-CSZ y EHE.

Cimentación Ampliación 5 2,50 0,25 0,50 1,56

1,56 205,15 320,03

04.02 M². SOLERA H.A.-25/B/20/IIa e=15 cm + ENCACHADO 15 cm.              

M². de solera de hormigón de 15 cm., de espesor con:
 - Hormigón H.A.-25/B/20/IIa, dosificado con cemento CEM-II/AM 42,5R y arena de rio lavada,
elaborado en central, vertido con grua torre o directamente desde es el camión, extendido y  nivelado,
incluso anclajes con barras de diámetro 10 mm., y  longitud 60 cm., cada 30 cm., para anclaje de la
solera con los pilares, muros o cualquier otro elemento de hormigón, y  lámina de polietileno sobre el
encachado para evitar humedades por capilaridad y  doble mallazo antirretracción 20x20x8.
 - Encachado de 15 cm. de espesor a base de piedra lavada de tamaño 20/40 mm. extendido y  ni-
velado.
 - Acabado a base de talochado manual, corte de juntas de retracción cada 20 M², con disco de sie-
rra de diamante hasta una profundidad de 5 cm. incluso parte proporcional de medios aux iliares para
su correcta ejecución.
 Todo ello segun detalles de documentación gráfica e instruccion EHE.

Ampliación 1 8,40 2,80 23,52

23,52 21,10 496,27

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 816,30

4 de may o de 2015 Página 10

05
/0

5/
20

15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.                                                     

05.01 Kg. ACERO S275 EN ESTRUCT. SOLDAD.                                  

Kg. Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos, correas y
diagonales de arriostramiento, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas espe-
ciales, de anclaje, rigidizadores, placas de transición, despuntes y  dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Vigas UPN-220 (30,14 Kg/m) 1 8,40 30,14 253,18

2 2,50 30,14 150,70

Vigas IPE-220 (26,86 Kg/m) 3 2,50 26,86 201,45

Viguetas IPE-140 (13,22 Kg/m) 13 2,65 13,22 455,43

***A Justificar*** 1 100,00 100,00

1.160,76 1,85 2.147,41

05.02 Ud. PLAC.ANCLAJ.A-42b 250x220x12 mm.                                

Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 250x220x12 mm. con cuatro
tacos hilti, atornillada a pilar de hormiigón ex istente, i/taladros y  resina epoxi, totalmente colocada.
Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Vigas IPE-220 6 6,00

Vigas UPN-220 2 2,00

8,00 35,00 280,00

05.03 M². M². DE FORJADO UNIDIRECCIONAL.                                  

M². de forjado unidireccional, formado por:
 - Tablero cerámico Tabiplus de 63x44x5 cm., colocado  sobre v iguetas metálicas (no incluidas es-
tas), colocadas a 67 cm. de intereje, relleno de senos y  capa de compresión con hormigón
H.A.-25/B/20/I, dosificado con cemento CEM-II/A-M 42,5R y con árido siliceo rodado, elaborado
en planta, vertido manual, extendido, nivelado. v ibrado y  curado, incluso p.p. de aditivo anticonge-
lante si las condiciones meteorológicas lo ex igen.
 - Armaduras con acero B-500 SD de cualquier diámetro, cortado, doblado y  armado en taller y  mon-
tado en obra, en zonas de momento negativo y  nerv ios de atado, con una cuantia de 3 Kg/m².
 - Mallazo antirretracción y  reparto 15x15x5 mm.
 - Parte proporcional de v igas y  zunchos de hormigon armado.
  - Encofrado y desencofrado si fuera necesario.
 - Parte proporcional de pasatubos y  cajones para paso de instalaciones, separadores de hormigón
para calzar la armadura,  y  medios aux iliares.
Todo ello según documentación gráfica, norma EFHE e instrucción EHE.
Se presentará para su aprobación por la D.F. los planos y  cálculos de forjados, así como las fichas
de características de las mismas.
 - Criterio de medición: Se medira de exterior a exterior sin descontar v iguetas ni zunchos.

Techo ampliación 1 8,40 2,80 23,52

23,52 37,60 884,35

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 3.311,76
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.                                                    

06.01 M². CERRAMIENTO DE FACHADA BLOQUE HORMIGÓN 40x20x20 BLANCO LISO.    

M². Cerramiento de fachada con bloque de hormigón liso, formato 40x20x20 cm., en color blanco,
sentado con mortero M-7,5a de cemento gris CEM-II/B-V 32,5R y arena de mina, totalmente enla-
zado entre si en cruces mediante llaves y  con otros elementos mediante pinchos y resina,  y  recibi-
do con mortero a los cantos de los forjados, parte proporcional de cabezales de hormigón en huecos,
incluso replanteo y  colocación de miras para su correcto aplomado y alineado, andamiajes y  medios
auxiliares, así como la limpieza final de los tajos. Todo según planos y  normativa NTE-PTL y
NBE-FL90.
- Criterio de Medición: Se deducirán huecos > 1M².

Ampliación 1 2,80 2,90 8,12

-1 2,45 1,90 -4,66

1 8,50 2,90 24,65

-3 2,45 1,90 -13,97

1 2,80 2,90 8,12

-1 2,50 2,40 -6,00

16,26 23,80 386,99

06.02 M². DIVISION INTERIOR 1/2 ASTA DE L.PERFORADO.                      

M². Div isión interior formada por 1/2 asta de ladrillo perforado de dimensiones 24x11,5x10 cm. , sen-
tado con mortero M-7,5a de cemento gris CEM-II/B-V 32,5R y arena de mina, totalmente enlazado
entre si en cruces mediante llaves y  con otros elementos mediante pinchos y  resina,  y  recibido con
mortero a los cantos de los forjados, parte proporcional de cabezales de hormigón en huecos, incluso
replanteo y colocación de miras para su correcto aplomado y alineado, andamiajes y  medios aux ilia-
res, así como la limpieza final de los tajos. Todo según planos y normativa NTE-PTL y NBE-FL90.
- Criterio de Medición: Se deducirán huecos > 1M².

Cocina 1 2,55 2,70 6,89

-1 1,35 2,10 -2,84

1 5,50 2,70 14,85

1 0,95 2,70 2,57

1 5,90 2,70 15,93

-1 0,90 2,10 -1,89

Barra Bar 1 0,75 1,30 0,98

1 5,30 1,30 6,89

1 1,75 1,30 2,28

1 0,75 1,30 0,98

Tapado Puerta Cocina 2 1,15 2,50 5,75

Tapado Puerta Baños 2 1,15 2,50 5,75

58,14 19,10 1.110,47

06.03 M². DIVISION INTERIOR TABICÓN DE L.H.D.                             

M². Div isión interior formada por tabicón de ladrillo hueco doble de dimensiones 24x11,5x9 cm. ,
sentado con mortero M-7,5a de cemento gris CEM-II/B-V 32,5R y arena de mina, totalmente enla-
zado entre si en cruces mediante llaves y  con otros elementos mediante pinchos y resina,  y  recibi-
do con mortero a los cantos de los forjados, parte proporcional de cabezales de hormigón en huecos,
incluso replanteo y  colocación de miras para su correcto aplomado y alineado, andamiajes y  medios
auxiliares, así como la limpieza final de los tajos. Todo según planos y  normativa NTE-PTL y
NBE-FL90.
- Criterio de Medición: Se deducirán huecos > 1M².

Vestuario 1 5,15 2,70 13,91

2 1,70 2,70 9,18

-2 0,90 2,10 -3,78

1 0,70 2,20 1,54

Baños 1 5,20 2,70 14,04

-2 0,90 2,10 -3,78

2 1,45 2,70 7,83

1 2,60 2,70 7,02
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-1 0,90 2,10 -1,89

1 1,15 2,20 2,53

46,60 18,00 838,80

06.04 M². JARREO DE CÁMARAS CON MORTERO M-5a HIDROFUGO.                   

M². de jarreo de cámaras de fachada con mortero M-5a de cemento hidrofugo, sellando perfectamen-
te el trasdos de la fachada, así como el perfecto recibido con mortero de los encuentros entre forjado
y fábricas (arriba y  abajo), con pilares en toda su altura, en rincones interiores y  en uniones con pre-
marcos de fachada. Incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares así como la limpie-
za final del tajo. Todo según planos y  normativa v igente.
- Medicion descontando huecos mayores de 1m2.

Ampliación 1 2,80 2,90 8,12

-1 2,45 1,90 -4,66

1 8,50 2,90 24,65

-3 2,45 1,90 -13,97

1 2,80 2,90 8,12

-1 2,50 2,40 -6,00

Tapado Puerta Cocina 2 1,15 2,50 5,75

Tapado Puerta Baños 2 1,15 2,50 5,75

27,76 4,25 117,98

06.05 M². ENFOSCADO MAESTREADO BAJO ALICATADOS                            

M². de enfoscado maestreado con acabado rascado, en paramentos verticales de baños y  cocinas,
en un espesor medio de 15 mm, con mortero de cemento gris MYRSAC 650, con maestras metáli-
cas separadas 1,00 m. entre sí, parte proporcional de malla de refuerzo en pasos de forjado y ele-
mentos estructurales y  guardav ivos de chapa glavanizada en sus angulos. Incluso preparación y
humedecido del soporte, parte proporcional de andamiaje, medios aux iliares y  limpieza final de los ta-
jos.
- Medicion deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Según planos y  normativa v igente.

Cocina 2 10,50 2,60 54,60

-2 0,90 2,10 -3,78

2 3,50 2,60 18,20

-1 0,90 2,10 -1,89

-1 1,35 2,10 -2,84

2 0,90 2,60 4,68

Barra Bar 2 0,75 1,30 1,95

2 5,30 1,30 13,78

2 1,75 1,30 4,55

2 0,75 1,30 1,95

Vestuario Personal 2 1,70 2,60 8,84

-2 0,90 2,10 -3,78

2 0,75 2,20 3,30

2 3,65 2,60 18,98

2 1,55 2,60 8,06

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,40 2,60 7,28

Distribuidor Baños 2 2,60 2,60 13,52

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,20 2,20 5,28

2 3,30 2,60 17,16

-3 0,90 2,10 -5,67

Baño Mujeres 2 2,90 2,60 15,08

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,45 2,60 7,54
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Baño Hombres 2 2,20 2,60 11,44

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,45 2,60 7,54

Baño Minúsv alidos 2 2,60 2,60 13,52

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,80 2,60 9,36

219,20 9,65 2.115,28

06.06 M². GUARNECIDO DE YESO VERT. Y HORIZ.                               

M². de guarnecido con yeso MYRSAC 840/850 suministrado en sacos, aplicado por medios mecá-
nicos sobre el soporte sin maestrear, en paramentos verticales y  horizontales con espesor de 12
mm., pañeado con regla. Incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos y colocación de
malla de fibra de v idrio en zonas sin traba, parte proporcinal de guardav ivos de chapa galvanizada ti-
po protektor, colocación de andamios y  medios aux iliares y  limpieza final de los tajos.
-Medicion descontando huecos mayores de 1m2.

Zona Barra 1 5,90 2,70 15,93

-1 0,90 2,10 -1,89

1 1,00 2,70 2,70

1 4,70 2,70 12,69

1 2,60 2,70 7,02

-1 1,35 2,10 -2,84

33,61 8,50 285,69

06.07 M². REVESTIMIENTO MONOCAPA COTEGRAN "RPL" PAREX.                    

M². Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL Raspado Liso de Texsa Mor-
teros PAREX, impermeable al agua de lluv ia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 420, aplica-
do manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y  15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo,
termoarcilla o bloque de hormigón, con textura superficial lisa, similar a la piedra labrada. Incluso par-
te proporcional de Malla Mortero en todo el paramento.

Ampliación 2 2,80 0,75 4,20

1 8,50 0,75 6,38

10,58 18,25 193,09

06.08 M². APLACADO PIEDRA EN FACHADA SIMILAR EXISTENTE.                   

M². de aplacado de piedra en fachada, similar a la ex istente, colocado con cemento cola H-40 Flex
de Kerakoll encolando el soporte y  la pieza, amasado con latex para mejorar sus condiciones de ad-
herencia. Rejunteado y  enlechado con lechada color y  limpieza s/NTE-RPA-3, i/piezas especiales y
cantoneras metálizas en esquinas. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos > 1M².

Ampliación 2 2,80 0,75 4,20

1 8,50 0,75 6,38

Tapado puerta Baños 1 1,15 2,20 2,53

Tapado puerta Cocina 1 1,15 2,20 2,53

15,64 35,10 548,96

06.09 Ud. REMATE DE TABIQUE EN PAREDES Y SUELO.                           

Ud. Remate de hueco de tabique dejado en paredes y  suelo, mediante relleno con mortero lucido y
pintado.

Baño-Lav aderos 1 1,00

1,00 33,00 33,00

06.10 M.  VIERTEAGUAS PIEDRA FACHADA.                                     

M. Suminstro y  colocación de v ierteaguas de ventanas, de la misma piedra que la fachada igual a
los ex istentes, de anchura aprox imada 300 mm., y  con goterón inferior recibidos con mortero de ce-
mento 1:6, incluso sellado con silicona neutra entre juntas, a mochetas y  a carpinterías, completo y
colocado.

Ventanas Bar 1 2,80 2,80

1 8,50 8,50
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11,30 20,00 226,00

06.11 M.  CABEZAL CHAPA GALVANIZADA 300 mm. Y E=3 mm                      

M. de cabezal de chapa galvanizada plegada de e=3 mm. con un desarrollo aprox imado de  300
mm, apoyado en las mochetas del hueco y  incluso parte proporcional de tirantes soldados al cabezal
y  sujetos al frente del forjado cada 50 cm., según planos.

Ventanas Bar 4 2,75 11,00

Puerta Acceso Bar 1 2,80 2,80

13,80 25,05 345,69

06.12 Ud. RECIBIDO DE PREMARCOS INTERIORES.                               

Ud. de recibido de premarcos interiores en levantes de fabrica y  tabiquería de pladur, para puertas y
armarios de cualquier medida, incluso aplomado, materiales aux iliares, morteros, etc., completos y
terminados.

Baño Hombres 1 1,00

Baño Mujeres 1 1,00

Baño Minusv álidos 1 1,00

Vestuario Personal 2 2,00

Cocina 2 2,00

Armario Cuadro Cocina 1 1,00

Almacén 1 1,00

9,00 12,75 114,75

06.13 Ud. RECIBIDO PREMARCOS EXTERIORES.                                  

Ud. de recibido y  aplomado de premarcos de carpintería exterior mediante reglas aplomadas, sar-
gentos para amarrar el premarco a las reglas y  recibido de garras a la fachada con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, (M-40), nivelacion y  aplomado, i/apertura y  tapado de
huecos para garras.

Ventanas Bar 4 4,00

Puerta Acceso Bar 1 1,00

5,00 17,00 85,00

06.14 Ud. AYUDAS A FONTANERIA Y SANEAMIENTO.                              

Ayuda de albañilería a fontanería y  saneamiento, apertura y  cierre de rozas, recibido y  colocacion de
todo tipo de mecanismos y  conducciones.
Medida la unidad tolatalmente ejecutada para todo el local.

Local 1 1,00

1,00 170,00 170,00

06.15 Ud. AYUDAS A ELECTRICIDAD.                                          

Ud. Ayuda de albañilería a Electricidad, apertura y  cierre de rozas y  taladros, recibido y  colocacion
de todo tipo de mecanismos y conducciones.
Medida la unidad tolatalmente ejecutada para todo el local.

Local 1 1,00

1,00 170,00 170,00

06.16 Ud. AYUDAS A CLIMATIZACIÓN.                                         

Ud. Ayudas albañilería en instalaciones de climatización. Medida la unidad tolatalmente ejecutada pa-
ra todo el local.

Local 1 1,00

1,00 85,00 85,00

06.17 Ud. AYUDAS A CERRAJERÍA.                                            

Ud. Ayudas albañilería a toda la cerrajería metálica, rejas, incluso materiales aux iliares, etc., com-
pletas y  acabadas. Medida la unidad tolatalmente ejecutada para todo el local.

Local 1 1,00
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1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 6.926,70
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA.                                                       

07.01 M². CUBIERTA PLANA TRANSITABLE P/PAVIMENTAR.                        

M². Formación de cubierta plana invertida transitable para pav imentar completa y  formada por:
- Pendientes con mortero K-200 dosificado en planta con un espesor medio de 12 cm, incluso forma-
ción de maestras, medias cañas en encuentros con paramentos verticales, etc.
- Impermeabilizacion realizada a base de doble lámina polimérica armada con fibra de v idrio POLI-
TABER POLPY-40, incluso solapes y  p.p. de zócalos perimetrales, totalmente colocada y  probada
con agua durante 4 días.
- Suministro y  colocación de doble placa de poliestireno extrusionado densidad 35 kg/m3. y  e=40
mm., total 80 mm de espesor.
- Capa de compresión con mortero K-200 dosificado  en planta con un espesor medio de 5 cm, ter-
minada y  preparada para recibir el pav imento (sin incluir este).

Terraza ampliación 1 8,50 2,70 22,95

22,95 41,20 945,54

07.02 Ud. COLOCACIÓN DE BAJANTE DESMONTADA.                               

Ud. Colocación de bajante desmontada y  conexión con codo ex istente en solera de hormigón, inclu-
so desplazamiento del codo para que quede a línea con la nueva fachada realizada. Totalmente termi-
nado.

Bajante 1 1,00

1,00 35,00 35,00

07.03 Ud. COLOCACIÓN DE REMATE DE CHIMENEA.                               

Ud. Colocación de remate de chimenea desmontado prev iamente, incluso fijaciones mecánicas a
chimenea de obra y  recibido con rasillas y  mortero, del hueco interior de la chimenea para ev itar en-
trada de agua. Totalmente terminado

1 1,00

1,00 30,00 30,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTA.......................................................................................................................... 1.010,54
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CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS.                                           

08.01 M². SOLERA MECANIZADA MORTERO BAJO PAVIMENTO.                       

M² de solera mecanizada a base de mortero semiseco de alta resistencia con cemento y  arena silí-
cea, con nivelado superficial mecánico, barrido, limpieza, etc., acabada para un espesor máximo de
5 cm y capa sub-base de grav illín para un espesor de 3 cm, lista para el pegado del pav imento de
parquet y  del grés, incluso p.p. de aserrado de juntas y  colocacion de junta perimetral de Poliextireno
Expandido de 7x1 cm.

Zona Pav imento lev antado 1 5,30 5,20 27,56

1 1,50 1,10 1,65

Zona Ampliación 1 8,40 2,80 23,52

52,73 8,90 469,30

08.02 M². PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE.                      

M². Pavimento de gres porcelánico antideslizante de dimensiones 25x25 cms., identico o similar al
ex istente P.V.P=20,00 €/M², para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633
para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes supe-
riores al 6%  y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%  y CLASE
3 para pendientes superiores al 6%  y escaleras y  piscinas), colocado sobre solera de mortero con
cemento cola porcelánico, incluso rodapié del mismo modelo, todo ello rejuntado con lechada de ce-
mento color y  limpieza, según CTE BD SU y NTE-RSB-7. Medida la superficie ejecutada.
- Los certificados de Resbaladicidad y  Antideslizamiento se entregarán a la Dirección de Obra antes
de la colocación del pav imento.

Zona Entrada Bar 1 4,70 2,80 13,16

Zona Bar ampliación 1 7,85 2,50 19,63

32,79 31,60 1.036,16

08.03 M². PAVIMENTO GRES RÚSTICO PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE.              

M². Pavimento de gres rústico porcelánico antideslizante de dimensiones 30x30 o 45x45 cms.,
P.V.P=25,00 €/M², para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a)
zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al
6%  y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%  y CLASE 3 para
pendientes superiores al 6%  y escaleras y  piscinas), colocado sobre solera de mortero con cemento
cola porcelánico, rejuntado con lechada de cemento color y  limpieza, según CTE BD SU y
NTE-RSB-7. Medida la superficie ejecutada.
- Los certificados de Resbaladicidad y  Antideslizamiento se entregarán a la Dirección de Obra antes
de la colocación del pav imento.

Distribuidor Baños 1 8,30 8,30

Baño Mujeres 1 4,00 4,00

Baño Hombres 1 3,00 3,00

Baño Minusv álidos 1 4,60 4,60

Vestuario Personal 1 8,50 8,50

28,40 33,15 941,46

08.04 M². PAVIMENTO GRES EXTRUSIONADO 25x25 EN EXTERIORES.                

M². de solado de gres extrusionado en terraza,con baldosas de gres antideslizante tipo rustico de
25x25 cms., P.V.P=25,00 €/M², colocado con junta de 1 cm., recibido con cemento cola extra para
exteriores, incluso rodapié del mismo material, todo ello rejuntado con mortero especial para juntas y
limpieza, s/NTE-RSR-2, s/NTE-RSB-7. Medida la superficie ejecutada.
PVP

Terraza ampliación 1 8,50 2,70 22,95

22,95 32,75 751,61

08.05 M². PAVIMENTO DE GOMA.                                              

M². Pavimento de Tarima de roble de 1100x90x18 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colo-
cada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y  nivelados con pasta de yeso
negro, acuchillado y  lijado lista para pegar el pav imento de goma negra mediante resina epoxi, i/p.p.
de recortes s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
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Cocina 1 31,70 31,70

31,70 18,70 592,79

08.06 M². PAVIMENTO TARIMA FLOTANTE C/RASTREL + GOMA.                     

M². Pavimento de Tarima de roble de 1100x90x18 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1), colo-
cada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y  nivelados con pasta de yeso
negro, acuchillado y  lijado lista para pegar el pav imento de goma negra mediante resina epoxi, i/p.p.
de recortes s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

Barra Bar 1 13,80 13,80

13,80 38,25 527,85

08.07 M.  PIEZA 1/2 CAÑA GRES PORCELÁNICO LIMPIEZA.                       

M. PIeza de 1/2 caña de gres porcelánico para facilitar la limpieza de estancias de trabajo del mismo
modelo que el pavimento, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado
con mortero tapajuntas Tex junt color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada.

Suelo cocina 2 10,50 21,00

2 3,50 7,00

2 0,90 1,80

Paredes cocina 12 2,60 31,20

61,00 9,40 573,40

08.08 M². ALICATADO GRES 1ª CALIDAD 20x20 cm.                             

M². de alicatado con azulejo de gres de 1ª Calidad formato 20x20 cm colocado con cemento cola
porcelánico sobre paramentos de carton yeso, rejuntado y  enlechado con lechada color y  limpieza
s/NTE-RPA-3., i/piezas especiales y  cantoneras en esquinas de acero inox idable. Medida la super-
ficie ejecutada, descontando huecos superiores a 1 M².
 - P.V.P.=15,00 €/m².

Cocina 2 10,50 2,60 54,60

-2 0,90 2,10 -3,78

2 3,50 2,60 18,20

-1 0,90 2,10 -1,89

-1 1,35 2,10 -2,84

2 0,90 2,60 4,68

Barra Bar 1 0,75 1,30 0,98

1 5,30 1,30 6,89

1 1,75 1,30 2,28

1 0,75 1,30 0,98

80,10 22,50 1.802,25

08.09 M². ALICATADO GRES PORCELÁNICO.                                     

M². de alicatado de grés porcelánico P.V.P=25 €/M², formato a elegir por la D.F., colocado con ce-
mento cola porcelánico sobre paramentos enfoscados prev iamente, rejuntado y enlechado con lecha-
da color y  limpieza s/NTE-RPA-3., i/piezas especiales y  cantoneras en esquinas de acero inox ida-
ble. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 1 M².

Vestuario Personal 2 1,70 2,60 8,84

-2 0,90 2,10 -3,78

2 0,75 2,20 3,30

2 3,65 2,60 18,98

2 1,55 2,60 8,06

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,40 2,60 7,28

Distribuidor Baños 2 2,60 2,60 13,52

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,20 2,20 5,28

2 3,30 2,60 17,16

-3 0,90 2,10 -5,67
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Baño Mujeres 2 2,90 2,60 15,08

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,45 2,60 7,54

Baño Hombres 2 2,20 2,60 11,44

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,45 2,60 7,54

Baño Minúsv alidos 2 2,60 2,60 13,52

-1 0,90 2,10 -1,89

2 1,80 2,60 9,36

128,00 31,65 4.051,20

TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 10.746,02
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.                            

09.01 M². AISLAMIENTO CÁMARAS POLIEXTIRENO EXTRUIDO 40+40 mm.             

M². Aislamiento de cámaras de fachada a base de doble placa rigida de poliextireno extrusionado
Styrodur de 40 mm de espesor (40+40 mm., total), colocados bien ajustados tanto a paramentos ver-
ticales como horizontales y  a carpinterías, pegados con cemento cola sobre el jarreo de la cámara y
clavados mediante setas de plástico para ev itar que se puedan descolgar.

Trasdosado Ampliación 2 2,80 3,00 16,80

-1 2,45 1,90 -4,66

-1 2,45 2,40 -5,88

1 8,50 3,00 25,50

-3 2,45 1,90 -13,97

Trasdosado hueco puerta 2 1,15 3,00 6,90

24,69 7,25 179,00

09.02 M.  BANDA IMPERMEABLE LÁMINA POLIMÉRICA.                            

M. Banda impermeable colocada para arranque de fachada, con lámina polimérica de 50 cm., de an-
chura, colocada sobre hormigón de cimentación, para ev itar las humedades por capilaridad, incluso
cortes y  solapes de 15 cm., totalmente colocada y  terminada.

Ampliación 2 2,80 5,60

1 8,50 8,50

14,10 3,25 45,83

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 224,83
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA.                                          

10.01 Ud. PUERTA DE PASO HOJA FENÓLICA Y MARCO DE ALUMINIO C/REJILLA.     

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso ciega, de ancho de hoja 820 mm., y  40 mm de grue-
so, fabricada en compacto fenólico de 3 mm de espesor, color a elegir, interior de contrachapado igní-
fugo e hidrófugo y  poliestireno extruído de alta densidad. Cantos verticales en compacto fenólico de
12 mm de espesor, color negro. Marco telescópico de aluminio acabado anodizado color a elegir, 2
mm de grosor, cantos reforzados y  cierre silencioso por cinta de goma de neopreno extrusionada.
Herrajes de cuelgue y  cierre en acero inox idable: 3 pernios de pala redonda, cerradura frente redon-
deado, juego de manillas con placa de 180x180 mm., incluso rejilla de ventilación o 1 cm., de holgu-
ra en la parte inferior para ventilación.

Baño Mujeres 1 1,00

Baño Hombres 1 1,00

Baño Minusv álidos 1 1,00

Vestuario Personal 2 2,00

5,00 595,00 2.975,00

10.02 Ud. PUERTA DE PASO HOJA FENÓLICA Y MARCO DE ALUMINIO C/OJO BUEY.    

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso ciega, de ancho de hoja 820 mm., y  40 mm de grue-
so, fabricada en compacto fenólico de 3 mm de espesor, color a elegir, interior de contrachapado igní-
fugo e hidrófugo y  poliestireno extruído de alta densidad. Cantos verticales en compacto fenólico de
12 mm de espesor, color negro. Marco telescópico de aluminio acabado anodizado color a elegir, 2
mm de grosor, cantos reforzados y  cierre silencioso por cinta de goma de neopreno extrusionada.
Herrajes de cuelgue y  cierre en acero inox idable: 3 pernios de pala redonda, cerradura frente redon-
deado, juego de manillas con placa de 180x180 mm., incluso ojo de buey con v idrio incluido y  pro-
tecciones inferiores y  verticales de acero inox idable en las dos caras de la hoja según documenta-
ción gráfica de proyecto.

Cocina-Barra 1 1,00

1,00 715,00 715,00

10.03 Ud. PUERTA DE PASO 2 HOJAS FENÓLICA Y MARCO DE ALUMINIO C/OJO BUEY. 

Ud. Suministro y  colocación de puerta de paso ciega de dos hojas, de ancho de hoja 620 mm., y  40
mm de grueso, fabricada en compacto fenólico de 3 mm de espesor, color a elegir, interior de contra-
chapado ignífugo e hidrófugo y  poliestireno extruído de alta densidad. Cantos verticales en compacto
fenólico de 12 mm de espesor, color negro. Marco telescópico de aluminio acabado anodizado color
a elegir, 2 mm de grosor, cantos reforzados y  cierre silencioso por cinta de goma de neopreno extru-
sionada. Herrajes de cuelgue y  cierre en acero inox idable: 3 pernios de vaiven, cerradura frente re-
dondeado, juego de manillas con placa de 180x180 mm., incluso ojos de buey con v idrios incluidos
y protecciones inferiores y  verticales de acero inox idable en las dos caras de la hoja según docu-
mentación gráfica de proyecto.

Cocina-Restaurante 1 1,00

1,00 1.150,00 1.150,00

10.04 Ud. PUERTA ARMARIO MADERA CON ACABADO FENÓLICO.                     

Ud. Puerta de armario de doble hoja para cuadro de Cocina fabricada en madera con acabado fenóli-
co, sistema BLOCK-PORT. prefabricada ciega, marca NORMA o similar, de dos hojas lisas maci-
zas en acabado fenólico, de medidas de hoja de 2 x  40 x  203 cm. y  e= 35 mm.
- Precerco de pino de 100 x  35 mm.
- Cerco D/M rechapado en fenólico.
- Jambas lisas a dos caras D/M rechapado en fenólico de 70 x  16 mm., colocadas a testa.
- Herrajes:  3 pernios cromados mate.
- Resbalon unificado frente cromado mate, con cerradura
- Manilla recta con escudo redondo, cromada mate.
Completa, y  colocada en obra, i/ repasos de puntas con cera.
Todo según notas prev ias, planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Cuadro Cocina 1 1,00

1,00 400,00 400,00
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10.05 M². ZÓCALO CON FRISO DE MADERA DE PINO.                             

M². Zócalo con friso de madera machiembrada de pino oregón de 10 mm. de espesor, sujeto me-
diante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, reci-
bidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, incluso remate de terminación superior y  dos manos
de barniz.

Pared Cocina 1 1,00 1,20 1,20

1 4,70 1,20 5,64

1 2,60 1,20 3,12

-1 1,35 1,20 -1,62

Barra Bar 1 0,75 1,20 0,90

1 5,30 1,20 6,36

1 1,75 1,20 2,10

1 0,75 1,20 0,90

Fachada Ampliación 2 2,75 1,20 6,60

-1 2,50 1,20 -3,00

-1 2,45 0,70 -1,72

1 7,90 1,20 9,48

-3 2,45 0,70 -5,15

Pared Barra Bar 1 2,00 1,20 2,40

27,21 35,00 952,35

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 6.192,35

4 de may o de 2015 Página 23

05
/0

5/
20

15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA.                           

11.01 Ud. CARPINTERÍA  ALUMINIO CON ROTURA  VENTANA 2,45x1,90 m., S/PERS. 

Ud. Carpintería de aluminio para ventana, lacado en imitación madera de pino igual a las ex istentes
en el local, con rotura de puente térmico, a base de perfil de aluminio de serie UNNO THERMIC
DE ALUMAFEL o similar (Espesor hoja=57 mm), para acristalar, con premarco de aluminio de 50
mm, cierres en hojas, asa tirador, desagüe en el marco inferior, junquillos, juntas de neopreno según
espesores del acristalamiento, tiradores lacados en color de la carpintería, herrajes, ruletas, jambas y
tapajuntas en uniones a muros de fachada y  cabezales,  v ierteaguas de aluminio de 150 mm de an-
cho, espumado perimetral de poliuretano, juntas y  materiales aux iliares, todo fabricado según detalles
y montado en obra para:
- Ventana de dimensiones útiles aproximadas 245 x  190 cm.
- Compuesta por tres hojas practicales y  oscilobatiente en una de ellas.
- Con cierre mediante falleba y  pasadores, segun detalles en planos e indicaciones de la D.F.
- Sellado perimetral de toda la carpinteria con sika-flex del mismo RAL que la carpintería.
Totalmente terminada y  colocada.

Ventanas ampliacion 4 4,00

4,00 799,05 3.196,20

11.02 Ud. CARPINTERÍA  ALUMINIO CON ROTURA  PUERTA 2,50x2,40 m., S/PERS.  

Ud. Carpintería de aluminio para puerta, lacado en imitación madera de pino igual a las ex istentes en
el local, con rotura de puente térmico, a base de perfil de aluminio de serie UNNO THERMIC DE
ALUMAFEL o similar (Espesor hoja=57 mm), para acristalar, con premarco de aluminio de 50 mm,
cierres en hojas, asa tirador, desagüe en el marco inferior, junquillos, juntas de neopreno según espe-
sores del acristalamiento, tiradores lacados en color de la carpintería, herrajes, ruletas, jambas y  ta-
pajuntas en uniones a muros de fachada y  cabezales,  v ierteaguas de aluminio de 150 mm de an-
cho, espumado perimetral de poliuretano, juntas y  materiales aux iliares, todo fabricado según detalles
y montado en obra para:
- Fijo+puerta de dimensiones útiles aprox imadas 250 x  240 cm.
- Compuesta por un fijo para acristalar y  una puerta de 90 cm., de paso.
- Con herrajes en color inox, cerradura con bombillo y  llave, tirador a base de barra de acero inox i-
dable de 50 mm., de diámetro, al interior y  al exterior, segun detalles en planos e indicaciones de la
D.F.
- Sellado perimetral de toda la carpinteria con sika-flex del mismo RAL que la carpintería.
Totalmente terminada y  colocada.

Puerta Entrada 1 1,00

1,00 975,35 975,35

11.03 M.  BARANDILLA TERRAZA PERFIL ALUMINIO Y LAMAS FENÓLICO.            

M. Barandilla de terraza, de 1,00 m., de altura, formada por perfiles de aluminio cada 1,25 m., a ba-
se de perfiles de sección 40x30 mm., anclados al forjado y  a los pilares, lamas de tablero fenóico de
120x12 mm., colocadas en horizontal y  dejándo una separación máxima de 10 cm., totalmente ter-
minado.

1 8,50 8,50

2 2,80 5,60

14,10 105,00 1.480,50

11.04 M². CIERRE BALLESTA U 20x10 ZINCADO.                                

M². Cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U cin-
cado de 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y  elementos accesorios, montaje y  colocación en obra, in-
cluido el recibido de albañilería, totalmente colocada y  terminada.

Ventanas 4 2,45 1,90 18,62

Puerta 1 2,50 2,40 6,00

24,62 52,10 1.282,70

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA............................................................... 6.934,75
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CAPÍTULO 12 VIDRIERIA.                                                      

12.01 M². VIDRIO CLIMALIT 3+3/10/6 BAJO EMISIVO Y CONTROL SOLAR.          

M². Acristalamiento doble tipo CLIMALIT 3+3/10/6, conjunto formado por un v idrio laminar Stadip de
3+3 mm. prov isto de butiral transparente, camara de aire deshidratada de 10 mm. y  una luna incolora
de 6 mm, v idrios bajo emisivos y  con control solar, con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería de aluminio exterior, con galces de apoyo, acuña-
do mediante calzos perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación
de junquillos.

Ventanas 12 1,75 0,75 15,75

Puerta 1 2,25 1,35 3,04

1 2,25 0,85 1,91

20,70 51,20 1.059,84

TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 1.059,84
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CAPÍTULO 13 PINTURA.                                                        

13.01 M². PINTURA PLÁSTICA LISA COLOR.                                    

 M². Pintura plástica v inílica lisa mate lavable máxima calidad, en paramentos verticales y  horizonta-
les, a base de dos manos de pintura, prev ia preparación de paredes, en colores a elegir por la D.F.
en obra, protección de carpinterías y  suelos, emplastecidos, limpieza final, etc., completa y  acabada.
- Medición descontando huecos mayores de 1 M².

Instalaciones 2 2,45 2,60 12,74

2 5,15 2,60 26,78

1 12,60 12,60

Almacén 2 2,60 2,60 13,52

2 5,15 2,60 26,78

1 13,20 13,20

Vestuario Personal 1 8,50 8,50

Baño Mujeres 1 4,00 4,00

Baño Hombres 1 3,00 3,00

Baño Minusv álidos 1 4,60 4,60

Distribuidor Baños 1 8,30 8,30

Cocina 1 31,70 31,70

Zona Barra 1 5,90 2,60 15,34

-1 0,90 1,40 -1,26

1 1,00 1,40 1,40

1 4,70 1,40 6,58

1 2,60 1,40 3,64

-1 1,35 0,90 -1,22

1 13,80 13,80

Ampliación Bar 1 4,35 1,40 6,09

-1 2,45 1,20 -2,94

1 7,85 1,40 10,99

-3 2,45 1,20 -8,82

1 2,75 1,40 3,85

-1 2,50 1,20 -3,00

1 12,00 12,00

1 10,60 10,60

1 1,00 1,00

Hall Escaleras 2 2,00 2,60 10,40

-2 0,90 2,10 -3,78

2 1,05 2,60 5,46

-1 0,90 2,10 -1,89

Restaurante 1 2,92 2,60 7,59

-1 0,90 2,10 -1,89

1 5,35 1,40 7,49

1 7,95 1,40 11,13

1 10,75 1,40 15,05

-2 2,45 1,20 -5,88

1 10,95 1,40 15,33

-4 2,45 1,20 -11,76

281,02 4,05 1.138,13

13.02 M². PINTURA PETREA EXTERIORES LISA COLOR.                           

 M². Pintura petrea para exteriores lisa color, máxima calidad, en paramentos verticales, a base de
dos manos de pintura, prev ia preparación de paredes, en colores a elegir por la D.F. en obra, protec-
ción de carpinterías y  suelos, emplastecidos, limpieza final, etc., completa y  acabada.
- Medición descontando huecos mayores de 1 M².

Pilares entre v entanas 2 0,25 1,90 0,95

2 0,25 2,40 1,20

8 0,25 1,90 3,80
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6 0,25 1,90 2,85

8,80 7,25 63,80

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURA............................................................................................................................. 1.201,93
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CAPÍTULO 14 VARIOS.                                                         

14.01 M.  APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=5 cm.                                  

M. Apoyapiés de tubo de acero inox idable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y  1,5 mm. de es-
pesor, colocado, i/p.p. de anclajes y  piezas especiales.

Barra 1 5,40 5,40

1 1,75 1,75

7,15 31,30 223,80

14.02 M   ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm                                 

M. Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor y  80 cm. de ancho, con faldón y  zócalo, i/an-
clajes metálicos para su colocación, colocada, medida la superficie ejecutada.

Barra 1 5,30 0,85 4,51

1 1,75 0,85 1,49

6,00 315,00 1.890,00

TOTAL CAPÍTULO 14 VARIOS............................................................................................................................... 2.113,80
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y EVACUACIÓN.                         

15.01 P.A. TRASLADO INSTALACION EXISTENTE                                  

Ud. traslado de todos los componentes ex istentes a nueva ubicación (termo, sistema depuracion,
acumulador ACS, valvuleria,....etc), esta partida incluye:
- localización lineas.
- desconexión instalación ex istente..
- traslado del de todos los componentes a nueva ubicación (ver planos).
- conexión de todos los componentes en nueva ubicación.
- material aux iliar, llaves, codos,...etc, necesarios para su correcta conexión y funcionamiento.
- Totalemente ejecutado y  puesto en funcionamiento.

planta baja 1 1,00

1,00 825,00 825,00

15.02 Ud. VÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, DE DIÁMETRO 1".          

Suministro e instalación de válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1". Totalmente monta-
da, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Llav e de local húmedo 1 1,00 1,00

1,00 18,50 18,50

15.03 Ud. VÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, DE DIÁMETRO 1 1/4".      

Suministro e instalación de válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". Totalmente
montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Llav e de local húmedo 4 1,00 4,00

4,00 24,60 98,40

15.04 Ud. TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR                               

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 26,1463 m de longitud, tubo de polie-
tileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 42,087 m de longitud,
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 19,5642
m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6
atm, de 4,489 m de longitud y  19 tes, 57 codos 90°, 28 codos con salida roscada hembra. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Totalmente montada, conexionada y  proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 845,00 845,00
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15.05 M.  AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS EN INSTALACIÓN INTERIOR DE A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento,
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro
interior y  9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 6,69 6,69

6,69 4,50 30,11

15.06 M.  AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS EN INSTALACIÓN INTERIOR DE A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento,
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro
interior y  10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 9,81 9,81

9,81 5,30 51,99

15.07 M.  AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS EN INSTALACIÓN INTERIOR DE A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 16,07 16,07

16,07 12,30 197,66

15.08 M.  AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS EN INSTALACIÓN INTERIOR DE A.C.S

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor, a base de caucho sin-
tético flex ible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, replanteo y  cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y  corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tubería de agua caliente 1 6,53 6,53

6,53 15,60 101,87
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15.09 Ud. PUNTO EVACUACION  LAVABO                                        

Ud. Instalación  con tubería de PVC serie C  de diámetro 32 mm. para la red de desagüe y con si-
fón indiv idual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos
sanitaríos ni grifería.

6 6,00

6,00 10,05 60,30

15.10 Ud. PUNTO EVACUACION INODORO                                        

Ud. Instalación tuberia de PVC de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitaríos ni grife-
ría.

4 4,00

4,00 9,25 37,00

15.11 Ud. PUNTO EVACUACION FREGADERO                                      

Ud. Instalación  con tubería de PVC serie C  de diámetro 50 mm. para la red de desagüe y con si-
fón indiv idual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los fregade-
ro ni grifería.

3 3,00

3,00 13,00 39,00

15.12 Ud. PUNTO EVACUACION LAVAPLATOS                                     

Ud. Instalación con tubería de PVC serie C  de diámetro 50 mm. para la red de desagüe, totalmente
terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir grifería.

2 2,00

2,00 11,10 22,20

15.13 Ud. DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL                                  

Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de
1,10 litros de capacidad, instalado.

1 1,00

1,00 18,00 18,00

15.14 Ud. BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE                                   

Ud. Barra de apoyo mural abatible prov ista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm.
modelo Prestobar 170 fabricada en ny lon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exte-
rior en color blanco, instalada.

1 1,00

1,00 215,00 215,00

15.15 Ud. INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmentete instalado.

4 4,00

4,00 195,00 780,00

15.16 Ud. LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-
bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmentete instalado.

7 7,00

7,00 135,00 945,00

4 de may o de 2015 Página 31

05
/0

5/
20

15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN Y REFORMA COCINA EDIFICIO SERVICIOS EMBALSE FERIAL.  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.17 Ud. ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

1 1,00

1,00 145,00 145,00

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y EVACUACIÓN......................................................... 4.430,03
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS.                                             

16.01 Ud. CASETA BATERÍA DE 6 BOTELLAS                                    

Ud. Caseta metálica modular para 6 botellas con puerta y  rejillas de ventilación.

1 1,00

1,00 710,00 710,00

16.02 Ud. COLECTOR BATERÍA DE 6 BOTELLAS                                  

Ud. Colector para batería de 6 botellas en tubería de cobre con codos y  tes rampa.

1 1,00

1,00 52,00 52,00

16.03 Ud. VÁLVULA EXCESO DE CAUDAL                                        

Ud. Válvula exceso de caudal 21.8-20/150, totalmente instalada.

1 1,00

1,00 7,85 7,85

16.04 Ud. LIRA                                                            

Ud. Lira de 42 cm., totalmente instalada.

12 12,00

12,00 9,60 115,20

16.05 Ud. INVERSOR AUTOMÁTICO                                             

Ud. Inversor automático caudal 8 Kg/h., presión de serv icio 1,50 Kg/cm2., con limitador de presión
incorporado.

1 1,00

1,00 85,45 85,45

16.06 Ud. JUEGOS CARTELES GAS                                             

Ud. Juego de carteles av isadores de la ex istencia de gas inflamable, colocado.

1 1,00

1,00 32,00 32,00

16.07 Ud. REGULADOR DE PRESIÓN 8 KG/H                                     

Ud. Regulador de alta presión graduable de 0 a 3 kg/cm.3, con manómetro para un caudal de 8kg/h,
totalmente montado.

2 2,00

2,00 61,15 122,30

16.08 Ud. LIMITADOR PRESIÓN 8 KG/H                                        

Ud. Limitador de presión a 1,75 kg/cm.2 con un caudal de 8 kg/h, con juntas para tuerca derecha,
racor para soldar 41/42 y  tuerca de 20x150.

1 1,00

1,00 37,60 37,60

16.09 Ud. LLAVE DE CORTE M. 3/4"                                          

Ud. Llave de corte para gas propano M. 3/4" con tuercas de 3/4" gas para racor 128, racores para
soldar 128/12, juntas para tuercas de 3/4" y  anclajes para llave de 3/4".

1 1,00

1,00 29,20 29,20

16.10 M.  TUB. GAS COBRE RÍGIDO D=10/12 mm.                               

Ml. Tubería para gas propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=10/12 mm., totalmente instalado,
i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc...

a aparato 1 9,00 9,00
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9,00 11,30 101,70

16.11 M.  TUB. GAS COBRE RÍGIDO D=13/15 mm.                               

Ml. Tubería para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=13/15 mm., totalmente
instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc.

distribucion desde llav e corte 1 8,00 8,00

8,00 11,75 94,00

16.12 Ud. LLAVE DE ESFERA DE LATÓN CON MANETA                             

Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y  bloqueo, con rosca cilíndrica
GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1 1,00

2,00 9,25 18,50

16.13 Ud. REGULADOR DE PRESIÓN, DE 4 KG/H DE CAUDAL NOMINAL               

Ud. Regulador de presión fija de baja presión, con llave de corte y  doble dispositivo de seguridad,
con presión de salida de 37gr./cm.2 con un caudal de 4gr/h.

2 2,00

2,00 43,00 86,00

16.14 Ud. INDICADOR ÓPTICO DE USO DE BOTELLAS DE SERVICIO O DE RESERVA.   

Suministro e instalación de indicador óptico de uso de botellas de serv icio o de reserva, de rosca
métrica macho-macho de 20 mm de diámetro y  150 mm de longitud. Totalmente montado, conexio-
nado y  probado.
Incluye: Replanteo. Conexión del magiscopio a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 25,00 25,00

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS..................................................................................................... 1.516,80
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CAPÍTULO 17 INSTALACION ELECTRICA                                           

17.02 Ud. INTERCONEXIÓN CUADROS BT                                        

Ud. de interconexión de los cuadros de baja tensión actual con los ex istentes en el edificio, esta par-
tida incluye:
- localización lineas.
- desconexión lineas ex istentes.
- traslado del cuadro general ex istente a nueva ubicación (ver planos).
- interconexionado de todas las lineas existentes con cuadro en nueva ubicacion.
- cajas de conexión, bornas,...etc, para conexion de lineas.
- Totalemente ejecutado y  puesto en funcionamiento.

planta baja 1 1,00

1,00 366,66 366,66

17.04 Ud. AMPLIACIÓN DE CUADRO GENERAL                                    

Ud. Ampliación de aparamenta correspondiente a la proteccion del nuevo cuadro, a situar en cuadro
ex istente, de elementos según esquemas unifilares, completamente instalado, montado y  rotulado.
-i/accesorios, mano de obra y pequeño material, completamente instalado, conexionado y rotulado.
Nota1: Los elementos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 KA según norma
UNE-EN 60898, salvo el general del cuadro, que será el indicado en planos, según la citada norma.

Cuadro P.Primera 1 1,00 1,00

1,00 193,83 193,83

17.05 Ud. CUADRO AMPLIACION COCINA                                        

Suministro e instalación de CUADRRO AMPLIACION COCINA (CAC) formado por armarios
metálicos IP-30, teniendo en su interior los mecanismos de comando grafiados en el esquema co-
rrespondiente. Con todos sus elementos y  accesorios para su conexionado. Completamente instala-
do. Ver esquema unifilar.

Se incluye maniobra, embarrado de pletina de cobre, bornes, cableado aux iliar, esquemas eléctricos
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y  material aux iliar de montaje. Se
debe dejar libre un 20-30%  del espacio para su posibilidad de ampliación. Completamente montado
y conectado.

1 1,00

1,00 1.414,78 1.414,78

17.07 UD  INT EMP NIESSEN ZENIT                                           

Interruptor mod. NIESSEN serie ZENIT "color a definir", totalmente instalado compuesto de:
- 1 u. Interruptor mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir" completo
- 1 u. Marco 1 elemento mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medicion de la partida

v estuarios 2 2,00

2,00 8,27 16,54

17.08 UD  CONM  EMP NIESSEN ZENIT                                         

Conmutador mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir", totalmente instalado compuesto de:
- 1 u. Conmutador mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir" completo
- 1 u. Marco 1 elemento mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medicion de la partida

cocina 2 2,00

2,00 8,75 17,50
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17.09 UD  CRUCE  EMP NIESSEN ZENIT                                        

Cruzamiento mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir", totalmente instalado compuesto de:
- 1 u. Cruzamiento mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir" completo
- 1 u. Marco 1 elemento mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

cocina 1 1,00

1,00 12,46 12,46

17.10 UD  PULSADOR EMP. TEMP NIESSEN ZENIT                                

baños 3 3,00

3,00 11,83 35,49

17.11 UD  ENCHUFE EMP NIESSEN ZENIT                                       

Toma de corriente mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir", totalmente instalado compuesto
de:
- 1 u.Toma de corriente mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir" completo
- 1 u. Marco 1 elemento mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

aux iliares bar(R3) 3 3,00

molinillos barra 2 2,00

secador 1 1,00

bar 4 4,00

10,00 6,26 62,60

17.12 UD  ENCHUFE EMP NIESSEN NIESEN ARCO                                 

Toma de corriente mod. NIESSEN serie NIESSEN ARCO  "color a definir", totalmente instalado
compuesto de:
- 1 u.Toma de corriente mod. NIESSEN serie NIESSEN ARCO  "color a definir" completo
- 1 u. Marco 1 elemento mod. NIESSEN serie NIESSEN ARCO  "color a definir"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

aux iliares cocina(R2) 1 1,00

barra 21,23,24,25 4 4,00

5,00 14,89 74,45

17.13 UD  ENCHUFE EMP  DOBLE NIESSEN ZENIT                                

Toma de corriente mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir", totalmente instalado compuesto
de:
- 2 u.Toma de corriente mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir" completo
- 1 u. Marco 2 elementos mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

aux iliares barra (R1) 2 2,00

2,00 14,69 29,38

17.14 UD  ENCHUFE EMP  DOBLE NIESEN ARCO                                  

Toma de corriente mod. NIESSEN serie ARCO ESTANCO  "color a definir", totalmente instalado
compuesto de:
- 2 u.Toma de corriente mod. NIESSEN serie ARCO ESTANCO  "color a definir" completo
- 1 u. Marco 2 elementos mod. NIESSEN serie ZENIT  "color a definir"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

aux iliares cocina(R2) 2 2,00

2,00 22,29 44,58
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17.15 UD  ENCHUFE II+T 25A                                                

Toma de corriente II+T 25A mod. LEGRAND, totalmente instalado compuesto de:
- 1 u.Toma de corriente mod. 55432  completo.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

freidoras 2 2,00

2,00 28,84 57,68

17.16 UD  ENCHUFE III+N+T 32A                                             

Toma de corriente III+N+T 32A, totalmente instalado compuesto de:
- 1 u.Toma de corriente  completo.
- 1 u. Clavija III+N+T 32A
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

horno 1 1,00

lav av ajillas 1 1,00

2,00 20,61 41,22

17.17 UD  EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                     

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para
un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de sujección,
medios y  material de montaje.

baños 4 4,00

v estuarios 1 1,00

5,00 43,31 216,55

17.18 UD  DETECTOR MOV. TECHO 360º                                        

Detector movimiento techo 360º, totalmente instalado compuesto de:
- 1 u.Detector movimiento Dinuy DM.SEN T01 completo.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

baño 1 1,00

1,00 62,16 62,16

17.21 ML  TUBO PVC CORRUGADO M20 GP5                                      

Tubo de PVC flex ible corrugado  según norma UNE-EN 61386-21, diámetro DN 20 con parte pro-
porcional de accesorios y  fijaciones. Completamente instalado.

1 50,00 50,00

50,00 0,93 46,50

17.22 ML  TUBO PVC CORRUGADO M25 GP5                                      

Tubo de PVC flex ible corrugado  según norma UNE-EN 61386-21, diámetro DN 25 con parte pro-
porcional de accesorios y  fijaciones. Completamente instalado.

1 50,00 50,00

50,00 0,95 47,50

17.23 ML  TUBO PVC CORRUGADO M32 GP5                                      

Tubo de PVC flex ible corrugado  según norma UNE-EN 61386-21, diámetro DN 32 con parte pro-
porcional de accesorios y  fijaciones. Completamente instalado.

1 25,00 25,00

25,00 1,03 25,75

17.24 ML  TUBO PVC CORRUGADO M50 GP5                                      

Tubo de PVC flex ible corrugado  según norma UNE-EN 61386-21, diámetro DN 50 con parte pro-
porcional de accesorios y  fijaciones. Completamente instalado.
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De cuadro general a subcuadro
ampliacion

1 15,00 15,00

15,00 0,68 10,20

17.25 ML  LINEA RZ1-K 3X1,5 MM2                                           

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K  3x1,5mm2, según reglamento electrotécni-
co para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medicion de la partida

1 87,00 87,00

87,00 1,66 144,42

17.26 ML  LINEA RZ1-K 3X2,5 MM2                                           

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K  3x2,5mm2, según reglamento electrotécni-
co para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medicion de la partida

1 108,00 108,00

108,00 2,18 235,44

17.27 ML  LINEA RZ1-K 5X2,5 MM2                                           

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K  5x2,5mm2, según reglamento electrotécni-
co para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medicion de la partida

1 75,00 75,00

75,00 2,94 220,50

17.28 ML  LINEA RZ1-K 3X6 MM2                                             

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K  3x6mm2, según reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Freidoras

1 40,00 40,00

40,00 2,98 119,20

17.29 ML  LINEA RZ1-K 5X6 MM2                                             

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K  5x6mm2, según reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medicion de la partida

1 20,00 20,00

20,00 4,25 85,00

17.30 ML  LINEA RZ1-K 4X25+16TT MM2                                       

Línea de cable unipolar tipo Cu RZ1-K  4x1x25mm2 + 1x16TT, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

De cuadro general a subcuadro
ampliacion

1 15,00 15,00

15,00 13,91 208,65
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17.31 ML  LÍNEA DE CABLE MULTICOND. (MANGUERA) TIPO CU RZ1K FIRS 4X2,5mm2 

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K 0.6/1KV Firs 0-HALOGENO 4X2,5mm2,
según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, cone-
x ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K 0.6/1KV Firs 0-HALOGENO 4X2,5mm2
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Ex tractor campana cocina 1 20,00 20,00

20,00 6,69 133,80

17.32 UD  PTO. EMERGENCIA CU ES07Z1K FLEX 0H 2X1,5                        

Punto de emergencia desde caja de registro a emergencia de cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K
3X1,5mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  compro-
bada compuesta de:
- 12 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 6 m. Tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

6 6,00

6,00 13,91 83,46

17.33 UD  PTO. LUZ CU ES07Z1K FLEX 0H 3X1,5                               

Punto de luz simple desde caja de registro a luminaria/emergencia/detector de cable unipolar tipo Cu
ES07Z1-K 3X1,5mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16, según
reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada
y comprobada compuesta de:
- 15 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 5 m. Tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

ampliacion 30 30,00

nuev o almacen 6 6,00

36,00 14,20 511,20

17.34 UD  PTO. LUZ CU ES07Z1K RIG. 0H 3X1,5                               

Punto de luz simple desde caja de registro a luminaria de cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K
3X1,5mm2 bajo tubo PVC rigido con emisión baja en halógenos M16, según reglamento electrotécni-
co para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada com-
puesta de:
- 15 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 5 m. Tubo PVC rigido con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

almacen+instalaciones 4 4,00

4,00 12,00 48,00
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17.35 UD  PTO. T.C CU ES07Z1K FLEX 0H 3X2,5                               

Punto de toma de corriente desde caja de registro a toma simple/multiple de cable unipolar tipo Cu
ES07Z1-K 3X2,5mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M20, según
reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada
y comprobada compuesta de:
- 18 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 2,5mm2.
- 6 m. Tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M20.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

19 19,00

19,00 28,07 533,33

17.36 UD  PTO. T.C CU ES07Z1K RIG. 0H 3X2,5                               

Punto de toma de corriente desde caja de registro a toma simple/multiple de cable unipolar tipo Cu
ES07Z1-K 3X2,5mm2 bajo tubo PVC rigido con emisión baja en halógenos M20, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  compro-
bada compuesta de:
- 18 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 2,5mm2.
- 6 m. Tubo PVC rigido con emisión baja en halógenos M20.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

almacen+instalaciones 5 5,00

5,00 19,11 95,55

17.37 UD  PTO. INTERRUPTOR CU ES07Z1K FLEX 0H                             

Punto de interruptor desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K 3X1,5mm2 bajo tubo
PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 10 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 5 m. Tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

5 5,00

5,00 8,51 42,55

17.38 UD  PTO. PULSADOR TEMP. CU ES07Z1K FLEX 0H                          

Punto de pulsador desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K 3X1,5mm2 bajo tubo
PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 10 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 5 m. Tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

baños 3 3,00

3,00 7,81 23,43
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17.39 UD  PTO. CONMUTADO CU ES07Z1K RIG. 0H                               

Punto de conmutado desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K 2X1,5mm2 bajo tubo
PVC rigido con emisión baja en halógenos M16, según reglamento electrotécnico para baja tensión
real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 30 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 15 m. Tubo PVC rigido con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

almacen 1 1,00

instalaciones 1 1,00

2,00 20,39 40,78

17.40 UD  PTO. CRUZAMIENTO CU ES07Z1K FLEX 0H                             

Punto de conmutado desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K 2X1,5mm2 bajo tubo
PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 20 m. Tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

cocina 1 1,00

1,00 27,26 27,26

17.41 UD  PTO. CONEXION EXTRACTOR BAÑOS CU ES07Z1K FLEX 0H                

Punto de luz simple desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K 3X1,5mm2 bajo tubo
PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 9 m. Cable unipolar tipo Cu ES07Z1-K de sección 1,5mm2.
- 3 m. Tubo PVC flex ible corrugado con emisión baja en halógenos M16.
- Cajas aisladas IP.55 con tapa atornillada y  entradas elásticas/roscadas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

baños v estuarios 5 5,00

5,00 6,05 30,25

17.42 ud  P.A. Sellado de tubos en canalizaciones                         

P.A. sellado de tubos en canalizaciones con resinas y  espuma de poliuretano expansivo, incluído
material.

1 1,00

1,00 63,99 63,99

17.44 UD  LUMINARIA ENERFI EMPOTRABLE 4x24W                               

Luminaria  SECON ENERFI con reflector en aluminio de alta pureza, difusor transparente, color
blanco, 4X24W  y  lámparas T-5 840 totalmente instalada y  conexionada compuesta de:
- 1 u. Luminaria SECON ENERFI.
- 1 u. Difusor opal IP44.
- 4 u. Lámparas T-5 840 24W
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Cocina 6 6,00

6,00 255,53 1.533,18
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17.45 UD  LUM. SECON DUCTO PL 2x26w, CON CRISTAL                          

Luminaria downlight DUCTO  con reflector en aluminio de alta pureza, difusor transparente, color
blanco, 2X26W  y  lámpara OSRAM TC-DEL 26W 840 totalmente instalada y  conexionada com-
puesta de:
- 1 u. Luminaria downlight DUCTO .
- 1 u. DIfusor transparente.
- 2 u. Lámpara PL 1x26w 4200ºk. Color blanco
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medición de la partida

baños 6 6,00

6,00 73,85 443,10

17.46 UD  LUMINARIA EMP.  OSCALUZ 03010000 1X6W                           

Luminaria empotrable halógeno OSCALUZ, cuadrado blanco, con transformador electrónico y  lámpa-
ra 6W 45º 2850K LED GU10  totalmente instalada y  conexionada compuesta de:
- 1 u. Luminaria halógeno OSCALUZ blanco.
- 1 u. Transformación electrónico.
- 1 u. Lámpara 45º 2850K LED GU10 6W.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

barra 7 7,00

7,00 20,28 141,96

17.47 UD  DOWNLIGHT CUADRADO SUP LED 22W CALID                            

Luminaria downlight CIFRALUX , color blanco, 22W  LED totalmente instalada y  conexionada com-
puesta de:
- 1 u. Luminaria downlight CIFRALUX .
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

barra 3 3,00

bar 7 7,00

10,00 54,14 541,40

17.48 UD  LUMINARIA ESTANCA ZALUX  EL/HF ELECTRÓNICO 2X36W                

Luminaria estanca ZALUX PEM 2X36W EL/HF, difusor y  cuerpo en policarbonato, 2X36W con equi-
po electrónico y  tubo fluorescente 36 W./830-840-827 totalmente instalada y  conexionada compuesta
de:
- 1 u. Luminaria estanca ZALUX PEM 2X36W EL/HF con equipo electrónico.
- 2 u. Tubo fluorescente 36 W./830-840-827
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Medicion de la partida

almacen 1 1,00

instalaciones 1 1,00

2,00 57,50 115,00

17.49 ud  EMERGENCIA LEGRAND C3 61510 100Lm 1h                            

LEGRAND "C3" + marco de empotrar 61579, según reglamento electrotécnico para baja tensión real
decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Emergencia 160lm modelo LEGRAND "C3" 61510.
- 1 u. Marco de empotrar modelo LEGRAND 61579
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
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baños 1 1,00

v estuarios 1 1,00

almacen 1 1,00

instalaciones 1 1,00

4,00 40,23 160,92

17.50 UD  EMERGENCIA LEGRAND C3 61515 310 Lm 1 h                          

LEGRAND "C3" + marco de empotrar 61579, según reglamento electrotécnico para baja tensión real
decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Emergencia 310lm modelo LEGRAND "C3" 61515.
- 1 u. Marco de empotrar modelo LEGRAND 61579
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

5 5,00

5,00 60,75 303,75

17.52 Ud  CERTIF. INSTALACIÓN BT                                          

Ud. Documentación necesaria para la tramitación del expediente de Electricidad en Baja Tensión, re-
alizada y  firmada por un Instalador Eléctrico Autorizado por el Ministerio de Industria, correspondien-
do los siguientes documentos con las copias necesarias:
- Hoja de Registro
- Certificado de la Instalación
- Memoria Técnica de Diseño
- Declaración de Instalaciones
- Anexo de Información al Usuario
- Documentación requerida por la OCA, como registro de clima, RAE, licencias, etc.
Todo ello debidamente cumplimentado y  firmado.

Boletín 1 1,00 1,00

1,00 44,43 44,43

17.53 Ud  TASAS OCA INSTALACIÓN BT                                        

Ud. Tasas para el Organismo de Control referentes al expediente de Electricidad en Baja Tensión.

Tasas ex p. BT 1 1,00 1,00

1,00 32,13 32,13

17.54 ud  INSTRUCCIONES DE USO INST. ELÉCTRICA                            

Ud. Documentación de instrucciones para correcto uso y  mantenimiento de la instalación interior y
exterior según normativa, incluyendo como mínimo, esquema unifilar de la instalación con caracterís-
ticas fundamentales de los equipos y  materiales eléctricos instalados y  croquis de su trazado.

1 1,00

1,00 24,00 24,00

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACION ELECTRICA.............................................................................................. 8.762,51
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CAPÍTULO 18 SECTORIZACION                                                   

18.01 M². FALSO TECHO PLADUR FOC RF=120 (15+15=30 mm).                    

M². Falso techo Pladur Foc RF=120, formado por dos placas de pladur FOC de 15 mm., de espe-
sor cada uno, en total 30 mm., resistente al fuego FOC, colocada sobre una estructura oculta de ace-
ro galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm.,
incluso tabicas y  falsas v igas, segun detalles en planos, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación,
nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Instalaciones-Almacén-Baños 1 11,20 5,20 58,24

Cocina-Barra Bar 1 8,00 7,90 63,20

Cocina 1 2,70 2,55 6,89

128,33 37,60 4.825,21

18.02 Ud. PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 80x210 cm                             

Ud. Puerta corta fuego pivotante EI245-C5, de una hoja de 1000x2000 mm. y  48 mm. de espesor
de accionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble ca-
pa de lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con resorte regulable para cierre automático,
cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero y
terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Homologada por
el laboratorio de investigación y  control del fuego. (LICOF). Incluido el recibido de albañilería).

Almacén 1 1,00

Vestuario Personal 1 1,00

2,00 225,00 450,00

18.03 Ud. PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 180x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

1,00 440,00 440,00

18.04 Ud. BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA                                  

Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 1 hoja con cierre alto y bajo sin acceso exterior,
totalmente colocada, i/mecanismo cierrapuertas.

1,00 175,00 175,00

TOTAL CAPÍTULO 18 SECTORIZACION.............................................................................................................. 5.890,21
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN RENOVACION AMBIENTAL - VENTILACION.                 

19.01 Ud. SPLIT CASSETTE INV. B.CALOR 3.500W/4.100W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de cassette de 3.500W/4.100W, con tecnolo-
gía Inverter. Para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidrata-
do y  calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y  conexión a la
red, instalado s/NTE-ICI-15.

2 2,00

2,00 1.875,00 3.750,00

19.02 P.A MONTAJE E INSTALACION FRIGORIFICA                               

Desmontaje e instalacion frigorifica conjunto 1x1 ex istente en cocina, incluido soportes para unidades
exteriores, conexion o lineas electricas y  de desagüe.

2 2,00

2,00 245,00 490,00

19.03 Ud. EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                     

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para
un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de sujección,
medios y  material de montaje.

5 5,00

5,00 45,40 227,00

19.04 M.  TUBERÍA  PVC 110 mm.                                            

Ml. Tubería de PVC de 110 mm.  color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para extraccion ai-
re baños, i/codos, tes y  demás accesoríos, totalmente instalada.

1 15,00 15,00

15,00 7,15 107,25

19.05 Ud. PERSIANA SOBREPRESIÓN 210x400                                   

Ud. Persiana de sobrepresión construida en aluminio extruido y  anodizado, de 210x400 mm., total-
mente instalada.

v entilación baños 1 1,00

1,00 92,30 92,30

19.06 Ud. EXTRACTOR EXTERIOR CAMPANA                                      

Extractor centrifugo de tejado de descarga vertical CTVB/6-315 de S&P para un caudal de 3.000
m3/h. con una potencia eléctrica de 160 W., caracteristicas F400 90 (CTE), incluso accesorios,
adaptador para conductos, acoplamiento elastico medios y  material de montaje. Totalmente instalado.

En cubierta 1 1,00

1,00 415,25 415,25

19.07 M.  TUBO HELICOIDAL D=300 mm.                                       

Ml. Tubería helicoidal de D=300 mm. y  0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p.
de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesoríos, con aislamiento de fibra de v idrío, tipo Iso-
air, totalmente instalada.

Incremento de un 15% por
desperdicios

conex ion a tubo ex traccion ex istente 1,15 5,00 5,75

5,75 24,60 141,45

19.08 Ud. VENTILADOR CAB-400                                              

Módulo de ventilación extracción de aire modelo CAB-400 de S&P para un caudal de 3.500 m3/h,
con motor de 3/4 CV. de potencia, construído a base de paneles de acero galvanizado con aisla-
miento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos
y punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  punta estanca, i/ medios y  material
de montaje.
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en terraza 1 1,00

1,00 485,60 485,60

19.09 M². CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor y   caracte-
risticas EI30,  i/embocaduras, derivaciones, registros cada 3 m, elementos de fijación y  piezas es-
peciales, S/NTE-ICI-23.

Incremento de un 15% por
desperdicios

ex rraccion bar 1,15 15,00 0,30 0,20 1,04

1,04 19,15 19,92

19.10 Ud. REJILLA ENTRADA AIRE 300x200                                    

Rejilla para entrada/salida de aire de lamas horizontales regulables en aluminio  extruido de 300x200
, totalmente instalada, s/NTE ICI-24/26.

ex traccion bar 4 4,00

4,00 445,00 1.780,00

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN RENOVACION AMBIENTAL - VENTILACION........................................ 7.508,77
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CAPÍTULO 20 EXTINCION / DETECCION INCENDIOS                                 

20.01 Ud. EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

almacen 1 1,00

instalaciones 1 1,00

cocina 1 1,00

bar 1 1,00

4,00 35,00 140,00

20.02 Ud. EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Junto a cuadro electrico 1 1,00

1,00 65,80 65,80

20.03 Ud. SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

4 4,00

4,00 9,25 37,00

20.04 Ud. SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,
no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se-
gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Dinamica "SALIDA" 6 6,00

6,00 8,45 50,70

20.06 P.A. TRASLADO CENTRAL INCENDIOS                                      

Ud. traslado de la central de incendios a la nueva ubicación, esta partida incluye:
- localización lineas.
- desconexión instalación ex istente..
- traslado del de todos los componentes a nueva ubicación (ver planos).
- conexión de todos los componentes en nueva ubicación.
- material aux iliar.
- Totalemente ejecutado y  puesto en funcionamiento.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

20.07 Ud. DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Ud. Detector óptico de humos con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  alarma con
un radio de acción de 60 m2, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de
tubos y  cableado. y  piloto indicador de alarma, totalmente instalado.

6 6,00

6,00 116,20 697,20

20.08 Ud. PULSADOR DE ALARMA REARMABLE                                    

Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de
tubos y  cableado, conexionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

1 1,00
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1,00 105,10 105,10

TOTAL CAPÍTULO 20 EXTINCION / DETECCION INCENDIOS .......................................................................... 1.215,80
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CAPÍTULO 21 SISTEMA  AUTOEXTINCION CAMPANA                                  

21.01 Ud. Sistema de extinción de fuegos en campana de cocina, Sprinkler  

Sistema de extinción de fuegos en campana de cocina, por Sprinkler, compuesto por:

1 Cilindro FIRE-KITCHEN 90 y  4 rociadores.
1 Armario en acero inox idable brillante para albergar la botella

Incluye, colocación de los elementos, conexiones, tendido de conductos de acero inox idable con su
piecerio, pruebas  y  documentación, totalmente instalado.
- 0 0,00 -
-

-
-

1 1,00

1,00 1.120,40 1.120,40

TOTAL CAPÍTULO 21 SISTEMA  AUTOEXTINCION CAMPANA.......................................................................... 1.120,40
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CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            

22.01 Ud. GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Partida alzada para la gestión de residuos producidos durante la ejecución de la obra según el Real
Decreto 105/2008.

Local 1 1,00

1,00 315,00 315,00

TOTAL CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 315,00
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CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD. (ESTUDIO BÁSICO)                             

23.01 Ud. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.   

Partida de seguridad y  salud, según el Estudio Básico de Seguridad y  Salud  incluido en el Proyec-
to de Ejecución de la obra.

1% del P.E.M. 1 1,00

1,00 400,00 400,00

TOTAL CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD. (ESTUDIO BÁSICO) ................................................................. 400,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 82.561,71

4 de may o de 2015 Página 51

05
/0

5/
20

15



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Pliego de Condiciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Ampliación y reforma de Cocina 
del edificio de servicios en el 

embalse del Ferial en Bardenas 
Reales de Navarra 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
 
 
A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 
 
Parte I.   DISPOSICIONES GENERALES. 
Parte II.  DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
Parte III.  DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
 
 
B. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TÉCNICAS. PLIEGO PARTICULAR. 
 
Parte I.  CONTENIDO DEL PLIEGO. 
Parte II  CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Parte III   CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 
Parte IV   PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 
 
Anejo RELACIÓN DE PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
 

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.  
 EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
 Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por 
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos 
y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor 
de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador 
o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 
orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en 
caso de omisión o aparente contradicción: 

− Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

− EI Pliego de Condiciones particulares. 
− EI presente Pliego General de Condiciones. 
− EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, 

mediciones y presupuesto). En caso de contradicción entre 
memoria, mediciones y presupuesto con los planos primarán 
estos sobre  aquellos, siempre que expresamente no se 
determine o aclare por escrito lo contrario. 

 En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio 
de Seguridad y Salud, y el Proyecto de Control de Calidad de la 
Edificación. Deberá incluir las condiciones y delimitación de los 
campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e instrucciones de Ia 
Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En 
cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 
PARTE II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES 
 Ámbito de aplicación de la L.O.E. (Art. 2 y 10 .2 a)  
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso 
de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de 
construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo 
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
− Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus 

formas, docente y cultural. 
− Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; 

minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

− Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén 
expresamente relacionados en los grupos anteriores. 

− Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción 
de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción 
de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de 
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción 
de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con 
sus especialidades y competencias específicas. 
 
EL PROMOTOR (Art. 9 L.O.E) 
 Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
− Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 
− Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

− Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 
obra. 

− Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto 
y la ejecución de la obra. 

− Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

− Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

− Cualquier otro requisito municipal, autonómico o estatal. 
 

EL PROYECTISTA (Art. 10 L.O.E) 
 Son obligaciones del proyectista: 
− Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación 
profesional habilitante. 

− Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo 
que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

− Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de 
colaboraciones parciales. 
 

EL CONSTRUCTOR (Art. 11 L.O.E) 
 Son obligaciones del constructor: 
− Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto. 

− Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 
constructor. 

− Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica 
del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

− Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 
importancia requiera. 

− Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

− Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación 
del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

− Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 
instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

− Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

− Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a 
las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A 
tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga 
en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

− Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros 
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

− Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así 
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos 
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos 
se practiquen. 

− Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación 
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 
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− Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 

− Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y 
definitiva. 

− Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 
terceros durante la obra. 

− Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

− Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de 
Control de Calidad contratados y debidamente homologados 
para el cometido de sus funciones. 

− Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 
 

EL DIRECTOR DE OBRA (Art. 12 L.O.E) 
 Corresponde al Director de Obra: 
− Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

− Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno. 

− Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, 
facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 

− Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

− Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 

− Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de 
la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 
especificaciones del Proyecto. 

− Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios 
y/o Entidades de Control de Calidad. 

− Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su 
caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de 
su especialidad. 

− Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la 
liquidación final. 

− Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

− Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y 
especialmente en el acto de la recepción. 

− Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita 
del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 
Promotor. 

− A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de 
recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (Art. 13 L.O.E.) 
 Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de 
la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material 
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas: 
− Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

− Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 
obra. 

− Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de 
la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 

− Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas 
adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

− Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de 
Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución. 

− Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 
correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor. 

− Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 

− Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, 
instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias 
de muestreo programadas en el Plan de Control, así como 
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto 
y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará 
las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

− Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, 
según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas 
y a la liquidación final de la obra. 

− Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

− Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo 
con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

− Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 

− Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas. 

− Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 
del control realizado. 
 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD (Art. 2 e, 3 y 9 
R.D. 1627/1997). 
 El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
− Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención 

y de seguridad. 
− Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 

contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales y en particular  
las que se refieren en el Art. 10 del R.D. 1652/1997 durante la 
ejecución de la obra. 

− Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista 
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

− Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

− Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 
 

ENTIDADES Y  LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN  (Art. 14 L.O.E) 
 Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de 
control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
− Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su 

actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 
de la ejecución de las obras. 

− Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y 
humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
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DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará 
por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, 
en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 
Seguridad de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto 
Técnico de la dirección facultativa. 
 
PLAN O PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de 
Control de Calidad de la obra en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, 
equipos y sistemas, según estén avalados o no por sellos marcas e 
calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o 
Aparejador de la Dirección facultativa o documentación que lo 
complete. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
 EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá 
una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista 
a disposición de la Dirección Facultativa: 
− EI Proyecto completo, incluidos los complementos que en su 

caso redacte el Arquitecto o proyectos parciales, que 
coordinados por éste, completen al mismo. 

− La Licencia de Obras. 
− EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
− EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay 

para la obra. 
− EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay 

para la obra. 
− EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
− La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
− Dispondrá, además el Constructor, una oficina para la Dirección 
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 El constructor será responsable de la conservación del libro de 
órdenes y vendrá obligado a la entrega del mismo al final de la obra. 
En caso de desaparición del libro de ordenes se procederá a dotarse 
de un nuevo libro en el que se hará constar como ciertas las que se  
deriven  de la reconstrucción del anterior libro, por medio de las 
copias de las hojas que posean los agentes de la construcción 
debidamente rubricadas por los mismos y, en su caso,  por las 
anotaciones  o instrucciones que le consten al director de la obra en  
el correspondiente expediente 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 
 Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en 
el artículo 5. 
 Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se 
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 
 EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en 
la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de 
los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de 
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 
encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 

acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en 
las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para 
la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario 
para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en 
más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 
100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE 
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de 
los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, 
las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su 
vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico 
como del Arquitecto. 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias 
órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son 
de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones 
de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación 
al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 
de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores 
o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir 
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la 
labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
 EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
 EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de 
sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES (Art. 17 .1 L.O.E.) 
  Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso 
de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de 
que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 
 Durante diez años, de los  daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 Durante tres años, de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
 El constructor también responderá de los daños materiales por 
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL (Art. 17.2, y siguientes L.O.E) 
 La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por 
actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 
culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada 
agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente 
con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes 
de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 
defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en 
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 
establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a 
las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 

promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con 
más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de 
los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 
sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o 
jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 
obra, será directamente responsable de los daños materiales por 
vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que 
hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya 
elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 
de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más 
de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio 
de la distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes 
que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 
tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
 Las responsabilidades a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato 
de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes 
del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa

 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 
 EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir 
su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
 EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas 
en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. EI 
Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
 EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado 
en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el 
Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 
antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para 
la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los 
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 

por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que 
resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O 
DE FUERZA MAYOR 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. EI Constructor 
está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. 
Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA 
 EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 
plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso 
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador 
o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos 
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al 
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los 
tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la 
recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como 
consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 
no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, 
quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
 Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones 
para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de 
la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. Los gastos que se 
ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU 
PROCEDENCIA 
 EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada. Obligatoriamente, 
y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de 
los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 

especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el 
particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor 
su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 
no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que 
retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la 
contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, 
serán de cuenta de Ia contrata. Todo ensayo que no haya resultado 
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 
 La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una 
vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, 
por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
− Las partes que intervienen. 
− La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la 

fase completa y terminada de la misma. 
− El coste final de la ejecución material de la obra. 
− La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  

− Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

− Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 

− Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 
(aparejador) y la documentación justificativa del control de 

calidad realizado. 
 El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 
 Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá 
lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 
treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se 
extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
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firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el 
plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se 
hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
 EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de 
las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los 
usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide 
en: 
a.- Documentación de seguimiento de obra 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas 
por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, 
de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de 
la obra en el COAG. 
b.- Documentación de control de obra 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de 
ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido 
en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 
garantías de los materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, 
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución 
en su colegio profesional  
c.- Certificado final de obra.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 
de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de 
las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción 
y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono 
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
 EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 
inferior a nueve meses (un año con Contratos de las 
Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista.  Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes 
de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo de la contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 
plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que 
la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del 
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a 
la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de 
la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse 
el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA 
SIDO RESCINDIDA 
 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 
en condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y 
trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según 
lo dispuesto en este Pliego. Para las obras y trabajos no 
determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 

 
PARTE III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS   PRINCIPIO GENERAL 

 
 Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 

FIANZAS 
 
 EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipula a continuación: 
− Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por 

importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

− Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

− El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se 
fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

 En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el 
depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo 
estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente 
en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total 
del Presupuesto de contrata. 
 EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una 
obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo 
fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego 
de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) 
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de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 
 EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición 
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de 
la fianza a que se refiere el mismo párrafo. La falta de cumplimiento 
de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y 
el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 
precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 

caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe 
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
 La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que 
no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 
 Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 

 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 
− La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 

− Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

− Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

− Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

− Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 
 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 
Se considerarán gastos generales: 
 Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas 
fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
Beneficio industrial: 
 EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 
100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 
Precio de ejecución material: 
 Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 
 EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los 
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
 EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no 
integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra 
aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, 
es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del 

Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo 
que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 
por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. EI Contratista estará obligado a 
efectuar los cambios. 
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente 
entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de 
los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y 
en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 
precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 
la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS 
PRECIOS 
 En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 
costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la 
revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la 
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 
calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. Caso de producirse 
variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 
por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
 EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, 
de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 
 Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. 
 Las obras por administración se clasifican en las dos 
modalidades siguientes: 

− Obras por administración directa 
− Obras por administración delegada o indirecta 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las 
que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente 
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autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas 
para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando 
su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en 
todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si 
lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente 
del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" 
la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. Son por tanto, 
características peculiares de las "Obras por Administración delegada 
o indirecta las siguientes: 
 Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la 
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 
 Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, 
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado 
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales 
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole 
económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 Las facturas originales de los materiales adquiridos para los 
trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 
empleo de dichos materiales en la obra. 
 Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica 
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes 
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 
 Las facturas originales de los transportes de materiales puestos 
en la obra o de retirada de escombros. 
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la 
obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en 
cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a 
falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 

auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración 
que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente 
según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. Independientemente, el Aparejador 
o Arquitecto Técnico redactarán, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y 
APARATOS 
 No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición 
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de 
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS 
 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, 
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o 
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-
Director. Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses 
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. 
En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que 
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también 
de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros 
o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que 
en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y 
salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable 
del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está 
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 
párrafo anterior. 

 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y 
salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 
de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por 
unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo 
variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, 
se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base 
para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en 
que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución 
de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 

 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 
 Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina. 
 Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 
en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o 
en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado 
el Aparejador. 
 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones 
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en 
el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
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económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 
 AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias 
para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 
días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. 
 Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en 
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
construcción de la fianza se haya preestablecido. 
 EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por 
escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento 
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del 
mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-
Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, 
en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA 
ALZADA 
 Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares 
de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 
 Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, 
las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 
medición y aplicación del precio establecido. 

 Si existen precios contratados para unidades de obra similares, 
se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratados. 
 Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales 
o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el 
importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en 
su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las 
dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que 
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS 
ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra 
clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por 
no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación 
de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, 
los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la 
Contrata. 
 Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, 
se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe 
total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
PAGOS 
 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente 
al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 
 Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono 
se procederá así: 
− Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 

Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera 
su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a 
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su 
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios 
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

− Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán 
y abonarán a los precios del día, previamente acordados. Si se 
han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS 
 La indemnización por retraso en la terminación se establecerá 
en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego 
Particular del presente proyecto. 
 Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a 
la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, 
dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 
cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego 
Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio 

de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
 Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho 
plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 
terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda 
solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la 
parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que 
tenga señalado en el contrato. 

 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a 
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. En todos estos casos será condición 
indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución 
o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
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mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el 
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír 
al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada 
durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. 
 EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada. 
 La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la 
porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se 
prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 
 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia 
póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de 
éste su previa conformidad o reparos. 
 Además se han de establecer garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 
conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de 
que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
Contrata. 

 AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que 
la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que 
los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos 
que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en 
la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 
 Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, 
con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a 
Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del 
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el 
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de 
otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de 
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto 
no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR 
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación 
se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece 
en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de 
la L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
− Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 

garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 
sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe 
de la ejecución material de la obra. 

− Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o 
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

− Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen 
o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio. 

 
 

B. PLIEGO GENERAL CONDICIONES TÉCNICAS. PLIEGO PARTICULAR. 
 

PARTE I. CONTENIDO DEL PLIEGO 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 Cada uno de los capítulos incluidos en esta parte del documento 
se organiza en los siguientes apartados: 
 
DESCRIPCIÓN 
 Especificaciones previas del elemento constructivo, necesarias 
para situarse dentro de la estructura general de la Parte I del Pliego. 
En este apartado se define el ámbito al que van referidas las 
condiciones que se van a exigir. Así se conoce a qué unidades de 
obra afectan las condiciones técnicas que se exponen 
posteriormente. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Se indican las unidades y formas de medición de las unidades 
de obra de este capítulo, especificando todo aquello que incluye. Se 
definirán los posibles modos de medición. 
 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos, que se 
incorporan a las unidades de obra.  
 En cada capítulo, o en su caso subsección, la Parte I del Pliego 
establece, para los productos, equipos y sistemas de la unidad de 
obra las condiciones de recepción, remitiendo a la Parte II 
Condiciones de recepción de productos. Para aquellos productos que 
ostentan marcado CE obligatorio, se hace referencia a las 
condiciones de recepción, mediante el punto concreto de la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Para aquellos productos que 
no ostentan marcado CE obligatorio, se especifican las 
características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación 
vigente que les sea de aplicación y las características técnicas que, 
en su caso, complementan a las mínimas, y que deberán incluirse 
como parte del presente Pliego, en la documentación de Proyecto, 
siempre y cuando el Proyectista lo estime oportuno. 
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 Almacenamiento y manipulación.  
 Criterios de uso, conservación y mantenimiento. Para algunas 
unidades de obra, se relacionan una serie de recomendaciones para 
el almacenamiento, la manipulación y conservación en obra de los 
productos hasta la ejecución de la unidad de obra. 
 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Para algunas unidades de obra, el Pliego establece 
características técnicas que, en su caso, complementan a las 
mínimas exigidas por la reglamentación vigente que le sea de 
aplicación. 
Condiciones previas, soporte: Se establecen los requisitos previos a 
la ejecución de la unidad de obra, así como las características y 
limitaciones necesarias del soporte y su preparación para la 
ejecución adecuada del elemento. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos: Se especifican las posibles incompatibilidades, tanto 
físicas como químicas, entre el soporte y los productos del elemento 
constructivo, que deben evitarse tanto para la buena ejecución de la 
obra, como para mantener la vida útil del edificio. 
 Proceso de ejecución 
 Comprobación del proyecto: Se hace un recordatorio de 
aquellos aspectos relevantes para la ejecución de la unidad de obra, 
que deberán verificarse con el proyecto. 
Ejecución: Se relacionan las condiciones que se cumplirán en cada 
una de las fases de ejecución de la unidad de obra, para su correcta 
construcción. 
 Tolerancias admisibles: Se establecen los criterios de admisión 
de la ejecución de la unidad de obra correspondiente. 
 Condiciones de terminación: En determinados casos se 
especifican los trabajos finales de acabado de la unidad de obra, 
para que así pueda considerarse su recepción. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución: Se establecen los puntos de observación 
para la realización del control de la ejecución de la unidad de obra. 
En las inspecciones se comprobará que las diferentes fases de 
ejecución se ajustan a las especificaciones del proyecto o a las 
indicaciones de la dirección facultativa. 
 Ensayos y pruebas: En determinados casos se relacionan los 
ensayos y pruebas a efectuar, conforme a la programación de control 
o bien por orden de la dirección facultativa. 

 Conservación y mantenimiento: 
 En determinados casos se establecen indicaciones para la 
correcta conservación y mantenimiento hasta el día de la recepción 
de la obra. 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 
 Para algunas unidades de obra el Pliego establece las 
verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse, previstas 
en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas 
por la legislación aplicable, para comprobar las prestaciones finales 
del edificio. Esta parte se divide en dos secciones: 
 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 Contiene el desarrollo de las exigencias que establece el Código 
Técnico de la Edificación, Parte I, Capítulo 2. Condiciones técnicas y 
administrativas, artículo 7.2, control de recepción en obra de 
productos, equipos y sistemas: 
− Control de la documentación de los suministros. 
− Control de recepción mediante distintivos de calidad y 

evaluaciones de idoneidad técnica. 
− Control de recepción mediante ensayos. 
 A continuación se especifica cómo ha de hacerse la recepción 
de un producto en función de que esté afectado por la Directiva de 
Productos de la Construcción (marcado CE) o no. 
 
RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 
 En esta sección se indican los productos a los que se les exige 
el marcado CE, detallando la fecha a partir de la cual es obligatorio el 
marcado, las normas de aplicación y el sistema de evaluación de la 
conformidad. 
 A continuación, se incluye un listado de productos para los que 
se amplía la información, con las características a verificar. 
 Todos los productos a los que se les exige el marcado CE y que 
aparecen en la Parte I. Condiciones de ejecución de las unidades de 
obra, están codificados para ser referenciados con precisión al 
apartado correspondiente de la Parte II. 

 
PARTE II. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 
 

DE CARÁCTER GENERAL: 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas 
del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
 Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión 
de residuos según Real Decreto 105/2008 y Decreto 174/2005, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 
mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 
homologadas mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones de la normativa vigente de la 
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad. 
 Certificación de los medios empleados: Es obligación del 
contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas por la Comunidad. 
 Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener 
limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
DE CARÁCTER PARTICULAR: 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas 
del proyecto: 
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o 
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes 
 Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, 

así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 
permitan. 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, 
plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su 
perímetro. 
 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón 
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número 
de inscripción en el registro de transportistas de residuos de la 
Comunidad Autónoma. Esta información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 
 El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
 En el equipo de obra deberán establecerse los medios 
humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo 
de RCD. 
 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
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ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 
 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los 
RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consellería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente. 
 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de 
residuos. 
 La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se 
regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales. 
 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con 

los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 
 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los 
preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán 
tratadas como escombros. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en pabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 
ACTUACIONES PREVIAS 

DERRIBOS (1.1) 
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un 
edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el 
transporte y descarga de los materiales no utilizables que se 
producen en los derribos. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de 
carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de 
derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la 
evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: 
metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre 
camión. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas 
 Se realizará un reconocimiento previo del estado de las 
instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las 
edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el 
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se 
desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como 
agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se 
dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la 
formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los 
elementos de servicio público que puedan verse afectados, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, 
etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se 
comprobará que no exista almacenamiento de materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de 
madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, 
como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada 
de los materiales de derribo. 
 La demolición podrá realizarse según los siguientes 
procedimientos: Demolición elemento a elemento, cuando los 
trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde 
al orden inverso seguido para la construcción. 
 Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por 
impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los 
explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con 
predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 
 Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya 
a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la 
maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con 
suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras 
metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, 
elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con 
medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 
 Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo 
cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo se 
efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos 
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de 
forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra a derribar. 

 No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento 
en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan 
sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el 
efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El 
corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola 
persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, 
evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del 
edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de 
elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra 
vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos 
deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros 
sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o 
forjados del edificio. 
 El abatimiento de un elemento constructivo se realizará 
permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de 
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de 
apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que 
derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 
 Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán 
previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se 
utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas 
se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se 
producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber 
descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se 
descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
 Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los 
elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar 
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o 
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser 
afectados por aquella. 
 La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes 
formas: 
 Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el 
ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de 
tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este 
sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con 
un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño 
manejable por una persona.  
 Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su 
instalación y zona para descarga del escombro. 
 Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo 
que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el 
extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la 
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá 
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su 
tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 
cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas 
accidentales. 
 Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 
dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de 
lados no menores de 6 x 6 m. 
 Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a 
la medianería como máximo la distancia que señale la 
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia 
de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 
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 En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y 
vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las 
hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En 
ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como 
medio de demolición. 
 Condiciones de terminación 
 En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario 
para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda 
perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del 
solar. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten 
las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los 

medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan 
a lo indicado. 
 Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios 
medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección 
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese 
necesario, previa colocación o no de testigos. 
  Conservación y mantenimiento 
 En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde 
se haya realizado la demolición, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
 Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan 
podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos 
quedarán en perfecto estado de servicio. 

 
TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes 
de la excavación y los escombros. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una 
distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de 
ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o 
la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas 
 Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías 
de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos 
eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las 
siguientes medidas: 

Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 

 Protección de la zona mediante apantallados. Se guardarán las 
máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 En caso de que la operación de descarga sea para la formación 
de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para 
evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o 
que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de 
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo 
de 2 m. 

 Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad 
estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 En la operación de vertido de materiales con camiones, un 
auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
 Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la 
cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose 
en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, 
según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En 
cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
 Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán 
con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor 
de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
 Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas 
conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
 La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los 
laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por 
medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o 
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán 
topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga 
superior a la autorizada. 

 
FACHADAS Y PARTICIONES 

HUECOS 
CARPINTERÍAS 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o 
corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero 
laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o 
aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de 
vidrio templado. 
 Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, 
plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas 
(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados 
en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera 
o de material plástico (PVC). 
 En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en 
ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, 
patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como 
los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, 
totalmente terminada, incluyendo herraje 
de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, 
sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, 
protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen 
persianas o todos, ni acristalamientos. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
los productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
 Puertas y ventanas en general: Ventanas y puertas peatonales 
exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de 
humo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1). 
 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. 
Productos sin características de resistencia al fuego o control de 
humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2). 
 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia 
accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1). 
 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas 
de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 7.3.2). 
 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 
puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.3). 
 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.3.4). 
 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos 
y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.3.6). 
 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, 
pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7). Según 
el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y 
lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor 
solar, g┴ (adimensional). Marcos: transmitancia térmica UH,m 
(W/m2K). Absortividad α en función de su color. Según el CTE DB 
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HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y 
puertas), se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de 
paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de 
presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el 
apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a los siguientes: Para 
las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; Para las zonas climáticas C, 
D y E: 27 m3/h m2. 
 Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado, o de madera. 
 Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, 
patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos 
accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas 
perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
 Puertas y ventanas de madera: Tableros derivados de la madera 
para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.7.1). Juntas de estanqueidad (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni 
abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. 
Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios 
para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los 
defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles 
será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de 
humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% 
cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o 
barniz. 
 Puertas y ventanas de acero: Perfiles de acero laminado en 
caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación 
anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero 
inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas 
ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en 
toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge 
el agua de condensación, y orificio de desagüe. Perfiles de chapa 
para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los 
perfiles. Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 
mm. Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
 Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.6.1) Perfiles de marco: inercia de los 
perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, 
dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua 
de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo 
de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, 
ni deformaciones, ejes rectilíneos. Chapa de vierteaguas: espesor 
mínimo 0,5 mm. Junquillos: espesor mínimo 1 mm. Juntas 
perimetrales. Cepillos en caso de correderas. Protección orgánica: 
fundido de polvo de poliéster: espesor. Protección anódica: espesor 
de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 
micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en 
atmósferas marina o industrial. Ajuste de herrajes al sistema de 
perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 
 Puertas y ventanas de materiales plásticos: Perfiles para 
marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 
mm y peso específico  
1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia 
de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones 
adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. 
Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni 
deformaciones. Ejes rectilíneos. Burletes perimetrales. Junquillos. 
Espesor 1 mm. Herrajes especiales para este material. Masillas para 
el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
 Puertas de vidrio: Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 
templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.8). Vidrio borosilicatado de seguridad templado 
térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
7.4.9). Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en 
caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
7.4.10). El almacenamiento en obra de los productos será en un 
lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará 
terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 
aplomado. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 

eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Puertas y 
ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto 
con el yeso. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el 
contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de 
madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes 
galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados 
por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). Según el CTE 
DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del 
acero evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías 
de cerramiento, muros cortina, etc. Deberá tenerse especial 
precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la 
unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 
montantes de muros cortina, etc.). 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 En general: 
 Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su 
caso para el precerco. Antes de su colocación se comprobará que la 
carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en 
general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o 
canales que recogen el agua de condensación tendrán las 
dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de 
desagüe por cada metro. Se realizarán los ajustes necesarios para 
mantener las tolerancias del producto. Se fijará la carpintería al 
precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre 
y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no 
interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. Las uniones 
entre perfiles se realizarán del siguiente modo: Puertas y ventanas 
de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una 
temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de 
contacto. Puertas y ventanas de madera: con ensambles que 
aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de 
contacto. Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure 
su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o 
vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, 
remaches o ensamble a presión. Según el CTE DB HS 1, apartado. 
2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías 
se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo 
precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre 
la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 
cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la 
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en 
el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la 
carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará 
vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no 
llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el 
exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera 
impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según 
la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma 
forma para que no sea un puente hacia la fachada. 
 Tolerancias admisibles 
 Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies 
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 
llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 
850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 
mm. 
 Condiciones de terminación 
 En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para 
recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán 
las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta 
será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies 
limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se 
retirará la protección después de revestir la fábrica. Según el CTE 
DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se 
protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y 
abióticos. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Carpintería exterior. 
 Puntos de observación: Los materiales que no se ajusten a lo 
especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte 
de obra afectada. Puertas y ventanas de madera: desplome máximo 
fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en 
ventanas. Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad 
dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. Preparación del hueco: 
replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites 
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o 
descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre 
antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de 
lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el 
anclaje, en su caso. Fijación de la ventana: comprobación y fijación 
del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a 
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la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. Sellado: en 
ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero 
de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al 
muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el 
cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe 
precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas 
de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta 
perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con 
masillas elásticas permanentes (no rígida). Según CTE DB SU 1. Los 
acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su 
limpieza desde el interior o desde el exterior. Según CTE DB SI 3 
punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y 
las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo 
especificado. Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad 
a la permeabilidad al aire. Comprobación final: según CTE DB SU 2. 
Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o 
aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están 
señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo 
más próximo es como mínimo 20 cm. Según el  
CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: 
las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas 
giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un 
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la 
evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 
 Carpintería interior: Puntos de observación: Los materiales que 
no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. Puertas de madera: desplome 
máximo fuera de la vertical: 6 mm. Comprobación proyecto: según el 
CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas 
de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas 
situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de 

vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes 
o translúcidas. En los siguientes casos se cumple lo establecido en el 
CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de 
impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y 
bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con 
puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de 
elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de 
accionamiento manual. Las puertas que disponen de bloqueo desde 
el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. En los 
siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: 
puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto 
con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y 
pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos 
de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. 
Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. Mecanismos 
de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. 
Disposición de condena por el interior (en su caso). Acabados: 
lacado, barnizado, pintado. 
 Ensayos y pruebas 
 Carpintería exterior: Prueba de funcionamiento: funcionamiento 
de la carpintería. Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de 
acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua. 
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño 
más desfavorable. 
 Carpintería interior: Prueba de funcionamiento: apertura y 
accionamiento de cerraduras.  
 Conservación y mantenimiento 
 Se conservará la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. No se 
apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar 
cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que 
puedan dañarla. 

 
 

PARTICIONES 
PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla 
aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de 
fábricas de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible.  
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque 
de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o 
cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, 
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las fábricas pueden estar constituidas por: Piezas de arcilla cocida 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos 
o bloques de arcilla aligerada. Bloques de hormigón de áridos 
densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 2.1.3). Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.4). 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, 
colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 2.2). Mortero de albañilería (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). Yeso (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
 Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las 
propiedades higrométricas de los productos utilizados de las 
particiones interiores que componen la envolvente térmica, se 
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad 
térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se 
compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que 
separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez 
estén en contacto con el ambiente exterior. Los ladrillos y bloques se 
apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente 
hermético. Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un 
lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres 

meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos.
 El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un 
máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán 
los útiles de amasado. Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto 
y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se 
almacenará en silos. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos 
estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, 
etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de 
cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, 
si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de 
los precercos en obra. 
 Compatibilidad 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Los 
tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales 
verticales u horizontales.  Es aconsejable separar las piezas 
cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 
bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial 
cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su 
composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Replanteo: Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, 
según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique 
las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones 
de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. Se 
colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 
m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
 En general: La primera hilada en cada planta se recibirá sobre 
capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie 
de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, 
guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que 
la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. 
Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo 
cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en 
cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, 
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se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas 
las hiladas. 
 Colocación de ladrillos de arcilla cocida: Los ladrillos se 
humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua 
del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero 
para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden 
rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada 
hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y 
tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
 Colocación de bloques de arcilla aligerada: Los bloques se 
humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la 
junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo 
tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma 
para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las 
rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del 
tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 
cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas 
consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la 
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de 
mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste 
vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 
 Colocación de bloques de hormigón: Debido a la conicidad de 
los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie 
de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una 
superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se 
colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque 
en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la 
formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se 
extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques 
huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la 
formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes 
de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al 
transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán 
a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se 
recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas 
menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se 
realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará 
con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas 
intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los 
enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar 
la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las 
juntas. 
 Condiciones durante la ejecución Las fábricas se trabajarán 
siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si 
se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra 
ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán 
protecciones: Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se 
protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá 
húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una 
evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que 
alcance la resistencia adecuada. Contra heladas: si ha helado antes 

de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, 
debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la 
resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una 
vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién 
construido con mantas de aislante térmico o plásticos. Frente a 
posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en 
obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se 
protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo 
que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. 
En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a 
acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente 
sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los 
trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
  Elementos singulares: Los dinteles se realizarán según la 
solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, 
perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y 
hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el 
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al 
forjado, etc. En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en 
la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará 
transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. El encuentro 
de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no 
sean solidarios. Las rozas para instalaciones tendrán una 
profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 
sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina 
rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 
  Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Puntos de observación. 
 Replanteo: Comprobación de espesores de las hojas y de 
desviaciones respecto a proyecto. Comprobación de los huecos de 
paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 
 Ejecución: Unión a otros tabiques: enjarjes. Zonas de 
circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos 
carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la 
zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir 
del suelo. Encuentro no solidario con los elementos estructurales 
verticales. Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior 
rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. Cámara de aire: 
espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un 
sistema de recogida y evacuación del agua. 
 Comprobación final: Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. Fijación al tabique 
del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 
horas con pasta de yeso. 
 Conservación y mantenimiento 
 Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, 
desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que 
deban efectuarse. 

 
TABIQUERÍA DE PLACA DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de 
acero galvanizado, de los siguientes tipos: Tabique sencillo: con 
estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa. 
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se 
atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. Tabique 
doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos 
lados se atornilla una placa de diferente tipo y espesor. Tabique 
especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a 
cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y 
espesor. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de 
yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de una estructura 
metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una 
distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en 
mm, dando el espesor total especificado de tabique terminado, en 
mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor 
especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de 
tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 
etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.2.1).Perfiles metálicos para particiones de placas de 
yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y 
montantes (en forma de “C”). Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.2.9). Material de juntas 
para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 19.2.6), de papel microperforado o de malla para 
juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con 
placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos. 
Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N). 
Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 3). 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos 
estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, 
etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de 
cualquier resto de obra.  
 Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las 
unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e 
impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. 
 La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas 
estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos exteriores 
dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros 
elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la 
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tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los 
tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales 
verticales u horizontales.  
 Compatibilidad 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Se aislarán 
las tuberías para evitar condensaciones. Todos los elementos 
metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique 
de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar 
protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al 
menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá 
ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio 
panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca 
antes de entrar en contacto con estos elementos. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Replanteo: Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, 
según la distribución del proyecto, marcando la situación de los 
cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de 
tabiques de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como 
máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas 
estructurales del edificio. 
 Colocación de canales: Los perfiles inferiores llevarán en la 
superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será 
recomendable colocar esta banda en todo el perímetro del tabique. 
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la 
distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo 
deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y 
dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a 
las solicitaciones que se producen en él según el material del 
soporte, será avalada por el fabricante del anclaje. Los canales se 
colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y 
esquinas quedarán separados el espesor de las placas del tabique 
pasante. 
 Colocación de elementos verticales: 
 De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: Se 
fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no 
menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se 
atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos 
de suelo a techo. 
 Fijos: Los montantes que determinan puntos especiales de 
arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de 
soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con 
tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a 
los canales superior e inferior. No romperán la modulación general 
de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los 
perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del 
fabricante. 
 En general, en la realización de esquinas se colocarán dos 
montantes, uno por cada tabique coincidente. En los cruces se podrá 
colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que 
arrancan los otros y en estos últimos se colocarán montantes de 
arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a 
realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante 
anclajes. Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se 
reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de 
montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a 
los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un 
canal doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 
15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 
cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por 
atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco. 
 Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin 
rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son considerados así), 
que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, 
número y espesor de las placas. 
 De modulación o intermedios: Los perfiles intermedios se 
encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin 
atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta 
de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la 
especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y 
no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte 
superior de los huecos. 
 Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los 
del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para anclajes o 
similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la 
luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de 
piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente 
solidario. Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán 
en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar otras 
perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es 

recomendable que los mecanismos de electricidad y otras 
instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique. En caso de 
tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre 
ellos, con cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas 
por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el 
arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones acústicas, 
etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio 
específico. 
 Atornillado de las placas de yeso: Se colocarán las placas de 
una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su 
interior y, después de ser probadas, y colocados los anclajes, 
soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra 
cara. En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en 
posición longitudinal respecto a los montantes, de manera que sus 
juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques 
múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición 
transversal o longitudinal. 
 Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre 
calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10 y 15 
mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre 
se colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales 
en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm. 
 Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante 
tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por el 
fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se 
colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no 
menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la 
zona donde se produce el cruce de un montante con un canal. 
 Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de 
tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de laminación en 
un mismo montante. En los huecos, las placas se colocarán según 
instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se 
colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas 
de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en 
el mismo montante. 
 Tolerancias admisibles. Separación entre placas y suelo 
terminado: entre 10 y 15 mm. Longitud de perfiles intermedios 
encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. En zonas de circulación, 
altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 
m. 
 Condiciones de terminación 
 Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las 
cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de celulosa a 
su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos 
de instalaciones estarán convenientemente recibidas y 
emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de polvo 
y manchas. Se repasarán las posibles zonas deterioradas, 
saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido. Las 
juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso 
contrario, se realizará un emplastecido previo al tratamiento. Como 
acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de 
placas, asentando en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará 
secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se 
aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada. En el caso 
de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o 
especiales), será necesario emplastecer las juntas de las placas 
interiores. Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil 
guardavivos, fijado con pasta a las placas. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Puntos de observación. Replanteo: Desviaciones respecto a 
proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería. No 
podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. 
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m. 
 Ejecución: Colocación de canales: colocación de banda de 
estanqueidad. Comprobación de los anclajes. Colocación de 
montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros 
tabiques. Colocación de montantes intermedios: modulación y sin 
atornillar. Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, 
etc.): fijaciones y distancia. Refuerzos en huecos y fijación del cerco 
o premarco (descuadres y alabeos). Sujeción de las placas: firmes, 
tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta 
longitudinal. Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 
1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más 
de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m 
medida a partir del suelo. 
 Comprobación final: Planeidad local: diferencias entre resaltes 
no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. Planeidad general: 
diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 
m. Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. Acabado de la 
superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. 
 Ensayos y pruebas 
 Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los 
perfiles canal para comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones 
que se producen en ellos según el material del soporte. Las 
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instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba 
para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique. 
 Conservación y mantenimiento 
 Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre 
las particiones. No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir 

las indicaciones del fabricante. Se inspeccionará la posible aparición 
de fisuras, grietas, desplomes, etc. La limpieza se realizará según el 
tipo de acabado. Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo 
por profesional cualificado. 

 
INSTALACIONES 

INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Una antena es un dispositivo generalmente metálico capaz de 
radiar y recibir ondas de radio que adapta la entrada/ salida del 
receptor/ transmisor al medio. Convierte la onda guiada por la línea 
de transmisión (el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas 
que se pueden transmitir por el espacio libre. Existen diferentes tipos 
de antena en función del modo de radiación. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 La medición y valoración de la instalación de antenas, se 
realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos 
protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección y sin 
descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional 
de codos o manguitos. El resto de componentes de la instalación 
como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación, 
etc., se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso 
ayudas de albañilería. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  
En especial deberán ser sometidos a control de recepción los 
materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 
279/1999: arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas 
y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, 
secundarios y de terminación de la red y toma. 
 Equipo de captación. Mástil o torre y sus piezas de fijación, 
generalmente de acero galvanizado. Antenas para UHF, radio y 
satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., 
deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados 
convenientemente a estos efectos. Cable coaxial de tipo intemperie y 
en su defecto protegido adecuadamente. Conductor de puesta a 
tierra desde el mástil. 
 Equipamiento de cabecera. Canalización de enlace. Recintos 
(armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior 
(RITS). Equipo amplificador. Cajas de distribución. Cable coaxial. 
 Red. Red de alimentación, red de distribución, red de 
dispersión y red interior del usuario, con cable coaxial, con conductor 
central de hilo de cobre, otro exterior con entramado de hilos de 
cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento 
exterior plastificado (tubo de protección), con registros principales. 
Punto de acceso al usuario. (PAU) Toma de usuario, con registros de 
terminación de red y de toma. 
 Registro 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o 
elemento resistente, situado en cubierta, al que se pueda anclar 
mediante piezas de fijación el mástil perfectamente aplomado, sobre 
el que se montarán las diferentes antenas. (No se recibirá en la 
impermeabilización de la terraza o su protección). El equipamiento 
de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical 
del RITS en todo su contorno. El resto de la instalación con su red de 
distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte será los 
paramentos verticales u horizontales, ya sea discurriendo en 
superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos 
estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se 
encontrarán estos a falta de revestimientos. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Para 
mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se 

tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del 
anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, 
interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 
telecomunicaciones. No se permite adosar el equipo de amplificación 
en los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. Las 
tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización 
o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así 
como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una 
distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta 
mediante piezas de fijación y perfectamente aplomado, se unirán al 
mismo las antenas con sus elementos de fijación especiales, 
manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y 
colocando en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si existe 
instalación de radiodifusión (independientes de las antenas 
parabólicas). La distancia de la última antena por debajo al muro o 
suelo no será menor de 1 m. El cable coaxial se tenderá desde la 
caja de conexión de cada antena, discurriendo por el interior del 
mástil hasta el punto de entrada al inmueble a través de elemento 
pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace 
formada por 4 tubos empotrados o superficiales de PVC o acero, 
fijados mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará 
el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión de puesta a 
tierra del mástil. Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de 
amplificación y distribución adosándolo empotrándolo al paramento 
vertical en todo su contorno; se realizará la instalación eléctrica del 
recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a 
tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 
mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador y se conectará a 
la caja de distribución mediante cable coaxial y a la red eléctrica 
interior del edificio. El registro principal se instalará en la base de la 
misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no 
pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose 
cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización 
principal en ángulos no mayores de 90º. Para edificios en altura la 
canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de 
PVC rígido, galería vertical o canaleta. Si la canalización es 
horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o en superficie, 
mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente 
redes de telecomunicación. Se colocarán los registros secundarios 
practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con 
las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará 
una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con 
tornillos los elementos de conexión necesarios; quedará cerrado con 
tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico; o bien 
mediante empotramiento en el muro de una caja de plástico o 
metálica. En el caso de canalización principal subterránea los 
registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones 
mínimas 40x40x40 cm. 
 La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas 
hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario, que se 
realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán 
empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a las tomas de 
usuario. En los tramos de instalación empotrada (verticales u 
horizontales), la anchura de las rozas no superará el doble de su 
profundidad, y cuando se dispongan rozas por las dos caras del 
tabique la distancia entre las mismas será como mínimo de 50 cm. El 
cable se doblará en ángulos mayores de 90º. Para tramos de la 
instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán 
cajas de registro. Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro 
de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en el 
interior de cada caja de derivación, que conectará mediante el cable 
coaxial con las cajas de toma. Las cajas de derivación se instalarán 
en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y protegida de los 
agentes atmosféricos. Se procederá a la colocación de los 
conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas 
con materiales que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de 
alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda 
plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de 
empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
 Condiciones de terminación 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml%23ondas


 
 

 Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el 
mástil. Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a la 
colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. Las 
rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto 
del paramento. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Equipo de captación: Anclaje y verticalidad del mástil. Situación 
de las antenas en el mástil. 
 Equipo de amplificación y distribución: Sujeción del armario de 
protección. Verificación de la existencia de punto de luz y base y 
clavija para la conexión del alimentador. Fijación del equipo 
amplificador y de la caja de distribución. Conexión con la caja de 
distribución. 

 Canalización de distribución: Comprobación de la existencia de 
tubo de protección. 
 Cajas de derivación y de toma: Conexiones con el cable 
coaxial. Altura de situación de la caja y adosado de la tapa al 
paramento. 
 Ensayos y pruebas 
 Uso de la instalación. Comprobación de los niveles de calidad 
para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión establecidos 
en el Real Decreto 279/1999. 
 Conservación y mantenimiento 
 Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto 
con materiales agresivos, humedad y suciedad. 

 
TELEFONÍA 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, 
para permitir el acceso al servicio de telefonía al público, desde la 
acometida de la compañía suministradora hasta cada toma de los 
usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 La medición y valoración de la instalación de telefonía se 
realizará por metro lineal para los cables, los tubos 
protectores…como longitudes ejecutadas con igual sección y sin 
descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional 
de codos o manguitos y accesorios. El resto de componentes de la 
instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se 
medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas 
de albañilería. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto 
de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se 
ubica punto de interconexión. Enlace mediante medios 
radioeléctricos: Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones superior (RITS). Equipos de recepción y 
procesado de dichas señales. Cables de canalización principal y 
unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el 
recinto principal. 
 Red de distribución: Conjunto de cables multipares, (pares 
sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI hasta 
los registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una 
cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. 
Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los 
cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa 
continua de polietileno colocada por extrusión para formar un 
conjunto totalmente estanco. 
 Red de dispersión: Conjunto de pares individuales (cables de 
acometida interior) y demás elementos que parten de los registros 
secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso al 
usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para 
TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares 
cuya cubierta estará formada por una capa continua de 
características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea 
exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de 
acero, colocada entre dos capas de plástico de características 
ignífugas. 
 Red interior de usuario. Cables desde los PAU hasta las bases 
de acceso de terminales situados en los registros de toma. Serán 
uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua 
de características ignífugas. Cada par estará formado por 
conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 
mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada 
según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será 
de polietileno. 
 Elementos de conexión: puntos de interconexión, de 
distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
 Regletas de conexión. Todas estas características y 
limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en 
el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos 
técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de 
servicios integrados (RDSI), en el caso que esta exista. La recepción 
de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. En especial 
deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para 
cada caso, aquellos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del 

anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada 
y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de 
enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y 
toma. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 El soporte de la instalación serán todos los paramentos 
verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto 
de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre 
canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente 
acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Para 
mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se 
tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, 
Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y 
cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas 
atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo 
establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en 
cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y 
apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en 
el interior de los recintos de telecomunicaciones. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones 
mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos puntos para el 
tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, 
su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de 
seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según 
indicación de la compañía. 
 Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada 
general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para 
RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores 
lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como 
máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. 
Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, 
con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en 
canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y 
en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta 
el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de 
PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa 
o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de 
telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en 
superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos 
superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como 
máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o 
como arqueta. 
 Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de 
TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas 
o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se 
realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de 
protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de 
ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro 
principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las 
regletas del punto de interconexión, así como la colocación de las 
guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y 
puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de la misma 
vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera 
ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta 
curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 
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 En caso de edificios en altura, la canalización principal se 
ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o 
canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se 
ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o 
galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de 
telecomunicación. 
 Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar 
practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con 
las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará 
una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con 
tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa 
o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien 
empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso 
de canalización principal subterránea los registros secundarios se 
ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
 Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, 
hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario. Esta se 
ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán 
empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los puntos de 
interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de 
acceso terminal. 
 Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de 
ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de 
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 
 En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de 
alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda 
plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

 Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de 
empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
 En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará 
también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través de 
pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, 
desde el cual se desarrolla la instalación como se indica 
anteriormente partiendo desde el registro principal. 
 Condiciones de terminación 
 Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la 
colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. Las 
rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el 
resto de la pared. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Fijación de canalizaciones y de registros. Profundidad de 
empotramientos. Penetración de tubos en las cajas. Enrase de tapas 
con paramentos. Situación de los distintos elementos, registros, 
elementos de conexión, etc.  
 Ensayos y pruebas 
 Pruebas de servicio:  
 Requisitos eléctricos: Según punto 6 anexo II del Real Decreto 
279/1999. Uso de la canalización: Existencia de hilo guía. 
 Conservación y mantenimiento 
 Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto 
con materiales agresivos, humedad y suciedad. 

 
INTERFONÍA Y VÍDEO 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Instalación que consta de un sistema exterior formado por una 
placa que realiza llamadas, un sistema de telecámaras de grabación, 
un sistema de recepción de imágenes con monitor interior, y un 
sistema abrepuertas. Se puede mantener conversación interior- 
exterior. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 La medición y valoración de la instalación de interfonía y vídeo, 
se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos 
protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección y sin 
descontar el paso por cajas (si existiera), y parte proporcional de 
codos o manguitos y accesorios. El resto de componentes de la 
instalación, como cámaras, monitores, distribuidor de señal de vídeo, 
etc., se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso 
ayudas de albañilería. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Conducción: Tubo de aislante flexible. Cable coaxial de 75 
ohmios. 
 En el zaguán de entrada al edificio: Un módulo base con caja 
de empotrar y amplificador. Uno o varios módulos de ampliación con 
caja de empotrar y pulsadores. Una telecámara con obturador y 
lámparas de iluminación. Un abrepuertas. 
 En el interior del edificio: Un conjunto de monitor (caja, marco, 
conector y monitor).  
 En la centralización: Una fuente de alimentación general. 
 En cada planta: Un distribuidor de señal de vídeo. Todo ello 
acompañado de una instalación de toma de tierra de los elementos 
de mando. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 El soporte de la instalación serán los paramentos verticales y 
horizontales, sobre los que se adosará o empotrarán los distintos 
mecanismos de la instalación así como las conducciones; estarán 
totalmente acabados en caso de adosar los mecanismos, y a falta de 
revestimiento para realizar rozas y empotrar. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 

actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Definidos los emplazamientos de armarios, cajas y monitores, 
se procederá al tendido de las canalizaciones previa apertura de 
rozas. Los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial 
empleado serán continuos, por lo que estos se ejecutarán mediante 
conectores coaxiales adecuados, empleándose también para la 
conexión a los equipos. Los cables mantendrán un código de 
colores, distintos a los de telefonía, TV, etc., para su identificación y 
conexión. Se respetarán las secciones mínimas indicadas en los 
esquemas de instalación y planos de proyecto. Se procederá a la 
colocación de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la 
utilización de “pasa hilos” (guías) impregnados de componentes que 
hagan fácil su deslizamiento por el interior. Una vez ejecutadas las 
canalizaciones, se procederá al recibido de elementos empotrados y 
la sujeción de armarios o paneles. La conexión del cable coaxial a 
los conectores de monitor, distribuidores, amplificadores, selectores y 
cambiadores automáticos, estará correctamente efectuada, incluso 
se realizará una ligera presión con unos alicates en la brida de 
sujeción de la malla de coaxial. Se respetará la altura de la caja a 
empotrar, quedando su parte superior a 1,70 m respecto del nivel de 
suelo definitivo. La telecámara se colocará orientada hacia fuentes 
luminosas potentes, y evitar grandes diferencias de luminosidad y 
reflexión por parte de objetos pulidos y superficies blancas. 
  Condiciones de terminación 
 Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas 
con el resto de la pared. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Sistemas de fijación de los distintos elementos de la 
instalación. Altura de colocación de la placa exterior. Observación de 
las conexiones o empalmes. 
 Ensayos y pruebas 
 Pruebas de servicio: Conectar la fuente de alimentación a la 
red y comprobar las tensiones suministradas por esta. Efectuar 
desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar: Recepción 
de la llamada. Regulación del volumen de audición mediante el 
potenciómetro de la unidad amplificadora. Regulación del brillo y 
contraste del monitor. Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, 
comprobar el funcionamiento del abrepuertas. El funcionamiento de 
las luces de los tarjeteros. Los valores de impedancia de entrada y 
salida de todos los elementos del sistema, deben coincidir con los de 
la impedancia característica del cable coaxial que se emplee. 
 Conservación y mantenimiento 
 Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto 
con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales 
de edificación de acuerdo con el ámbito de aplicación del CTE DB 
HS 3. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del 
aire viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de 
combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta 
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato 
que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por 
metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas 
que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas 
especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la 
longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del 
aspirador estático. El aislamiento térmico se medirá y valorará por 
metro cuadrado. El resto de elementos de la instalación de 
ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados 
y conectados. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Conductos (colector general y conductos individuales): Piezas 
prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, 
etc. Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos 
flexibles de aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, etc.), de 
plástico (P.V.C.), etc. 
 Rejillas: tipo. Dimensiones. 
 Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, 
etc. 
 Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o 
plásticos. Tipos. Características. Certificado de funcionamiento. 
 Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 16.1): cortinas de humo, 
aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, 
aireadores extractores de humos y calor mecánicos; sistemas de 
presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 
 Alarmas de humo autónomas, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 17). 
 Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, 
terminales, etc., (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 16.2). 
 Aislante térmico, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 3). Tipo. Espesor. Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 
los productos tendrán las siguientes características: Conductos de 
admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de 
obstáculos en todo su recorrido. Los conductos deberán tener un 
acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su 
registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción 
para ventilación mecánica cumplirán: Cada conducto de extracción, 
salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer 
en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios 
conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su 
ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en la 
coronación y en el arranque de los tramos verticales. Cuando se 
prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 
temperatura de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal 
forma que se evite la producción de condensación Los conductos 
que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio 
deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 
3 del DB SI 1. Los conductos deben ser estancos al aire para su 
presión de dimensionado. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, 
sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del 
conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso 
con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un 

aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el 
paso a través del mismo no sea una unión rígida. Cada tramo entre 
forjados se apoyará en el forjado inferior. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: Cuando las 
aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un 
pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de 
ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con 
el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán 
colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el 
exterior. 
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción 
dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la 
dirección de la circulación del aire. Según el CTE DB HS 3, apartado 
6.1.2 Conductos de extracción: Deberá preverse el paso de los 
conductos a través de los forjados y otros elementos de partición 
horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios 
para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los 
forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que 
se rellenará con aislante térmico. El tramo de conducto 
correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado 
inferior de la misma. En caso de conductos de extracción para 
ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el 
aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º 
con transiciones suaves. Cuando las piezas sean de hormigón en 
masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo  
M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del 
conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de 
otro material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, 
cuidando la estanquidad de sus juntas. 
 Las aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros 
objetos hasta que se coloquen los elementos de protección 
correspondientes. Cuando el conducto para la ventilación específica 
adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá 
conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el 
conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal 
siguiente. Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de 
ventilación mecánicos: Los aspiradores mecánicos y los aspiradores 
híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su 
limpieza. Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro 
de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando 
debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. Se dispondrá un sistema 
automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y 
mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien 
adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del 
desplazamiento del aire en todos los puntos. El aspirador híbrido o el 
aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto 
al conducto de extracción o a su revestimiento. El sistema de 
ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera 
estable y utilizando elementos antivibratorios. Los empalmes y 
conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la 
entrada o salida de aire en esos puntos. 
 Condiciones de terminación 
 Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están 
llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución  
 Conducciones verticales: Disposición: tipos y secciones según 
especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. Sustentación: correcta 
sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. Aislamiento 
térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
 Conexiones individuales: Derivaciones: correcta conexión con 
pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
 Aberturas y bocas de ventilación: Ancho del retranqueo (en 
caso de estar colocadas en éste).  Aberturas de ventilación en 
contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de 
entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier 
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punto donde pueda haber personas de forma habitual que se 
encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
 Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
 Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la 
cubierta del edificio. 
 Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
 Conductos de admisión. Longitud. 
 Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las 
zonas comunes. 
 

 Medios de ventilación natural: Aberturas mixtas en la zona 
común de trasteros: disposición. Número de aberturas de paso en la 
partición entre trastero y zona común. Aberturas de admisión y 
extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación 
vertical entre ellas. Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. Aberturas de extracción: conexión al 
conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o 
esquina. 
 Ensayos y pruebas 
 Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación 
del caudal extraído en la primera y última conexión individual.

 
 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución 
eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la 
acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja 
general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión 
que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado 
las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y 
eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin 
fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de 
una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma 
de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el 
suelo. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y 
valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo 
ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, 
como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, 
etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 
correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de 
luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y 
mecanismos. 
 Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas 
principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y 
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por 
metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes 
de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y 
valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Instalación de baja tensión: En general, la determinación de las 
características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 
señalado en la norma UNE 20.460-3. 
 Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de 
los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 
suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración 
Pública competente. 
 Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la 
Caja General de Protección con la centralización de contadores. Las 
líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. Conductores 
aislados en el interior de tubos en montaje superficial. Conductores 
aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil. Canalizaciones eléctricas 
prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 
fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
 Contadores. Colocados en forma individual. Colocados en 
forma concentrada (en armario o en local). 
 Derivación individual: es la parte de la instalación que, 
partiendo de la línea general de alimentación suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales 
estarán constituidas por: Conductores aislados en el interior de tubos 
empotrados.  Conductores aislados en el interior de tubos 
enterrados. Conductores aislados en el interior de tubos en montaje 
superficial. Conductores aislados en el interior de canales protectoras 

cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. Canalizaciones 
eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60439-2. Conductores aislados en el interior de conductos cerrados 
de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Los 
diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en 
derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 
 Interruptor de control de potencia (ICP). 
 Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el 
MICT: Interruptores diferenciales. Interruptor magnetotérmico general 
automático de corte omnipolar. Interruptores magnetotérmicos de 
protección bipolar. 
 Instalación interior: Circuitos. Conductores y mecanismos: 
identificación, según especificaciones de proyecto. Puntos de luz y 
tomas de corriente. Aparatos y pequeño material eléctrico para 
instalaciones de baja tensión. Cables eléctricos, accesorios para 
cables e hilos para electrobobinas. 
 Regletas de la instalación como cajas de derivación, 
interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, 
zumbadores y regletas. El instalador poseerá calificación de 
Empresa Instaladora. 
 En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o 
SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se 
comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las 
indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean 
de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de 
homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión 
asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: 
sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones 
de montaje. No procede la realización de ensayos. Las piezas que no 
cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 
durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
 Instalación de puesta a tierra: Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. Conductor de tierra o 
línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. Conductor de 
equipotencialidad suplementaria. Borne principal de tierra, o punto de 
puesta a tierra. Masa. Elemento conductor. 
 Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores 
desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los 
elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras 
enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los 
materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no 
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la 
corrosión y comprometa las características del diseño de la 
instalación. 
 El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación 
se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Instalación de baja tensión: La fijación se realizará una vez 
acabado completamente el paramento que la soporte. Las 
instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 
empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente 
en su ámbito de actuación. El soporte serán los paramentos 
horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
empotrada. En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y 
tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los 
conductores tubos, bandejas o canaletas. En el caso de instalación 
empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el 
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán 
una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 
sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 
hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. 
Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia 
entre rozas paralelas será de 50 cm. 
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 Instalación de puesta a tierra: El soporte de la instalación de 
puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el 
lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no 
menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se 
hincarán picas, placas, etc. El soporte para el resto de la instalación 
sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de 
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente 
acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos 
de PVC rígido o flexible respectivamente. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 En general: 
 En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la 
corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos 
metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 En la instalación de baja tensión: Cuando algún elemento de la 
instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 
una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las 
canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como 
las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
 Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir 
dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: La protección 
contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 
sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las 
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 
conductores. 
 Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente 
protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la 
elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 
conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por 
avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 
todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); 
la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido 
corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga 
un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en 
una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
 En la instalación de puesta a tierra: Las canalizaciones 
metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 
calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por 
razones de seguridad. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Instalación de baja tensión: Se comprobará que todos los 
elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el 
criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará 
por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los 
diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, 
puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. Al marcar los tendidos de la 
instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con 
la instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la 
acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la 
compañía suministradora. Se colocará la caja general de protección 
en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la 
red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la 
misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos 
orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la 
corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de 
resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red 
general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o 
sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. 
La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al 
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la 
hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y 
su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
 Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del 
nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar 
alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros 
eventuales, etc. Las puertas serán de tal forma que impidan la 
introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm 
sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la 
corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 
suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
 Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el 
recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con 

conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en 
montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, 
instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección 
de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será 
roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se 
dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de 
los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) 
impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el 
interior. 
 El recinto de contadores, se construirá con materiales no 
inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras 
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán 
resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, 
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los 
paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 
1,80 cm. 
 Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y 
replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o 
adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso 
de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo 
en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de 
tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un 
registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con 
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán 
mediante manguitos de 10 cm de longitud. 
 Se colocarán los cuadros generales de distribución e 
interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos 
como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo 
en tabicón de 12 cm de espesor. 
 Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se 
realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el 
interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se 
colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas 
verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y 
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia 
entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 
4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será 
superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación 
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 
penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los 
cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes 
o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán 
adosadas al paramento. 
 Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de 
aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de 
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la 
instalación empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a 
las regletas, mecanismos y equipos. Para garantizar una continua y 
correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad 
y se protegerán con envolventes o pastas. Las canalizaciones 
estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se 
identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, 
cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás 
conductores. 
 Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre 
las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma 
que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre 
dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará 
curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al 
cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro 
exterior del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no 
eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, 
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de 
la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el 
cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. Los extremos de los 
cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros 
dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada 
con la ayuda de prensaestopas. 
 Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o 
dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que 
aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su 
verificación en caso necesario. En caso de conductores aislados en 
el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo 
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio 
de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin 
que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., 
o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de 
los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. Paso a través de elementos de la 
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construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no 
se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la 
protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se 
dispondrán éstos en el interior de tubos 
 Instalación de puesta a tierra: Se comprobará que la situación, 
el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, 
principalmente la situación de las líneas principales de bajada a 
tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se 
redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 
facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de 
todos los componentes de la instalación. Durante la ejecución de la 
obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada 
por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas 
metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de 
electrodos de picas. Al iniciarse las obras de cimentación del edificio 
se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior 
al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta 
conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. Una serie de 
conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra 
situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados 
por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 
 Los conductores de protección estarán protegidos contra 
deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos 
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la 
verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas 
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con 
juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor 
de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 
desmontables mediante útiles adecuados.  
 Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate 
de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se 
realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se 
preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza 
protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente 
la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la 
plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el 
primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se 
enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un 
nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se 
deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el 
pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra 
con la pica. 
 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra 
y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente 
correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los 
electrodos de tierra. Sobre los conductores de tierra y en lugar 
accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, 
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. Si los 
electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en 
el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, 
con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del 
terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se 
realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el 
conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
 Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán 
los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la 
línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La 
puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. La 
línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, 
aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con 
conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán 
lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las 
conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con 
tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de 
alto punto de fusión. 
 Condiciones de terminación 
 Instalación de baja tensión: Las rozas quedarán cubiertas de 
mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la 
instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 
distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos 
posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se 
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la 
dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 
instalación con la Reglamentación vigente. 
 Instalación de puesta a tierra: Al término de la instalación, el 
instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 
instalación con la Reglamentación vigente. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Instalación de baja tensión: Instalación general del edificio: 
 Caja general de protección: Dimensiones del nicho mural. 
Fijación (4 puntos). Conexión de los conductores. Tubos de 
acometidas. 
 Línea general de alimentación (LGA): Tipo de tubo. Diámetro y 
fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, 
dimensiones. Número, situación, fijación de pletinas y placas 
cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 
 Recinto de contadores: Centralización de contadores: número y 
fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de 
líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto 
prefabricado y de los contadores. Conexiones. Cuarto de contadores: 
dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, 
alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, 
tipo e intensidad. Conexiones. Cuadro general de mando y 
protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 
temporizadores. Conexiones. 
 Derivaciones individuales: Patinillos de derivaciones 
individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. Derivación 
individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 
conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
 Canalizaciones de servicios generales: Patinillos para servicios 
generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación 
y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de 
alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de 
conductores. 
 Tubo de alimentación y grupo de presión: Tubo de igual 
diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. Instalación 
interior del edificio 
 Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. 
Conexiones. Identificación de conductores. 
 Instalación interior: Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. Paso a 
través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. Acometidas a 
cajas. Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en 
locales húmedos. Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado 
de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del 
conductor. Conexiones. 
 Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones 
según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la 
tapa del paramento. 
 Mecanismos: Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al 
paramento. Instalación de puesta a tierra: 
 Conexiones: Punto de puesta a tierra. Borne principal de 
puesta a tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de 
conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
 Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. 
Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
 Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. 
Conexiones. 
 Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, 
registrable. Ejecución y disposición. 
 Conductor de unión equipotencial: Tipo y sección de conductor. 
Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
 Línea de enlace con tierra: Conexiones. 
 Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del 
conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
 Ensayos y pruebas 
 Instalación de baja tensión. Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: De conductores entre fases (si es trifásica 
o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. Instalación de 
puesta a tierra: Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando 
los siguientes controles: La línea de puesta a tierra se empleará 
específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no 
previstas para tal fin. Comprobación de que la tensión de contacto es 
inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en 
cualquier masa del edificio. Comprobación de que la resistencia es 
menor de 20 ohmios. 
 Conservación y mantenimiento 
 Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los 
componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos 
y humedad. Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los 
elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 
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 Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional 

exigida por la Administración competente. 

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

FONTANERÍA 
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y 
distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las 
griferías, ambos inclusive. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro 
lineal de longitud de iguales características, sin descontar los 
elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello 
completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de 
accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección 
cuando exista para los aislamientos. El resto de componentes de la 
instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 
correcto funcionamiento. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas 
antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y 
tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de 
presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, 
válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, 
batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de 
impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 
 Red de agua fría. 
 Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con 
un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. Sistemas de 
control y regulación de la presión: Grupos de presión. Deben 
diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio 
alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en 
marcha del grupo. Las bombas del equipo de bombeo serán de 
iguales prestaciones. Deposito de presión: estará dotado de un 
presostato con manómetro. Sistemas de tratamiento de agua. Los 
materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento 
de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a 
resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los 
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de 
tratamiento. Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 
grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 
calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en 
general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
 Instalaciones de agua caliente sanitaria. Distribución (impulsión 
y retorno). El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión 
como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE. 
 Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión 
nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del 
fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada 
la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del 
agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y 
aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran 
adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los 
siguientes tubos: Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 
047:1996; Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; Tubos 
de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; Tubos de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 
1452:2000; Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según 
Norma UNE EN ISO 15877:2004; Tubos de polietileno (PE), según 
Normas UNE EN 12201:2003; Tubos de polietileno reticulado (PE-X), 
según Norma UNE EN ISO 15875:2004; Tubos de polibutileno (PB), 
según Norma UNE EN ISO 15876:2004; Tubos de polipropileno (PP) 
según Norma UNE EN ISO 15874:2004; Tubos multicapa de 
polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 
según Norma  
UNE 53 960 EX:2002; Tubos multicapa de polímero / aluminio / 
polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 
 Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del 
fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de 
maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 
 Accesorios. Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje 
y desmontaje, así como aislante eléctrico. Sistemas de 
contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán 
fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad 
adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las 
corrosiones. Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios 

y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y 
productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de 
aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y 
requisitos expuestos a continuación: No deben modificar las 
características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. Deben ser capaces de 
funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 
temperaturas exteriores de su entorno inmediato. Deben ser 
compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un 
riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista 
de la instalación. Para cumplir las condiciones anteriores pueden 
utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 
tratamiento de agua. 
 Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas 
de los tubos serán del tipo cónico. El ACS se considera igualmente 
agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 
requisitos al respecto. 
 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir 
pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en 
el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes 
a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como 
aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
 El material de válvulas y llaves no será incompatible con las 
tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de 
una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero 
inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden 
emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de 
tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de 
mantenimiento. 
 Se realizará la comprobación de la documentación de 
suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas 
UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. Se verificará el 
marcado CE para los productos siguientes: Tubos y racores de acero 
para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 
consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 15.2). Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para 
el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 15.3). Tubos y racores de acero inoxidable para el 
transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 15.4). Tubos redondos de cobre (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 15.10). Las piezas que 
hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 
características técnicas mínimas que deban reunir. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, 
donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar 
empotrada.  Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán 
preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al 
efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas 
realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 
empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente 
en su ámbito de actuación.  Revisión de documentación: certificados, 
boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Según el 
CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de 
tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
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electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del 
agua se instale primero el de menor valor. 
 En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de 
las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de 
circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de 
ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se 
admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, 
en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin 
embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 
montando una válvula de retención entre ambas tuberías. Se podrán 
acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las 
vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías 
metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, 
del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del 
terreno mediante la interposición de un elemento separador de 
material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro 
de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de 
dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo 
igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como 
codos, curvas.  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá 
igualmente. 
 Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de 
un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de 
otros sistemas. Los materiales que se vayan a utilizar en la 
instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no 
deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. El material 
de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. No podrán emplearse para las tuberías ni para los 
accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero. Dada la alteración que producen 
en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición 
contenga plomo. Cuando los tubos discurren enterrados o 
empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material 
de los mismos, serán: 
− Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, 

bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
− Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
− Para tubos de fundición con revestimiento de película continua 

de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.1.1: Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente 
ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El 
trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y 
ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por 
golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las 
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, 
disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
 Uniones y juntas: 
 Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 
4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente 
la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones 
tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
 Protecciones: 
 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías 
empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la 
posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se 
dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente 
aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 
 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la 
temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará 
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de 
constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 
 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería 
haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos 
perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, 
de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el 
pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran 
producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá 
como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. 
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma 
empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se 
instalará un elemento o dispositivo dilatador.  

 Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las 
bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección 
contra el ruido. 
 Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de 
los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos 
queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden 
las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al 
edificio.  
 Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se 
dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue 
sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No 
podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  
 Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, 
apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador 
general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que 
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la 
acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando 
ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un 
enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su 
vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma 
fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una 
conexión de envío de señales para la lectura a distancia del 
contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas 
capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie 
como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y 
situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la 
necesaria ventilación de la cámara. 
 Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, 
apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las 
distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos 
establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones 
de ejecución. 
 Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, 
según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente 
accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con 
tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer 
en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que 
asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de 
animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, 
en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la 
tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de 
cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de 
existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas 
válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el 
deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. 
Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil 
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su 
mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de 
manera que el agua se renueve por su propio modo de 
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 
 Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, 
apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro 
tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del 
conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 
Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos 
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de 
anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se 
instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de 
cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se 
instalarán preferiblemente sumergidas. .  
 Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: 
estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las 
presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de 
interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las 
bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de 
forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de 
funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como 
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de 
presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte 
superior, con una presión de apertura por encima de la presión 
nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del 
depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden 
disponerse tanto en línea como en derivación. 
 Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, 
según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación 
alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de 
presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula 
de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El 
accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando 
existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 
centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para 
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la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de 
presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado 
de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador 
según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de 
instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de 
instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el 
punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación 
conformes con la reglamentación vigente. 
 Condiciones de terminación 
 La instalación se entregará terminada, conectada y 
comprobada. Control de ejecución, ensayos y pruebas. Control de 
ejecución 
 Instalación general del edificio. 
 Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un 
orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de 
registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 
impermeabilizada en el interior del edificio. Contador general: 
situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y 
grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. Llave general: 
diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible 
aéreo. Grupo de presión: marca y modelo especificado Depósito 
hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. Equipo de 
bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. 
Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de 
aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de 
esfuerzos a la red y vibraciones. Batería de contadores divisionarios: 
local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero 
sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de 
otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del 
soporte; colocación de contadores y llaves. 
 Instalación particular del edificio. Montantes: Grifos para 
vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. En caso de 
instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y 
con llave de corte. Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. Posición 
paralela o normal a los elementos estructurales. Comprobación de 
las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.  
 Derivación particular: Canalizaciones a nivel superior de los 
puntos de consumo. Llaves de paso en locales húmedos. Distancia a 
una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. Diámetros 
y materiales especificados. Tuberías de PVC, condiciones especiales 
para no impedir la dilatación. Tuberías de acero galvanizado 
empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con 
galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de 
ir empotradas. Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a 
tierra de aparatos eléctricos. 
 Grifería: Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto.  
 Calentador individual de agua caliente y distribución de agua 
caliente: Cumple las especificaciones de proyecto. 
 Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de 
protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas 
de ventilación, en su caso. 
 Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de 
corte bipolar. En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de 

prohibición y protección. Disposición de llaves de paso en entrada y 
salida de agua de calentadores o termos. 
 Ensayos y pruebas 
 Pruebas de las instalaciones interiores. 
 Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las 
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando 
todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez 
realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la 
grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la 
prueba anterior.  
 En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes 
pruebas de funcionamiento: Medición de caudal y temperatura en los 
puntos de agua. Obtención de los caudales exigidos a la temperatura 
fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la 
simultaneidad. Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a 
la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a 
uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber 
abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
 Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: Medidas 
no se ajustan a lo especificado. Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se 
rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas 
de comenzada la prueba. 
 Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves 
de paso de la instalación, se rechazarla instalación si se observa 
funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, 
aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al 
que se sujeta. 
 Conservación y mantenimiento 
 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su 
terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en 
la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante un año deben ser taponadas. Se procederá a la limpieza de 
filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar 
obstruido antes de la entrega de la obra. 
 Sistemas de tratamiento de agua. Los productos químicos 
utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 
seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La 
entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada 
de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas 
autorizadas para su manipulación. 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 
 Instalación general del edificio. Prueba hidráulica de las 
conducciones: Prueba de presión Prueba de estanquidad 
 Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los 
presostatos. Nivel de agua/ aire en el depósito. Lectura de presiones 
y verificaciones de caudales. Comprobación del funcionamiento de 
válvulas. Instalaciones particulares. 
 Prueba hidráulica de las conducciones: Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
 Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. Caudal 
en el punto más alejado. 

 
APARATOS SANITARIOS 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los 
edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como 
para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente 
mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de 
aguas.  Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, 
vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación 
utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su 
resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser 
de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, 
fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, 
completamente terminada su instalación incluidas ayudas de 
albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte 
individual. Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia 
pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los 
grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos 
con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, 

grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación 
antes de los puntos de consumo. 
 Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un 
dispositivo antirretorno. La recepción de los productos, equipos y 
sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 
 Productos con marcado CE: Inodoros y conjuntos de inodoros 
con sifón incorporado, (Relación de productos con marcado CE, 
15.1). Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 15.5). Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 15.6). Bidets (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 15.7). Cubetas de lavado comunes 
para usos domésticos, (Relación de productos con marcado CE, 
15.8). 
 Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con 
especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de 
manchas, bordes desportillados, faltas de esmalte, ni otros defectos 
en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la 
textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las 
piezas con defecto. Durante el almacenamiento, se mantendrá la 
protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos 
antes y durante el montaje. 
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PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 En caso de: Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el 
soporte será el paramento horizontal pavimentado. En ciertos bidés, 
lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya 
revestido. Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el 
propio mueble o meseta. Bañeras y platos de ducha: el soporte será 
el forjado limpio y nivelado. Se preparará el soporte, y se ejecutarán 
las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a 
la colocación de los aparatos sanitarios. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. No habrá 
contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero 
de los aparatos sanitarios con yeso. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical 
con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se 
sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas 
de unión con la grifería. Los aparatos metálicos tendrán instalada la 
toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión 
equipotencial eléctrica. Las válvulas de desagüe se solaparán a los 
aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno 
para asegurar la estanquidad.  
 Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven 
un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán 
incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
 Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los 
aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua 

se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas 
de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y 
las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En 
todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución 
de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, 
y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada 
del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde 
superior del recipiente. 
 Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus 
griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red 
de saneamiento. 
 Tolerancias admisibles 
 En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. En lavabo y 
fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó 
= 5 mm. Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 
mm. 
 Condiciones de terminación 
 Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas 
direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus 
elementos soporte. Quedará garantizada la estanquidad de las 
conexiones con el conducto de evacuación. Los grifos quedarán 
ajustados mediante roscas (junta de aprieto). El nivel definitivo de la 
bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el 
revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará 
con silicona neutra. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Verificación con especificaciones de proyecto. Unión correcta 
con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. Fijación y 
nivelación de los aparatos. 
 Conservación y mantenimiento 
 Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su 
utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, 
humedad y suciedad. Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán 
elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el 
esmalte. No se someterán los elementos a cargas para las cuales no 
están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en 
lugar de apoyados en el suelo. 

 
INSTALACIÓN DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

GAS NATURAL 
 

Descripción 
 Descripción 
Instalaciones de gas natural en edificios de viviendas. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Las tuberías, vainas o conductos se valorarán por metro lineal 
de longitud de iguales características, sin descontar los elementos 
intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente 
colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, 
manguitos, soportes, etc. El resto de componentes de la instalación 
se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo 
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Tubos y accesorios: De polietileno calidad PE80 o PE 100, 
conformes a la norma UNE-EN 1555. De cobre, estirado en frío, sin 
soldadura (tubos), tipo Cu-DHP, de acuerdo con UNE-EN 1057. De 
acero, tubos conforme a UNE 36864, UNE 19040, UNE 19041 y UNE 
14096, accesorios conforme a  
UNE-EN 10242. Acero inoxidable conforme a UNE 19049-1. Otros 
materiales aceptados en UNE-EN 1775. Vainas, conductos y 
pasamuros: metálicos, plásticos rígidos o de obra, conforme a UNE 
60670-4. Tallos de polietileno-cobre o polietileno-acero. Conforme a 
UNE 60405. Conjuntos de regulación y reguladores de presión. 
Según UNE 60404, UNE 60410 o UNE 60402. Contadores y sus 
soportes, según UNE-EN 1359, UNE 60510, UNE-EN 12261, UNE-
EN 12480, UNE 60495. Centralizaciones de contadores según UNE 
60490. Llaves de corte según UNE-EN 331, fácilmente precintables y 
bloqueables en posición “cerrado”. Conexiones a aparatos, rígidas o 
flexibles, según UNE 60670-7. Tomas de presión, según UNE 60719. 
Juntas elastoméricas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 12.1). Sistemas de detección de fugas (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 12.2). 

 Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, 
hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos serán rechazadas. 
 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, 
conservación y mantenimiento) 
 El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos 
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, 
donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar 
empotrada. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por 
instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Los 
conductos de extracción no podrán compartirse con otros conductos 
ni con locales de otros usos excepto con los trasteros. Las distancias 
mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros 
servicios (conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, 
mecanismos eléctricos, etc.), deberán ser de 3 cm en curso paralelo 
y de 1 cm en cruce. La distancia mínima al suelo deberá ser de 3 cm. 
Estas distancias se medirán entre las partes exteriores de los 
elementos considerados (conducciones o mecanismos). No habrá 
contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con estructuras 
metálicas del edificio. 
 En caso de conducciones ajenas que atraviesan el recinto de 
centralización de contadores, se deberá evitar que una conducción 
ajena a la instalación de gas discurra de forma vista. Cuando esto no 
se pueda evitar, se debe tener en cuenta lo siguiente: La conducción 
que lo atraviesa no deberá tener accesorios o juntas desmontables y 
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los puntos de penetración y salida deben ser estancos. Si se trata de 
tubos de plomo o de material plástico deberán estar, además, 
alojados en el interior de un conducto. Las conducciones vistas de 
suministro eléctrico se deberán alojar en una vaina continua de 
acero. La conducción no deberá obstaculizar las ventilaciones del 
recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de gas 
(llaves, reguladores de abonado, contadores, etc.). 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Como criterio general, las instalaciones de gas se deberán 
ejecutar de forma que las tuberías sean vistas o alojadas en vainas o 
conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o 
parcialmente en cualquier momento de su vida útil, a excepción de 
los tramos que deban discurrir enterrados. Cuando las tuberías 
(vistas o enterradas) atraviesen muros o paredes exteriores o 
interiores de la edificación, se deberán proteger con tubos 
pasamuros adecuados. Las tuberías pertenecientes a la instalación 
común deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada, 
azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la 
instalación individual deberán discurrir por zonas comunitarias del 
edificio, o por el interior de la vivienda o local que suministran. 
 Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se 
puedan cumplir estas condiciones, se adoptará en él la modalidad de 
“tuberías alojadas en vainas o conductos” El paso de tuberías no 
debe transcurrir por el interior de: huecos de ascensores o 
montacargas; locales que contengan transformadores eléctricos de 
potencia; locales que contengan recipientes de combustible líquido (a 
estos efectos, los vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen 
la consideración de recipiente de combustible líquido); conductos de 
evacuación de basura o productos residuales; chimeneas o 
conductos de evacuación de productos de la combustión; conductos 
o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que 
sirvan para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos 
que utilicen el propio gas suministrado. 
 No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los 
forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales. 
 En caso de tuberías vistas: deberán quedar convenientemente 
fijadas a elementos sólidos de la construcción mediante accesorios 
de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la 
estabilidad y alineación de la tubería. Los elementos de sujeción 
serán desmontables, quedando convenientemente aislados de la 
conducción y permitiendo las posibles dilataciones de las tuberías. 
 Cerca de la llave de montante y en todo caso al menos una vez 
en zona comunitaria, se deberá señalizar la tubería adecuadamente 
con la palabra “gas” o con una franja amarilla situada en zona visible. 
En caso de tuberías vistas no se podrá utilizar tubo de polietileno. 
 Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos 
deberán ser continuas o bien estar unidas mediante soldadura y no 
podrán disponer de órganos de maniobra, en todo su recorrido por la 
vaina o conducto. Las vainas serán continuas en todo su recorrido y 
quedarán convenientemente fijadas mediante elementos de sujeción. 
Cuando la vaina sea metálica, no estará en contacto con las 
estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, y será 
compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la 
corrosión. Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos 
extremos de la vaina deberán comunicar con el exterior del recinto, 
zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar 
entonces el otro sellado a la tubería) 
 Los conductos serán continuos en todo su recorrido, si bien 
podrán disponer de registros para el mantenimiento de las tuberías. 
Estos registros serán estancos con accesibilidad de grado 2 ó 3. 
Cuando el conducto sea metálico, no deberá estar en contacto con 
las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y deberá 
ser compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la 
corrosión. 
 Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos 
extremos del conducto deberán comunicar con el exterior del recinto, 
zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar 
entonces el otro sellado a la tubería). No se instalarán tuberías 
enterradas directamente en el suelo de las viviendas o locales 
cerrados destinados a usos no domésticos. Los tramos enterrados 
de las instalaciones receptoras se llevarán a cabo según los métodos 
constructivos y de protección de tuberías fijados en el reglamento 
vigente. Se podrán enterrar tubos de polietileno, de cobre o de acero, 
recomendándose el uso de polietileno en lo referente a redes y 
acometida exterior de combustibles gaseosos. 
 Tuberías empotradas. Esta modalidad de ubicación se limitará 
al interior de un muro o pared, y tan solo se puede utilizar en los 
casos en que se deban rodear obstáculos o conectar dispositivos 
alojados en armarios o cajetines. Si la pared que rodea el tubo 
contiene huecos, éstos se deberán obturar. Para ello se debe utilizar 
tubo de acero soldado o de acero inoxidable, o bien tubo de cobre 
con una longitud máxima de empotramiento de 40 cm, pero en estos 
tramos de tubería no puede existir ninguna unión. Excepcionalmente, 
en el caso de tuberías que suministren a un conjunto de regulación 
y/o de contadores, la longitud de empotramiento de tuberías podrá 

estar comprendida entre 40 cm y 2,50 m. Cuando una tubería se 
instale empotrada, de forma previa a su instalación se deberá limpiar 
de todo óxido o suciedad, aplicar una capa de imprimación y 
protegerla mediante la aplicación de una doble capa de cinta 
protectora anticorrosión adecuada (al 50% de solape). 
 Ubicación de los conjuntos de regulación. Los conjuntos de 
regulación deberán ser de grado de accesibilidad 2 y solo se 
instalarán en los siguientes emplazamientos: a) En el interior de 
armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la 
edificación. b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para 
este uso situados en el interior de la edificación, pero con al menos 
una de sus paredes colindante con el exterior. c) En el interior de 
recintos de centralización de contadores. d) En el interior de salas de 
calderas, cuando sea para el suministro de gas a las mismas. 
 En el caso de situación en nicho, recinto de centralización de 
contadores y salas de calderas, se puede prescindir del armario. En 
los casos a) y b) el armario o nicho deberá disponer de una 
ventilación directa al exterior al menos de 5 cm2, siendo admisible la 
de la holgura entre puerta y armario, cuando dicha holgura 
represente una superficie igual o mayor de dicho valor. En los casos 
c) y d), cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de 
calderas estén ubicados en el interior del edificio, sus puertas de 
acceso deberán ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior. 
En los casos b), c) y d), el conducto de la válvula de alivio deberá 
disponer de ventilación directa al exterior. 
 Ubicación de los reguladores MOP (Máxima presión de 
operación) de entrada: superior a 0,05 en inferior o igual a 0,4 bar y 
MOP de salida inferior a 0,05 bar y los MOP de entrada inferior a 
0,05 bar y MOP de salida inferior a 0,05 bar. Estos reguladores se 
deben instalar directamente en la entrada del contador o en línea en 
la instalación individual de gas. 
 Tomas de presión. En toda instalación receptora individual se 
deberá instalar una toma de presión, preferentemente a la salida del 
contador.  
 Llave de acometida: es la llave que da inicio a la instalación 
receptora de gas, se deberá instalar en todos los casos. El 
emplazamiento lo deberá decidir la empresa distribuidora, situándola 
próxima o en el mismo muro o límite de la propiedad, y satisfaciendo 
la accesibilidad grado 1 ó 2 desde zona pública, tanto para la 
empresa distribuidora como para los servicios públicos, (bomberos, 
policía, etc.). 
 Llave del edificio: se deberá instalar lo más cerca posible de la 
fachada del edificio o sobre ella misma, y permitirá cortar el servicio 
de gas a éste. El emplazamiento lo determina la empresa instaladora 
y la empresa distribuidora de acuerdo con la Propiedad. Su 
accesibilidad deberá ser de grado 2 ó 3 para la empresa 
distribuidora. 
 Llave de montante colectivo: se deberá instalar cuando exista 
más de un montante colectivo y tendrá grado de accesibilidad 2 ó 3 
para la empresa distribuidora desde la zona común o pública. 
 Llave de usuario: salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la 
Norma UNE 60670-5:2005, la llave de usuario se deberá instalar en 
todos los casos para aislar cada instalación individual y tener grado 2 
de accesibilidad para la empresa distribuidora desde zona común o 
desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que exista una 
autorización expresa de la empresa distribuidora. 
 Llaves integrantes de la instalación individual. 
 Llave de contador. Se deberá instalar en todos los casos y 
situarse en el mismo recinto, lo más cerca posible de la entrada del 
contador o de la entrada del regulador de usuario cuando este se 
acople a la entrada del contador. 
 Llave de vivienda o de local privado. Se deberá instalar en 
todos los casos y tener accesibilidad de grado 1 para el usuario. Se 
deberá instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no 
doméstico al que suministra, pero debiendo ser accesible desde el 
interior. Se podrá instalar en su interior, pero en este caso el 
emplazamiento debe ser tal que el tramo anterior a la llave dentro de 
la vivienda o local privado resulte lo más corto posible. 
 Llave de conexión de aparato. Se deberá instalar para cada 
aparato a gas, y deberá estar ubicada lo más cerca posible del 
aparato a gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser de 
grado 1 para el usuario. En el caso de aparatos de cocción, la llave 
del aparato se puede instalar, para facilitar la operatividad de la 
misma, en un recinto contiguo de la misma vivienda o local privado, 
siempre y cuando están comunicados mediante una puerta. 
 Contadores. Para gases menos densos que el aire, los 
contadores no deberán situarse en un nivel inferior al primer sótano o 
semisótano. Para gases más densos que el aire, los contadores no 
se deberán situar en un nivel inferior al de la planta baja. Los 
recintos, (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) 
destinados a la instalación de contadores deberán estar reservados 
exclusivamente para instalaciones de gas. El totalizador del contador 
se deberá situar a una altura inferior a 2,20 m del suelo. En el caso 
de módulos prefabricados, esta altura puede ser de hasta 2,40 m, 
siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar 
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que facilite al técnico correspondiente efectuar la lectura. En caso de 
fincas plurifamiliares, los contadores se deberán instalar 
centralizados, en recintos situados en zonas comunitarias del edificio 
y con accesibilidad grado 2 para la empresa distribuidora.  
 En caso de fincas unifamiliares o locales destinados a usos no 
domésticos, el contador se deberá instalar en un recinto tipo armario 
o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de la 
propiedad, y con accesibilidad grado 2 desde el exterior del mismo 
para la empresa distribuidora. 
 En caso de instalación centralizada de contadores: se pueden 
centralizar de forma total en un local técnico o armario, o bien de 
forma parcial en locales técnicos, armarios o conductos técnicos en 
rellano. Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos pueden 
ser prefabricados o construirse con obra de fábrica y enlucidos 
interiormente. La puerta de acceso al recinto, sea local técnico o 
armario de centralización total o parcial , o armario o nicho para más 
de un contador, abrirá hacia fuera y dispondrá de cerradura con llave 
normalizada por la empresa distribuidora. Si se trata de un local 
técnico, la puerta abrirá desde el interior del mismo sin necesidad de 
llave. En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, 
existirá una placa identificativa que lleve grabada, de forma indeleble, 
la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. 
Dicha placa debe ser metálica o de plástico rígido. 
 En el caso de recintos de centralización diseñados para más 
de dos contadores, en un lugar visible del interior del recinto se 
colocará un cartel informativo que contenga, como mínimo, las 
siguientes inscripciones: Prohibido fumar o encender fuego. 
Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde. 
 No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la 
instalación correspondiente están cerradas. En el caso de cerrar una 
llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el 
resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas. 
Además, en el exterior de la puerta del recinto se deberá situar un 
cartel informativo que contenga la siguiente inscripción: “Contadores 
de gas”. 
 Ventilación de los recintos de centralización de contadores: los 
locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos 
técnicos de centralización de contadores deberán disponer de una 
abertura de ventilación situada en su parte inferior y otra situada en 
su parte superior. Las aberturas de ventilación podrán ser por orificio 
o por conducto. Las aberturas de ventilación serán preferentemente 
directas, es decir, deberán comunicar con el exterior o con un patio 
de ventilación. Las aberturas de ventilación se deberán proteger con 
una rejilla fija. La ventilación directa de los armarios situados en el 
exterior también se podrán realizar a través de la parte inferior y 
superior de la propia puerta. 
 Locales donde se ubican los aparatos de gas: en los locales 
que estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no se 
deberán instalar aparatos de gas. Cuando el gas suministrado sea 
más denso que el aire, en ningún caso se debe instalar aparatos de 
gas en un primer sótano. 
 Los locales destinados a dormitorio y los locales de baño, 
ducha o aseo, no deberán contener aparatos de gas de circuito 
abierto. En este tipo de locales sólo se pueden instalar aparatos a 
gas de circuito estanco, debiendo cumplir la reglamentación vigente 
en lo referente a locales húmedos, en el caso de baños, duchas o 
aseos. No se deberán ubicar aparatos de circuito abierto conducidos 
de tiro natural en un local o galería cerrada que comunique con un 
dormitorio, local de baño o ducha, cuando la única posibilidad de 
acceso de estos últimos sea a través de una puerta que comunique 
con el local o galería donde está el aparato. Los aparatos a gas de 
circuito abierto conducido para locales de uso doméstico, se deben 
instalar en galerías, terrazas, en recintos o locales exclusivos para 
estos aparatos, o en otros locales de uso restringido (lavaderos, 
garajes individuales, etc.). También se pueden instalar este tipo de 
aparatos en cocinas, siempre que se apliquen las medidas 
necesarias que impidan la interacción entre los dispositivos de 
extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los 
productos de combustión. 
 Los dos párrafos anteriores no son de aplicación a los aparatos 
de uso exclusivo para la producción de agua caliente sanitaria. 
 Condiciones de terminación 

 Al término de la instalación, el instalador autorizado, e 
informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Dimensiones y cota de solera. Colocación de la llave de cierre 
y del regulador de presión. Enrasado de la tapa con el pavimento. En 
los montantes, colocación y diámetro de la tubería así como que la 
distancia de las grapas de fijación sea menor o igual a 2 m. 
Colocación de manguitos pasamuros y existencia de la protección de 
los tramos necesarios con fundas. Colocación y precintado de las 
llaves de paso. Diámetros y colocación de los conductos, así como la 
fijación de las grapas. Colocación de los manguitos pasamuros y 
existencia de fundas para protección de tramos.  En la entrada al 
contador y en cada punto de consumo, existencia de una llave de 
paso. En el calentador, cumplimiento de las distancias de protección 
y su conexión al conducto de evacuación cuando así se requiera. 
Existencia de rejillas de aireación en el local de consumo, así como 
su altura de colocación y dimensiones. 
 Ensayos y pruebas 
 La instalación deberá superar una prueba de estanquidad cuyo 
resultado deberá ser documentado de acuerdo con la legislación 
vigente. La prueba de estanqueidad se deberá realizar con aire o gas 
inerte, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido. Antes de iniciar la 
prueba de estanqueidad se deberá asegurar que están cerradas las 
llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como 
que están abiertas las llaves intermedias. Una vez alcanzado el nivel 
de presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se 
estabilice la temperatura, se deberá realizar la primera lectura de 
presión y empezar a contar el tiempo de ensayo. 
 Conservación y mantenimiento 
 Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad. Se mantendrán tapadas todas las 
instalaciones hasta el momento de su conexión a los aparatos y a la 
red. 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 
 Pruebas previas al suministro: Previamente a la solicitud de 
puesta en servicio, la empresa suministradora deberá disponer de la 
documentación técnica de la instalación receptora, según lo 
establecido en la legislación vigente. Una vez firmado el contrato de 
suministro, la empresa suministradora deberá proceder a realizar las 
pruebas previas contempladas en la legislación vigente. Levadas a 
cabo con resultado satisfactorio, la empresa suministradora 
extenderá un Certificado de Pruebas Previas y solicitará para 
instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución, 
la puesta en servicio de la instalación a la empresa distribuidora 
correspondiente. 
 Puesta en servicio: Para la puesta en servicio de una 
instalación suministrada desde una red de distribución, la empresa 
distribuidora procederá a realizar las comprobaciones y 
verificaciones establecidas en las disposiciones que al respecto le 
son de aplicación. Una vez llevadas a cabo, para dejar la instalación 
en servicio, la empresa distribuidora deberá realizar, además, las 
siguientes operaciones: Comprobar que quedan cerradas, 
bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de las instalaciones 
individuales que no sean objeto de puesta en servicio en ese 
momento. Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, 
precintadas y taponadas las llaves de conexión de aquellos aparatos 
a gas pendientes de instalación o de poner en marcha. Abrir la llave 
de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en 
servicio, que en el caso más general deberán ser: la acometida 
interior, la instalación común y, si se da el coso, las instalaciones 
individuales que sean objeto de puesta en servicio La operación de 
purgado deberá realizarse con la precauciones necesarias, 
asegurándose que al darla por acabada no existe mezcla de aire-gas 
dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación 
dejada en servicio. 

 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de 
fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, 
filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas 
y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la 
fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los 
circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con 
la red de alimentación. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 

 Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, 
incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte 
proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
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el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. Se realizará la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado 
en el proyecto. 
 Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección 
mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. 
Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. 
Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
 Luminarias para lámparas de incandescencia o de 
fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del 
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con 
celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de 
protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de 
potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en 
planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias 
para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. 
Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y 
conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 
en el caso de proyectores de exterior. 
 Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), 
tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las 
lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, 
temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de 
rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que 
los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 
10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107 
 Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, 
condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e 
identificables siguientes indicaciones: Reactancia: marca de origen, 
modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente 
nominal de alimentación. Condensador: marca de origen, tipo o 
referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 
alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces 
la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura 
máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen 
parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para 
corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar 
conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del 
condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la 
desconexión del receptor. Cebador: marca de origen, tipo o 
referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para 
los que sea utilizable. Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo 
(interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de 
protección mínima.  
 Conductores: sección mínima para todos los conductores, 
incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los 
electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
 Elementos de fijación. Las piezas que no cumplan las 
especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. El 
almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los 
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 
contacto con el terreno. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte  
 La fijación se realizará una vez acabado completamente el 
paramento que lo soporte. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Cuando 

algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o 
instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por 
encima de ésta. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se 
dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de 
iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En 
las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en 
las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se 
dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada 
uno de los peldaños de las escaleras. 
 Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de 
iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación 
y control que cumplan las siguientes condiciones: Toda zona 
dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 
cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los 
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 
sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 
control de encendido y apagado por sistema de detección de 
presencia o sistema de temporización. Se instalarán sistemas de 
aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea 
paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos 
indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
 Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 
empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente 
en su ámbito de actuación. Una vez replanteada la situación de la 
luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. Se 
proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado 
en la parte de baja tensión. Las partes metálicas accesibles de los 
receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de 
protección del circuito. En redes de alimentación subterráneas, los 
tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el 
nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro 
interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización 
que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 
cm por encima del tubo.  
 Tolerancias admisibles 
 La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
 Condiciones de terminación 
 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, 
el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que 
acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de 
instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en 
número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al 
efecto.  
 Ensayos y pruebas 
 Accionamiento de los interruptores de encendido del 
alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas 
correspondientes. 
 Conservación y mantenimiento 
 Todos los elementos de la instalación se protegerán de la 
suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá a la 
limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la 
obra. 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 
 Documentación: certificados, boletines y documentación 
adicional exigida por la Administración competente. 

 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el 
CTE DB SI, como consecuencia de las características de su proyecto 
y su construcción. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en 
cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones de 
protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, 

equipos de manguera, bocas, etc. El resto de elementos auxiliares 
para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de 
fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones 
establecidas en los apartados correspondientes de la subsección 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería. 
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de 
los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra 
proyectada realmente ejecutada 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
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 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. Los aparatos, equipos y 
sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la 
protección contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas 
en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/ 1993. Existen diferentes tipos de instalación contra 
incendios: 
 Extintores portátiles o sobre carros. Columna seca 
(canalización según apartado correspondiente del capítulo 
Fontanería). Bocas de incendio equipadas. Grupos de bombeo. 
Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma 
automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante 
pulsadores). Instalación automática de extinción, (canalización según 
apartado correspondiente del capítulo Fontanería, con toma a la red 
general independiente de la de fontanería del edificio). Hidrantes 
exteriores. Rociadores. Sistemas de control de humos. Sistemas de 
ventilación. Sistemas de señalización. Sistemas de gestión 
centralizada. 
 Las características mínimas se especifican en cada una de las 
normas UNE correspondientes a cada instalación de protección de 
incendios. Todos los componentes de la instalación deberán recibirse 
en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la 
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. Productos con 
marcado CE: 
 Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 17.1). 
 Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 17.2). 
 Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 17.3): Dispositivos de 
alarma de incendios acústicos. Equipos de suministro de 
alimentación. Detectores de calor puntuales. Detectores de humo 
puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización. Detectores de llama puntuales. 
Pulsadores manuales de alarma. Detectores de humo de línea que 
utilizan un haz óptico de luz. Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión 
de detectores de fuego y alarmas de incendio. Detectores de 
aspiración de humos. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de 
fallo. 
 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 
equipados con mangueras, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 17.4): Bocas de incendio equipadas con mangueras 
semirrígidas. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 17.5): Dispositivos 
automáticos y eléctricos de control y retardo. Dispositivos 
automáticos no eléctricos de control y de retardo. Dispositivos 
manuales de disparo y de paro. Conjuntos de válvulas de los 
contenedores de alta presión y sus actuadores. Válvulas 
direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas 
de CO2. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. Conectores. Detectores especiales 
de incendios. Presostatos y manómetros. Dispositivos mecánicos de 
pesaje. Dispositivos neumáticos de alarma. Válvulas de retención y 
válvulas antirretorno. 
  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para 
sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 17.6): Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de 
retardo. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería 
seca. Alarmas hidromecánicas. Detectores de flujo de agua. 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por 
polvo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.7). 
 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de 
espuma, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.8). 
 De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante 
certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la 
correspondiente marca de conformidad a normas No será necesaria 
la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes 
cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo único para una 
instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los 
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el 
equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico 
titulado competente, en el que se especifiquen sus características 
técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas 
las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, 

realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo 
con él. Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o 
que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica 
serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos 
que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en 
proyecto. 
 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, 
conservación y mantenimiento)  
 Los productos se protegerán de humedad, impactos y 
suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes 
originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la 
instalación. No estarán en contacto con el terreno. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 El soporte de las instalaciones de protección contra incendios 
serán los paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a 
través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de 
la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. 
Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., 
necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de 
los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se 
trabaje estarán limpias y niveladas. El resto de componentes 
específicos de la instalación de la instalación de protección contra 
incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en 
superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los 
condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB 
SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para 
soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su 
funcionamiento. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En el caso 
de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos 
agentes de los mismos. Cuando las canalizaciones sean 
superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus 
componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará 
por instaladores debidamente autorizados. La Comunidad Autónoma 
correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los 
instaladores autorizados. Durante el replanteo se tendrá en cuenta 
una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con 
conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán 
las roscas y el interior de estas. Además de las condiciones 
establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a 
tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de 
fontanería. Se procederá a la colocación de los conductores 
eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para 
hacer fácil su paso por el interior. Para las canalizaciones el montaje 
podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones 
superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes 
con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el 
tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada 
está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, 
interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas 
con yeso o mortero. El paso a través de elementos estructurales será 
por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de 
ellos no se alojará ningún accesorio. Todas las uniones, cambios de 
dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con 
pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, 
preferentemente teflón. Las reducciones de sección de los tubos, 
serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. Una vez 
realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la 
conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la 
instalación, y con sus equipos de regulación y control. 
 Tolerancias admisibles 
 Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del 
extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. Columna 
seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el 
centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. Bocas de 
incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m 
sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, 
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siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, 
estén situadas a la altura citada. 
 Condiciones de terminación 
 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, 
el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que 
acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas  
 Control de ejecución 
 Extintores de incendios 
 Columna seca: Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. Toma de alimentación: Unión de la tubería 
con la conexión siamesa. Fijación de la carpintería. Bocas de 
incendio, hidrantes: Dimensiones. Enrase de la tapa con el 
pavimento. Uniones con la tubería. Equipo de manguera: Unión con 
la tubería. Fijación de la carpintería. Extintores, rociadores y 
detectores: La colocación, situación y tipo. 
 Resto de elementos: Comprobar que la ejecución no sea 
diferente a lo proyectado. Se tendrán en cuenta los puntos de 
observación establecidos en los apartados correspondientes de la 
subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra 
incendios. 
 Ensayos y pruebas 
 Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja 
tensión y puesta a tierra y Fontanería). El sistema de columna seca 

se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanquidad y resistencia mecánica. Bocas de incendio equipadas, 
hidrantes, columnas secas. Los sistemas se someterán, antes de su 
puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia 
mecánica. Rociadores. Conductos y accesorios. Prueba de 
estanquidad. 
 Funcionamiento de la instalación: Sistema de detección y 
alarma de incendio. Instalación automática de extinción.  Sistemas 
de control de humos. Sistemas de ventilación. Sistemas de gestión 
centralizada. Instalación de detectores de humo y de temperatura. 
 Conservación y mantenimiento 
 Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los 
circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra. Se 
repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes 
de la entrega. 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 
 Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en 
funcionamiento de las instalaciones precisará la presentación, ante 
los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un 
técnico titulado competente designado por la misma.

 
INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

RESIDUOS LÍQUIDOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general 
del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas 
residuales previo a su vertido. Cuando exista una única red de 
alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un 
sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y 
las residuales, antes de su salida a la red exterior. Cuando existan 
dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de 
aguas residuales deberá disponerse un sistema separativo y cada 
red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente 
con la exterior correspondiente. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo 
solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente 
terminado. Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal 
como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, 
incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso 
de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma 
pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
 Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y 
valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas 
prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte 
proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a 
nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto 
hasta la parte inferior del aspirador estático. 
 Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la 
instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente 
colocadas y ejecutadas, respectivamente. Los filtros de arena se 
medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente 
terminados. El resto de elementos de la instalación, como sumideros, 
desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, 
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. Los elementos que 
componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
 Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones 
individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón 
cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que 
serán necesariamente de acero inoxidable. Redes de pequeña 
evacuación. Bajantes y canalones. Calderetas o cazoletas y 
sumideros. Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
Elementos de conexión. Arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a 
pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. Separador de 
grasas. Elementos especiales. Sistema de bombeo y elevación. 

Válvulas antirretorno de seguridad. Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. Ventilación secundaria. Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. Depuración. Fosa 
séptica. Fosa de decantación-digestión. De forma general, las 
características de los materiales para la instalación de evacuación de 
aguas serán: Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a 
evacuar. Impermeabilidad total a líquidos y gases. Suficiente 
resistencia a las cargas externas. Flexibilidad para poder absorber 
sus movimientos. Lisura interior. Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. Absorción de ruidos, producidos y 
transmitidos. 
 Las bombas deben ser de regulación automática, que no se 
obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las 
aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección 
adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación 
capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de 
recepción. El material utilizado en la construcción de las fosas 
sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. Productos 
con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de la construcción: Tuberías de gres, accesorios y juntas 
para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 14.1.1). Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1.2). Tubos y accesorios de acero 
galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). Tubos y 
accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para 
canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1.4). Pozos de registro (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.2). Plantas elevadoras 
de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.3). Válvulas de retención para aguas residuales en 
plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.4.1). Válvulas equilibradoras de 
presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.4.2). Canales de desagüe para zonas 
de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.5). Pequeñas 
instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones 
de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales 
iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.7). Juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho 
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de 
caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano 
moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.8). 
 Se realizará la comprobación de la documentación de 
suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
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suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. Accesorios de 
desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro 
exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma 
a la que se ajusta. Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al 
agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura 
elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. 
Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del 
área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en 
clima frío. Las piezas que no cumplan las especificaciones de 
proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, 
conservación y mantenimiento) 
 El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos 
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el 
paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos 
estructurales los pasatubos previstos en proyecto. Se procederá a 
una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la 
canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes 
tramos de la misma serán: Paramentos verticales (espesor mínimo 
½ pie). Forjados. Zanjas realizadas en el terreno. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En los 
tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la 
obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  Para realizar la unión 
de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará 
la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Con tuberías de 
hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 
masa; Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas 
mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones 
entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
 Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: Para los tubos de 
acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no 
incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. 
Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua 
a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento 
serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las 
calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de 
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 
mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores 
es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: Se evitará el acoplamiento 
de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de 
circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán 
acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las 
vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos 
de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar 
sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso 
de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales 
muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 
utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de 
asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un 
paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de 
pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con 
material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de 
elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material 
elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la 
manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición 
enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la 
acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras 
químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), 
empleando tubos con revestimientos especiales y empleando 
protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En 
éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de 
diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se 

utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras 
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
 En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías 
empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos 
rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías 
de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y 
el resto relleno de asfalto. 
 En el caso de colectores enterrados, para la unión de los 
distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Para tuberías de 
hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 
masa: Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas 
mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones 
entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión 
se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, 
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de 
polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Tanto los sifones 
individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 
casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los 
sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula 
de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. 
Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, 
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y 
mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se 
acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de 
caucho de sellado hermético. 
 Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y 
serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire 
y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún 
otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües 
de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico 
se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como 
mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del 
tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la 
boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de 
pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de 
poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El 
sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior 
o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se 
supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro 
será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
 Los canalones, en general y salvo las siguientes 
especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, 
hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se 
soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que 
se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de 
sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 
1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se 
puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos 
canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión 
con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción 
no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, 
aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. 
Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al 
menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red 
vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 
 Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni 
estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos 
de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará 
el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para 
tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros 
superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, 
estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de 
cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías 
empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos 
rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías 
de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y 
el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de 
cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material 
adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con 
masilla asfáltica o material elástico. 
 Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas 
y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con 
elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará 
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con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para 
que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, 
se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 
10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de 
disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse 
con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el 
ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin 
de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con 
elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
 Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente 
accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del 
remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o 
residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, 
ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la 
interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del 
mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las 
distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, 
bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier 
caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir 
que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través 
de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. 
La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre 
hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará 
en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las 
paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán 
entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del 
nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y 
accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o 
sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre 
de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a 
ambos lados. Se situará un tapón de registro en cada entronque y en 
tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la 
tubería. 
 En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con 
registro roscado. La separación entre abrazaderas será función de la 
flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: En tubos de 
PVC y para todos los diámetros, 3 cm. En tubos de fundición, y para 
todos los diámetros, 3 mm. Aunque se deberá comprobar la flecha 
máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo 
de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un 
mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al 
forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior 
elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se 
dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes 
serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la 
generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se 
realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de 
tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas 
abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de 
dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se 
instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas 
(encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se 
prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán 
con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras 
correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
 La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un 
manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. 
Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la 
arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la 
distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se 
colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado 
que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como 
ménsula. 
 Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas 
con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y 
bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 
10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón 
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con 
hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma 
para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes 
laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de 
materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las 
aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas 
sobre cama de hormigón formando pendiente. 
 Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 
zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de 
unión: Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante 
corchetes de hormigón en masa. Para tuberías de PVC, no se 
admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 

de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o 
cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
 Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de 
las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas 
adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los 
tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 
granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 
10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de 
terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su 
longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y 
sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los 
laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse 
realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por 
capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que 
se realizará un último vertido y la compactación final. 
 Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se 
interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas 
las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los 
flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los 
laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del 
tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más 
de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro 
inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los 
laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se 
compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas 
se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material 
exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
 El depósito acumulador de aguas residuales será de 
construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará 
dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad 
del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, 
en planta una superficie de sección circular, para evitar la 
acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm 
entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior 
de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo 
sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua 
que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque 
deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
 Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán 
interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo 
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima 
del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a 
su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
 En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio 
suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de 
las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. 
Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de 
diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
 Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y 
elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no 
transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que 
contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del 
edificio. En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así 
como a la salida y después de la válvula de retención. No se 
realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No 
se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La 
conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. 
En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
 Tolerancias admisibles 
 No se admitirán desviaciones respecto a los valores de 
proyecto superiores al 10%. 
 Condiciones de terminación 
 Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, 
el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que 
acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Red horizontal: 
 Conducciones enterradas: Zanjas de saneamiento. 
Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. Tubos. 
Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y 
arquetas. Sellado. Pozo de registro y arquetas: Disposición, material 
y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. Acabado 
interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
 Conducciones suspendidas: Material y diámetro según 
especificaciones. Registros. Sujeción con bridas o ganchos al forjado 
(cada 70 cm). Pendientes. Juntas estancas. Pasatubos y sellado en 
el paso a través de muros. Red de desagües: 
 Desagüe de aparatos: Sifones individuales en aparatos 
sanitarios y conexión a los aparatos. Botes sifónicos (en su caso). 
Conexión y tapa. Sifones registrables en desagües de aparatos de 
bombeo (lavadoras…) Pendientes de la red horizontal. Conexión a 
bajantes. Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del 
aparato a bajante. 
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 Sumideros: Replanteo. Nº de unidades. Tipo. Colocación. 
Impermeabilización, solapos. Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
 Bajantes: Material y diámetro especificados. Existencia de 
pasatubos y sellado a través de forjados. Dos fijaciones mediante 
abrazaderas, por cada tubo. Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la 
longitud especificada. La ventilación de bajantes no está asociada a 
otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
 Ventilación: Conducciones verticales: Disposición: tipos y 
secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre 
piezas. Aplomado: comprobación de la verticalidad. Sustentación: 
correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del 
aislamiento. Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a 
otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso.  
 Conexiones individuales: Derivaciones: correcta conexión con 
pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial 
cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo 

hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en 
los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
 Ensayos y pruebas 
 Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de 
estanqueidad. 
 Conservación y mantenimiento 
 La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de 
residuos que no sean aguas residuales o pluviales. Se revisará que 
estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a 
conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas 
para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 
 Documentación: certificados, boletines y documentación 
adicional exigida por la Administración competente. 

 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 
sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos 
por bajantes, se realizará por metro lineal para las conducciones, sin 
descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y 
anclajes colocados. El resto de componentes de la instalación, así 
como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, 
como compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se 
medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas 
de albañilería. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. Según el CTE DB HS 2, 
apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del 
almacén de contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil de 
limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser 
redondeados. En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, 
según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2, las bajantes deben ser 
metálicas o de cualquier material de clase de reacción al fuego A1, 
impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. 
Las superficies interiores deben ser lisas. Y las compuertas, según el 
CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan: El 
vertido de los residuos con facilidad. Su limpieza interior con 
facilidad. El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en 
las bajantes. Las compuertas deberán ir provistas de cierre 
hermético y silencioso. Cuando las compuertas sean circulares 
deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 35 cm y, cuando 
sean rectangulares, deberán tener unas dimensiones comprendidas 
entre 30x30 cm y 35x35 cm. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará 
su ejecución por la planta inferior, anclándola a elementos 
estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada 
unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, 
en las uniones, quedarán alineados sin producir discontinuidad en la 
sección y las juntas quedarán herméticas y selladas. La compuerta 
se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 

 Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea 
estanca, deberá disponerse un cierre con burlete elástico o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. Según el CTE 
DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por 
bajante. Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los 
residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá llevar una 
compuerta para su vaciado y limpieza, así como un punto de luz que 
proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, 
y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. El suelo deberá ser 
flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia máximo 
calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección 
frente a ruido. Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas 
comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30 m, 
medidos horizontalmente. 
 Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio 
mediante muros que en función de las características de resistencia 
a fuego sean de clase EI-120. 
 Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse 
éstos a los elementos estructurales o a los muros mediante bridas o 
abrazaderas de tal modo que la frecuencia de resonancia al conjunto 
sea 30 Hz como máximo calculada según el método descrito en el 
CTE DB HR Protección frente a ruido. 
 Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque 
pueden realizarse cambios de dirección respecto a la vertical no 
mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad 
excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto 
deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. Las bajantes 
deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. Las bajantes de 
los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el 
extremo superior con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe 
disponerse una toma de agua con racor para manguera y una 
compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura. Las 
bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un 
conducto de ventilación de una sección no menor que 350 cm2. 
 El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado 
por gravedad, y del conducto de ventilación en los sistemas 
neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de 
tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 
1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en función de su 
emplazamiento. 
 En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado 
por gravedad deberá disponerse una compuerta de cierre y un 
sistema que impida que, como consecuencia de la acumulación de 
los residuos en el tramo de la bajante inmediatamente superior a la 
compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido 
más baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta se 
pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento 
eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá 
disponer de un tramo vertical de 2,50 m de bajante para el 
almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en 
el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire situada a la 
misma altura que la válvula de residuos. Las estaciones de carga 
deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes 
características: los cerramientos deben dimensionarse para una 
depresión de 2,95 KPa como mínimo; deberá disponer de una 
iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una 
altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 
2p+T según UNE 20.315:1994; deberá disponer de una puerta de 
acceso batiente hacia fuera; el revestimiento de las paredes y el 
suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último 
deberá ser además antideslizante; los encuentros entre las paredes y 
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el suelo deberán ser redondeados; deberá contar al menos con una 
toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos. 
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme 
a lo especificado en la subsección Fábricas.  
 Condiciones de terminación 
 Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada 
alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberán revestirse 
con un acabado impermeable que sea fácilmente lavable: El acabado 
de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 
30 cm de los límites del espacio de almacenamiento deberá ser 
impermeable y fácilmente lavable. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No 
disposición de escalones. Extremo superior de la bajante: altura. 
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. 
Volumen. Altura del punto más alto. 
 Ensayos y pruebas 

 Instalación de traslado por bajantes: Prueba de obstrucción y 
de estanquidad de las bajantes. 
 Conservación y mantenimiento 
 Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de 
contenedores, estos deberán señalizarse correctamente, según la 
fracción correspondiente. En el interior del almacén de contenedores 
deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas 
de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se 
vierta en el contenedor correspondiente. En las instalaciones de 
traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente 
señalizadas según la fracción correspondiente. En los recintos en los 
que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte 
indeleble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las 
instrucciones siguientes: Cada fracción debe verterse en la 
compuerta correspondiente. No se deben verter por ninguna 
compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. 
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse 
introducidos en envases cerrados. Los objetos de cartón que no 
quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 
plegarse. 

 
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

ALICATADOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores 
con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de 
vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte 
mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo 
cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, 
rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de 
restos y limpieza. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 Baldosas cerámicas:  
 Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media 
- baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para 
revestimiento de fachadas. Gres porcelánico: baldosas con muy baja 
absorción de agua, prensadas en seco o extruidas, para 
revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos 
básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico 
esmaltado. Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o 
media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas. Para 
revestimiento de fachadas. Barro cocido: baldosas con de apariencia 
rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y 
esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores. 
 Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores 
diferentes que tienen una función común: Sistemas para piscinas: 
incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente 
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie 
y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de 
piscina. 
 Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o 
esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
 Piezas complementarias y especiales, de muy diversas 
medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas 
cerámicas: El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, 
preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y 
una profundidad superior a 2 mm. Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. Resistencia química a 
productos domésticos y a bases y ácidos. Resistencia a las 
manchas. Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una 
resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. Las 
piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un 
color y una textura uniforme en toda su superficie. 
 Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se 
pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), 
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero 
tradicional (MC). 
 Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre 
que se usan son: Adhesivos cementosos o morteros cola (C): 
constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso 
normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). Adhesivos en 
dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante 
orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: 
adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión 
mejorado (D2). Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por 
resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos 
clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y 

adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). Características de los 
materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo 
abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
 Material de rejuntado: Material de rejuntado cementoso (CG): 
constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición 
liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y 
mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia 
a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; 
absorción de agua. 
 Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por 
resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus 
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia 
a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ 
con cemento Portland y cargas minerales. 
 Material de relleno de las juntas: Juntas estructurales: perfiles o 
cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. Juntas perimetrales: 
Poliestireno expandido, silicona. Juntas de partición: perfiles, 
materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 8.3.4): Cada suministro irá acompañado de una hoja de 
suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, 
dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las 
características técnicas de la baldosa suministrada. Las baldosas 
cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: Marca 
comercial del fabricante o fabricación propia. Marca de primera 
calidad. Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de 
fabricación. Código de la baldosa. Tipo de superficie: esmaltada o no 
esmaltada. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no 
se indique el código de baldosa con especificación técnica, se 
solicitará al distribuidor o al fabricante información de las 
características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
 Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a 
hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a una red 
textil, de papel o de plástico. 
 Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 8.3.3): el producto se suministrará 
ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin 
desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 
 Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación de las 
dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, 
arena; mortero industrial: identificación. 
 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, 
conservación y mantenimiento) 
 Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y 
ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un 
año desde su fabricación. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá 
llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de 
la dirección facultativa de las obras. El soporte tendrá las siguientes 
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propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. Se 
realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: De 
la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. De 
la superficie de colocación. Planeidad: capa gruesa, (pueden 
compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la 
desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever 
una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a 
saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. Rugosidad: en 
caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad 
mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con 
adhesivos C2, D o R. Impermeabilización: sobre soportes de madera 
o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. El 
enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales 
solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo. El 
alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos 
cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se 
aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. En 
caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, 
se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 La colocación deberá efectuarse en unas condiciones 
climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado 
directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con 
mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el 
soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del 
soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que 
no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al 
inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento 
para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir 
del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre 
muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 
 Amasado: Adhesivos cementosos: según recomendaciones del 
fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa 
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la 
pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se 
realizara un breve amasado con herramienta de mano. Adhesivos en 
dispersión: se presentan listos para su uso. Adhesivos de resinas 
reactivas: según indicaciones del fabricante. 
 Colocación general: Será recomendable, mezclar piezas de 
varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa 
extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de 
goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento 
total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las 
baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes 
de que se forme una película seca en la superficie del mismo que 
evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya 
producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y  
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se 
recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, 
previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención 
y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. Sistemas de 
colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica 
directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará 
sobre una capa previa de regularización del soporte). En caso de 
azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas 
sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos 
de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el 
paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las 
instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en 
paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se 
forma una película seca en la superficie del adhesivo. En caso de 
azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos 
extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre 
el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), 
picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en 
las juntas. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se 
desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al 
material de agarre. 
 Juntas: El alicatado se realizará a junta abierta. La separación 
mínima entre baldosas será de 1,5 mm. Juntas de colocación y 
rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de 

colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a 
tope. El material compresible no debería adherirse al material de 
rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de 
desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La 
profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían 
rellenar a las 24 horas del embaldosado. Juntas de movimiento 
estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 
desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como 
mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente 
rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. Juntas de 
movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa 
de regularización, dejándose en los límites de las superficies 
horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, 
pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies 
menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura 
mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento 
adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar 
hasta el soporte. Juntas de partición (dilatación): la superficie 
máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y 
de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe 
replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no 
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento 
cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o 
igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
 Corte y taladrado: 
 Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de 
tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de 
estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los 
extremos de los paramentos. 
 Tolerancias admisibles 
 Características dimensionales para colocación con junta 
mínima: Longitud y anchura/ rectitud de lados: Para L ≤ 100 mm ±0,4 
mm Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. Ortogonalidad: Para L ≤ 
100 mm ±0,6 mm. Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. Planitud de 
superficie: Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm Para L > 100 mm ±0,5% y + 
2,0/- 1,0 mm. 
 Condiciones de terminación 
 Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se 
limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o 
restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con 
lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), 
no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. Una vez 
finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del 
material cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los 
restos de cemento. Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre 
revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con 
cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de 
mortero con espátulas de madera. Se sellarán siempre los 
encuentros con carpinterías y vierteaguas. Se impregnará la 
superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento 
químico, y posterior aclarado 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, 
consistencia y planeidad final. Capa fina, desviación máxima medida 
con regla de 2 m: 3 mm. Aplicación de imprimación: verificar la 
idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Baldosa: verificar que se ha realizado el 
control de recepción. Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar 
que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al 
especificado en proyecto. Aplicación del adhesivo: comprobar que se 
utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, 
extensión y peinado con llana dentada adecuada. Tiempo abierto de 
colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se 
forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que 
las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 
tiempo abierto del adhesivo. Colocación por doble encolado: 
comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores 
y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no 
presenta huecos. Juntas de movimiento: estructurales: comprobar 
que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales 
y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de 
adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
 Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado 
corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la 
eliminación y limpieza del material sobrante. Desviación de planeidad 
del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no 
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla 
de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. Alineación de 
juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide 
con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
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Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. Limpieza final: 
comprobación y medidas de protección. 
 Conservación y mantenimiento 

 Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como 
roces y punzonamiento. No se sujetarán sobre el alicatado 
elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es 
necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

 
ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida 
directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser: 
 Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores 
con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, 
maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a 
revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de 
acabado. 
 Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, 
maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con una 
terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un 
guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso 
grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm 
de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán 
aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
 Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores 
con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, 
humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 
mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, 
sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos 
tipos de acabado. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado 
realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo 
mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin 
maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre 
paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y 
desarrollando las mochetas. 
 Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado 
mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso 
acabados y posterior limpieza. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Agua. Procedencia. Calidad. Cemento común (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). Cal (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). Pigmentos para la 
coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1.20). Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). Enlistonado y 
esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. Malla de 
refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). 
Paso de retícula. Espesor. Morteros para revoco y enlucido (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). Yeso para 
la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.2.4). Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua 
(mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el 
revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a 
la obtención de una masa de producto más manejable, con menor 
cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su 
módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen 
natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y 
mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos 
(dan lugar a una extensa gama cromática). Junquillos para juntas de 
trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, 
aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 
 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, 
conservación y mantenimiento). Mortero húmedo: el camión 
hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y 
aislados de la humedad, con amasado automático, o en sacos. 
Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, 
estancos y aislados de la humedad, separándose el conglomerante y 
el árido. Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en 
lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y 
paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o 
recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de 
almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases 

resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que 
contengan esos cementos. Cales aéreas (endurecen lentamente por 
la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar 
seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se 
almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del 
anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 
Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán 
en lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar su 
hidratación y posible carbonatación. Áridos: se protegerán para que 
no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 
precauciones para evitar su segregación. Aditivos: se protegerán 
para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por 
factores físicos o químicos. Adiciones (cenizas volantes, humo de 
sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los 
protejan de la humedad y la contaminación. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Enfoscados: Compatibilidad con los componentes del mortero, 
tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar 
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de 
mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes 
de dilatación, no serán superiores a los del soporte. Estabilidad 
(haber experimentado la mayoría de las retracciones). No 
degradable. Resistencia a la deformación. Porosidad y acciones 
capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. Grado de humedad: si es 
bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a 
que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar 
falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la 
adherencia del mortero. Rugosidad. Si no la tiene, se creará 
mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o 
plástico. Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa 
niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir 
adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá 
previamente a la ejecución del enfoscado Libre de sales solubles en 
agua (sulfatos, portlandita, etc.). La fábrica soporte se dejará a junta 
degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del 
mortero.  
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta 
descascarillarlo. Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: 
fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles 
de hormigón, bloques cerámicos. No se admitirán como soportes del 
mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies 
vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
 Guarnecidos: La superficie a revestir con el guarnecido estará 
limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el 
enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no 
desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, 
además, rayada y limpia. 
 Revocos: Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de 
cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará 
limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre 
enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco 
monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para 
facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, 
planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente 
lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una 
imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes 
que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para 
regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy 
absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una 
emulsión añadida al agua de amasado. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 Enfoscados: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en 
fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 
exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el 
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aislante No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las 
realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son 
las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente 
con piezas de arcilla cocida. En ambientes con ciclos hielo-deshielo, 
se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, 
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, 
sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su 
interior. Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los 
sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir el 
riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales 
solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de 
fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que 
alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles 
pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a 
fisuraciones. 
 En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido 
de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la 
masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las 
armaduras. Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la 
superficie del mortero por la precipitación y posterior cristalización de 
sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el 
contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, 
carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), 
todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. 
Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de 
agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
 No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en 
caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. En caso de 
colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos 
anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los que 
contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del 
mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
 Guarnecidos: No se revestirán con yeso los paramentos de 
locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, 
los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, 
como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies 
metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla 
cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado 
metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o 
salpicado con mortero. Según el CTE DB SE A, apartado 3, 
durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una 
estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su 
conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo 
con yesos, etc. 
 Revocos: El revoco con mortero preparado monocapa no se 
colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo 
de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento 
o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, 
dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de 
vidrio, de poliéster o metálica. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 En general: Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las 
juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un 
relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el 
paramento sin enfoscar. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en 
muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, 
de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se 
revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin 
revestir. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en 
función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 
impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 
 Para conseguir una resistencia media a la filtración, el 
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 
mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia 
al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al 
vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los 
movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una 
armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el 
comportamiento frente a la fisuración. 
 Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el 
revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente 
para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal; adaptación a los movimientos del soporte y 
comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure 
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con 
la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 

constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, 
químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
 Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la 
barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento 
continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las 
siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el 
agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al 
soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 
suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de 
una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a 
los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 
fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni 
por la retracción propia del material constituyente del mismo); 
estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que 
evite la degradación de su masa. 
 Para conseguir una resistencia media a la filtración del 
revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el 
enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para 
conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero 
llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 
 Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja 
principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo 
del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del 
forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por 
encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la 
fábrica. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con 
revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los 
pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo 
largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del 
revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar 
el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de 
revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor 
que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura 
ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la 
misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del 
revestimiento al menos 25 cm. 
 Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del 
revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que 
sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. Según el 
CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento 
exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de 
soporte. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en 
contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo 
I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa 
protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. 
Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una 
impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin 
revestir. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro 
se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable 
colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de 
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
 Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas 
horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse 
con mortero hidrófugo de baja retracción. Según el CTE DB HS 1, 
apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de 
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero 
que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las 
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. Según el CTE DB HS 1, apartado. 
2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero 
filtrante. 
 Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. 
Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero 
dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos 
capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia 
entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal 
manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará 
sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados. 
 Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la 
cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con 
mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento. 
 Enfoscados: Se habrán recibido los cercos de puertas y 
ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 
paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la 
cubierta. Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá 
fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.  
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En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un 
refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape 
mínimo de 10 cm a cada lado. No se confeccionará el mortero 
cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o 
superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo 
requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se 
vaya a necesitar. En caso de enfoscados maestreados: se 
dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, 
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de 
paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con 
separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero 
entre maestras hasta conseguir un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de 
enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero 
fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a 
endurecer la anterior. En caso de enfoscados sin maestrear, se 
dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto 
o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o 
plaqueado. En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en 
recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se 
respetarán las juntas estructurales. Se suspenderá la ejecución en 
tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), 
en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
 Guarnecidos: Previamente al revestido, se habrán recibido los 
cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los 
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los 
ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán 
terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la 
cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que 
se va a realizar el guarnecido. No se realizará el guarnecido cuando 
la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. En las aristas verticales 
de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos 
con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se 
realizará una maestra a cada uno de sus lados. En caso de 
guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de 
bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y 
guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y 
en un mismo paño cada 3 m como mínimo. La pasta de yeso se 
utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición 
posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola 
contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del 
guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales 
del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, 
se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo 
fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la 
adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar 
a la pasta durante su fraguado. 
 Revocos: Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, 
bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 
paramentos. En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el 
mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte 
superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 
8 mm. En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una 
vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor 
no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente 
con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no 
inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la 
rugosidad deseada. En caso de revoco tendido con mortero de cal o 
estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de 
dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte 
superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás 
otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano 
especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. En 
caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: 
se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero 
se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas 
sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en 
sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir 
se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del 
revoco no será inferior a 3 mm. 
 En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha 
aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del 
soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se 
replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos 
a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de 
empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece 
horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 
metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los 
álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: 
todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de 
persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el 
cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 

cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta 
naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y 
armando el revestimiento con mallas. 
 El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua 
y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o 
en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, 
dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará 
mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección 
continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de 
colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, 
se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del 
producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas 
muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la 
superficie con manguera y difusor para evitar una desecación 
excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el 
mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para 
que no se deforme la línea de junta. 
 Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior 
a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el 
paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que 
puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se 
permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas 
desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada 
hasta que haya fraguado. 
 Tolerancias admisibles 
 Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una 
resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 
tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. En caso de revoco con 
mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 
mm.  
 Condiciones de terminación 
 Enfoscados: La textura (fratasado o sin fratasar) será lo 
bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de 
revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 
mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, 
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este 
sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con 
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa 
durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o 
aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento 
pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado 
más impermeable. 
 Guarnecidos: Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con 
yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del 
guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
Revocos: Revoco tendido con mortero de cemento: admite los 
acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego 
o esgrafiado. Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los 
acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, 
raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con 
espátula. Revoco tendido con mortero preparado de resinas 
sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado 
con rodillo de esponja. Revoco con mortero preparado monocapa: 
acabado en función de los pigmentos y la textura deseada 
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a 
aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el 
producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra 
cuando el mortero aún está fresco. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Puntos de observación. 
 Enfoscados: Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y 
de adecuada resistencia (no yeso o análogos). Idoneidad del mortero 
conforme a proyecto. Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. Planeidad con regla de 1 m. 
 Guarnecidos: Comprobación del soporte: que no esté liso 
(rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de 
guarnecidos. Se comprobará que no se añade agua después del 
amasado. Comprobar la ejecución de maestras o disposición de 
guardavivos. 
 Revocos: Comprobación del soporte: la superficie no está 
limpia y humedecida. Dosificación del mortero: se ajusta a lo 
especificado en proyecto. 
 Ensayos y pruebas 
 En general: Prueba escorrentía en exteriores durante dos 
horas. Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
 Enfoscados: Planeidad con regla de 1 m. 
 Guarnecidos: Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
 Revocos: Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad 
superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas 
estructurales. 
 Conservación y mantenimiento  
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 Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del 
viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del 

cemento. 

 
PINTURAS 

 
DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos 
y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, 
previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al 
interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o 
protector. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con 
pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, 
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y 
limpieza final. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, 
podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, 
imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), 
imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para 
yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, 
juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las 
cimentaciones, etc. 
 Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado 
de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: Medio de 
disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, 
pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); 
disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al 
esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para 
interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, 
pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, 
etc.). Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, 
cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
 Pigmentos. Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de 
secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, 
etc. 
 En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado 
de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de 
uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. Los materiales 
protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del 
periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su 
aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada 
en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
 Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten 
temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez 
transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. Los 
envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino 
que se removerá. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes 
de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los 
requisitos del fabricante. El soporte estará limpio de polvo y grasa y 
libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán 
pasado al menos tres semanas desde su ejecución. Si la superficie a 
pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se 
pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, 
existe riesgo de corrosión del metal. En soportes de madera, el 
contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% 
para interiores. Si se usan pinturas de disolvente orgánico las 
superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 
cemento, el soporte estará humedecido. Estarán recibidos y 
montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc.  
 Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
 Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se 
eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un 
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales 
producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas 
de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se 

aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 
humedecerá totalmente el soporte. 
 Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o 
insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán 
los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán 
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 
general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. 
Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos 
y se lijarán las superficies. 
 Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la 
superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos 
mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la 
superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la 
superficie.  En cualquier caso, se aplicará o no una capa de 
imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos   
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En 
exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices: sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la 
cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. sobre metal: 
pintura al esmalte. En interiores, y según el tipo de soporte, podrán 
utilizarse las siguientes pinturas y barnices: sobre ladrillo: pintura al 
temple, a la cal y plástica. sobre yeso o escayola: pintura al temple, 
plástica y al esmalte. sobre madera: pintura plástica, al óleo, al 
esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. sobre metal: pintura al esmalte, 
pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra 
ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El 
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En 
tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 
esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por 
posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el 
rápido secado de la pintura. 
 Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por 
el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los 
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con 
elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
 Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple 
diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o 
cemento y una mano de acabado.  
 Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la 
cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento 
y dos manos de acabado. 
 Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, 
dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una 
mano de fondo y otra de acabado. 
 Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos 
capas espaciadas no menos de 24 horas. 
 Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o 
cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos 
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior 
lijado y dos manos de acabado.  
 Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con 
brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 
horas. 
 Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará 
una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el 
soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en 
caso de superficies metálicas. 
 Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará 
una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a 
pistola. 
 Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se 
aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies 
metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
 Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se 
aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
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 Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz 
diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de 
acabado. 
 Condiciones de terminación 
 Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o 
tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. Pintura al 
temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de 
picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 
 Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la 
preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), 
así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
 Conservación y mantenimiento 
 Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de 
desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la 
aplicación realizada. 

 
 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS  
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y 
peldaños de escaleras con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con 
mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, 
recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado 
rejuntado. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, 
incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y 
especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  Los 
revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por 
metro lineal. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 8.3.4): Gres esmaltado: baldosas con absorción de 
agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
Adecuadas para suelos interiores y exteriores. Gres porcelánico: 
baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o 
extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: 
gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta 
a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se 
utiliza para solado de terrazas, balcones y porches Gres rústico: 
baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de solados 
exteriores. Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta 
absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
 Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores 
diferentes que tienen una función común: Sistemas para escaleras; 
incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de 
gres. Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y 
tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben 
tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de 
limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
 Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o 
esmaltadas, o mosaico de vidrio. Piezas complementarias y 
especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y 
algunas molduras y cenefas. 
 Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas 
cerámicas El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, 
preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y 
una profundidad superior a 2 mm. Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. Resistencia química a 
productos domésticos y a bases y ácidos. Resistencia a las 
manchas. Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de 
resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el 
edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de 
revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración 
determinada, según el CTE DB HS 1. 
 Bases para embaldosado (suelos): Sin base o embaldosado 
directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de 
polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. Base de arena o 
gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de 
espesor inferior a 2 cm. para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe 
emplearse en estado seco. Base de arena estabilizada: con arena 
natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 
hidráulico. Puede servir de relleno. Base de mortero o capa de 
regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para 
posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de 
capas aislantes. Base de mortero armado: mortero armado con 
mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa 
de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad 
del soporte. 

 Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se 
pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), 
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero 
tradicional (MC) (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.1.12). 
 Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): Adhesivos 
cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases 
principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso 
mejorado (C2). Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): 
constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal 
(D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). Adhesivos de resinas 
reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de 
resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas 
mejorado (R2). Características de los materiales de agarre: 
adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, 
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
 Material de rejuntado: Material de rejuntado cementoso (CG): 
constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición 
liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y 
mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia 
a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; 
absorción de agua. 
 Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por 
resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus 
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia 
a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ 
con cemento Portland y cargas minerales. 
 Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, según material): Juntas estructurales: 
perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. Juntas 
perimetrales: poliestireno expandido, silicona. Juntas de partición: 
perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos 
tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme 
al DB-SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a 
cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la 
dirección facultativa. En general, el soporte para la colocación de 
baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 
planeidad. En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base 
se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. En 
cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las 
siguientes: 
 Planeidad: Capa gruesa: se comprobará que pueden 
compensarse las desviaciones con espesor de mortero. Capa fina: 
se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no 
excede de 3 mm. 
 Humedad: Capa gruesa: en la base de arena (capa de 
desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente 
seca. 
 Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
 Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 
10 mm. 
 Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o 
daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y 
las tensiones del sistema de colocación. 
 Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, 
se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de 
soportes disgregables se aplicará una imprimación 
impermeabilizante. 
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 Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será 
conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
 Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una 
humedad inferior al 3%. En algunas superficies como soportes 
preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias 
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la 
superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de 
zonas huecas, etc.) En soportes deformables o sujetos a 
movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 
deformabilidad. En caso de embaldosado tomado con capa fina 
sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará 
previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que 
el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. En caso de 
embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 
terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir 
la porosidad de la baldosa preexistente. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Condiciones generales: La colocación se realizará en unas 
condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el 
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de 
heladas. 
 Preparación: Aplicación, en su caso, de base de mortero de 
cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar 
prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación- Existen 
dos sistemas de colocación: Colocación en capa gruesa: se coloca 
la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se 
debe de prever una base de arena u otro sistema de 
desolidarización. Colocación en capa fina: se realiza generalmente 
sobre una capa previa de regularización del soporte. 
 Ejecución: 
 Amasado: Con adhesivos cementosos: según 
recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta 
obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 
mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 
Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con 
adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
 Colocación general: Es recomendable, al colocar, mezclar 
piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la 
masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un 
mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un 
contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto 
del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la 
superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda 
extender el adhesivo en paños no mayores de 2m2. En caso de 
mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación 
y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de 
productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un 
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones 
de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la 
superficie del revestimiento. 
 Juntas. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será 
mayor o igual a 3 mm. 
 Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar 
parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material 
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no 
debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe 
cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son 
generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado 
será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 
 Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, 
incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura 
debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan 
usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
 Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del 
embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de 
colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las 
superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales 
como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con 
superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una 
anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o 
por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de 
materiales de obra y llegar hasta el soporte. 
 Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir 
sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de 
estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de 
forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. 
Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y 
el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden 
rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

 Corte y taladrado: Los taladros que se realicen en las piezas 
para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el 
diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán 
en los extremos de los paramentos. 
 Tolerancias admisibles 
 Características dimensionales para colocación con junta 
mínima: 
 Longitud y anchura/ rectitud de lados: Para L ≤ 100 mm ±0,4 
mm. Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
 Ortogonalidad: Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm. Para L > 100 mm 
±0,5% y ± 2,0 mm. 
 Planitud de superficie: Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm. L > 100 mm          
±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para 
limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes: No presentar imperfecciones que supongan una 
diferencia de nivel mayor de 6 mm. Los desniveles menores o igual 
de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. En zonas 
interiores para circulación de personas, el suelo no presentara 
huecos donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro. 
 Condiciones de terminación 
 En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos 
superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras 
para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la 
aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o 
posterior a la colocación. En pavimentos que deban soportar 
agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de 
reacción de tipo epoxi. Una vez finalizada la colocación y el 
rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos 
de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución 
ácida diluida para eliminar esos restos. Nunca debe efectuarse una 
limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Es 
conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a 
cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente 
después del tratamiento, para eliminar los restos de productos 
químicos. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 De la preparación: Aplicación de base de cemento: comprobar 
dosificación, consistencia y planeidad final. Capa fina, desviación 
máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. Capa de desolidarización: 
para suelos, comprobar su disposición y espesor. Aplicación de 
imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 
aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Comprobación de los materiales y colocación del 
embaldosado: Baldosa: verificar que se ha realizado el control de 
recepción. Mortero de cemento (capa gruesa): Comprobar que las 
baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar 
reglado y nivelación del mortero fresco extendido. En suelos: 
comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea 
cemento sobre el mortero fresco extendido. Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en 
proyecto. Aplicación del adhesivo: Comprobar que se utiliza 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, 
extensión y peinado con llana dentada adecuada. Tiempo abierto de 
colocación: Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se 
forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que 
las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 
tiempo abierto del adhesivo. Colocación por doble encolado: 
comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores 
y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
 Juntas de movimiento: Estructurales: comprobar que se cubren 
y se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: 
comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se 
utiliza un material adecuado para su relleno. 
 Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de 
rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar 
la eliminación y limpieza del material sobrante. 
 Comprobación final: Desviación de planeidad del revestimiento: 
la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 
1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. Para 
paramentos no debe exceder de 2 mm. Para suelos no debe exceder 
de 3 mm. Alineación de juntas de colocación; la diferencia de 
alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. Para paramentos: 
no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 
mm. Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
 Conservación y mantenimiento 
 Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para 
evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado 
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada 
frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo 
cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

FALSOS TECHOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 Descripción 
 Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante 
placas de escayola, cartón-yeso, metálicas, conglomerados, etc., (sin 
juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o 
desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir 
la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, 
y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura. 
 Criterios de medición y valoración de unidades 
 Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso 
techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, 
entramados, soportes. Metro lineal de moldura perimetral si la 
hubiera. Unidad de florón si lo hubiere. 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS 
 Características y recepción de los productos que se 
incorporan a las unidades de obra 
 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará 
conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), 
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
 Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 8.8). 
 Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara 
exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico 
incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una 
humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 
 Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, según material): Paneles metálicos, de chapa de 
aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del 
anodizado, 
15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado 
perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acústico 
incorporado. Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro 
material absorbente acústico. Placas de yeso laminado con/sin cara 
vista revestida por lámina vinílica. Placas de escayola (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 8.9). Placa de fibras 
vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará 
tratada contra la pudrición y los insectos. Paneles de tablero 
contrachapado. Lamas de madera, aluminio, etc. 
 Estructura de armado de placas para techos continuos (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3): Estructura 
de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado 
(espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. Sistema 
de fijación: Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla 
roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos 
extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, 
etc. Elemento de fijación al forjado: Si es de hormigón, podrá ser 
mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y 
gancho con tuerca, etc. Si son bloques de entrevigado, podrá ser 
mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero 
galvanizado, etc. Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de 
chapa galvanizada, etc. En caso de que el elemento de suspensión 
sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras 
vegetales o sintéticas. Elemento de fijación a placa: podrá ser 
mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de 
escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados 
al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería 
para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para 
techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o 
chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., 
pudiendo quedar visto u oculto. 
 Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de 
pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y 
fibras vegetales o sintéticas, etc. 
 Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de escayola, fijados con 
pegamento cola, etc. El acopio de los materiales deberá hacerse a 
cubierto, protegiéndolos de la intemperie. Las placas se trasladarán 
en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. Para 
colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su 
colocación, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.  
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA 
 Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
 Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán 
dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo 
del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán 

sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de 
huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos 
 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 
actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso 
de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 Proceso de ejecución 
 Ejecución 
 Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de 
actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los 
paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los 
mismos, tales como pilares, marcos, etc.  
 Techos continuos: Se dispondrán un mínimo de 3 elementos 
de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. En 
caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se 
dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre de 
diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema 
industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al 
forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a 
la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la 
perfilería y alternadas. En caso de fijación con cañas, éstas se 
recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones 
podrán disponerse en cualquier dirección.  En caso de planchas de 
escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su 
nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de 
la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.  Las planchas 
perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con 
un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los 
lados y libre en el otro. 
 Techos registrables: Las varillas roscadas que se usen como 
elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la 
fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante 
manguito o tuerca. Las varillas roscadas que se usen como 
elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del 
entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas 
no será superior a 120 cm. Los perfiles que forman el entramado y 
los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las 
distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura 
prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán 
mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo 
de 50 cm entre sí. La colocación de las placas se iniciará por el 
perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los 
perfiles del entramado. En caso de placas acústicas metálicas, su 
colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, 
apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil 
U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de 
cabeza plana del mismo material que las placas. 
  Condiciones de terminación 
 Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales 
o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua 
por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta 
de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de 
escayola. Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso 
techo, se esperará al menos 24 horas. Para la colocación de 
luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de 
las placas, suspensiones y arriostramientos. El falso techo quedará 
limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará 
estable e indeformable. 
 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
 Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 
10%. Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se 
admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. Se 
comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y 
varillas. Se comprobará que la separación entre planchas y 
paramentos es menor de 5 mm. Suspensión y arriostramiento. La 
separación entre varillas suspensoras y entre varillas de 
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado 
deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas 
por m2. Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con 
regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 
mm. Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será 
superior a 0,50%. 
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PARTE III CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 

 
CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
 Código técnico de la edificación 
 Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la 
Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, 
equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: Control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las 
características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros, 
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; b) el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; y c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 
7.2.3. 
 Control de la documentación de los suministros. 
 Los suministradores entregarán al constructor, quien los 
facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación 
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; b) el 
certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y c) 
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 Control de recepción mediante distintivos de calidad y 
evaluaciones de idoneidad técnica. 
 El suministrador proporcionará la documentación precisa 
sobre: a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, 
equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características 
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3; y b) las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 2. El 
director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación 
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 
 Control de recepción mediante ensayos. 
 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del 
CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este 
control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
 Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, 
desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos 
en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de 
Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, 
del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se 
dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 
condiciones que estos productos deben cumplir para poder 
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español 
de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos 
deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las 
disposiciones del RD 1630/1992. 
 Productos afectados por la Directiva de Productos de la 
Construcción 
 Los productos de construcción relacionados en la DPC que 
disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía 
DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no 
tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la 
fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según 
el siguiente procedimiento: a) Control de la documentación de los 
suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 
1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE: 1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE 
figurará en al menos uno de estos lugares: - sobre el producto, o  - 
en una etiqueta adherida al producto, o  - en el embalaje del 
producto, o - en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  - 
en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán 
o factura). 2. Se deberá verificar el cumplimiento de las 

características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por 
el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 
etiquetado del marcado CE. 3 Se comprobará la documentación que 
debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad 
firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad. Podrá solicitarse al fabricante la 
siguiente documentación complementaria: Ensayo inicial de tipo, 
emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. Certificado de control de 
producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado 
en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 
1+. La información necesaria para la comprobación del marcado CE 
se amplía para determinados productos relevantes y de uso 
frecuente en edificación en la subsección de la presente Parte del 
Pliego. b) En el caso de que alguna especificación de un producto no 
esté contemplada en las características técnicas del marcado, 
deberá realizarse complementariamente el control de recepción 
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea 
adecuado a la característica en cuestión. 
 Productos no afectados por la Directiva de Productos de la 
Construcción 
 Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a 
seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos 
provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) 
consiste en la verificación del cumplimiento de las características 
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: a) Control de la 
documentación de los suministros: se verificará en obra que el 
producto suministrado viene acompañado de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 
1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe 
citar: Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo 
certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. Autorización de 
Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o 
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan 
para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 En determinados casos particulares, certificado del fabricante, 
como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la 
potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en 
fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene 
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE 
DB SE F). b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y 
evaluaciones de idoneidad técnica: Sello o Marca de conformidad a 
norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995. Evaluación técnica de idoneidad 
del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de 
Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnología de 
la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). c) Control de recepción mediante 
ensayos: Certificado de ensayo de una muestra del producto 
realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 
Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con 
marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se 
les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el 
momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 
de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 
Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a varias familias de productos de la construcción). En la 
medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado 
deberá actualizarse. 
RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 
 Relación de productos de construcción correspondiente a la 
Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial. Los productos que aparecen en el listado están 
clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente. Para 

El presente documento es copia del original redactado por los Arquitectos D. FERMIN MARGALLO LANA y D. ANDRES ORGAMBIDE IBARLUCEA. Su utilización total 
o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 

cualquier modificación unilateral del mismo. 
 

   

05
/0

5/
20

15



 
 

cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio 
el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema 
de evaluación de la conformidad. En el listado aparecen unos 
productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para 
los que se amplía la información y se desarrollan en el apartado 2.1. 
Productos con información ampliada de sus características. Se trata 
de productos para los que se considera oportuno conocer más a 
fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de 
llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y 
determinantes para garantizar las exigencias básicas que se 
establecen en la reglamentación vigente. 
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FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas 
para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para 
fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de 
aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas 
de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y 
ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de 
aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas 
para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular 
curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas 
para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. 
Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de 
evaluación de conformidad: 2+/4. 
COMPONENTES AUXILIARES PARA FÁBRICAS DE 
ALBAÑILERÍA 
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas 
de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
AISLANTES TÉRMICOS 
Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana 
mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes térmicos para 

aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano 
(PUR)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma 
rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma 
fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio 
celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de 
madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita 
expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho 
expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de 
madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida 
aligerada (LWA) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes 
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de 
agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: 
Especificación de los productos a granel antes de su instalación. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita 
expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos 
para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados 
por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para productos de 
adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 3 /4. 
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por 
vermiculita exfoliada (EV) 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos 
para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados 
por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos 
de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para 
fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo 
para ensayos de reacción al fuego. 
Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico 
exterior en muros (vetures) 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos 
prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 
TABIQUERÍA INTERIOR 
Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
CARPINTERÍA 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de 
resistencia al fuego y/ o control de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales 
exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de 
resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin 
características de resistencia al fuego o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE 
EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y 
portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al 
fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3. 
Fachadas ligeras 
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
DEFENSAS 
Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de 
prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
Toldos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones 
incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
HERRAJES 
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un 
pulsador para salidas de socorro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC: 2003. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o 
un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados 
por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC: 2003. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
Dispositivos de coordinación de puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC: 2006. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificación. 
Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de conformidad: 1. 
Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. 
Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
VIDRIO 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. 
Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. 
Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE 
EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio 
aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos 
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato 
sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación del 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato 
sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato 
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio 
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio 
de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en 
caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE 
EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de 
silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en 
caliente* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE 
EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de 
silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de 
la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 
14449:2005/AC: 2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y 
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vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. 
Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación 
de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3 /4. 
REVESTIMIENTOS 
ARCILLA COCIDA 
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para 
colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 
Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC: 2002. Adhesivos para 
baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
Baldosas cerámicas* 
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. Definiciones, 
clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
MADERA 
Suelos de madera* 
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-
EN 14342:2006. Suelos de madera. Características, evaluación de 
conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 
METAL 
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras 
metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: 
Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras 
metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: 
Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento 
de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes 
para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3/4. 
Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas 
de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal 
totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de 
paredes interiores y exteriores. Especificación de producto y 
requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para 
acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta 
presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables 
(normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados 
compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes 
y techos externos e internos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-
EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes, 
textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos 

suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. 
Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que 
utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 
13229. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que 
utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3. 
Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 
13240. Estufas que utilizan combustibles sólidos. Sistema de 
evaluación de la conformidad 3. 
Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles 
sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 
12809:2002. Calderas domésticas independientes que utilizan 
combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a 
una temperatura inferior a 120 ºC 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 
14037-1 Paneles radiantes montados en el techo alimentados con 
agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 
Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 
442-1 y A1. Radiadores y convectores. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3. 
INSTALACIÓN DE GAS 
Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos 
y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de 
los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 
Sistemas de detección de fugas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de detección de fugas. 
Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: ¾ 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de 
hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de 
la conformidad 1. 
Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 
Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 
aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 
Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. 
Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de 
materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
TUBOS 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y 
juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de 
hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para 
drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de 
inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados 
longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados 
longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de 
acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable 
para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, 
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con 
sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos 
acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero 
para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el 
transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos 
de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido 
agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de 
líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero 
inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua 
para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. 
Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos 
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
Bidets 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para 
usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos 
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 
soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos 
redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 
sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/ 4. 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMOS Y DE CALOR 
Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el 
control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas 
de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 
Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de 

humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de 
extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC: 2006. Sistemas de control de 
humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores 
de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para control de humos 
y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y 
calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
Alarmas de humo autónomas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo autónomas. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
CHIMENEAS 
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o 
cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas 
modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas 
modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas 
modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de 
arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales 
autoportantes. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales 
autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. 
Especificación del producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de 
pared simple de acero y revestimientos de acero de chimeneas 
autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte 
7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de 
acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y 
revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 
Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de 
arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
Chimeneas metálicas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos 
para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Conductos interiores y conductos de unión metálicos para 
chimeneas metálicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para 
chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de 
unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Conductos interiores de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC: 2006. Chimeneas. 
Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes. Bloques 
para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Elementos de pared exterior de hormigón 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. 
Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 
Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los 
conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos 
de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de 
material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para 
chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos 
de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, 
Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección 
contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo 
para ensayos de reacción al fuego. 
HIDRANTES 
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, 
arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
Hidrantes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 
OTROS (Clasificación por material) 
HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de 
aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de 
escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 
Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1+. 
Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigón. 
Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2. 
Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC: 2005. Aditivos para hormigones, 
morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros 
y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. 
Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC: 2006. Especificaciones de los 
morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de 
aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC: 2004. Áridos para hormigón. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC: 2004. Áridos ligeros. Parte 1: 
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4 
Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos 
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos 
ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y 
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC: 2004. Áridos para morteros. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón. 
Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 
Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base 
de sulfato cálcico para soleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y 
mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 
1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica 
y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de 
magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: 
Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
Pigmentos para la coloración de materiales de construcción 
basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración de 
materiales de construcción basados en cemento y/o cal. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: 
Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: 
Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
YESO Y DERIVADOS 
Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
Paneles de yeso* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para 
paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso 
para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón 
yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
Material de juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas de 
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 
secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso 
laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 /4. 
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de 
paneles de composite y placas de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para 
aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de 
yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
ACERO 
Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 
10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 
10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de 
yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, 
muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
ALUMINIO 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. 
Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de 
inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 
MADERA 
Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera 
para su utilización en la construcción. Características, evaluación de 
la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 
tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera 
prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al 
fuego. 
VARIOS 
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12815:2002/AC: 2003/A1:2005. Cocinas 
domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
Techos tensados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos tensados. Especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al 
fuego. 
Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles 
compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

 
PARTE IV PRUEBAS DE OBRA TERMINADA 

 
 
Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación 

del presente proyecto, condicionando la expedición del certificado de 
finalización de obra a la entrega por el contratista de los resultados de 
tales pruebas a la Dirección Facultativa.  

 
Especialmente, y por la reciente entrada en vigor del 

Documento Básico DB HR Protección frente al ruido del Código 
Técnico de la Edificación, se ha de contar con las actas de ensayo de 
los siguientes aspectos relativos al aislamiento del ruido:  

 
a) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO. 

 
Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección 

Facultativa certificado acreditativo, mediante acta de medición in situ 
de los valores de diferencia de nivel DnT,A  en dBA, realizada por 
entidad autorizada,  prescritos en proyecto y exigidos en el 
Documento Básico DB HR apartado 2.1.1, para verificar la protección 
frente el ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma 
unidad de uso, así como de protección frente al ruido generado en 
recintos de instalaciones y recintos de actividad  indicados por la D.F. 

Asimismo, se facilitará medición del aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior.  

 
b) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS. 
 

Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección 
Facultativa certificado acreditativo, mediante acta de medición in situ 
de los valores de nivel global de presión de ruido de impactos L’nT,w 
en dB, realizada por entidad autorizada,  prescritos en proyecto y 
exigidos en el Documento Básico DB HR apartado 2.1.2, para 
verificar la protección frente el ruido, en los recintos protegidos, 
generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso, 
así como al generado en recintos de instalaciones o en recintos de 
actividad tanto en recintos protegidos como en habitables, a indicar 
por la Dirección Facultativa. 

 
 
 
 

 
En Tudela, abril de  2015 
 
 
 
 
Fermin Margallo Lana, Arqto.   Andrés Orgambide Ibarlucea, Arqto. 
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